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[nstitut za javno zdravije Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ckologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

[dentifikacioni broj uzorka: 02-5803/24

Ditum uzorkovanja: 13.06.2024

Vreme vzorkovanja: (0:33 h

Datum prijema vzorka u laboratoriju: 1 3.06.2024
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:30 h
Datum izdavanja lzvedtaja o uzorkovanju: [4.06.2024

Naziv uzorka: Voda za pice
Stepen precifcenosti: nepreciséena hlorisana voda
Broj ekvivaleninih stanovnika: -
Korisnik: GLOAKVALIS DOO
Kontakt korisnika: gloakvalisia gmail.com
Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br, (15-1555/4 od 18.12.2020
Dnevni plan uzorkovanja za dan 13/06/2024, Q2. HLO40-06
Vlasnik vodnog objekta: GLOAKVALIS DOO
Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Osnovna Skola "Jozet Mardok Dragutin”, JoZefa Mar¢oka bb,
Glozan 45.2812783000, 195666969000
Mesto vzorkovanja: Kuhinja

Potrcbna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovim obim "A™), M2S206061 14
Fizitko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO3073626, HO2077835, HO1086698

Identifikacija korisdene metode:

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN 150 5667-1:2023+

2. SRPS 150 5667-5:2008 |

3. SRPS ENISO) 19458:2008 (en), tacke 1.2, 3.4.1. 4.2, 4.5, 4.4.1, 442, 44.6, 45,5

Postupak uzorkovanja vode za pide za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRFS EN [S0) 366712023

2 SRPS EN 80 5667-3:2018 1

3, SRS IS0 566T-53:2008

Mapomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv paramctnn M Chenaka metocke Eirvrdemy vednose
Temperatura vode °C SRPS HZL 106 1970 22.8
Temperatura vazduha % 03.XH.455 24.2
=Rezidunln hlor mg/l Q3.XH 442 (L5

= fewde rarnmae ey cusentom svidivom s adnpafiinran

Transport uzorka: Frizider u vozilu

Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C .
Odgovorni tehnicar koji je 12vedio uzorkovanje Sefl Odsela 7 humanu ekologtja
Bojun Milenkovski 5 M.P. Prim. dr Emil Zivadinovi¢.
/ Lekar specijalista higijeng i miedicinske ekologije
o /I 4 Koraj izvestaja o uzorkovanju -

Ikl o tmorkivun i beed O2-SE032400 e oo Levedtag o ispitivaniu bt | 023-380324 kop obphvata sve clemuente navedene @ Cbmmen QF HAE, TrveRieg o Bpitivom jubre) 02580504
je-welovil sami aka el Civrarae QRLHECRR0 ) v clvmenie pavedene o el :
Tnstatut a juvee sdraviee Vojvodine jooseifkiovan proma sableyvima steodardo SRPS 1309008 THEN, Reraltat analiss, i juve o pseglasencst/komdntan | midlenjo adnose se samo mm
Jspitivimb ke Taveata) o pitvans ne sme se omaoteyal pesey o cebind e odobeenje natituta a jpveo ddravlje Vopoodine _ )
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Institut za javno zdravlje Vojvedine

Centar za higijenu | humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

¢-mail: higijena/@izjzv.orgrs

Identifikacioni broj uzorka: (2-5803/24

Datum prijema uzorka: 13.06.2024

Datum pocetka analize: 13.06,2024

Datum zavrictka analize: 14.06,2024

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 14.06.2024

Naziv uzorka: Voda za pide

Korisnik: GLOAKVALIS DOO, Marsala Tita 58, GloZan

Lokacija uzorkovanja: Osnovna $kola "Jozef Mardok Dragutin®, JoZefa Marfoka bb, GloZan (Kuhinja)

Vlasnik: GLOAKVALIS DOO

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dosiavlien u ambalazi odabranoj i prpremljeno] prema uputstvu Q3. HL433 (u skladu sa SRPS
EN 150 5667-3), HO3073626, HO2GTTE3S, HDIOR6H98

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMISKE ANALIZE

Naziv parsmetra M Qumskas it e Norma

Prava boja mg Pul SRPS EN IS0 TRET:200 3C (spekinsfotometr jski 7.8 (3)
metidal

Prag mirisa (na 23°C) TON SRS EN 1622:2008 (kvalitativnu metodu) BEZ { BEZ )

Mutnoca NTU 11) SMEWW 2inh 21308 {turbidimetnpska metods) (186 (1)

pH : SEPS EN 150 10523:2018 (elektrohenmbjska metda) 8,24 (68-835)

Potronja KMnO4 mg/l Q3 HE316 (volumetrijska metola) 7.9 (12)

Ostatak 1sparm mg/l 03 HLAY (radunska metoda) 4603 (=)

Elektroprovodljivost nu 200C  pSkem SRIPS EN 27888:2008 (kondikiomerijskis metisda ) 687 ( 2500 )

Amonijak mg/l 4 HIL 309 (spektrofotometr ki menida) 2.3 (05)

Slobodm rezidualm hlor mg/) (3. HL30K (spekiroforometrijpka metoda) 0.87 ( 1.0 )34t

Hloridi mg! 11) SMEWW 20th $500-C1 B (volumetrijka mebodu) 212 { 250 )

Nitriti mg/1 11} SMEWW 2inh 4500-NO2B (spektrolitometrijska 0.006 (0,03)
mafodda

Nitrati mg/ 111 SMEWW 20th 450-NO3B (spekimfotomerijika <(),3 ( 50.0)
metodal

Ukupno gvozde mgl 11) SMEWW 20th 31118 (FAAS metoda) .22 (03)

Mangan mg/l 1) SMEWW 20th 31118 {FAAS metoda) <(1.010 ({0.05)

116 SMEWW Xtk - Stusciand Methods for the Examizaton of Waker sl Wartowater Xigh Bdition. 1998
8 Proms wecrsi sy leviists 52 fte b Schok D Ailas Jvasend” Matit o primend Se VIV Praveimika o dosigodo yseevantd v ar pice o ogedoty Some, nsahanliogt diea

Primenjeno pravilo odlu€ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka i prave boje u nzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa normama Pravilnika o
higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI, list SRI" br. 42/98 1 44/99 i "S1. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1.
tacke 21 5. )

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode 24 pice koji imaju propisane maksimalno dopuitene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravaosti vode za pice (,,SL list SRI", br, 42/48 i 44/99 i ,S1. glasnik RS" br.28/19) ¢lan 3, stav |, talke 2, 3,41 5.

Odgovorni analiti¢ar - s_ﬂﬂﬂaek_ﬂ boratorijskih sluZbi
Neda Mladepayic. dipl. inZ. tchnol. - master M.P. Danipgla Lukic, dipl. hem.
ﬂ?ﬁ’ . Specijalista g g’(.\iknlm‘-kc hemije

Kraj izveftaja o ispitivanju tz

Tewedea] vo isptivan i beoj - SE0A L o den Loveizam o mpittvampe beog 00380000 ko sdahyats vow clomens mavedons 8 Ohwascy (52 HEDRO-80 Leveitag o bapitivatia beo) D12-350324
i o i wann e sl Olfvrasae Q2 HILOKER %0 | sve clemensy savodons w B

Irstisuit £a javees mlemle Yolvodiee & seriiiboras prosa rabievima dambeds SHPS 150 %000 | 180}, Resuliuy shabiee. bjave o esaglebomvdikomentan § millenles odpme st samo it
bl wewak, bevetia) o ispriivangs s wne s peewdavali perey & ooking s ar odobevnpe Invdstets s o sdrei Vorpvedime:
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Institot 7o javno zdravije Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarmu bakienologiju

Futoska 121, 210000 Novi Sad

c-mail: higijena'@izjzyv.ore.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-5803/24

Datum prijema uzorka: 13.00.2024

Datum podetka analize:  13.06.2024 14:00h

Datum zavrietka analize:  16.06.2024

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 16.06.2024

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: GLOAKVALIS DOO. Marsala Tita 58, Glozan

Lokacija uzorkovanja:  Osnovna kola "Jozel Maréok Dragutin”, JoZzefa Maréoka bh, Glozan (Kuhinja)

Viasnik: GLOAKVALIS DOO

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostivijen u ambalazi odabranog i pripremljenoj prema uputstvo Q3. BP.853 (u skladu sa SRPS
EN 150 19458), M2520606114

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Ny parmmetia FLE Cemika metody E};-L; nﬁ?f Giramican veedno!
Ukupan broj koliformmih bakierija (37°C 24-48h) ch/1ml  FP-Zal-m2,2.1 0 {0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-45h) elu/100ml AP-2al-m2.2.] il i)
Ukupan broj gerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-Jal-ml.] i (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) clu/100ml FP-2al-m3.1.2 0 i
Protoos vrste (37°C 24-438h) elu/100ml 7P-2al-md. |l NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) clu/ldml #P-2al-m8.2.1 0 8T
Psendomonas aeruginosa (42°C 24-458h) clu/100ml FP-2al-m6.2.1 il ()
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalay
FiFuhdibaen Vo ra e | Standandne macvoeke e Ssporvamie dgoeride sgpmvoonds, Provmdiin peogeliod! Beogrnd T
Odgovorm gnalfticar Sef Odseka tmﬁﬁ_\l;liiﬂmu bakteriologiju
Dr Jelenalgkic JAIN A r&f. dr Vera Gusman
Specijaligta mikrobiclogije sa parazitologijom M.P. Specijalista mikpabiologije sa parazitologijom
= Kraj izvedtaja o ispitivanju _
Lesisnan o0 ispiisianu biaj 02 RO I Ge den TavieStaga o ispitivanger ooy (28803234 Koy ohobsute sve elensente-mvedsine o Obeasey Q2 HLUS0, LeveRnn o ssprevanja bee)
IE-AR0A23 e owlovil xames oboo suddedl Otbraear QLHLOMES0E see clemenie nvedene o e
Trsbinuir s fivemws adeas e Masvandiog Je serttikinean prvibie sty i stanlanby SEPS [SOOOR] | F00], Re vl wlles, fejase b usigluienosthhomentan | ialjeirje odnose se st m
rpitrvants wainil, Lavesnng o ipitivanin e s s umaseday el ey eclin ons abobrenge lnstitata s javan sl je Vogvdine
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Institut za javno zdravlje Vovodine
Centar za higijenu | humanu ckologiju
Odsek Odsek za samtamu baktenologiju
Futoska 121, 21000 Nowvi Sad

e-mail: higijena@izjizv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-5803/24
Datum prijema: 13.06.2024

Datum izdavanja Priloga:  16.06.2024
MNaziv uzorka: Voda zu pide

Napomena!

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pide ODGOVARAIU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosu vode za pice, SL List SR, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, acka 11
Pravilnika o iemenamia Pravilnika o higijenskoj ispravoosti vode za pide 81, glasnik RS broj 28/2019,

Odgovorpi analiticar Sef Odseka za sanitarmu bakieriologiju
Dr le kig M. ol idr Vera Gusman
Speci jj.lism mikrobiologije sa parazitologijom Specijalista mikrobiologig-<a phrazitologijom

¥,

Prifing jo dioo Bavcitibfa o bapitivanu o (28811324 kit obolivady sve ofemumne mayvedene w Crmsen Q2 M S eveStag o ispidivangu b (0S80 3 §é colini] saman ako widr3

Chradiic Q2 HEO 8 | svie clomente tabedini wkims
Ervtarun i -javm el e Yoy ine ji sertilihoas prenbu cabitesima standinls SRPS 550 900 3 1400 Rerndiati mallis, tefive o asmglrbeposti/bmentim 1 adalenja osdime s saimo na

Japirivuni uairak [evediag o depitdyvanio e sme s amrodavali oo coling b g odubrenje sl za jmvaw edeavlie Yospsting
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ckologiju

Futoika 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenal@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-5803/24

Datum uzorkovanja: 13.06.2024 Vreme uzorkovanja: (9:55 h

Datum izdavanja misljenja: 17.06.2024

Vrsta: Vodu 2a pide - nepre¢iidena hlorisana voda

Vlasnik vodovoda (vodnog objekia): GLOAKVALIS DOO

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A”

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korismik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto);

GLOAEKVALIS DOO Osnovna Skola "JoZef MarCok Dragutin”

Mardala Tita 58 Jozefa Marcoka bb

Glozan Glozan

45. 2812783000, 195666969000
Mesto vzorkovanja:
{Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{Zakon o bezbednesti hrane 3. glasmik RS br. 4148 1 17/1%:
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, SL list SRI broj 4298 1 4409 i 5L glasnik RS br. 282019}

Na osnovu wvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢L3, L4, stav 314, €L 12, stav 1. tacka 2, €1, 25,
stav 2_stav 3, acka 5 i tacka 6. ¢1. 26, stav 2, tacka 11 2, stav 3, stav 6, tacka 1. €1, 33, stav | Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasmik RS br. 41/09 1 17/19: €1, 3. stav 1, tacka 2 1 5 Pravilmika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL
list SRJ br. 42/98 1 44/99, SI. glasnik RS br. 28/2019, zbog nalaza povedane koncentracije amonijaka i posledidno
izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénih saznanja utvrdena fizicka 1 hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi. ali mogu usloviti primedbe potrosadi.

Preporuluje se pre€iddavanje, ¢iji sastavni deo jeste 1 dezinfekeija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
¢dravsivene ispravnost uzorka vode za pice.

Sef Odsckh 24 humanu ekologiju
M.P. Prim. df Emil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene § medicinske ekologije

Kraj misljenja ~ A

Mighenie g doo LiveBiafa o bupitivaagu b 125803704 Koji ovhubivala sve clemenic navodene g Obrasco O H1 U080 Boveiteg o gritivan e birog U2=-581324 0 oclivil samo ako saleh
ek rad Q:‘_ HIL U 57 avie elemamic aay odeno W fRmd =

Trstatinl &4 javoss wdravda Vodvosdine aesertifikovan proms sablevima staslanla SRPS 1300 900§ 04000, Resultat wsislioa, tejavs o usaglafenastnboemenuny i miil g i mlnose s dd
{apitivani wrorak. LavwRtn) o gitivamjn ne sme se omasivati teagey o celin e iBdeenie lnlitata za javooe edravie Vogvisline
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Penviimxa Cpouja
Avronoviia [Tokpajmma Bojaoama

HHCTHTYT 3A JABHO 31PARLE BOJBOIUHE

@ryromka 121, 21000 Homn Caa
Uerrpasa: (021) 422-255; 4597-500
HupesTop: (021) 6622-TH4; 4897-886
Daxc: (021) 6613-989
E-mail: izjzvi@izjzv.org.rs
WWW.IZ|ZV.0rg.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-5804/24

OBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-5804/24/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANIL BROJ 02-5804/24/H

S 1ZVESTAJ QO ISPITIVANIU BROJ 02-5804/24/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ 02-5804/24/M

- MISLIENIE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator 2a n!'-.:ﬂllw..l jju laboratorija
mr hunu».kllrmuka Stanka Bobi¢
Speci Jﬂ.[l‘-'llk ikolofke hemije

Ikttt #a v adnle Vopodme o scrlifosas proma sabievima standarls SRPS U0 ] § 14
Rerahiuth anidis, i o esaglabenos bomentan ¢ sl odiens o sames md ryise anorasd Lrvarbiag oo sspuiis an g e s s ammood i b weres ®ovhine o wr odshoenas Inadituin ra

bt ibray L Worpvonline
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Institut za javno zdravlje Vojvadine

Centar za ligijenu 1 humanu ekologiju

Odsck #a humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenai@izizv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-5804/24

Datum wzorkovanja: |3,06.2024

Vreme uzorkovanja: 10:10 h

Datum prijema uzorka v laboratoriju: 13.06.2024

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:30h

Datum izdavanja IzveStaja o uzorkovanju: 14.06.2024

NMNaziv uzorka: Voda za pice

Stepen prediSéenosti: nepreciscena hlorisana vioda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: GLOAKVALIS DOO

Kontakt korisnika: gloakvalisictgmail.com

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br, (15-1555/4 od 15.12.2020
Dnevii plan wzorkovanja za dan 13/06/2024, Q2. HLO40-06

Vlasnik vodnog objekta: GLOAKVALIS DOO

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Gloakvalis DOO, Ljudevita Dudka 4, Glozan  45.2770261000,

19, 56912460000
Mesto uzorkovanja: Cajna kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikroholoska analiza (Osnovni obim "A™), M2520606113
FiziCko-hemijska analiza (Osnovni obim "A”), HO3073633, HO2077859, HO1086659

Identifikacija koriséene metode: _ : _

Postupak uzorkovanja vode za pice 2a mikrobiolosku analizu sproveden je u skludu sa:

L. SRPS EN IS0 5667-1:2023*

2 SRPS 150 5667-5:2008 i o

3. SRPS EN [SO) 19458:2000 (en), tacke 1.2, 3, 4.1, 4.2. 4.3, 4.4.1, 44.2, 446,45, 5

Postupak uzorkovanja vode za pice za fiziCko-hemijpsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 3667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2018 1

3 SRPS 180 366T-5: 2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv pavametn M Clemaker metode Lirvrddesa vredmost
Temperatura vode M SRPS HZ1. [06: 14T 214
Temperatura vazduha i & Q3. XM 455 A 2001
#Rezdualni hlor mg/l Q3.XH 442 0.4

= Metodopurmncler ool sveali o i akndinnan
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

| 5y
Odgovornt tehnicar koji je izvesio nzorkovanje Sefl Odsgka #a humanu ekologiju

Bojan Milenkovski M.P. Ptim. pir Emil Zivadinovié

, Lekar specijalista higijent i pledicinske ekologije
/ A y Krajizvedtaja o uzorkovanju \
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluZbi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-5804/24

Datum prijema uzorka: 13.06.2024

Datum pocetka analize: 13.06.2024

Datum zavricika analize: 14.06.2024

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju:  14.06.2024

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: GLOAKVALIS DOO, Marsala Tita 58, GloZan

Lokacija uzorkovanja: Gloakvalis DOO, Lijudevita Dudka 4, Glozan (Cajna kuhinja)

WVlasnik: GLOAKVALIS DOO

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje vzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljeno prema uputstva Q3. HI 433 (u skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HO30T3633, HO207T785%, HOLORGG99

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naglv paaranetri I Oenaka meide :ir? ; ::r.wil Narra

Prava boja mg Pl SRPS EN 150 TRET:201 3¢ (spektrofotometnijka 6.8 (5)
mietoda )

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPPS EN 1622:2008 (kvalitativia metoda) BEZ { BEZ)

Mutnoda NTL 1) SMEWW 20tk 21308 {rurhidimetrijsha metisda) 0,83 (1)

nH . SEPS EN 150 15232016 (elekrohemiska metodu) a.13 (68 -85)

Potrosnjan KMnO4 mg/l Q3 HL316 (volumitrijska metoda) 74 (12}

Ostatak isparni mz] Q3 HLA% (racunska metoda) 4623 {-)

Elektroprovodljivost na 20°C  pSaem SRES EN 278R8:2000 (kondukiometnjsks melnda) GENL { 25000 )

Amonijak mp] Q3. HL3DY (spekirafvtometriiaka metodi) 2.5 {05

Slobodni rezidualni hlor mgl (3. HL308 (spektrufiotometrijska metods) (.63 { LO)##

Hlonids mgf 11 SMEWW 2inh 4500-C1 B {volumetngska metoda ) 22.1 (250

Nitriti gl 113 SMEWW 20(h 4500-NO2B (spektrofotimetrijska 0,013 (003
it b

Nitrati mg 11 SMEWW 2inh 4500-NOJB (spektrolotometrijhka <03 { 50.0%
metokih

Ukupno gvozde mg/l 113 SMEWW 20th 311 1B (FAAS metoda) 0.26 ({0.,3)

Mangan mgl 11) SMEWW 20th 31118 (FAAS metoda) 0.011 ( 0.05)

P EMEWW ek - Stamchard Moty for e Examrnation of Waice and Wastowarcr X0h Editfon, /00
£ Pronns smeavcaima tnsaiets g2 bvan sdaiviie Seiiee D Mtan Sowaeos” Batut o pentaentf St VI Praviia indpfomds f Spraevimostd vk o price 1 posfodle b, resfousdaese Sl

Primenjeno pravilo odluéivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglafenostis )

Utvrdene vrednosti amonijaka 1 prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa normama Pravilnika o
higijenskoj ispravnosti vode za pide (7S] list SRI” br. 42/98 | 44/99 1 "S1, glasnik RS” br. 28/19) ¢lan 3, stav 1.
tacke 2 3.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRI™, br. 42/98 1 44/99 i _51. glasnik RS" br.28/19) ¢lan 3. stav 1, 1atke 2. 3,41 5.

Odgovorni analiti¢ar Sef Odsekg laboratorijskih sluzbi
Neda Mladenovid, dipl. inZ. tehnol. - master M.P. . Dagijela Lukic. dipl. hem.
i ’U} . y Specijalisty ?ﬂluksikuluike hemije
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Institut za juvno zdravije Vojvodine

Centar ga higijenu i humanu ckologiju

Oulsek Odsek v sanitirnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-5804/24

Datum prijema uzorka: 13.06.2024

Datum pocetka analize: 13.06.2024 [14:00 h

Datum zavrietka analize:  16.06,2024

Datum izdavanja lzvestaja o ispitivanju: 16.06.2024

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: GLOAKVALIS DOO, Marsala Tia 58, Glozan

Lokacija uzorkovanja:  Gloakvalis DOO, Ljudevita Dudka 4. Glozan (Cajna kuhinja)

Viasnik: GLOAKVALIS DOO

Potrebna laboratorijska analiza: Ospovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavlien v ambala?i odabrano] | pripremljenc] prema uputstvu Q3.BP853 (u skladu sa SRPS
EN IS0 19458), M2520606113

Napomeni;
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

Nazrv porametri I Clemaka metooe E;{!nrﬁ{‘mf Croamnscma vredrnoast
Ukupan bro kelifermnih bakierija (37°C 24-48h) cfu/100ml  #P-231-m2.2.1 (}] [0y
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cluf100ml FP-2al-m2.2.1 0 i
Ukupan broy aetobnili mezofilnih bakierija (37°C 48h) clu/1ml r2al-mlld 0 (161
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml £P-2al-m3.1.2 i {4]]
Proteus vrste (37°C 24-48h) clu/100ml 7P-2al-m4. ) NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce kKlostrdije (377C 24-48h) clig/100ml  /P-2al-m5.2.1 i (4]
Peevdomoenas acruginoss (42°C 24-48h) clu/100ml  7P-Zal-mb.2.1 0 (L
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nadoz
FiFhioire Vil e e ) St pacdode s Spuinonge SRk Syvavmeats, Srvadid progiod Bewwreand, 0
Odgm'unil :umll icar Sef Odseka za sanitarnu hakteriologiju
Dr Jelen . Proflk &cra Gusman
Speu.p.l biologije sa parazitologijom M.P. Specijalista mikmhi:?ngijc sa parazitologijom

Kraj izvedinja o ispitivanju
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IZVESTAIJA O ISPITIVANJU BROJ 02-5804/24/M 1/1
Institut 2 juvno 2deavije Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek Odsek za sanitaru hakicriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijenai@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (2-3804/24
Datum prijema; 13.06.2024
Datum zdavanja Priloga:  16.06.2024
Naziv uzorka: Voda za pice
Napomenn:
KOMENTAR
Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolodke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAIU |
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 51 list SRI, broj 42/98, 44/99 &lan 3, stav 1, tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijensko] ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019,

Sef Odscka 2 sanitamnu bakleriologiju
MLP. i ofi-drVera Gusman
Specijalista nliklﬁtliﬂ!ngije sa parazitologijom

it wir Jeweblate o rsbitnird B TSR3 Rl absubivite svie elme st mivddieme 1 Obrrascs QL HTARL &b BrvieSja) o bapativin ju Feof (025380020 g vl it slumat akos saabrk
Prilesg b dan Tevetlaga it Il | | | RLR |

O QOHLDEAN-50 | wve elvmianie mavedenc s g
Tanbinul o fuvmod adrdvlie Vojvodine je sentitikovan pross cobievio slandands SRPS SO0 3 1401 Beaihati anafizn, fpave o wsaglidenostloisentar 1 il enia odoose se same i
Fth ] ek Brviiti] o spltovamiie e st se iemmobavatl Lo o veling 0 odobrenie LineHutd s fuvon sdeavlie Vogyodine,
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_;-';“"'» MISLJENJE o
L A8/ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA wran:
VODE ZA PICE 1N

Institut za davm} zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu | humanu ekologiju
Odsck za humanu ckologiju

Futofka 121. 21000 Novi Sad

e-mail: higijenai@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-5804/24

Datum uzorkovanja: 13.06.2024 Vreme uzorkovanja: 10:10 h
Datum izdavanja misljenja:  17.06.2024

Vrsta: Vi za pice - nepreCiséena hlorisana voda

Vlasnik vodovoda (vodnog objekta): GLOAKVALIS DOO

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovmi obim "A"

Obim fiziCko-hemijske analize:  Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
GLOAKVALIS DOO Gloakvalis DOO
Mar3ala Tita 58 Ljudevita Dudka 4
Glokan Glofan
452770261000, 19.5691246000)
Mesto uzorkovanja:
(Cajna kuhinja)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o hesbednosti hrane 51, glasmik RS br, 41409 1 17/19;
Pravilnik o higtjenskoj ispravoosti vode 2a pide, SL list SR, broj 4248 | 44/99 | S). glasnik RS br, 28/2019)

Na osnove wivrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolodkih, fizickih i hemijskih parametara, dostavijeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1L.3, €14, stav 3 14, €1 12, stav 1, tacka 2, ¢, 25,
stav 2, stay 3, tacka 3 i1alka 6, €L 26, stav 2, tacka 1 1 2, stav 3, stav 6, talka 1, &L 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane. SI. glasmk RS br. 410094 17/19; ¢1. 3. stav 1. tatka 2 1 5 Pravilnika o ligijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl
list SRJ br. 42/98 i 44/99, S glasnik RS br. 28/2019, zbog nalaza povedane koncentracije amonijaka i posledicno
izmenjenih senzornih osobina dostav]jenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savrementh strudnih saeenanja utvrdena fizifka 1 hemijska adstupanja od propisanth vrednosti ne
predstavijaju opasnost po zdravlje Ludi, ali mogu usloviti primedbe potrofada,

Preporucuje se preciscavanje, Ciji spstavii deo jeste 1 dezinfekeija vode, ispiranje sistema 1 ponovno utvedivanje
sdravsivene ispravnosti urorka vode 2a pide.

Sef Odseka pa himanu ckologiju
MP. Prim. (dr il Zivadinovié
Lekar specijalista higijene i medidinske ekologije

Kraj misljenja .
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