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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-167/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-167/25/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANIJU BROJ 02-167/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-167/25M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-167/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOQJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu | humanu ckologiju

Odsek 2a humanu ckologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

c-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-167/25

Datum uzorkovanja: 09.01.2025

Vreme uzorkovanja; 07:530h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (9,01 .2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja Izvestaja o ueorkovanju:  10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

Stepen precifcenosti: neprediscena hlorisana voda

Broj ckvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzbai@@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnova:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2. HLO40-06

Porcklo vode: JKP "Komumalac” Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac

453532203000, 195982718000
Mesto uzorkovanja: Glavni sahl

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacéna identifikacija;

Mikrobiolotka analiza (Osnovni obim "A"), M2521312133

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HOTO07964, HO3081064, HO2086026,
HOT097258

Identifikacija korif¢cne metode:

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolofku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2, SRPS [80 5667-5:2008

3 SRPS EN IS0 |9458: 2006 (on), tadke 1,2, 3,41, 42,43, 441,442 44.6,45.51

4, SRPS EN IS0 5667-3:2024% B B . .

Postupak uzorkovanja vode 2a pide ¢a lizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
| SRPS EN IS0 5667-1:20023

2 SRPS EN [S0) 5667-3;20244

3, SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena: -

Rerultati lizifko-hemijske analize odredeni na terenu

Niwelv parumet S Onaky metode Litvrddemy vrednosy
Temperatura vode °C SRPS HLZL, 106: 1970 37.0
Temperatura vazduha o Q3. XH.455 f.l
*Rezidualnt hlor myg/l Q3. XH 442 (L5

= Mk |l'|.','J'.|.'|‘,“'I'.|:| rl,-'lf,.lﬁ T AV T T |i"ﬂ Wil e
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni ichnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef [}dsclﬁi “#a humaay ckologiju
Bojan Milenkovski M.P. Prinm. -Iilr mil Zivadinovié
Y 4 / Lekar specijalista higijepe T medicinske ckologijé
i Kraj izvedtaja o uzorkovanju 4 '
/ /
i F £
i _/'x_ i
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el wami b saadrFe Qfmenc QL HLU-S0 | ove elemente miviedene i@ nemu .
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ckologiju

Oudsek laboratorijskih sluzhi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenai@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-167/25

Datum prijema uzorka: 09.0] 2025

Datum pocetka analize:  (19.01.2025

Datum zavrietka analize:  09.01.2023

Datum izdavanja [zveStaja o ispitivanju: (09.01.2025

Naziv uzorka: Woda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac. Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revelucije br.5.

Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni Saht)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” BaCki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A” + dodatni parametn

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen v ambalaZi odabranoj 1 pripremljeno) prema uputstve Q3 HITA53 (v skladu sa SRPS
EN IS0 3667-3), HI7007964, HO3OB 1064, HO2086026, HO1097258

MNapomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
Naziv parameten M Cranast motode H;’ n’f—:ﬁ‘ Norma
Prava b[}ja mg Pyl SRES EN 15O T8RT: 21 AC (spekrrolotometrijska 118 [5)
mietoda)
Fmg mirisi (na 23°0) 5+ TON SRPS EN 16222008 (kvalitativig metoda) BEZ { BEZ )
Mutnoca NTU 113 SMEWW 20th 21 318 (rurbldimetrijska metoda) 031 (1}
]]H . SEPS EN 150 1068232016 felektrohemijska metoda) 820 (6,8-85)
Potrodnja KMnO4 ma/l QA HEIE ivolumetrijski metixda) 13 {129
Ostatak 1sparni ml Q3 HLA94 radunska metinda) 726 (-]
EIcklmpmmdljivnﬁl na 20°C pSicm SRPS EN 27TRER:ZI0% (kondukusmeimysko metoda) 1084 { 2500 ]
ﬁ.munijak ma/l Q3 HLW (spekirolutvmetrijska metoda) 7.8 (05)
Slobodni residualng hlor mg/l Q3 HL IR (spektrolotometsjsha metoda) .16 (1.0 ) ##
Hloridi mz/l 117 SMEWW 2ih 4500-C1 B tvolumerrijska metoda) U8.2 (250 )
Nitrili mg/l I 1) SMEWW 20th A500-NO2B (spekunsiutometrijska <[5 (0,03)
melicka)
Nitrati mg/l {1y SMEWW 200 4500-NO3B (spekinifotometrijsko 1.1 ( 50.0)
metidal
Ukupno gvoide mg/] SRPS EN 150 11855:201 1 (ICP-OES metoda) 0,092 (0.3)
Mangan mg/l SRPS EN 150 1IRE5:200 1 HCP-0ES metodu) 0010 (0.05)
Arsen mg/) 1) SMEWW 2(hh 31 14C (HOAAS mictioda) (0,006 (001 )

1) SAFEWI 26k - Stantird Mothoulv Sor the Evamimation of Watcr aned Waskewater Xt Edition, [958 ) . )
i P stmormicante DEE 22 Fvi s b et i M A rvasoyic” Bane o priesed fite VI Praviioida o Dipiasdod Dywidiaost vede 29 pice o poglodie kewe, resdialmeg oca

8 P andeiu odioden o defihorsamog vy

Primenjeno pravilo odluivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika,

lzjava o usaglafenosti

Utvrdene vrednosti amonijaka, potrodnje KMnO4 i prave baje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ” br, 42/98 1 44/99 1 "S1. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3. stav 1. tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimilno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (..S1. list SRJ*, br. 42/98 i 44/99 1 .81 glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3. 41 5.

Lavenad o awpitivamjs b 02 16725 jo deo lovebtaga o ispitivanji hro €2 1AT125 Kaji obuhvista sve clemente navedene i Obrgsen QL HIUSI-R0, Broedea) o Inpikivis o brog UZ-FE TS o
crlowdt nomuy ulo sededi Obrugie QIHLOA0S0 ) sy clemente naveding v njcing _ - .

Institul #a jasns adravije Yolvisding je semtifikovan proma fabteviin standunda SEPS ISCHERL R 14001 Rerultati anndizg, Buve o eaglafenosthomenturs ikl o oudiose se samo oo
ispitivant trork. Teveite o spitivanju te smc se ommebvat] eueey el |z sadubrene Imstian s e sdmviie Vojvedine.
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Identifikacioni broj uzorka: (2-167/25
Odgovorni analitiCar LT Sel Odseka laboratorijskih sluzbi
Neda ) wi, dipl. inZ. tehnol. - master MP %+ Danijela Lukic, dipl. hem.
e= 2 s Specijalista 1z I:Jksiﬁuluikc,hemijc
' Kraj izvestajilg ispiianio . Juei
. {t:' "_'., - 1__.::
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Institin 2a javpo zdravije Vojvodine

Centar za higijenu 1 humany ekologiju

Odsek wat 24 sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenai@izjzy.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-167/25
Datum prijema vzorka: (9.011.2025

Datum pocetka analize: (9.01.2025 13:00h
Datum zavrictka analize: [2.01]1.2025
Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 12.0].2025
Naziv uzorka: Voda za pice

oy . IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-167/25/M

Nk
[T

LT A

Kﬂﬂiﬂlﬁ JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5. Backi Petrovae, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja:  Crpna stanica / Backi Petrovae, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni Saht)

Porcklo vode: JKP "Komunalac”™ Balki Petrovac
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obin "A”

Sianje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen v ambaladi odabranoj i pripremljenoj prema uputsive (Q3.BP 853 (o skladu sa SRPS

M2521312133

Oimmady etk

iP-2al-m2.2.10
p-2al-m22)
fP-2a1-ml.1
fP-2a1-m3.1.2
IP-2ul-md.]
P-2al-m5.2.1

EN 150 19458 1 SRPS EN 150 5667-3),
Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Ny povsmetes M

Ukupan broj koliformnih bakterijs (37°C 24-48h) ¢fu/100ml
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) efi/ 1 00ml
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) clu/lml
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) clu/100ml
Proteus vrste (379C 24-48h) cluf/100ml
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml
Pscudomonas aeraginosy (42°C 24.48h) ol 100ml

Vrste utvrdenih mikroorganizama:  Negativan nalas

Pl “Viuts 2o puvc . Stameladine il s iyt vamc degrrnel sypeavmosts, P pogled Soogrsd, Foan

Odgovorni analitiCar

HP-2u1-1196,2,1

E"I" il Cirnnicna vrenest

0 (0)

0 (0

0 (10)

0 (m

NEGATIVAN (NEGATIVAN)
i (0

f) (0)

Sef Odscka za sanitarnu ologiju

Prof. dr Vern G - 4 Prol. d Gusman
an " I 5 ¥ & -k g 5w - » a 4 dm
Specijalista mi Mogije sa parazitelogijom - MP. Specijalista mikrobiologije sa paragitologijom
Kritj fzvestaji o ispilivanju

Vst oo bnpitde arnhi Born 022 [ET T8N o o Lo Rl o bapinrumiss Bk H2 DTS L osbsbeviats v clvemenis movodess 3 Obpascyy Q21 PSS Leveiiag ix isqritivangu by 0016728
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Institur 2o juvae pdeavlje Vojvodine
Centar za higijenu i humunu ekologiju
Odsek Odsck va sanitarnu 111|klu:.r:iuh1gi_1u
Futedka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena @ izj2v.org.rs
Idemtifikacioni broj uzorka: 02-167/25
Datum prijema: (08.01.2025

Datum izdavanja Priloga:  12.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomeni:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide, S1. list SR, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3. stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice 51, glasnik RS broj 28,2019,

Odgovorni analiticar _ Sef Odseka za sanitarnu b ;
Prof. dr Vera Gusnie MP. Prof. dr VormGusman
Specijalista mikrohiglogije sa parazitologijom % Specijalista mikrobiologije sa paragitoJogijom

Prifing i st LewscStafi oo bepitivanym bosl 12067028 Rarfl obiibviita v lenmenil mtvealian W Obrdson QEHLS0-30 Lrvwtial o lapal v brog D2 08TZS awabow it s ik sileki Qbnieac

QLHLH 50 1 sww efumeme mvedenc i njisl ) ) ) ) )
Institul wa. favnes actraviie Vidveating foserilThor og poema dalics ima stardonda SRPS [SORO0J | 1400], Reibian staliza, ey o dedgbabin s Kot 3 miilna odnes se samic a
Eepttsin] ibeorak. LaveSe ] ieplitviniin me e se s it ey o seli o eiobreefe Losthuid e v b e Viguidine
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ckologiju '
Futoska 121, 21000 Novi Sad

g-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-167/25

Datum uzorkovanja: 09.01.2025 Vreme uzorkovanja: (7:50 h
Datum izdavanja Miljenja: 13.01.2025

Vrsta: Voda za pide - neprecisdena hlorisana voda

Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Backi Petrovac

Obim mikrobiolofke analize:  Ospovni obim "A"

Obim fizicko-hemijske analize:  Osnovni obim A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP"Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Crpna stanica [ Baéki Petrovac

br.5, Backi Petrovic {posle hlorisanja)

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac

Badki Petrovac 453532203000, 195982718000

Mesto uzorkovanja:
{Glavni Saht)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{Zakon o begbednosti hrane S1. glasnik RS br, 41/06 1 1719,
Pravilnik o higijensko] ispravnosti vode za pide. Sl list SRI, braj 42/98 1 44/99 51 glasmik RS br, 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara. dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3, €14, stav 314, €l. 12, stav 1, tacka 2, 1. 25,
stav 2, stav 3, 1acka 5 i tacka 6, ¢, 26, stav 2, wadka 11 2, stav 3, stav 6, talka 1, €1 55, stav 1 Zakona o bezbednost
hrane, SL. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €1. 3, stav 1, tacka 2 i § Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode #u pice, Sl.
list SRJ br. 42/98 i 44/99, 51. glasnik RS br. 28/2019 i savremena strufna saznanja, zbog nalaza povedane
koncentracije amonijaka, pove€ane potroénje kalijum-permanganata i poslediéno izmenjenih senzomih osobina
dostavljenog uzorka vode zi pide.
Na osnovu savremenih struénih saznanja utvrdena fizicka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca.
Preporucuje se precidavanie, Ciji sastavni deo jeste i dezinfekeija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
sdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice. _
St

"

iy =y &
Sef Odseka za n‘t&m 18 iju
MLP. Prim. dfEmil Zivadindyic

Lekar specijalista higfjene i mcnliﬁp‘%kggkﬂtﬁﬁc
Kraj midljenja i et

sfidbione s o brvadtaja o bepitiaJa e 122 RTA8 Rl abiitivii Sve elommnlo navedine o Obrasca Q2 HEO4e-80E BrveRtia] o dapicivunu bieod 02 0AT2E je celavit same uio saslrki

Cibrpar Q3 HL IS | sve elenwnbe navedene u njems
rinditut e Jovind adrevie Vigvoding Je seri{Tiosun peema ihicvams siar . | _ ’ v
{sprigivan (keiruk. Levest o btivin o ne s s umnobavas budey' ucelinl b odobmenie Iratitutis i favne edraviie Vithoodine

sl SRS 1509001 1 14000, Reauftat apabivg tonveo osaglabenostikomentan | mibbienja ednoe s s md
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Penyfionma Cphnja
Aytonouna [Tokpajusa Bojsoauma

HHCTUTYT 3A JABHO 3JIPAB/BE BOJBOAHHE

Dyrowks 121, 21000 Hossn Caa
LlesTpana: (021) 422-255; 4897-800
Odupexrop: (021) 6622-Th4; 4897-8R6
Make: (021) 6613-989
E-mail: izizv@izjzv.org.rs

WWW.iZ[ZV.0rg.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-168/25

OBUHVATA:

- [ZVESTA) O UZORKOVANJIU BROJ 02-168/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-168/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-168/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-168/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025

Irisaiteit ra e abers e Vipodine e sertilhos s prosss sahicvims sesebends SRPS [S0 (00 | (4007
el analirs, irjave » sagludenodtiomentan 1 mill o odeoke &2 samo s ipmives geonk. brveita) o lpinvanio ne sme s wonolavatl ireeey o oelind | odobrenye Inslitula ra
Jiviud ke e Wopvodine

Odpazau Q2 XI.040-50- Hagame 3
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Institut za javno zdravilje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenati@izjev.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-168/25

Datum weorkovanja: (19012025

Vreme uzorkovanja: (8:200 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 09.01.20125

WVreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja lzvestaja o uzorkovanju: 10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciddenosti:  neprecidcdena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Badki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Pelrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzbai@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)

Dnevni plan veorkovanja xa dan 090012025, Q2.HL.O40-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovae

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Dom uéenika pri Gimnaziji “Jan Kolar”, XTIV vojvod.udame
slovadke brigade br 12, Backi Petrovae 45 3556457000,
19.5944468000

Mesto vzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznac¢na identifikacija:
Mikrobiolodka analiza (Osnovnm obim “A"), M2521812023
Fizifko-hemijska snaliza (Osnovmi obim "A"), HO3080062, HO2086069, HO1097 246

Identifikacija koridéene metode: ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 3667-1:2023

2 SRPS 180 5667-5:2008

3. SRPS EN IS0 19458:2009 (en), tatke 1,2, 3,4.1,42, 43,441,442, 44.6,45,5 i

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% . . . .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fiziCko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
| SRPS EN IS0 53667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024"

3. SRPS 150 5667-5:2008

Napomena: -

Revultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Ntaiv perramieit JM Crenaka merode Lirvedema viediiont
Temperatura vode “C SRPS H.Z1,106: 1970 10.6
Temperatura vazduha c Q3. XM 455 2001
#*Rezidualni hlor mg/1 Q3. XH.442 n.2

® Mool parre iy ostue i veadiorr v akeodfovmn
Transport urorka: Frizider u vozilu
Temperatura [riZidera pri transportu uzorka: 4 °C

/
: A fo

Odgovorni tehnicar koji je 12vriio uzorkovanje Sef Odseka/za hu :{mf‘qyiwiﬂgi_|ll
Bojan Milenkovski o M.P, Prim, dr, i Zivadinovié

P Lekar specijalista higijeng T medicinske ekologije

/ P Kraj tzvedlaju o uzorkovanju
-/."
.-'r

S o S
b .

Léwiatii| o waerkavnsjo brij O2- 182250 ji- deo Lrvesiaja o ispitivanju haoj LE2-1 6,25 Koji obubivata sve elomemte mvedene u Ebnison QLT 04650, Tevesta) o aspitivanju brop 02 16825

vtk b s kot saslea] Osbexene GHT 080 §osve¢lemenie muvedene u n e, _ ) _
[roatinain 2 Javr 2draviie Vopviding jo sertl Man prema sabievime standanda SRPS 190900 § 14001, Resultst snallia, irfave o ssmgletom-alAdimenturi | mitlicnm odnose se sumio nd

i rurik, LeveBtai 4 [spitivan ne s s ampodavat ey oocelin | oe odobeenje Indilnta e e abravlje Vopyodine .
rapAEe i wr #vihbig do [api (PR L] b OElih'iiiﬂll lJI.?CH.ﬂ-l'U'"H- Mo 3
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Institut 74 javno adravlje Vojvodine

Centar za higijenu | humanu ekologiju

Odsck laboratorijskih slufhbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-168/25

Datum prijema uzorka: (9.01.2025

Datum pocetka analize: 09.01.2025

Datum zavrictka analize: (9.01.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 09.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

K.urisq'%k: JKP "Komunalac" Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5. Backi Petrovae, Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Dom ucenika pri Gimnaziji “Jan Kolar”, XIV vojvod.udarme slovacke brigade br 12, Backi
Petrovace (Kuhinga)

Poreklo vade: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalazi odabrano 1 pripremljenoj prema uputsiva Q3. HL433 (u skladu sa SRPS
EN 150 5667-3), HO3080062. HO2086069, HOL007246

Mapomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

MNoziv garitmeln S Chenaka metode E%ﬁ?’ Nowmt

Prava baoja mg P/l SRPS EN 150 TRET:2013¢ (spektrofotomemijska 12,1 (5)
mmiehinda )

Prag mirisa (na 23°C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitutivaa mesoda) BEZ { BEZ )

Mutnoca NTL 113 SMEWW 201h 21308 (furhidimetrijvka metoda) 0,41 (1)

H . SRPS EN 1500 105232006 felekrobemipski metodi) 8.20 {68-8.5)

Pﬂtrﬂﬁﬂjﬂ EMn(4 :n;__l,l'] QA HEI T (volumetrijska metodi) 15 { 12 )

Ostalak l‘ipﬂ.['nl mgl O3 HLA% (rudunskn metodi ) T12 (- }

Elektroprovodljivost na 20°C  ySiem SRPS EN 278882000 (konduktometrijska metodin) 1064 { 25000 )

A[‘nnnij;ik mg/l (A HLA0E (spekirolotometrpska metodi) 7.9 (05 )

Slobodni rezidualni hlor mg/| Q3HLIOR (spektrofiolometrijska metoda) 0.0% { 1.0)##

Hloridi mg/l 113 SMEWW 2l 4300-C1 B [vislumeteijsks metoda) 101.5 { 250 )

Nitnnu mgfl 113 SMEWW 20th 4500-N02B (spektrofotometrijska <(1,00)5 ( 0.03)
metodal

Nitrati rrigf] 11} SMEWW 20¢h 4500-NOIB (spekimofotonctrijki 1 i 50,0)
metindu)

Ukupno gvoide mg/l SRPS EN 150 TRE5:201 1 (ICP-OES metoda) 0,064 {0,3)

Mungan mg/l SRPS EN IS0 118E5:2001 (ICP-OES metida ) 0,010 { 0,05

FILSMETEW Xith - Stamcdrd Methods fiv the Examipation (f Water and Waviewater Sl Bdition., 100
84 Promu uncrnicanne ostimee g2 ivmo sty e Sefoes D Mt Sosoovi” Satu o pefinead i, VIT Pravilinke o bgihenv&od Spsrersond) vods s poc® o pogleile Rone. residiuniiiog v

o P anisa oo @ dellboardiuey vod

Primenjeno pravilo odluc¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

lzjava o usaglaSenosti: )

Utvrdene vrednosti amonijaka, potrosnje KMnO4 1 prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRI™ br. 42/98 1 44/99 i "SI, glasnik RS" br.
28/19) &lan 3, stav 1, talke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustenc
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (.51 list SRJ®, br. 42/98 1 44/99 1 .S1. glasnik RS™ br.28/19) €lan 3, stav 1, tacke 2, 3, 41 5.

Fewisitg o pspetivisyu b 02 V8525 H e doo Tevedaja o v brop 12-168725 koji obabyaia sve chemenie npvedene u Obrascw Q2 HLEST Lrvetng o iaprtivanu brog 02, 164/25 jc
celov i sarmo ako saden Ubsaszac Q.?.I TE13545 1 svie g lemonied navedene U njemi.

lrvstiuit a0 juvmu sdravlje Viopvoding jesertilikovan promas salieving stasbardn SEES 1509000 § 14000, Rerulueh urliea, bjave o usaglabenosti/eomentan § metljenja odnise se samo ma
inpitivan wecrak, Tevette] o splivin o e sme so uasiodoyath ey i eclin | ez odobeenje Institota 2 javeo adnvlie Yolvisdine

Odpazan 02 XH.040-62- Mandrse 5
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Identifikacioni broj uzorka: 02-168/25

Odgovorni analiticar y‘.ﬂ'““ﬁ \ Sef Odscka laboratorijskih sluzbi
Neda Miadenovid, dipl. inZ. tchnol. - master s . ¥ Danijela Lukic, dipl. hem,
) o 153 '3 Specijalista iz toksikolodke hemije

iy MH—‘:W‘);: :J‘i. ganju Z . )_u.‘r:' ’

Lrvelua) o Ipisivanjo b 12-10GZNH e Sevs Lrveltags o iqvamgm b S2- JARZS ki sbabvns v chomeste mavedone 1 Qe 0405400, [pvickta o0 bt vani ;

cuhw it saumo ukos salrdi Dbensac Q3. HT 4030 ) sve clementc savedcse § R, e wy u QL2 L 0.4 40 il vanja beod . 18728 je
Ittt e Juven pdravlie Vijvoding je sertililaman prema sshaeyimms standands SRS SO0 ¢ 1001, Bersliatl analiza, irksve o saglsbomiafi fomentan | millienjs odposs s samo
Ispitivani weoruk. Leveti] o bpltivan o ne wme s smnedivad s o oeling | e odobnmie it na e ades be Voprodise, i s o

OGpasiu Q2 XH.040-62- Migane §
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Institut 24 javno sdravlic Vogvodine

Centar zi higijenu i hunmanu ckologiu

Ondsek Ondsek rasanitarnu bakieriologiju
Futogka 121, 21000 Novj Sad

e-mail: higijenali@izzzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-168/25
Datum prijema uzorka: (10.00,2025

Datum pocetka analize: (09.01.2025 13:00h
Datum zavrictka analize: |3.01.2025
Datum izdavanja Izvedtaja o ispitivanju: 13.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Kﬂl'iﬁﬂ_i‘ki JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.§, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja:  Dom u¢enika pri Gimnaziji "Jan Kolar", XIV vojvod.udarne slovacke brigade br 12, Bagki

Petrovac {Kuhinja)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Poltrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalazi odabranoj i pripremljenc] promi uputsivo 3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN 150} 19458 1 SRPS EN IS0 5667-3), M2521812023

HP-2al-m2.2.1
P-2al-m2.2.1
P 2a1-ml.1
fP-2al-m3.1.2
IP-2al-md. |
P-2al-m5.2.1

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Nowrrv parametna JA

Ukupan broj kaliformnih hakterija (37°C 24-48h) el 100m]
Fekalne kolilformne baklerije (44°C 24-48h) cfu/ 100ml
Ukupan broj aerobnih mezofilmb bakterija (37°C 48h) cfu/Iml
Stireptokoke fekalnog porekla (377C 24-48h) clu/100ml
Proteus vrste (37°C 24-48h) cluf100ml
Sulfitoredukujuce klostndije (37°C 24-48h) clu/ L00mi
Pseudomonas acrugimosa (42°C 24-48h) cho/ 100mi

Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

PPl ~Vinke e prve | Stamcandie seainde s g Sipeansds sspemveostt, Priveohy progled Soogrd, Jeso

Chenaky meode ‘E;#ﬁ:{i‘?;’ Grinidng vrednost
0 (0

0 (t

0 (1

0 {1}

NEGATIVAN (NEGATIVAN)

t (1

f) (L

{P-2al-m6.2.]

Odgovorni analitiCar oy T\
Prof. dr Vera Guk ™ ‘1' "_ £
Specijalista mikrgbidlogije sa parazitologijom | 7 MP

S

Kraj izvestija o ispitivanju

Specijalisty mikrobiologije sa para

Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Veéra Glsman

ipvitag o wepeirivam o b 23 ARSI o de e LeveBtada o epitivatii b 1E2-1AK, 28 il oblrvala wv eldmeinte navedeny o Dhrasen QDT IS0RS0 Livell o bspatrvan i bro) 02 DRUEE g
by B s ki sadedh Obrgay Q7 HLA0RS0 [y hometie mavediene @ sgemu

Eantitied en fabrs edeavdpe Vodviaking o sorrifibovan peeen setdc v stipdandi SRPSESCONNT 8 13000 He ot anadiza, jeve o asagbpbgmotiiomentart Vmitlonbs odnese s s n
Ispitivimt mamak, LeveRtag oo baptbvato me sitdb st diminsdavadt by o)l | e odibirmie Tnstitubs oo fwynr bt je Vislviding,

Chpazan 02 XH.040-74- Muusnae 3
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Institon wa javno adeaviie Vopvodine
Centar za higyenn 1 humano ckologiju
Odsek Odsck za sanitarnu bakteriologiju
Futodka 121, 21000 Novi Sad

¢-mail: higijena@izjzy.ora.rs
Identifikacioni broj uzorka: (12-168/25
Datum prijema: (9.01.2025

Datum tzdavanja Priloga:  13.01.2025
Naziv vzorka: Voda za piie

Napomen:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavijeni uzorak vode za pide ODGOVARAJIU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice. S list SRI, broj 42/98. 44/99 ¢lan 3, stav 1, 1acka 11
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide SI. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analit}é P *IF _ Sef Odseka za sanitarnu bakteriologij )
Prof. dr Vera Gus / .MT{"‘ # - Prof. dr Vera G pingh
Specijalista mikrelfiologije sa parazitologijom i l:. "y Specijalista mikrobiologije sa parazitolog

i '. e - -

Prilig he duss LeviRunjh o Tngritlian i bt 1120 | A28 Rl b sve ehebmeie waveden o Obtascn Q7 FLUMUAD Liviita) o ipebivars beog (2 THES & celovat sumin oko siler Qb

QU HE S0 v elimsenie mgbedim! i frjcinn : o
Lt - vy rematie, Visvsdene Je serhilikovsn prce cafitev o standard SEPS ISOVO 1 140000 Ricrlati usulie, sebovy o amaglabentslifhastierian Timifenga olisine s saims na

v nk ek Levicag o taHivi i e sme s ommedas b besaes eelin | ke odobrenge Inslituls s jivesoastmavlje Wanbvanding

O6paaiu 02 XH.040-72- Hinawe 3
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1 0 ZDRAVSTVENOI] ISPRAV}QOSTI UZORKA serin;
e VODE ZA PICE /1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-168/25

Datum vzorkovanja: 09.01.2025 Vreme uzorkovanja: (08:20 h
Datum izdavanja Misljenja: 13.01.2025

Vrsta: Voda ra pide - neprecdiféena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Obim mikrobioloSke analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

b

AATEy

Sy —

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP "Komunalac” Baéki Petrovac, Narodne revolucije  Dom ucenika pri Gimnaziji "Jan Kolar"
br.5. Backi Petrovac XIV vojvod.udarne slovacke brigade br |2
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Badfki Petrovac 453556457000, 19.3944468000
Mesto uzorkovanja;
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o herbednosti hrane SLglasnik RS br. 41090 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, SL list SRI, broj 42/98 1 44/99 i S1. glasnik RS br, 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizickih | hemijskih parametara, dostavljem uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosut na zahteve €1.3, €14, stav 3 i 4, €l. 12, stav 1, tacka 2, €1 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 1 tacka 6, €1, 26, stav 2, tacka 1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢1. 33, stav | Zakona o bezbednost
hrane, 51, glasnik RS br, 41/09 1 17/19; €1, 3, stav 1, ta¢ka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 51
fist SR br, 42/98 i 44/99, S glasnik RS br, 28/2019 i savremena siruéna saznanja, zbog nalaza povedanc
koncentracije amonijaka, povedane potrodnje kalijum-permanganata i poslediéno izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénth saznanja utvrdena fizifka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavijaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrofaca.

Preporuduje se prefiscavanje. €iji sastavni deo jeste 1 dezinfekeija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje

zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice,

S-‘:l’Odtha ¢a hu /h%tjkw!m.i‘]u
M.P, Prim.dr E ovié

Lekar specijalista higijc‘?ic i medidi L‘:.ka.ﬂ[ﬁrglit* f

Kraj musljena » Wzacive+

Weiklene jé den LoveRtads o ispitivanji bof 17 1A8/28 kopububva yee clemente novedane u Ohrasen QL HLIS, Levelia o leplilvan]i beoj 52- | B82S je celuivit simis ki sadrdi

Uhr..r.u_ L2 HH 480500 | wee clemenie navedens u ngemi
dristatit ea favens wiraslje Vjvodine je sertifikovan promm subitesimn stodords SHPS [SCVG00T 10000, Reuliugl unuléen, bejave o dsaghidenost Rumesitae | mislenja odnnse 86 wmn o

ety wporsk, lavestaj o ispilivanae ne seme s amnodaval] ke g eeting e slobrenje Instiuta e Jovns adrad e Viajwadine

Oipaal 02, XH.040-88- Mo §



Penyhmga Cphuja
Aytonomua [Toxpajwia Bojsoesm
HHCTHTYT 3A JABHO 31PAB/LE BOJBOJAHHE

Oyvromea 121, 21000 Hown Caa
Lleuwrpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
Paxc: (021) 6613-989
E-mail: izjizv@izizv.org.rs

www.izjzv.org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-169/25

OBUHVATA:
-1ZVESTAI O UZORKOVANIU BROJ 02-169/25/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-169/25/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-169/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-169/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskil) nauka Stanka Bobid
Specijalist hoksikoloske hemije

~

ray,

Irsiabit £ javius slrevipe Vonodine & sertifibovan peores rabaevims siandards SAPS (S0 W01 § 10X )
Resultan analien, jave o aaglalenonn Losnoman | matl s odsoss se s 2 hgailves wiorsh Lrweia] o= bepitivaniu b sme s aesnoelavath ireeey 8 olind | ue odobrenje Tnabiuiy o
v mlr e Vopvesing

Odpazay Q2 XH.040-50- Manane 3
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Institut #a javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ckologiju

Futoika 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

ldentifikacioni broj uzorka: ()2-169/25

Datum uzorkovanja: O9.01.2025

Vreme uzorkovanja: O08:05 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (19.01,2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja lzvedtaja o uzorkovanju: 10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preéiféenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ckvivalentnih stanovnika: -

Korisnik; JKP "Komunalac" Ba¢ki Petrovac, Narodne revolucije br.3, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravnasluzba@ikpkomunalae.coors / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Urorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Drevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2 HLO40-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Predskolska ustanova "VCIELKA" / Bagki Petrovac, Jarmotna

hb, Bacfki Petrovac  45.3574254000, 19.5974961(1K)
Mesto uzorkovanja: Sudopera za pranje sudova, desna slavina

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:
MikrobioloSka analiza (Osnovni obim "A"), M2521812016
Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"). HO3081067, HO2Z085976, HO1097250

Identifikacija korifdene metode: : : : :

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiologku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN 180 5667-1:2023

2. SRPS 180 5667-5:2008

3, SRPS EN S0 19458: 2000 (en), ndke 1,2,3,4.1,42,43,44.1, 442, 44.6,45.51

4. SRPS EN IS0 5667-3:2024% s : :

Postupak uzorkovanja vode za pice za lizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1, SRPS EN 150 5667-1:2023

2, SRPS EN IS0 3667-3:2024%

3. SKEPS [SO 5667-5;2008

Napomena: -
Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Maziv parametra I ek et Livrdena viednose
Temperatura vode o SRES HZI 106:1970 01
Temperatura vazduha 6.2 Q3.XH.455 23,1
#Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 0.3

* Mutocderarannctsy cepadoar sverdioom ave akealiiovant
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni ehnicar koji je ievriio uzorkovanje Sef Odseka zahumanu W&ju
Bojan Milenkovski MLP. Prim. dr Emil Zivadinoyic
- ) P Lekar specijalista higijene rmedicinske ekologije

s Kraj izvestaja o uzorkovanju [ S

-

v bl 11 v b (2 TSI e o BaveTudjin o Lyt o] 02| 65728 ki chahiata sve clomente mavedene i Ohres Q2 HI040-50, Levesuay o iapativaniu e (121047258

ol s aktr sadrds Creac GRS | sve glemenile navedene b s : i .
Jerstiziat i fasenie bl je Vijvodiog e serilikovan promias snhiuvimi sandundas SRS ISCHRIL 14000, Resulual iz, izjuve o usiglafemmstihomenturt § iifienfs odooee se sami

inpitivan secmak. LeveTaf o apiiivim ju e s o umpnoRavan beweoy w cuking i ue odobrenje st g jeveo adeadioe Viopeodine, OBpasat 02, XH.040-51- Uanmse 3
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Institut #a javno rdravlje Yojvoding

Centar za higijenu 1 humanu ckologiju

Odsek laboratorijskih sluzhi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-169/25

Datum prijema uzorka: 09.001.2025

Datum pocetka analize:  (W.01.2025

Datum zavrietka analize: (9.01.2025

Datum izdavanja lzveStaja o ispitivanju: (1.01.2025

Naziv uzorka: Vodu za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Predikolska ustanova "VCIELKA" [ Backi Petrovac, Jarmocna bb, Backi Petrovac (Sudopera
2a pranje sudovia, desna slavina)

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen v ambaladi odabranoj i pripremljenoj prema oputstva Q3. HL453 (o skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HO308 1067, HO2085976, HOLOUT250)

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE

Maziv panater) S Ok melo H‘.I gt Newmii

Prava hnju_ mg Pl SRPS EN IS0 TRET:200 3C {spektrolotomietrijsha 12.0 ('5)
metoda)

Prag mirisa (na 23°C) s TON SRPS EN TRI2:2008 (kvalitativae metoda) BEZ { BEZ )

Mutnoda NTL 11 SMEWW 20th 21308 (tarbidimetnjska metoda) 1,24 (1)

pH . SRPS EN 180 10523:2016 (clekinohemijska moioda) 820 (68-85)

Pnlminj:l KMn(4 mg/l QA HLI L (volumein fsha metoda ] (12)

Ostatak 1sparni mg/l QX HLAYS {radunska metioda ) 713 (-1

Elektroprovodljivost na 20°C  pSiem SRPS EN 2TRES: 2009 (kencukiometrijska mennda) 1063 { 25000 )

ﬂmgnijﬂk g/l £33, HE3W (spekirefotometniske meloda) T { 0.5

Slobodni reziduaini hlor mg/l 03.HLIOR (spektrofotometrijki metoda) 0,10 (1.07#4

Hloridi ma/| 1) SMEWW 20h 4500-Cl B (voluemerr sk metoda) Q5.0 ( 250)

Nitriti me/l | 1) SMEWW 2inh 4500-NO2B ispektrolitometrijska 0,013 (0,03
et

Nitrati ma/] 111 SMEWW 201 4500-NOIB (spekirolutpmeirijska 1.1 { 50.0)
mietoda)

Ukupno gvozde mg/] SRPS EN ISD 11385:201 1 (ICP-OES metoda) (L0046 (0.3}

Mangan mg/| SHPS EN S0 LIESS2011 (ICP-OES melisda) (1,010 (0,05 )

F) SMEWW M - S Methindy Joe the Evaminatiss of Waker god Wstewabor 20k Belition, 1008
Wit Promie soerntcmma fosddvins e v sdinavie St T Milan Fevvaonae” Ban ogpedameny fivie VI Eryibosda o Svgdiempkoy igprevonoti vk 22 rce o pogsfode Sones reandiselomg Aoy
#EF Proge g eadredion o delesrem veud]

Primenjeno pravilo odluéivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, potroénje KMnO4 1 prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "SL glasnik R5" br,
28/19) &lan 3. stav 1. tacke 21 3.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u nzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pide (.81, list SRJ™, br. 42/98 1 44/99 1 51, glasnik RS™ br.28/19) Clan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

lwekiay o pspitivaniy hira §i2- 168725/ H je den lrsoitasa o ispitisanin broj02-16825 kofl nhubvats sve elememte navedene o Obrrecs QT HLO30 80, et o spitivinju brog 02-365/25 (o

celoit wimmn akis saded i Ofwaeus 2, HLTEOSS0 | svie clemenic navedeno o npm o
Drastitid sem e pcleav) je Washviding je sertifikovan proma suhtevima stapdarda SRPS PSOSO01 0 14000, Resulatl apuliew. izjave o usaglabeoostikonmian | misljenja odnose se simo no

Ispitivand weornk. Levelta) o tpblivanjo ne sme s umnodavatlh leudey weelin | oug ehibrenfe Bestibut s javin adravipe Vepvodine

OCHipazan O XL.040-62- Muiine 3
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Identifikacioni broj uzorka: (2-169/25
Sel Odscka laboratorijskih sluzhi
Danijela Lukic, dipl. hem.
Specijalista iz toksikoloske hemije
- \:,.u{...-e,l ¥

Odgovorni analiticar
Neda Ml:rc ovid, dipl. inz. tehnol. - master

beweAtag o spativania beog U2- 16025 H wdeo bevedtage o dspitivange heop 02-169/25 kop obshvata sve elemenic mavedens n Obrasen Q2 HLOS50, Tevektaj o sprivanu broj (2- 169725 je
kit sumo ako sackri Qbrueac Q2 L4080 § v clemenie navedens: u jeinu.
Inathiug va juvmo adravljie Viojvodine je sertifikovan peeme sabicyin standieds SRS 150 G000 | 14000, Resuliel anplbo, bjave o daosg leleneal Lnmentar | ndilenfa odnose se s nu
npianvan dponik. Brvesug o s e s se ampbofivat ey W celing § g edobrenge Tnstint g gavoo edmvle Vopaodioe

Oapaan Q2 X1.040-62- Waname 5
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Tnstite ea javno sdravije Vopvodine

Centar 24 ngrjenu | humanu ckologiju

Oudsck Odsck #a sanitarnu bakteriologijo

Futodka 121, 21000 Novi Sud

e-mail: higijenaaizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-169/25

Datum prijema uzorka: (W.01.2025

Datum pocetka analize: 09.01.2025 13:00h

Datum zavrietka analize: 12,001, 2025

Datum izdavanja lzveStaja o ispitivanju; 12.01.2025

Naz?v uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac. Narodne revolucije br.3, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Predikolska ustanova "VCIELKA" / Backi Petrovac, Jarmotna bb, Badki Petrovac (Sudopera 7
pranje sudova, desna slavina)

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Polrebna laboratorijska analiza: Osnovnil obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen u ambalazi odabrano] i pripremljenc prema uputsivu O3, BP.853 (u skladu sa SRPS
EN IS0) 19458 | SRPS EN IS0 5667-3), M2521812016

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE |
Ny parimetr IM Olznaku mefody f.—‘é‘ Tm 1{.?.;? Ciririrdimi virediniss
Ukupan broj koliformnih hakterija (37°C 24-48h) cfo/100ml /P-2al-m2.2.1 0 ()
Fekalne kolitormne bakterije (44°C 24-48h) e/ 100ml {P-2al-m2.2.1 0 ()
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterja (37°C 48h) cfu/lml  /P-2al-ml.] 0 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  #P-2al-mi.1.2 0 i
Proteus vrste (377C 24-48h) clp/100m] HP-2al-m4. ] NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujode klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml - P-2al-m3.2.1 i ()
Pscudomonas acruginosa (42°C 24-48h) clu/100ml  /P-2al-mb.2.1 i ()
Vrste urvrdenth mikroorpanizama: Negativan nalaz
Loy Voda ga pRc, Stnderdie aren ke s espinvinge Sigiemske epraveosts, Povrediy pregded Beogowd o
Odgovorni analiticar Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Gus 7 Prof. dr sman
Specijubista mikrobtolggije sa parazitologijom NEP. Specijalista mikrobiologije sa pe ologijom

Kora) tzvestaja oaspitivanu

Firvaclla 0 Lapitivanedi beod RS DOV 1 ubee Doveliada oo inpltivansi Y] (12 DARES ol el atls wvie elummiotian rieyodinl o Cbraiy QEEETRIN-581, [evofia) o Lpvitivuju bmog (2 TS
wclony it wieme ko snderi Oibraray QUUEHL D301 ave el menie mavedenc o mponmu,
Imslibict il fasrns atruvhie VohvodE fo et un o dafitcvine stangdanta SRPS 1SO00000 | 14000, Rl unalisw Bgave o maglaber wliRinmentar § mifiona e e saimena

faptiviims ugvesik. Levellug o bpatisumio nu s se dmmmngkas ik ifwiey o oclin | odobnmfe Instinns e Juovon adraviie Vidvodioe

Cdpaann Q2 XH.040-74- Haamese 3
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Institut 2z juvno zdravlie Vioovidine
Centar 2a higijenu | humano ckologiju
Odsek Odsek za saniturnu haktenologiju
Futoska 121, 21000 Nowvi Sad

e-mail: higljenaddizizv.org.r«
Identifikacioni broj uzorka: 02-169/25
Datum prijema; O9.01,2025

Datum izdavanja Priloga:  12.01.2023
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S1. list SRJ, broj 42/98. 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 11
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiti¢ar Sef Odseka 7a sanitarnu bakteriologij
Prof. dr Vera Gu M.P. Prof. dr Ve
Specijalista mi jologije sa parazitologijom . Specijalista mikrobiologije sa parazi

Prifing e dens LoveRtufin o ispiivarie broj CI2 1AE s bt s wlemerne stavedsme u Diwasgn Q2044 i 511, FeveRin Ispiivan g oo i 03 VAN e cw it s ahee sadrdi Ohbeaie

Q1 Sib | osvy clemietile auvedene W njemic
Fredlind i faveis adsiavl i Malvinline je serlifih-wmy promi sabloslme dumbisl SRPS iR ] g 1A Beswlu aralidu, bejave o deeg lideibontBstieidart |oriihjem|u odeone & sumii m

i1|-|i|':-...|g-|i mdorak |.--.Limi i lnpaLiv e e st s aEndavabl ey ekl § e osdoshocn Tnstinie dw i ednivdie Votvsding

Ofpaan Q2 XH.040-72- Hainamwe 3



A MISLJENJE i
LERE O ZDRAVSTVENOI ISPRAVNOSTI UZORKA strans
¥ VODE ZA PICE 11

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsck #a humanu ekologiju

Furtogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-169/25

Datum uzorkovanja: 09.01.2025 Vreme uzorkovanja: (08:05 h
Datum izdavanja Misljenja: 13.0]1.2025

Vrsta: Voda za pide - neprecisdena hlorisana voda

Poreklo vode: JTKP "Komunalac" Balki Petrovac

Obim mikrobiolodke analize:  Osnovni ohim "A"

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Predikolska ustanova "VCIELKA" / Backi Petrovac
br.5, Backi Petrovac Jarmoéna bh

Narodne revolucije br.5 Batki Petrovac

Backi Petrovac 45.3574254000, 19.53974961000

Mesto uzorkovanja:
(Sudopera za pranje sudova, desna slavina)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o berbednost hrane S1, glasnik RS be. 4100 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnost vode za pide. 81 list SRI, broj 42/98 0 44/99 i 5, glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenth vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fiziCkih 1 hemijskih parametara. dostavljeni uzorak vode
2i pii:L je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, €L4, stav 31 4, ¢L. 12, stav 1, tacka 2, L. 25,
stav 2, stav 3, talka 50 tacka 6, €1. 26, stav 2, tacka 1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 353, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane. S1. glasnik RS br. 41091 17/19; £1. 3, stav 1, ta¢ka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl
list SR br. 42/98 1 44/99, 51. glasnik RS br, 28/2019 i savremena strucna saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka, povecane potrodnje kalijum-permanganata i poslediéno izmenjenih senzornih osohina
dostavljenog vzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénih saznanja utvrdena fizicka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravije ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca.

Preporucuje se preciséavanje. i sastavni deo jeste | dezinfekeija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

Sef Odseka za h“m“['.“*'\]";‘% '\‘
M.P. Prim. ar EtuiZwa ovic &

Lekar specijalista higijene i meditinske ckulnl.,i'w" /
Kraj mifljenja

Ml Je dest Tavesiaga o inpitianie beoj 02 16925 koji ohuhivats v clemente mavedens u Crbrasen G2 HILMG50, Trvedza) o ispitivange brog (2- 16928 s colovit samo ko sudedi

Obmeiic QL HL -4 | sve elemente mavedone o njomy.
Inatimu :tﬁ v el e Visjvesdine fe serifikovin prenta sableyimy sumdordy SRS S0 900] | 150001 Repuliath aralien, Lijave o waaglabenosiifomentar | mibljenja odinme susamo na

famiivial tanrk. Brvetn] o ispitivanfu e sne se imnoFaie fauey o eeling i wr odohenje Institie g javie sdravije Virjveeline

Ofpasag Q2 XH.040-88- Mamiee 3



Penyfanka Cpiuja
Aytonomua [Mokpajuua Bojsoanna

HHCTHTYT 3A JABHO 3/1PAB/BE BOJBOAMHE

Oyromra 121, 21000 Hosu Caa
Uentpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupextop: (021) 6622-784; 4897-886
hakc: (021) 6613-985
E-muil: izjzv@izjzv.org.rs
WWW.IZJV.OIE.I5

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-170/25

OBUHVATA:

- IZVESTA] O UZORKOVANJIU BROJ 02-170/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-170/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-170/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-170/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskib nauka Stanka Bobid
Specijalist Jl‘fﬁlkﬁikﬂtﬂﬁke hemije

-

Institud za javen adraviie Vojodine jo sertilikovan pronsa rableyima standusda SRPS TS0 9001 | 14001
Reenliatl analbra, bejave o osogladenostl feomeniod | miflpofa odnose s saann na ispitiveni aeorel. Lovedi) o ispitivanju ne sme se imoiskavadi izgeey § celini i ue odobrenje Institula 2a
jnvne pdravipe Vopodine

O6pazan 02 XH.040-50- Magsiee 3
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IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-170/25/U  stmuns

MRKLFATONL
AL VTR ].,lr]
arbii tredn

[nstitut zu javono 2dravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1| humanu ckologiju

Odsek za humanu ckologiju

Futofka 121, 21000 Novi Sad

e-muail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-170/25

Datum uzorkovanja: (09.01.2025

Vreme uzorkovanja: (08:35 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (9.001.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja leveStaja o uzorkovanju:  10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciscenosti: "MALT VODOVODIY

Broj ckvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzbaiikpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Urzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj (11-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2. HLO40-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovace (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, . Backi Petrovac

45.35TR27R000, 195914216000

Mesto uzorkovania: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:

Mikrobiolofka analiza (Osnovni obim "A"), M2S11612064

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7007939, HO3080078, HO208397 1,

HO10872149

Identifikacija korifcene metode: -

Postupak uzorkovanja vode za pice zu mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN [80 5667-1:2023

2. SRPS IS0 3667-5: 2003

3. SRPS ENISO 19458:2000 (en), tadke 1, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 441, 44.2, 44.6, 45,5 1

4 SRPS EN IS0 5667-3:2004% 1 : ! :

Postupak uzorkovanja vode rza pice za fizifko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 3667-1:2023

2. SRPS EN 150 5667-3:2024*
3. SRPS [50) 5667-5: 20008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Nasiv parametin IM Clmaka meiode Lirvrdena viodnost
Temperatura vode °C SRPS HZ1106: 1970 1016
Temperatura vazduha G Q3.XH.455 6.9
“Rexidualni hlor mgfl (J3.XH.442 {1.00)

* Metricparnmat oenadem susadioon ning akreciinm

Transport uzorka: Frizider u vozilu

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C v,
Odgovorni tehnidar koji je 1zveSio uzorkovanije Sef Odseka za pm‘?u{ ckolagiju
Bojan Milenkovski ) M.P. Brim. driBmY Zivadinevié

Lekar specijalista higijcnc i medicinske ckologije
Kraj izveitaja o uzorkovanju '

[kt oo waiitlovanju brog U2- TR je deo Tavwinaia o spitivanu b (217025 kppi chubyits sve clemenle navedens u Obrascu QLHLIH-50, Levebia) o lsphiivanu o] 0221728 je

celimil same ki sadedl Ohreae Q3 HLOKL S0 | ave clomenfe navedene u njcmu. _ . . il
sstiiat 20 Jaemr sl i Masfvisbine e sertifihovan prema eahlevim stuadinds SEPS SO 9001 | 14001, Rl analie, bajave o wsaglafenostikomentan § midljenjs odiiae se s i

Fepitivani meorsk, Lviitn o isplivaniy ne sme v amaoavat ey d eelhinn e odohrenje Instifuly 2 fusne adraslie Yojveding . .
J Ofpaiad 02 XH.040-51- Hame
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Institut za dwnﬂ zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek laboratorijskih sluZbi

Futodka 121, 21 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (2-170/25
Datum prij uzorka: 09.01.2025
Datum analize: 09.01.2025
Datum zavrietka analize: 10.01.2025

Datum izdavanja [zvedtaja o ispitivanju: 10.01.2025
Naziv uzorka: “Voda za }ucc PR

Korisnik: JKP "Komunalac" Bafki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Batki Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Eko-esma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Balki Petrovac (Javna esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Balki Petrovac (eko-fesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim “A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen u ambala?i odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3. HI.453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HO7007939, HO3080078, H0O2085971, HO1097219

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Naziv parametra M Oznaka metode Mmf Norma
Prava boja mg Pl SRPS EN 150 TB&7:201 3C (spektrofotometrijska <2 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ ( BEZ )
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 21308 (turbidimetrijskn metoda) 0,40 (5)
pH - SRPS EN 150 10523:2016 {elektrohemijska metodu) 8.38 (6.8-835)
Potrodnja KMnO4 mg/l Q3.HI316 (volumetrijska metoda) 14 (12)
Ostatak isparni mgy1 3 HLA94 (radunska metoda) 1849 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijvka metoda) 276 ( 2500 )
Amonijak mg/l Q3.HLS51 (IC-CD metoda) 14 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/ Q3 H1308 (spektrofotometrijska metoda) <005 (10)##
Hloridi mg/ $RPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 278 (250)
Nitriti mg/ 11) SMEWW 20th 4500-NO2B {spektrofolometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
Nitrati mg SRPS EN IS0 10304-1:2009 (IC-CD metida) <(.1 (50,0)
Ukupno gvozde mg/ SRPS EN IS0 | 1885:2011 (ICP-OES metoda) 0,014 (03)
Mangan mg/! SRPS EN IS0 | 1885:2011 (ICP-OES metoda) 0,001 (0,05)
Arsen mg/l 1) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,002 (0,01)

11) SMEWW X - Stascierd Afethonds fow the Eramenaton of Watrr sny Waskrmaser 20th Edibon, {998
o8 Propay mnormncass feitins £2 avao sdeale Sdvie D Milas Savamovs” oo o primen) e Vﬂﬂunhﬁu.&@ﬂnhu dxpravaosti vide 22 pice i pegtled bone, eatdielnug bl

Primenjeno pravilo odluc¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaenosti:

Utvrdena vrednost amonijaka u uzorku vode za pide NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SI list SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "Sl. glasnik RS" br. 28/19) &lan 3, stav |, tatka 2.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode 2za pice koji imaju propisane maksimalno dopuitene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 1 44/99 | S, glasnik RS br.28/19) ¢lan 3, stav |, tatke 2, 3,41 5.

Odgovorni analitiCar Sef Odseka laboratorijskih slu?bi

mr hemijskih nauka Stanka Bobié M.P. Danijela Lukid, dipl. hem.

Specijalista toksikploske hemije Specijalista iz toksikolofke hemije
D) Kraj izveltaja o ispitivanju oL

s

Fvedbaj o bnpithan)i bend (-1 TO2SH je doo lrvelitage o ispetivangs broj 021 HU2S Loj obsbrats sve clemenie sevedens u Obrasou Q2 HLOMLR], leveltaj o ispitivanjs bej (12-1T023 je
calovit smma ako sadrh Obwagae Q2 HLO80- 30 | ywe elrmente sovedone o npm

lnakitut ma v sdravipe Yopvoding e sertafikoves prems .rh‘llﬂnm SHPS I30 W] § 1400], Remlu analiz, irjeve o seaglafenosihomentar | milljenja odnosy sé samin na
bapueiyand wrorak. Lrveldls) o opetivasps s ome s wemnodavatl Trerey « celing | o2 odobeenpe lnulits s v adrevipe Volvodine,

Obpasan Q2 XH.040-62- Maame §
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“T?;: ! IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-170/25/M

Institul za juvno sdravlje Vojvodine

Centar 2a higijenu | humanu ekologiju

Oidsek Odsck za santtarnu hakieriologiju

Futoska 121, 21000 Nowvi Sad

e-mail: higijenaaizjay.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-170/25

Datum prijema wzorka: (19,00 2025

Datum pocetka analize:  09.01.2025 1300 h

Datum zavrietka analize: [2.01.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 12.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.S, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Eko-fesma na pijaci. br. 1. Backi Petrovac, , Backi Petrovac (Javna ¢esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (cko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim A"

Stanje uzorka pri prijemu; Uzorak dostavljen v ambalazi odabranoj i pripremljena prema uputstva Q3. BP.833 (u skladu sa SRPS
EN ISC 19458 1 SRPS EN IS0 5667-3). M2S11612064

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Namiv parametra I Ehrmaka metode H-L T;.'}gf‘ Ciranicmar viredmosd
Ukupan hroj keliformnih bakierija (37°C 24-48h) clu/l00ml  AP-2al-m2.2.1 il i)
Fekalne koliformne hakterne (44°C 24-48h) efuf100m!  IP-2al-m2.2.1 0 i
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 480 ofw/lml 7P-2al-ml.1 0 (103
Streptokoke fukalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 4P-2al-m3.1.2 0 (th
Proteus viste (37°C 24-48h) clfu/100ml 4P-2al-md. | NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml #P-2al-m3.2.1 i (i
Pseudomonas agruginosa (42°C 24-48h) cfu/I0ml  /P-2al-mb.2.1 0 i)

Vrste utvrdenih mikroorgamzama: Negativan nalaz

Pl iartia . Vodt e fride”, Shandandag wenade ze gt higreavke iprevematl, Priveedid proelod Seograd, [0

Odgovorni analiti¢ar Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju

Prof. dr Vera Gus > Prof. dr Ve man
Specijalista mikrobologije sa parazitologijom M.P Specijalista mikrohiologije sa para Dgijom
Kraj tzvestaja o ispitivanju -

Tovichna] o Tapritbunin jie b 02 L TOGERIAE o aluws DowicRaifu oo bagithoian ot 021 TS Rl erbirhv it b et mest novedoe b A% Q2 HLD0- 868 Lovebag o Inpitivangi feod (3210028 x
cizliwit samo @lin sadedt Wbrarss Q2R S0 | e clomenie nav odiine: i o,

Erratitat sl s asbray b Yojvodioe feosertfib wan promm sabivyima standinda SRES IS0 o 18001 Rtz amfion wanvy o wsalatenostifoumsman | miglens odnose s siano
{aplafvumi sk LovieRta) o bpbivin i oo snbe s dmenoday et e o ocking b e oslshrenie Institita e e nleivlie Vojveding

Obpsan Q2 X11.040-74- Manaise 5
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Institut 24 javiao zdraviie Vojvoding
Centar za higijenu | humanu ekologiju
Odsek Odsek za sunitarnu baklenologiu
Futoska 121, 21000 Novi Sid

e-mail: higijenawizjzy.org.rs
Idemtifikacioni broj uzorka: 02-170/25
Datum prijema: 0901 2025

Datum izdavanja Priloga:  12.01.2025
Nuziv uzorka: Voda za pice

Napomen:

LA Lt

i
L)
i

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAIU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide, S1. list SR1. broj 42/98. 44/99 ¢lan 3. stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijensko) ispravnosti vode za pice S glasnik RS broj 28/2019.

Odgavorni analiticar Sef Odseka za sanitarmu bakteriologiju
Prof, dr Vera Gusman M.P. Prof. dr Vera G n
Specijalista mikrobiof@ije sa parazitologijom Specijalista mikrohiologije sa paraziclgeijom

Prileag for ees Lesgabifa o dspivoeattan brop 00 17028 Rl dbubiats sve glements nuvedene o Obwaes ()2 P SEE Lt o Aaprithsanga b 020 120028 Je boluvin aamm e shis sadrds Obrusis
EI2 HLOSA0 ] sy cheimseie naxedens snemn

restibiat d Javmi deavljo Vopeodine e sertifikoy e prema eafiey imi standik SRPS IS0 181 Rewrlwin) anadies; v o dsapluSensmtyWomantan. ool g oddamse ye sam i
Ispltbvami waomuk. Levelti] o inprtivanin s sme se binmodavatl s ocking Eusodobrenje Instibaia s gavie adeivlin Vidvoding

Oopi s O XI.040-72- Wonane 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu | humanu ekologiju

Odsck za humanu ckologiju

Futedka 121, 21000 Nowvi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka; 02-170/25

Datum uzorkovanja: 09.01.2025 Vreme uzorkovanja: (08:35 h

Datum izdavanja Mifljenja: 13.01.2025

Vrsta: Vody za pide - "MALI VODOVODI"

Porcklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (cko-Gesme)

Obim mikrobioloke analize:  Osnoyni obim "A"

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto);

JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac
br.5, Backi Petrovac
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 45.3578278000, 19.5914216000
Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

takon o bezbednosti hrane SL glasnik RS br. 41481 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispruvnosti vode 2a pice, 51 list SRI. broj 4298 { 4499 1 81, glasnik RS br. 28,2019

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih 1 hemijskih parametara uzorka vode za pide
dostavljeni uzorak je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢L4, stav 314, &L 12, stav 1,
tuCka 2.1, €1 25, stav 2. stav 3, talka 5 i taka 6, &1, 26, stav 2, .1 i 2, stav 3, slav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav | Zakona o
hezbednosti hrane, S1. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €1. 3, stay 1, taCka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode
za pice, SI. list SRT br. 42/98 1 44/99 1 SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, zbog nalaza
povecane koncentractje amontjaka u dostavljenom uzorku vode za pice.

Na osnove savremenih strudnih saznanja utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednosti ne predstavlja
opasnost po zdravlje Ludi, ali moZe usloviti primedbe potrodaca.

Preporucuje se primena odgovarajuceg tehnicko-tehnoloskog postupka do postizanja zdravstvenc ispravnosti vode
24 pice.

.
J":".;i
L.ckar specijalista higijene Sef Odseka 74 hymanu ekﬂiugiju 3
Doe. dr Natasa Dragid M.P. _;Fr?im. Enmil Zi dinovy $ :
Lekar specijalista higyjene 1 medicinske ekole

Kraj misljenja JE

Wikl ji i BivieStaga o inpitivanju bl 21 TTE2S kaji obuhvis sve glemente mavedene o Obnsou QRHETELS0. Lrvedtap o ivpativanju broj U2-1 70028 e ccbovit sims gk sl

Ueug QLHLHIFD | sve elemenie nayoedeny o njpeme _ _ : o
estdbe] en Jusn edeavhie Vobvostion e sertiThu ai preta aiiovima standarda SRPS (SO 400l Rewwlutl aralie, lijove o usaglakemnnliKomontar | mBtenjo odneae seaamio
Pl ivitni reontk. TrveRtin] o ispitivaniu e sme se umnofavali ey u eelin |2 odobrenje Institisls £a favo sdravlje Vojvodine,

Ofpasau Q2. XH.040-88- Hanasee §



PenyGmika Cpiuja
Ayronomna [lokpajrsa Bojsognna

HHCTHTYT 3A JABHO 3/1PAB/LE BOJBOJIHHE

@yromxka 121, 21000 Hosn Caa
Llesrpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupextop: (021) 6622-T84, 4897-846

Paxc: (021) 6613-989
E-mail: izjzvi@izizv.org.rs

WWW.IZ[ZV.0rE.IS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-171/25

OBUHVATA:

- IZVESTA] O UZORKOVANJU BROJ 02-171/25/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-171/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-171/25M

- PRILOG 1ZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-171/25/M

- MISLJENIE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskih nauka Stanka Bobic
Specijalis i toksikologke hemije

Tatitul ga juvao sdoavlje Vo jvodine josertilikovan prema sabitevima siandanda SRPS IS0 900] ¢ 14001
Pegilt] analizn, spjave o psaplidcnostikomeniar i mithen s odnose v 3ami na ispitivani uzomsk: Tevelinf o ispltivaniu e sme be maofavall iy uocling i ue odobrenje Institisla x
v ndravd e Yo nodine

Obpazay Q2 XH.040-50- Monsree 3
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i Fl & IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-171/25/U i
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar #a higijenu i humanu ekologiju

Odsek zi humanu ekologiju

Futofka 121, 21000 MNovi Sad

e-mail: higijenaidizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-171/25

Datum urzorkovanja: 09.01.2025

Vreme uzorkovanja: 08:55 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (089.001.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja leveStaja o uzorkovanju: 10.01.2025

MNaziv uzorka: Voda za pide

Stepen predi¥cenosti: nepreciséena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.S, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravnasluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2.HL.O40-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bh, Kulpin

45 4011552000, 19.57890901000
Mesto uzorkovanja: Pogon

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:

Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A'™", M2511612056

Fizitko-hemijska analiza (Osnovni phim A" +dodaini pokazatelji), HOTOOT968, HO3OR1047, HOZO8396(),
HOLOW7262

Identifikacija korifcene metode: : : ,

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

L. SRES EN IS0 3667-1:2023

2. SRPS IS0 5667-5:2008

3, SRPS EN [SO 19458: 2008 (en), tacke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,44.1. 442, 446, 45,51

4. SRPS EN ISQ 5667-3:2024% . _ :

Postupik weorkovanja vode za pice za Nzicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa;
I. SRPS EN [50 5667-1:2023

L SRPS EN IS0 5667-3:2024%

3. SRPS [SO 5667-5:2008

Napomena: -
Rerzultati fixi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Noaiv parametny JM Cheranki rrefiode Lirvridesn vrednost
Temperatura vode g SRPS H.Z1106: 1470 19.3
Temperatura vazduha °C (J3.XH 455 7.9
*Rezidualini hlor mg/l 03.XH 442 (.3

i lenah AT e svgdic ) gixiy kel iv s
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura [riZzidera pri transportu uxorka: 4 °C

Odgovorni tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sel Odseka 24 humany ekologiju
Bojan Milenkoveki M.P, Prim. dr Emil Zivadinovic
L Lekar specijalista higijene [ medicinske ckologije
4 Kraj izvestaje 0 uzorkovanju :
-I// II/ / J
- £/

! st ITE
Tavebiu o wrorkovunis e T2-17 125/ je dun Tovebtala o bepitian o bri 1247 1/25 Bisji odwibivniy sve elemene mvedene & Obraseu QRHLMOER0 Levetia) o apitivieni brog 2-17 125

wedovib maume uka sadrl Obsvaeue Q2 HTIE050 | v clomente favedene o njemi. ) - 2 . :
nistituit £ v puirivle Vovoding e sertifikovan premi sdhieviing standarda SRPS IS0 WX 1 14001, Reabiutd wial e, ijave o usaghudenombi Romentan | eniljenpa pdnosg w s na

T 1 | i it oy . . a i - iy 1 1 H-1 1."' Lll‘Jlﬂ\,‘
Wivani etk LeceAlad o iipdtian fune sne se anmodeeatl b o celin 1 e odebre e i e jovon e jo Vo y .
i ' Ofpasun 02, XH.040-51- Huusee
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Institut xu’J;;wms adravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsck laboratorijskih sluihi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

ldentifikacioni broj uzorka: 02-171/25

Datum prijema uzorka: (19.0].2025

Datum pocetka analize:  (00,0],2025

Datum zavrietka analize:  09.01.2025

Datum izdavanja [zvestaja o ispitivanju: 09.0].2025

Naziv uzorka: Voda 2 |'ru.fc

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Naradne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolsku bb, Kulpin (Pogon)

Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A” + dodatni parametri

Stanje vzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen w ambala2i odabrano) i pripremljeno) prema uputstvo Q3. H1L453 (u skladu sa SRPS
EN 150 5667-3), HOTOOT968, HOA0R1047, HOZORS960, HO106T7262

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Ny puamemsedr M Clzpaka metode M Wn." Norm

Prava hﬂjﬂ. mgz Pul SRPS EN 150 TRE7 200 3C (spektrofotometrijsha 9 (5)
meiindal

Prag mirisa (na 23°C) #a# TON SRPS EN 1622: 2008 (kvalitativna metoda) BEZ { BEZ)

Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 21308 (surbidimetrijoka metodds) 1.5 (1)

pH - SRPS EN S0 105232006 (elektrobemijsks mensda) 8.00 (68-835)

Ful_mﬁnja EMnO4 mg}‘l QFHLIE (volumetrjska menoda) g3 {12 }

Ostatak ispmi mg/l Q3 HLAYS (ralunska metoi) 1353 {-3

Elcktroprovodljivost na 20°C  pSiem SRPS EN 278882009 (konduktometrijka metoda) 2020 { 2500 )

Amonijak mg/ Q3 HIL M (spokinfinometrijska metoda) 36 {0.5)

Slobodni rezidualni hlor mgA Q3. HLI0S (spektroftometrijika metods) 0,13 (1,0)##

Hlordi mg/l 1) SMEWW 20nh 43500-C1 B (volumetrijska metosta) 275.7 (250 )

Nitri mil 11} SMEWW 20ith 45X-NOZB (spekirofotimetrijoka 0,072 (0,03)
mieula)

Nitrati m) L1} SMEWW 2ith 4500-NOIR (spektealistometrijsha 435 (50,0)
mietinda)

Ukupno gvode mp SRES EN 150 11885201 1 (ICP-OES metisds) 0,23 (0.3)

Mangan mg/ SRPS EN IS0 11885:201 1 (ICP-OES metoda) 0.012 ( 0,05)

Arsen mgAl 11) SMEWW 20th 3 14C (HGAAS meloda) 0018 (0,01)

110 SAEWW Jeih -+ Stanckend Myttt by e Evamminaiton i Wnor sind Waereonor b B, /090
B Preey somrmicam foisdifea 0 v s Seddse De A dvsai " Babot o peimony fose VI Pravidmiie o Ay rgerisst sode o pice s poghode Lose. mesdoslmsy blvs

w2 P it osdrodion i dohdoniviany vonkr
Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaienosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, arsena, hlorida, mutnode, nitrita, potrofnje KMnO4 1 prave boje u uzorku vode za
pice NISU USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("S1. list SRJ" br. 42/98 i
44/99 | "SI glasnik RS™ br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisanc maksimalno dopuliene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (.S list SRIY, br, 42/98 1 44/99 |, S1. glasnik RS™ br.28/19) ¢lan 3, stav 1, talke 2, 3,4 i 5.

lwettag » npethvango b B2-F7125H o deo Diveitaks o mpltavangs beog O2-TTLES kop odslnass e clomote movedons o (Ofrascs Q2 HLOSE 80, Lreclta) o iwpitivanim brog 02- 17125
oplowil same dhie maher) Obrese QI HLOG050 | v glomonte nuvedepe & Brms
Lyttt e e tie s e Wasjvoudine s sentilikosan premn sahdevima stamidands SEPS 130 @0] o 14001, Rorslati salica, brpvn o esaglebonostifoomentan | metlionis odivese s samo n

Fupitivani weonak, Beveluy] o |spinsinie e s seampobevit faeey o ecting g odobronge Inine s sl Vigeodise
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Identifikacioni broj uzorka: 02-171/25

Odgovorni analinCar _...ﬁb.\ Sef Odseka laboratorijskib sluzbi
Neda Mladenovid, dipl. ind. tchnol, - master Q'J:.. o~ Danijela Lukid, dipl. hem.
I? g, 8% Specijalista iz toksikoloSke hemije

Km_;m:r 4 :;Qﬂwm_m ~ J.u- i ¢

Tevdiing oo bipsisivanan b D2-0F12NH po dies Erveileifn o bipitivamiies beod 00-17128 Lugil whurkvats sve elemente suvedess: i Obsn (0 100080, Lpweitad o bypitlvanjo boy) (2171028 jo
el sameo akio sadrh Obuga Q0 MOS0 5 viv clomeontc aevedone @ npor,

Testieist £ fovan nbesvlje Vapvadioe je sertiiihinen prosss eshicvims stanstards SEPS 150 9000 § 18007, Rersitan ansfiez, it o usaglaisnosti Romention | miflonjo odanss sc sank
it wrorgh Levetaf o sspitevamgn e e s wiwes iy e o ool | o oxdobresg Dnsiituts 28 jevie sdnndje Vogoodine
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" IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-171/25/M

Institun 2o javey 2dravlie Yojvoding

Centar za higijenu | humanu ckologiju

Odsck Cdsek za sanitarnu bakieriologijy

Futodka 121, 21000 Nowi Sad

e-mail: higijena@iziey org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-171/25

Datum prijema uzorka: (0.01,2023

Datum padetka analize: (9.01.2025 13:00 h

Datum zavrietka analize: 12.01.2025

Datum izdavanja Lzvestaja o ispitivanju; 12.01.2025

Naziv uzorka: Voda za picde

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin (Pogon)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Ospovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen w ambalazi odibranog i pripremljencj prema uputstvo Q3.BP.853 (0 skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN 150 3667-3), M2811612056

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
NaEiv parnetr AT Chenaka metode Ef?éﬂ;%fﬁi Cirsuicmi vreddrase
Ukupan broj koliformnih bakeersja (37°C 24-48h) ch/1Hml SP-2al-m2.2.| 0 )
Fekalne kofiformne bakterije (4470 24-48h) cly/100ml  7/P-2al-m2 2.1 (¥ (0
Ukupan broj aerobnih mezofilnh bukterija (37°C 48h) efu/lml /P-2al-ml.1 0 (1)
Strepiokoke fekKalpog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  #P-2al-m3.1.2 i) ()]
Proteus vrste (37°C 24-48h) clu/100ml  7P-2a1-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sullitoredukujuce klostndije (37°C 24-4%8h) cly/100ml  #P-2al-m5.2.1 8] i)
Pseudomonas aerugmosa (42°C 24-48h) ciu/100m]  P-2al-m6.2.1 0 i

Vrste utvrdenih mikroorganizama; Negativan nalaz

ErPrablikacgm “Viske s prov . Staoiarchoe s s pwtivanpe Jegtpode iypravisosts. Priveodm proglod Boogead, 1dar

Odgovorni analitidar : Sef Odseka za sanitarnu baktegiologdj
Prof. dr Vera Gu ; - Prof. dr Vera
Specijalista mikrapiofogije sa parazitologijom MP. Specijalista mikrobiologije sa parazitdlggijom
Koraj izvedtaja o ispilivianju

Taowcktn] o bspathvantul o] (2 171280 jo de s LeviRtad o ispitzvang b (12 TS b aetalivata ave efemonde mavedens o Orascu Q2 HLOGUGRN, Favedta o npitivanm baog (0017 128 ji
vlvne b sty ko saadrdl Dlbmeee Q2 HLGC A syl elomenie povedone o pm

Ervsstdtant vt ndrivd i Vovesdling o septi T un prema sahtiorima stanidardy SRPS PRCHRNOL & FHNE Rernibists anatla, lajove o isgglishemis | Romianie imikjerrin bl s sames s
ingtiviznd ek Lavisti o aspieivario me s se ol senesy soey Dl 2 uy eadobrenie Braibait e fuvnn sdnvlie Yogvidin
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IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-171/25/M 11

Institug #a javno edravlje Vopodine
Centar #a higijenu i humanu ckologij
Oudsek Oddsek za sanitarmu hukh:ri:ﬁngiju
Fatodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenwaizjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-171/25
Datum prijemu: (19.01.2025

Datum izdavanja Priloga:  12.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolodke paramelre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARATU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice. S1 list SRJ. broj 42/98. 44/99 Clan 3. stav 1. tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiicar Sel Odseka 7a sanitamu bakteri
Prof. dr Vera Gosmy M.P. Prof. dr

Specijalista fologije sa parazitologijom Spectjalista mikrobiologije sa p

Prilig jo don Laveitafu o Papitivaistja o] U2 1 TR R0R edbrabivala svy elemende mavedene i irasca 12 HLAME SO, TRt o ispritvvanin biog 02517125 e oot danmo aleo soded {hieagi
QL HEDI0-880 | ey el nahedern U e

Tewtamal . v il N o Jyendbie b saert (% owan prema sichaes e starbandy SRS IS0 | 100, Beselisd aealia e five o isaglafemob Skt b miblen s snlione s saime i
Fativand weeak Bevedta) o ity |o o st se ustmodavidk ey i cuTmi 2o isbobrenie Tnstitis ra o edravlie Vinoshin

Ofpaian 02 XI1.040-72- Hanae 1
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Y O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA s |
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higtjenu i humanu ekologiju
Odsck 24 humanu ckologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-171/25

Datum uzorkovanja: (19.01.2025 Vreme uzorkovanja: (18:35 h
Datum izdavanja Misljenja: 13.01.2025

Vrsta: Voda za pice - nepreciséena hlorisana voda

Poreklo vode: JTKP "Komunalac" Backi Petrovag

Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja)
br.5. Backi Petrovac Skolska bb
Narodne revolucije br.S Kulpin
Balki Petrovac 45.4011552000, 19.5789901000
Mesto uzorkovanja:
(Pogon)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o berbednosti hrane S1. glasnik RS br, 414091 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispraviosti vode za pide, Sl list SRI, broj 42/98 | 4499 1 S glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvedenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
7a pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢L.3, ¢1.4, stav 314, ¢l 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l.
25, sy 2, stav 3, tacka S itaka 6. €1, 26, stav 2, 11 2, stav 3, stay 6, tacka 1, €L 55, stav | Zakona o bezbednosti
hrane, Sk glasnik RS br. 41/09 1 17/19; ¢k 3. stav 1, tacka 21 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 5L
list SR br. 42/98 1 44/99 1 SL. glasnik RS br. 28/2019 i savremena siruéna saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije arsena, nitrita, amonijaka, hlorida, povecane potrosnje kalijum-permanganata 1 posledifno
izmenjenih senzomih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovi savremenih struénih saznanja utvrdena koncentracija arsena i nitrita u dostavljenom uzorku vode 2a pice
predstavlja opasnost po zdravije ljudi.

Voda se NE PREPORUCUJE za upotrebu do primene kompletnog postupka prediséavanja vode i obezbedivanja
#dravsivene ispravnosti vode za pice.

Lekar spe 'i_iahﬁl;i\{!@ijt‘nu 8¢t Odseka#atuntan iiju
Doc. dr Natada |:-[m1gi=5~., st M.P. . Prim. dr Emil wa:dﬁ.i vid
l \ h Lekar .-'.pecijnji[sﬁ-higijcnmi medicinske ¢ ije

\ / Kraj misljenja e 3 o

Miktnie gedin [evicktain nispitiven o brof 1217128 kaji chubvin s elemanle pavgdens s Ofrasgu QFHLOILS Ervelud) o lapitvin]e brof 02-LTHEE e celavit sami ki suded]

Obraeac Q2 H LG8 | wve vlemsenle navedene o tjemu. _ . : Sy
Ertsctiud e Fanmes sl i Mojvisline je sertilikovun peoma sabievii stantdanda SRPS IS0 | 1008, Rosibol s, e o sweaglabenosi fomestan | miglienga (dmooe s sims na
fpbtivani warrie LeycRt o depiliy sl e s s winmikavali izurey i vetnl | e odubrenie Insttios 2 gavn sdrvlie Vojvodine.
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Penybamka Cpbnja
Avtonomna TMokpajuna Bojsommna

HHCTHTYT 3A JABHO 3JPAB/BE BOJBOJAHHE

Dyrowska 121, 21000 Hosn Caa
Llenrpana: (021) 422-253; 4897-800
Hupextop: (021) 6622-784; 4897-886
Make: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
WWW IZJV.0FR.TS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-172/25

OBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-172/25/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-172/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROIJ 02-172/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-172/25M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS 1SO/IEC 17025
mr hemijskih pauka Stanka Bobic
Specijalista fjpksikoloSke hemije

Irsbitiat i s edravdfe Vipeosdine [ sertifikovan prema tahicvima ilandaads SEU'S IS0 WEL | | 8000

Rewsibtsls anadurn, pojave o waglafermmtieomentart i miflpenjs odoss s asrmo se ppilivasd waorsk. Drvelzas) o pviivangs me sme so ummmnkarati ey s oclam | ue osdobrenge Inniilua e
lnwmie mdravipe Viperadine,

ObGpaszan Q. XH.040-50- Manaie 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar 20 ﬁlgucnu i humznu ckologiju

Odsck za humanu ekologiju

Futedka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Idemtifikacioni broj uzorka: 02-172/25

Datum uzorkovanja: (9.01],.20025

Vreme urorkovanja: (9:20) h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (9,01.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja Izvedtaja o uzorkovanju: 10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pi‘e

Stepen predidéenosti: neprediddena hlorisana voda

Broj ckvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac™ Ba¢ki Petrovac, Narodne revolucije br.3, Bafki Petrovae

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01,2025, Q2. HL(M0-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode #a pice (Merno mesto): Osnovna Skola “Jan Amos Komenski™, Mardala Tita 102, Kulpin

454021576000, 195899452000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza 1 jednoznaéna identifikacija:
Mikrobiolodka analiza (Osnovni obim "A"), M2821812008
FiziCko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO3081086, HO2085972, HO1097231

Identifikacija korifcene metode:

Postupuk uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. 5RPS IS0 5667-5: 20008

3. SRPS EN ISO 194582008 (en) tadke 1. 2 3. 4.1, 42,43, 441,442, 446,45, 51

4. SRPS EN [SO §667-3:2024% ‘ 1. .

Postupak weorkovania vode za pide za lzkko-hemijsko analizu sproveden je v skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023%

2 SRPS EN [SO §667-3:2024%

3. SRPS 180 5667-5: 2008

Napomena: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naaiv pirsineted AT Oerikin mctode Lirvrekeni viednos!
Temperatura vode o o SRPS HLZL. 1061970 9.8
Temperatury vaeduha *C Q3.XH 455 18.6
“Rezidualni hlor mg/l Q3.XH 442 <{).1
= M foeho ek el sbvsliooun i bl ivan

Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka ?a] humany ckologiju :
Bojun Milenkovski Vg M.P. Prim, dr %mhu
7 Lekar specijalista higij jeng'T T medicinske ckologije

/ / / Kruj tevedtaja o uzorkovanju

Lev kit 0 Gnibiorhicrvain el 002 E TN e deo Ervetain o baithoungs by 00 17208 koji sbhurvats e cloments arvedent o Dbemcy Q2 HLO-50, Lrvelug o apitivanju el (2173028 x
welurehl samin akes sadels Obracse 7 HEL S | sve chemmunic mevodemns u npoi
Nashitil v aino adeavl e Vishaoding b weminikovan proma dobtevima dandands SRS S0 S | 19900 Rersiial malia (zeve o eogllonmtliomentar | mibionji o « sl i
Paitlvin sk, brneb] o pitvaniu e srme so umandavatl feekey @ oot | we oskibrenge instilats 25 e adnnie Yopaodies
Ofpaaay 02 XH.040-51- M §
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T IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-172/25/H i
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Institut #a javno edravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek lahoratorijskih sluzbi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higijenai@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj nzorka: 02-172/25

Datum prijema uzorka: (09.00].2025

Datum pocetka analize: (0,01 2025

Datum zavrietka analize:  09.011.2025

Datum izdavanja lzvestaja o ispitivanju: (09.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JEKP "Komunaluc” Backi Petrovae. Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacijs uzorkovanja: Osnovna Skola "Jan Amos Komenski”, Marsala Tita 102, Kulpin (Kuhinja)

Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Bafki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pr prijemu: Uzorik dostavljen u ambalazi odabranoj 1 pripremljenoj prema upuistva Q3.HL453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 53667-3), HO3081086, HO2085972, HO1057231

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Mz st Aar Ok metoee I.E'.:Wf'ir:rﬂfu Mo

Prava bnj;] mig Pul SRPS EN 150 THET: 200 3C (spektrofotmetrijska Ul (5)
mchoda)

Prag mirisa (na 23°C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kvalititivaa metoda) BEZ { BEZ)

Mutnoca NTL 11 SMEWW Hith 21308 (rerhicimetrijskn moeloda) 0.70 (1)

pH . SRPS EN IS0 05232016 telektrohemipske metodu) 8,02 (6e-83)

Fmrm';nju KMnO4 gl QA HLI6 dvolumetrijska motoda) 03 (12}

Ostatak isparni gl HLA4L (radunskis metidi) 1340 {-)

Elcktroprovodljivost na 20°C  pSicm SRPS EN 278882000 (konduktometnjsku metoda) 2000 { 2500

Amunjju_k mg/l QA HLAMW (epekirofinometrifski metodi) 34 (0.5)

Slobodnt rezidualm  hlor gl QA HEION (spehinifotometrijska mietoda) 0,07 (10 #

Hlorids miz/1 1) SMEWW 2tith 4506LC1 B (volumetrijsks menda) | 267 .8 i 230 J

Nitrin e/l 113 SMEWW 20ith 4500 OB (spekitrofotomitrijk <(),003 {0039
mctikda)

Nitrau mgfl 11 SMEWW 20tk A300-NOZE (spektroforometrijsku 5.1 { 50.0)
i Louda)

Ukupno gvoide g/l SRPS EN 1501 1885:200 1 (ICP-OES metoda) 0,28 (13)

Mangan ml SRPS EN S0 1 1885:201 1 (ICP-OES metoda) 0,012 { 0,05

FHSMEWI Sk - Sramderd Morfiesds for the Svarmaon of Waier mad Wastowarer Sk S, f368
A Pronn smesticanns Jastinte o g sl Seidc D Mitas dovasovic Satin' o prosens Sve VI Pravifnibe o Sfeisssiof sspri st voe s pice o peglod konc. aseiinslmg flote

#5F Prape aviveva onfredlem o defilom ey vl

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo jednostavnog pribvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, hlorida, potroSnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE
sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI, list SR]I" br. 42/Y8 1 44/99 1 "S1. glasnik RS" br.
28/19) €lan 3, stav 1, tagke 21 5,

Utvrdene vrednosti ostilih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravoosti vode za pice (.S1 list SRI™, br. 42/98 i 44/99 | oSl glasnik RS" br.28/19) ¢lan 3, stav |, tafke 2, 3,41 5.

Odgovorni analiti¢ar ‘ ‘" e ri‘ Sef Odseka laboratorijskih stuzhi
Neda Mladenovid, dipl. inz. ichnol. - master "r'fPf s Danijela Lukic, dipl, hem.
7‘: = Specijalista iz toksikoloske hemije

Kraj m'm&i..nlaqh w_ju Jaeat

Tevesti] o tsplibvani beof 12- 17225 g doo Levedtaa o bspitivanjie broj (2-1 7228 kol llhllilv..'.u [T L||. murbe avedoni 1 Obeanon Q2 HLIRO-80, Tovellag o yptivingju b (12072028 je
ceh it samse aki sl Obeneae O3 HL0-30 | s clemenie nivedens w njems

Tnatitul ea fmaw adrlie Vogvodine jo sertilikovan prema sahiovina standandi SEPS IS0 § 14001, Reuiati amalom., fejave o uaglifenostbRomendar @misljenjo odmse soosamn i
Psritheant wasirak, Levestif o sapativienju me seme s ammsbivid bonney o veling | o odobres je Tistiun e ey edavije Yo padin
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Institut #a javao sdravije Vopvodime

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsek Odsek zo sanitarnu bakteriologiju
Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaidizizy org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-172/25
Datum prijema uzorka: 09.01.2025

Datum podetka analize:  09.01,2025 1300 h
Datum zavrictka analize: 13.01.2023
Datum izdavanja leveStaja o ispitivanju: 13.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pide

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-172/25/M

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovace, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja;
Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovae
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Osnovna Skola "Jan Amos Komenski”,

Marsala Tita 102, Kulpin (Kuhinjua)

Stanje uzorka pri prijemi: Uzorak dostav]jen v ambala#i odabranoj i pripremljenoj prema vputsive Q3. BP.E53 (o skladu sa SRPS
ENTSO 19458 | SRPS EN SO 5667-3), M2S21512008

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

Noziv parimicteys I
Ukupan troj kolifommmb bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml
Fekalne koliformne bakierije (44°C 24-45h) e/ 100ml
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 45h) ofu/lml
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) efu/100ml
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml
Sulfitoredukujuce Klostridije (37°C 24-48h) chu/ 100m]
Pseudomonas acruginosa {42°C 24-48h) cfu/100ml

Chznaky merode

Hp-2al-m2.2.1
P-2al-m2.2.1
P-2al-ml.l

HP-2al-m3.1.2
Op-2al-m4. 1

HP-231-m5.2.1
HP-2u]-mb.2.1

Vrste utvrdenth mikeoorganizama: Bucillus spp, Pseudomonas aeruginosa

LiPabdikacii Vst s pive ™ Stansbardoe miciveke sn psiivane Sgpsnsbo sty Povied preglod Beogrraf, ool

Odgovorni analiticar,
Prof. dr Vera Gussn;
Specijalista mikrg

y A

ologije sa parazitologijom

E
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Sef Odseka za sanitarnu
Prof. dr

M. Specijalista mikrobiologije sa pataz;
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Tesuhta) i imgitiuasij fmf U3 ) TSN jedoo TevacRlajao ispitivan ji dmiy 02 IT225 oy obudvan sveclemsente sirviedets o Cfrascn Q2HLOE S0 Teviclnag o topelivan u broj 02 7225 &
velure i souemn ki winledd Cobrgese Q2 LTR-8 §ssie clemeniie naneduin: songeding,
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gl ok Lol Faptbioias fua i aipn s Eemokas i ey weeeding 1 g alohoenge Inshingla ra mvnes edrivl i Vipodioe
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Institut za javno 2dravije Vojvodine
Centar 2i luigijenu 1§ humanu ekologiju
Oudsek Onlsek 2a sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Nowvi Sad

e-mail: higijenaaizjzy org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-172/25
Datum prijema: 09.0].2025

Datum szdavanija Priloga:  13.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tadka ] i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S1. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vecem broju od dozvaljenog: Ukupnog broja acrobnih mezolilnih bakterija (37°C 48h), Pseudomonas aeruginosa
(42°C 24-45h).

Sef Odscka za sanitarnu bak

L‘ﬂ},{?_‘ p' __ Prof. dr Ve
® i . Specijalista mikrohiologije sa parazjt

T4

Odgovorni analiic
Prof. dr Vera Gis
Spectjalista mikrghiologije sa parazitologijom =

ogijom

Prilerg. fo disrs Leveha o bepatiumu b 1217225 i odaibis atn sve elemeble febvederse i Qb o Q2 HEDES Lavetag | o bapibiviunfi beo U3 L 7028 g cebovit sumin ks saidrzl Ohnggay
Q2 HL R0 | wve clemetive navodeny wspemu

Tmabitoh e faster adno Vo sivesline o sepinfThoevan pednl calieying stondunds SRPS ISCHO0T § 14080, el amaliow, bejavi o daglakemostifomwmtart | i) eje odaose =g saimi tis
bepithviam waorak, LeveRt o ipithoinja te sme s @il ey b oceolind 1 odobrenge Instbutd so javoosdrov e Valvoding,
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P % MISLIJENJE S
L3R/ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA siran:
Wfie VODEZAPI(EE 111

Institut za javno zdravije Vojvodine
Centar za higijenu | humanu ekologiju
Odsek 24 humanu ckologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

c-mail: higijena'@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-172/25

Datum uzorkovanja: 09.01.2025 Vreme uzorkovanja: (19:20 h
Datum izdavanja MiSljenja: 13.0)1 2025

Vista: Vodu za pice - neprediséena hlorisana voda

Porcklo vode: JKP "Komunulac” Balki Petrovag

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A”

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto);
JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Osnovna $kola “Jan Amos Komenski"
br. 5. Baki Pétrovac MarZala Tita 102
Narodne revolucije br,5 Kulpin
Backi Petrovac 454021576000, 19.5899452000
Mesto uzorkovanja:
{Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOIJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(£ukon o bezbednost hrane SL glasnik RS br. 410895 17/19;
Pravilnik o higijenskoj tspravnosti vode za pide, Sk list SR, broj 42/98 | 44/99 i SI. glasmk RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih 1 hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, €14, stuv 3 1 4, ¢, 12, stav 1, tacka 2.1, €L
25, stav 2, stav 3, talka 5 i taka 6, ¢l 26, stav 2, .11 2, stav 3, stav 6, taCka 1, ¢L. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hranc, SI. glasnik RS br. 4109 § 17/19: 1. 3, stav 1, talka 1, 21 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SI. list SR br. 42/98 i 44/99, S glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, zbog nalaza povedanog
ukupnog broja acrobnih mezofilnih mikroorganizama, prisustva mikroorganizma Pseudomonas acruginosa,
pokazatelja sekundarnog mikrobiolodkog zagadenja vodovodnog sistema, nalaza povedane koncentracije
amonijaka, hlorida, povecane potrodnje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzormih osobina
dostavljenog uzarka vode 2a pice.

U addnosu na savremena struna saznanja, prisustvo mikroorganizma Pseudomonas acruginosa u dostavljenom
uzorku vode za pice predstavlja opasnost po zdravlje osetljivog dela populacije (deca, trudnice, dojilje. stara i
abolela licu).

Voda se NE PREPORUCUIE za upotrebu do primene kompletnog postupka sanacije vodnog objekta, kao i
odgovarajudeg (ehnickog / tehnolofkog postupka za obezbedivanje zdravstvene ispravnosti vode za pide.

s+

! — _-_".“\It iy

F o) S0
Lekar xpmi:ijul" fihigijenc Sef Odseka za hum tkdgﬂ;:h_ :
Doc. dr Natusa Dragi¢” M.P. Pripn. dr Emil Zipwdngvics Ji
7 w7/

Lekar specijalista higijené | medicinske ekolugi
Kraj mishjenja R ™

Alibtjene j den Levebtala o iibivanie boj 2217225 ki clmdvass v cloments mnvadone o Obessol Q0 HILDS0-50. Develta] o eepetiv i ey O2-1 TS w0 wetuvin wmmo ulko saded)

Elhraes Q2 HLIELSE § ave chimsenbe mavedens U o .
T b v sidman L Vrjsvsbing: fe sertifikonim proma rifterm sesdands SEPS 3000 § ) Rerulianl sesliza (riave o peaglsiesesl Aomentar | milljm ju vdnme s o il

puilivani worb. lrvettal o oplifvenjame vme s mmoavs fnoey W oeling | w2 odobeenis Indbists oo mionie Vojvodine
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Penyfiansa Cphuja
Ayronosma TMokpajuna Bojsouom

HHCTHTYT 3A JABHO 31PAB/BE BOJBOJINHE

@yrowxa 121, 21000 Hosu Caa
Hentpans: (021) 422-255; 4897-800
Hupextop; (021) 6622-784; 4897-886
ke (21) 66} 3-989
E-mail: izizv@izjzv.org rs
WWW iZ]ZV.0rg.rs

IZVESTAIJ O ISPITIVANJU BROJ 02-173/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-173/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-173/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-173/25M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-173/25/M

- MISLIENIE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

mr hemijskili pauka Stanka Bobic
Specijalistgitoksikolodke hemije

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahievima siandarda F ISOMTEC 17025

Trstatun v mldreviie Vojvudine jo il prurma sakieyins saodenls SRTS 150 901 | (a0,
Mty analura, b pve o osagladcnoatibomanten @ mnblpnks odneess b e na spitivens worsk. bevolta) o bgitivenjo s wme o amnckavan ceares wocing § e odobeonjs Tinsditina £
Jashy rdeas e Vijranbine

OGpazan QI.X1.040-50- Maznie 3



|
St
It

2 i TR

3 '"Q : 8 LHCLITTEY
iﬁ % IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-173/25/U  sons
TAlE e i /1

14 METRATH A

Ty
.‘ﬂ 1
Frani®

[nstitut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ckologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-173/25

Datum uzorkovanja: 09.01,2025

Vreme uzorkovanja: 0910 h

Datum prijema vzorka u laboralorijuz 09.01,20125

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen pre¢iSéenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ckvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Badki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2. HL(M0-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac™ Backs Petrovac (cko-Cesme)

L.okacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma u Kulpinu, -, Kulpin 4540085220010,

19. 5890872000
Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobialodka analiza (Osnovni obim "A"), M2521312124

Fizicko-hemijska analiza (Osnovai obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7007947, HO3081043, HO20858 10,
H01097223

Identifikacija koriddene metode: . . ) )

Postupak uZorkovanja vode va pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

|, SRPS EN 150 5667-1:2023

2. SRPS 180 5667-5:2008 B

1, SRPS EN TS0 19458:2009 (en), tadke 1.2, 3,4.1.42,43, 441,447 446,45 51

1 SRPS EN ISO 5667-3:0004% ) , _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
|. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2, SEPS EN IS0 5667-3:2024%

1 SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena:

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Nzl V AT M Cngka mietode Lervedemin vredmond
Temperatura vode e SRPS HZL106:1970 0.9
Temperatura vazduha e Q3.XH.455 8.8
*Rezidualni hlor mg/] Q3. XH.442 (.00

* el st cemadlend suesdicons iy sbodiovant
Transport uzorka; Frizider u vozilu
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnidar Koji je lzvrsio uzorkovanje Sel D{Jﬁﬂ.‘:u Z hu_rn_ }\ekﬁ]ugij_u'
Bojan Milenkovski : ML, . ”Pnrf':. dr Em Zi 'ﬁdmm:!c
' 7 Lekar specijalista higijenetmedicinske ekologije
§ /,»" / Kraj izvestaja o urorkovaniu
V. ,/fl
e :
T il e
'

[ i

v <b frerkevinu Brof 2- 1T fo dey Levedtaga o depitheanju i) (125 TAR i bty we clomenie novedene o O G2 HTD0-50, Levefaa] o mpitivanju b - TVHES b

Jirvit xatiior shes st Dbrpese QR | eve elemeny nkvedam u e, R A g e, ; s sl
EIL'IEI:I'I’ e faxi edrav i Vodvoding jio serti Voo an presia sahievimg stamdardy SRPS 1500000 | 14001, Resulta anabien frpive o wajlebemntehomuntan | oi]jenji o s
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za f:igijcnu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzhi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenai@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-173/25

Datum prijema uzorka: (19.01.2025

Datum pocetka analize: (9.01.2025

Datum zavrietka analize: 10.01.2025

Datum izdavanja [zveStaja o ispitivanju: 10.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Kuri&n_i_k: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Batki Petrovac, Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Eko-tesma u Kulpinu, -, Kulpin (Javna fesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-tesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HL453 (u skladu sa SRPS
EN 150 5667-3), HOT007947, HO3081043, HO2085810, HO1097223

Napomena;
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Nuziv purametra I Cznaka metode o i Norrma
Prava boja mg PU SRPS EN 180 T8RT:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ ( BEZ )
Mutnoda NTU 11) SMEWW 20th 21308 (rurbidimerrijska metoda) 0,17 {:57)
pH z SRPS EN [SO 10523:2016 (elektrohemijskn metoda) 8,07 (68-85)
Potrosnja KMnO4 me Q3 HL31A (volumerrijska metoda) 1.0 (12)
Ostatak 1sparni mg/l 3. HI.494 (raéunska metoda) 6.0 =)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska meloda) 1433 ( 2500 )
Amonijak mg Q3HLSS1 (IC-CD metoda) 0,16 (1)
Slobodni rezidualm hlor migl Q3. HL30K (spektrofotometrijska metodal <(1,05 (1,00 ##
Hloridi mg/1 SRPS EN IS0 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 16,4 (250)
Nitriti m/] 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 {0,03)
metik)

MNitrati mg/l SRPS EN 10 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <01 {50,0)
Ukupno gvozde mg/l SEPS EN 50 118852011 (ICP-OES metoda) 0,11 (0.3)
Mangan mg/l SRPS EN IS0 11885:201 1 (ICP-OES metoda) <(,001 {0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HOAAS metoda) 0,004 {0,01)

1) SAEWW 20k - Stancdard Methody far the Examination of Witer and Wasicwater Xith ﬁﬁmlﬂ. L -
B Prema smoanicarta Institute # oo admvire Sejie T Mifan Jovanovie Baint' o primeny iste VI Pravilnika o Sgteaskof {spravhose vide s pice & poglody Vonc. reardiadriog o

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ" br. 42/98 1 44/99 1 "SL. glasnik RS" br, 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5,

Odgovorni analitiar Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

mr hemijskih nauk Stanka Bobid M.P. Danijela Lukid, dipl. hem.

Specijalista toksikdloSke hemije Specijalista iz taksikolofke hemije
. Kraj izvedtaja o ispitivanju T et i ¥

[evedtaj o ispiscvaniu oo 02-173258 je deo Levedtie o iptivanje broj 0217325 kafi obubivats sve elenwnle navedens o Obeascu 02 HLIMO0-50. Ievelta) o bpitivamgu braj 02-17325 jo

celovit samo sk sadrit Obrarac Q2 HLME-50 | wve elemente nivedene o ajemi )
[rastitud 2 jovao sdeivije Vojroding jo sertifikovan prema sahigvima standarda SRPS 150 6001 | 14001, Reruliat analiza, izjave o waglafenosiKomentar i milljerja odroke s sama na

ispitivani weorak. Lrvidta o ispilvangi ne sme se dmnekaval ey o celing § ue odobrenje Instliuts s javon sdeavlje Vojvodine.

O6pasau 02 XH.040-62- Manaee 5
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Institut 22 javoo zdravlje Vojvodine

Centar 2£a higijenu i humanu ckalogiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakleriologijo

Futeska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy orers

Identifikacioni broj uzorka: 012-173/25

Datum prijema uzorka: (0.01.2025

Datum pocetka analize:  09.01.2025 13:00 h

Datum zavrietka analize:  12.0].2025

Datum izdavanja lzvedtaja o ispitivanju: 12.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Eko-Cesmu u Kulpinu, -, Kulpin (Javna ¢esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim A"

Stanje vzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen v ambalaZi odabranoj 1 pripremljenoj prema uputstve Q3. BP.853 (v skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN IS0 5667-3). M2521312124

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
MNazrv parametea S {nika metode f}?{%ﬁ%’ Ciramicng veedmost
Ukupan brog koliformmh bakterja (37°C 24-48h) cfu/l0ml /P-2a]l-m2.2.1 0 )
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml /P-2al-m2.2.1 0 [14]]
Ukupan broj aerobnih merofilnih bakterije (37°C 48h) cfw/lml  7P-2al-ml.1 0 i1
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  1P-2ul-m3.1.2 0 it
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  1P-2al-md.] NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m3.2.1 0 M
Pseudomonas acruginosa (42°C 24-48h) cfy/100ml  PP-2al-mb.2.1 ] (in

Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

HPahiikacgin Vi s e Stimaarime amceode 2o gt s Aot P pecisiod Sedprnd 190

. Sef Odseka za sanitarnu bakteriologij
n e, Prof. dr Vera|Gus
iologije sa parazitologijom NP Specijalista mikrobiologije sa parazitpl
Krajizvesiaja o ispitivinju

Odgovorni analitic:
Prof, dr Vera Gus
Specijalista mi

TRES Ko cbiahvits awio clemionte navederse i Dbk QX HE80] Beve Rt o ispitivas ju brop i F T2 §

ievaeRlad o bt benitrfia e 03 | T RS el Dot oo bt bvael 'I"-l|||.:_

colivil sy ke aucded Obracoc QLT -30 |evs clemimbs navidene i njenu : L

Frimtifbat s i idraid e Vs eodine o awrtidiir s frcana st stusdanda SRS 1500 0N (8000 Beanliue umalipa, sepove o agtaienngsfb soerlar i misfpenjs odnoss se samn s
bapitiviind wioeak DeveRtal o bpetivasis se aime so drmodavall e e Tl | o odishrorhe st ey javmeocadean e Vjvonling
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Institut 20 favno 2dravlje Vojveidine
Centar za hizijenu | humany ekologiiu
Odsck i}tfhuk‘ 4 sanitarny bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad '
e-mail. higijenala izjzyv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-173/25
Datum prijema: 009.01,2025

Datum izdavanja Priloga:  12.01.2025
Naziv neorka: Voda za pide

Napomeni:

KOMENTAR

Litvridene vrednosti za ispitivane mikrobiolofke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAIU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice. SI list SR, broj 42/98. 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice 51 glasnik RS broj 28/2014.

Odgovorni analiticar Sef Odseka za sanitarnu bakieriologiju
Prof. dr Vera Gus M.P: Prof. dr Vera G2
Specijalista mikrobigdogije sa parazitelogijom il Specijalista mikrobiologije sa parazitologijpm

Priling jo dev eseiiag o bapillvimiu beo) 1217328 kgt obalvata s sleme il mavedhene @ Chrram o AQHLIES, Levicttag o pbibvungi bif (2= 7505 k' aelom i s akin saidied] Ohric

QX HLI SN s wlemiente navedenc u pjem ) )
Prrstitni o i kel ke Vidvesding i scrti i un pro <ubie i standandy SRS TSO WNOLE RN Reailiuts anslisa, irjuve o anugzlafe skt § sl Tjetisa dose e sanmin s

pepirivini watske Tevestal o ispiiivinia me smi semmnedaivii bradi el i) | o odudmene st e Jovmn atrad e Vapvodin
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MISLJENJE Sy
kg
0 ZDRAVSTVENOIJ ISPRAVNOSTI UZORKA L
VODE ZA PICE n |
Institut za javno 2dravlje Vojvodine
Centar za higijenu | humana ekologiju
Odsek 2a humanu ckologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad
c-mail; higijenaidizjzy org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-173/25
Datum uzorkovanja: UY.01.2025 Vreme uzorkovanja: 0%:10 h
Datum izdavanja Midljenja: 13.01.2025
Wrsta: Voda 2u pice - "MALI VODOVODI"
Poreklo vode: JKP "Komunalac” BaZki Petrovac {cko-Cesme)
Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizicko-hemijske analize:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pide (Memo mesto):

JKP "Komunalac” Bafki Petrovac, Narodne revolucije  Eko-€esma u Kulpinu

br.5. Backi Petrovac 2

Nirodne revolucije br.5 Kulpin

Badcki Petrovac 454008522000, 193890872000
Mesto uzorkovanja:
{Javna ¢esma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o herbednosti hrone 51 glasnik RS be, 414191 17/19;
Pravilnik o higijenskoj dspravnostl vode za pice, SL list SR, broj 4298 1 4499 0 S1. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvedenih vrednosti ispitivanih mikrobioloSkih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
74 pide je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, €14, stav 314, L. 12, stav 1, tacka 2, ¢l. 25,
stav 2, stav 3, tadka 51 tacka 6, €. 26, stav 2, tacka 1 i 2, stav 3, stav 6, taka 1. €1. 55, stav | Zakona o bezbednosti
hrang, S| glasnik RS b, 41/09 1 17/19; €1 3, stay 1. tacka 1, 2, 3, 4 1 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode za
pice, 81, list SRJ br, 42/98 1 44/99 1 5L glasnik RS br. 28/2019 i savremena strudna saznanja. te se moZe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrzavanie liéne i opSte higijenc.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZzedeg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema struénoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Institula za javno
zdravlje Srhije "Dr Milan Jovanovi¢ Batut™),

:
Fag s,
s

Sef-Qdscka 2'..! anu eplogi 0

M.P. __| Prim. dr Emil Zivadjnog i€
Wi i ek . iy b 1o ar
Lekar specijalista higijene 1 medicinske ekologije
ah ek i | T L
Kraj nmisljenja W 0w T
P e B
MRt b e [pvedtaga o bupilivaou bru) 0217324 koji obhvats sve ehements nay wdeae o Olrusca Q2 HLAMSS bavela] o ispliivamjie brof 03 7325 je cplovit samn pko sudrk

Cibpausar Q2 FTLEG-80 sy wlemenic nuvsdong uonjen . .
[risaiigig e juvine sdrivlie Vodvoddne je sl ignvam promu saliievima standards SRPS 150 WX ) 14001 Rewdiiat annllen, lepve o waag lwSo ot Momentant | miljenja vdmog s s ml

v wrk. LeveRtag o ispitiviaju ne sme s impodavanl ey i eeling | we sdobmenje st g o sknvife Voo

Obpazan Q2 XH.040-88- Hagane 3



PenyGoamka Cplinja
Ayronovna [okpajuna Bojsoauna

HHCTHTYT 3A JABHO 3/1PAB/LE BOJBOIWHE

Dyrowxa 131, 21000 Hone Caa
Uerrpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupexrop: (021) 6622-784; 4897-886

Daxe: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.or.s

www.izjzv.org.rs

IZVESTAIJ O ISPITIVANJU BROJ 02-174/25

OBUHVATA:

- IZVESTA] O UZORKOVANIU BROJ 02-174/25/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-174/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-174/25M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ 02-174/25/M

- MISLIENIE O ZDRAVSTVENOI] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditacijo laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskihinauka Stanka Bobic
Specijalistajtoksikolofke hemije

\ e

Lnsnitui wa s adeavlje Vopvidine e sertilikovan prema zaheyons suanslards SRS IS0 8000 § 14001
Rieultat] mpaliva, ajuve o wag litensiykomentan | misljenfa odisme se saimo na inpitivan] teerake TeveSia) o hgdtivan ju pe wmie secumnolavatl irozev u ogbing | oz odobreaio Instituls &
juvmn .n|r1:\']||.' Vo pvodine,
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu | humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higiiena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-174/25

Datum vzorkovanja: (.01 2025

Vreme uzorkovanja: (9:40) b

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (9.011.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30h

Datum izdavanja lzvedtaja o uzorkovanju: 10.01.2025

Naziv uzorka: Voda #a pide

Stepen preéiscenosti: nepredisdena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovae, Narodne revolucije br.3, Badki Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 59

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2. HLO40-06

Porcklo vode: JKP "Komunalac" Bafki Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): [zvoriste / Backi Maglic, (posle hlorisanja), Backi Maglid

45.3621229000, 19.5308777000
Mesto uzorkovanja: Cesma u proizvodnom pogonu

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacéna identifikacija:

Mikrobiolofka analiza (Osnoyni obim "A"), M2S21812028

FiziCko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazateljiy, HOTO07960, HO308 1055, HO2086010,
HO1097235

Identifikacija korifcene metode: . . _ .

Postupak uzorkovanja vode za pice 2a mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:
I. SEPS EN IS0 3667-1:2023

2. SRPS IS0 5667-5:2008 o

3, SRPS EN IS0 19458: 2000 (en) 1adke 1, 2,3, 4.1, 4.2, 4.3, 441, 44.2 446, 45,51

4 SRPS EN 150 5667-3:2024% . _ 1

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
l. SRPS EN 180 5667-1:2023

3. SEPS EN 150 5667-3:2024

3. SRPS [50) 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Nazfv paramefri M kit metod Lirvedkeny vrednos
Temperatura vode g = SRPS HZL 1061970 174
Temperatura vazduha % Q3.XM.455 9.0
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 0.0

* Mtk e i aveandionee s akivaiifroousd
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnicar koji je izvrdio uzorkovanje Sef {kilselkh za h““ﬁ‘. u m"’t&ﬂ"
Bojan Milenkovski P M.P. - f’nm dr Emil Zivadi avig
; Lekar specijalista higijene' i medicinske ckologije
/./ v i Kraj izvedtijd o wzorkovanju
o) S S
Ve ?,.c__f

— e ! - O o P q it el €2 TS
Lt o0 o mst i Bipug T34 TRRSAU Jir dbgin ToveRtana o inpitivangu b 00- 17425 hooji abihynen sve ebemenic npvedene u Clhrasew QF HLAOKRSE, Lovebta| o bspiti vanis beoj G2-17425 e

Lt waibhir ks simheit Cabsene QLIS | ove clemdnie hayeduney o e . - ) o
oy juvinc et Mogvodine jo wnifikosan premi zahtevima stailarila SRES 150 WnH] | 148, Resuliat snalisa, Lefave o vanglofencathRimeman | miElenga clnose s sime i

adrnw] je Viojyodine
seidl oy O6pasau Q2. XH.040-51- Haaee §

Tradite 42
irputivainl ok Tavidlal o apivan o e sine s usnsodath Loy o ecli | o odonren o Ittt 2 javon
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Institut za javono zdoavlje Yopvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsck Litboratorijskih sluzhi

Futotka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 0(2-174/25

Datum prijema uzorka: (19.01.2(25

Datum pocetka analize: 09.0] 2075

Datum zavrictka analize: (19.01.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 09.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5. Backi Petrovac, Narodne revolucije br 5,

Lokacija uzorkovanja: Izvoridtc / Backi Maglic. (posle hlorisanja). Badki Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje weorka pri prijemu: Uzorak dostavljen v ambalaZi odabranoj i pripremtjenoj prema uputstvu Q3. HL453 (0 <kiodu sa SRPS
EN IS0 3667-3), HOTDOTY60, HO3OS 1055, HO2086010, HO1097235

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Niterv panumelra M Ozpaka motode E;{,‘ n.'lr;i Norm
Prava hoja mg Pul SRPS EN IS0 TERT-2003C (spektrufotimetrijska 30 (5]
mciodi)
Pr—ag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622: 2008 (kvalitativin metida) BEZ { BEZ )
Mulneda NTU 113 SMEWW 20th 21308 (turbidimedrijska metodid 1.4 [
pH < SRPS EN 1503 10323:2016 (elektrohemijska mictoda) 7,84 [ bha-83)
Potrosnja KMnO4 g/ 03 HLI 1A (volumetrijsha metoda) 32 (12)
Ostatak 1sparni gl (23, HI 494 (radunska metoda) ul1s (-}
Eicklrnpnwndiji‘msl an 20°0C uS/iem SRPS EN 275882001 (kanduktometrijska metocd) 1365 {2500 )
Amonijak mg/l 3 HLA0 fepek tmlvtometijska metodal 57 ({0.5)
Slobodni rezidualni .hlnr g 03 HL308 (spektrofotometn jska metod ) <{),05 (1.0 1 s
Hloridi mg/l 11 SMEWW 20th 4500-C1 B (volumetrijsks metodu) 146,2 {250 )
Mitriti mal |11 SMEWW 20 4500-NO2B (spektmiotmetrijska <=(),(M15 (0,03}
mietila)
Nitrati g/l L1} SMEWW 20th 4500-NCAB (spekirolommetniski 1.4 { 50.0)
metila)
Ukupno gvozde mg/] SRES EN 150 11885:201 1 (ICP-OES metoda) (),29 {0:3)
Muangan mgi SRPS EN 1500 FIKSS:201 1 (ICP-0ES mietod) (L0008 (005)
Arsen Ml 1) SMEWW 26th 31 |4C (HGAAS metoda) 0,013 (0.01)
L) EMETW Pk - Stnclaret Mothealy o the Examimation o Waior and Wastewarer 20kl Sditien, Juod

# Proma smemivana dustista s favan sdinli Seivie i Aitan Jovamovee Bt o peimesd e VI Pravilnila o hisdondog ispravact! vosde s pive s pogfedss kv reaidialiieg ik

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglafenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, arsena, mutnoce, potrosnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU
USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRI” br. 42/98 1 44/99 1 "SL
glasnik RS" br, 28/19) ¢lan 3, stav |, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (.51 list SRJ”, br. 42/98 1 44/99 i ,.SL glasnik RS™ br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Ervedsa] o ispliivaniu hrof D3-1 TH28H i deo Tevedtaa o ispilivania broj (1217425 fenji ohafrvata sve clemente fuvedene o Chrasen Q2.HT0L50, Toeetia) o fspativienju fineg (2-E74/25 je

celiwit sami ks sl Obmin Q2 HEIHO-30 1 sve dliemenic navedens o pgemy _ ) ) o )
Taistiing = 1=ﬂ-'rln1 ailravlj Vopyodine o serifikinam premit sahicein standanda SEPS 150 9001 | 14001 Reeuluil analiza, Igjave o usaglaaenostifomentiel | mighenn odnose s sumi ao
inpitivan weond. Tevelluj o fqitivinja e sme sc umnokivati iagey o celing i uz odobeenje Instiling 2 gavin slylie Yojvodine
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Identifikacioni broj uzorka: 02-174/25
Odgovorni analitifar ;é‘" Sef Odscka laboratorijskih sluZbi
Neda ! wid. dipl. inZ 1chnol. - master s % Danijela Lukic, dipl. hem.
ﬁ;, L ¥ Specijulista iz toksikoloske hemije
; Kraj izve Fj?_‘u:i*pfietitmju & Sl

Lrveekia) o ppativasnjic hrog D2-1T29H e de Trvebiage o mpisivangs boo 031 T425 kejh obihvitas sve chomomic mavidone = Clasen (0 HI@00 S0, Fiwbiaf o0 ingrisivamiju borc 0217428 je
wwlorvil senmias ko nadedl Chsraac R HLMO.%D | se ehomenie suvodene uajpmm

Imstibul o pavnr adrivlie Yedvading Je st i prema estitcvims aamdands SRPS 150 900 | (4001, Reroita salies irisve o axagbsbonestifomontan | miblpengs odnos s e o
spitiviani uzosak. Levedtuy i ispeitivijs e spme s aminedavadt bnees et | e odhtmonss nstitsns s o sdrvdic Vopoding.
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Institut za javno zdrvle Vojvodine

Centar 2 hugijenu i hussinu ekologiju

Odsek Odsek za santarny h:1ktrrin!]_ngi_'fL|

Futoska 121, 21000 Nov] Sad

e-mail: higijena@izjzy orers

Identifikacioni broj uzorka: 02-174/25

Datum prijema uzorka: (09.01.2023

Datum pofetka analize: 09012025 13:00 h

Datum zavrietka analize:  13.01.2025

Datum izdavanja lzvestaja o ispitivanju; 13.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP “Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Nurodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  [svoridie / Badki Maglic, (posle hlorisanja), Backi Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Bafki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj premn uputstva Q3.BP.833 (0 skladu sa SRPS
EN 150) 19458 i SEPS EN [S0) 5667-3), M2§21812028

t
ewandh

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Newziv parametni I Clarhis metonde it st Granicmy viednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfuf/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 (0}
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml #P-2al-m2.2.1 ] {m
Ukupan broj aerobnih megolilnih bakterijn (37°C 48h) cfu/tml  #P-2al-ml.) 140) (100
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) efu/100m] FP-2al-m3.1.2 0 ()]
Proteus vrsie (37°C 24-48h) cly/100ml  7/P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sullitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) chu/100ml P-2al-m5.2.1 0 (1]
Pseudomonas seruginosa (42°C 24-48h) clu/100ml  LP-2al-m6.2.| 0 ()

Vrste utvrdenih mikroorganizama: Aeromonas spp. Pscudomonas spp

FiPehditeacrin “Veds o proe " Stamfendoe molod su s g ssporvmosts, Prvncds pregdod Boogmu, (447

Odgovornn analincar Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju

ngije sa parazitologijom M.P: .i'.?_ . Specijalista mikrobiologije sa pardal
Kraj |z.'-'-:§¢_qja-n |§p-]liﬁunju

TRt o it gl Bea 0= ] T2 SM R deo Byt gy bpstivie i b 102174 25 kg buhyuts sye elemmie mavedene o Qtveascn QRHE S Livctta oo pspitivamfu by N2-17424
celyw i s ko wdrd Obesue Q2 HEODESU | v elemenly navedenin ijem ) -

Tefsatiet e sttt Adbib i Viknod ! fic swert IR e proiba o bin sbetadants SEPS 1S0M0] | 44000, Bl aaalbol fefave o wag lebetasdifiomuntan | omaleni idiose se st na
apiaisal sk, Lovi ) o Iaperivunu me s, waumaodasaln reaey i suiom s g oskibmenie Instibuts s jivmo adosdy Virwinling
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| #¥1m
Institut za javno zdravie Vopvodine
Centar 24 higijenu 1 humanu ekologiu
Onlsek U:h‘.ct #a sanitarny baktenialogiju
Futogka 121, 21000 Novi Sad

¢-mail: higijenaaizjzy org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-174/25
Datum prijema: 04.01.2025

Datum izdavanja Priloga:  13.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

iy

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolodke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice. S1. list SR, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vecem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h).

Odgovorni analiticar - Sef Odseka za sanitarnu bakieriologiju
Prof. dr Vera Gusman /| MPAE e viay Prof. dr Ve £arian
Specijalista mikrobiflogiic sa parazitologijom - . 41 Specijalista mikrobiologije sa para; gijom

5

Pralieg Je i LevieRtady o Tepitivdnse b 021 TH28 Kol obulivats sve dlemoms nuvodpme o Ohrsc QML S, Tewhbig o bwputdvange heog U2 1 TR28 o coliondt somnr ok saderd (herac

L3 HLOR A | i atleimatt e minduueme b e . ) )
Trowdibned - favmee branc i Viopeonding b senteThe o wn prerme saddod b sSimdied SRES TROVARN | I, Betalblal) aivabie, e o psaghifenstliBomiitus | Bl e i osknise s sy o

{sfritivand tegere Favidsag o inprtioane me sme s amnoday il sy ooeslmi | odiobrenje esinste sa g sdnvia Vigvadbine

OGpazdu Q2 XPL040-72- Hamme 3



MISLJENJE St
Lk
0O ZDRAVSTVENOIJ ISPRAVNOSTI UZORKA stranis
VODE ZA PICE 11
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar a [‘ligijcnu 1 humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Fologka 121, 21000 Novi Sad
e-miail: higijena®izjzy ore.rs
Identifikacioni broj uzorka: (02-174/25
Datum uzorkovanja: (19.01.2025 Vreme uzorkovanja: (49:40 h
Datum izdavanja Misljenja: 13.01.2025
Vrsta; Voda 2za pide - neprediddena hlorisana voda
Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Backi Petrovac
Obim mikrobiolodke analize:  Osnovni ohim “A"
Obim fizitko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode z4 pice (Merno mesto):
TKP "Komunalae™ Backi Petrovae, Narodne revolucije  Tzvorisie [ Badki Maglid
br.5. Bactki Petrovae (posle hlorisanja)
Nurodne revolucije br.3 Backi Maglic
Backi Petrovac 45.3621229000, 195308777000

Mesto uzorkovanja:
(Cesma u proizvodnom pogonu)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane 1. glasnik RS br, 4108 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, SL list SRJ, broj 42/98 | 44/99 § 81 glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih 1 hemijskih parametara dostavljent uzorak vode
24 pide je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, €14, stav 31 4, €L 12, stav |, talka 2.1, 1.
25, stay 2, stav 3 tadka 5 1 taka 6, €1, 26, stav 2, 1.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 53, stav | Zakona o berbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €1, 3, stav 1, tacka 1, 21 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SI. list SRJ br. 42/98 1 44/99 1 81, glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, zbog nalaza povedanog
ukupnog broja aerobnih mezofilnih mikroorganizama, nalaza povecane koncentracije arsena, amonijaka, povedane
potrodnje kalijum-permanganala i posledi¢no izmenjenih senzomih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na asnovu savremenih struénih saznanja utvrdena koncentracija arsena u dostavljenom uzorku vode za pice
predstavlja opasnost po zdravlje Hudi,

Voda se NE PREPORUCUIE za upotrebu do primene kompletnog postupka preciséavanja vode i obezbedivanja
zdravstvene ispravnosti vode za pice.

Lekar specijalista higijene Sef Odseka 78 humant Ekb{gg%'

Doc. dr Nataga Dragic M.P. Prim./dr Ernﬂli?.wa&mm:_mfﬁ
Lekar spcuijaliﬂt'?a-h’lgi'jcnc 1 medicinsKe clwﬁﬁ__ru@ }
Kraj misljenja ) ‘:é'..‘: ﬁt

e

R et jie et Tewarhuait oo Tapitivan i Birap 021 THES koji obilvavs sve glemens navedeny u Ohrasco TF2HDTRA-80, Lrvettay o lapitivan]a fmoj (12-17425 je celovit samo aka salrk

Opbvazan Q2 HLOELLS0 L sve clemonis abedone U ngermil. ) ) ) ) )
Tershiduif wa gevne sdralje Yolvading fe serifihimvan proma sabiiey i stpncdarda SRPS R0 U001 | 14000, Reanhog anafiza, uve o usaglakénoatifomention § millenjs odnase s owamo ns
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PenyGamka Cpﬁal:
Ayronosua [Mokpajima Bojsomma

MHCTUTYT 3A JABHO 3/IPAB/LE BOJBOIHHE

Dyrowxka 121, 21000 Hosu Cua
LlenTpana: (021) 422-255; 4897-500
Dupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
Daxc: (021) 6613-959
E-mail: izizvi@izizv.org.rs
WWW.IZjZv.orgrs

IZVESTAIJ O ISPITIVANJU BROJ 02-175/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-175/25/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-175/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-175/25/M

- PRILOG 1ZVESTAJA O ISPITIVANIJU BROJ 02-175/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskihjpauka Stanka Bobid
_ A.;-;:fllség_mija]jst sikolodke hemije
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Tnslitut e javens adravie Yodveding e sertilkovun presss sakieyima stundunly SRES 1590 9000 § J800

Rrultath analiay, L abe o usaglobinnstiipusiinn jmil s sdmee w somo s ppitivst uneskh . Levelt] o ipitvan e se sme se amaocdavas brascy u oolen | we odobecnje Tnvtitms it
v adrivle Vaopasking
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higyenu 1 humanu ekologiju

Odsck #a humanu ckologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

i e-mail: higijena@izjav.orgrs

Identifikacioni broj uzorka: (2-175/25

Datum uzorkovanja: (8.01.2025

Vreme uzorkovanja: 105 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (0.01.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja Levestaja o ueorkovanju:  10.01.2025

Naziv uzorka: Vouda s pice

Stepen preciscenostic neprediscena hlorisana voda

Broj ckvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalue" Backi Petrovae, Narodne revolucije br.3, Bulki Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 09/01/2025, Q2. HLOM0-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Balki Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Predskolska ustanova "VCIELKA" [ Backi Maglic, Ive Lole

Ribara 11, Backi Magli¢

Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza 1 jednoznacna identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2521812019
Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO1097247 HO2085967, HO308(0075 HOTO07955,

Identifikacija koris¢ene metode: : : - -

Postupak uzorkovanja vode za pide za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:
1..8RPS EN T30 5667-1;2003

2 SRPS IS0 5667-3:2008

3, SRPS EN 180 19458: 2008 (en), tadke 1, 2, 3.4 142, 43,441,442, 44.6.45.51

4. SRPS EN IS0 S667-3:2004 o i : :

Postupak uzorkovanja vode za pice za liziCko-hemijsku analizo sproveden je u skladu sa:
|. SRPS EN [850) 5667-1:2023

2 8RPS EN IS0 5667-3:2024%

3, SRPS [80) 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Alteiv parameiry SN Otk metode Lirvrdeny vrednost
Temperatura vode °C SRPS H.2Zt, 106: 1970 11.5
Temperaturia vaeduhg i, & (3.XH.455 23:1
*Reaidualni hlor mg/l Q3.XH.442 .4

* Mutodcgurantn manadini 2 ..-'x.l'nuu.r: il ko yand
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZzidera pri transportu uzorka: 4 °C

s,
Odgovorni tehniar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka za -ﬁlirlflam{ :fkn}kggt]u
Bojan Milenkovski i M.P. Prim. dr.Emil Zivadinovic
! i / Lekar specijalista higijcnc._f medicinske ekologije
/ ),"‘ Krai izvedtaja o uzorkovanju L
= ~

[viedta] i whirkcani heo] (21 7825/ W Ui Davebiai i lagitivanja beof 1217525 kol owifvats sve dlomente navedenr o Cibrmsen Q2 HITA0E frveitag o tspabivanju beoj 12175025 je

il st kil scicdely Cfrnrae QIR OS50 wve elsmstie rovedene u ngmy. - p ) ) i .
T.:uin:l it v odrav e Yispeodlog g serifikovan prema subtevimin slandimde SRS IS0 U000 § 14001, Reeultan analiza, izjave o osagladenosudomotue §aibies]s adnise sesaimo
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Institut za 'mrhn 2dravlje Vovodine

Centar 2a higijenu | humanu ckologiju

Odsck Inboratorijskih slubi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-175/25

Datum prijema uzorka: 09.01,.2025

Datum pocetka analize: (9.01.2025

Datum zavrietka analize: (09.01.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 09.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice _

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5.

Lokacija uzorkovanja: Predikolska ustanova “VCIELKA® / Backi Maglic, Ive Lole Ribara 11, Backi Magli¢
(Kuhinja)

Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim “A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambala?i odabranoj 1 pripremijenoj prema uputstve Q3. HL453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HONT 247 HO2085967 HO3080075 HOTNTSSS,

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMUSKE ANALIZE
Nz pacsieiid M Ok metode b Norma
Prava boja mg P SRPS EN IS0 TRET2013C (spektrobitomtrijvka 25.6 (53)
metonda )
Prag mirisa (na 23°C) ### TON SRS EN 1622:200K (hvalitadivia metida) BEZ ( BEZ)
Mutnoda NTU 11} SMEWW 20th 20308 (rurbidimetripski metoda) 0.65 (1)
pH . SRPS EN IS0 10523:2016 (elekirchemijsha metoda) 803 (68-85)
Potroinja KMnO4 mg/! (3. HL316 (volumetrijska metida) 26 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3. HLAS (rafunska motodi) HR85 (-}
Elektroprovodljivost na 20°C  pSkem SRS EN 27888:2000 (kondukiumetri s metida) 1321 ( 2500)
Amonijak mgl Q3 HEMI9 (spektrofotometnijskn melinla) 50 {05)
Slobodni rezidualmi hlor mg/l Q3 HL30K (spektrofotomatrijskn metodal 0,08 ( 1.0) ##
Hlondi mg/l 11) SMEWW 20th 4300-C1 B (volumetri ko metoda) 135.0 ( 250)
Nitriti meil 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektmfatometrijska 0,016 (0,03)
mctinla)
Nitrati mg 11) SMEWW Xith £S00LNO3B (spekinfisometripsia 1.6 { 50,0
metinda )
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN IS0 1158520011 (ICP-OES mctoda) 0.11 (03)
Mangan mg/ SRPS EX IS0 11885201 (ICP-OES metoda) 0,006 (0,05)
Arsen mg/} 1) SMEWW 2iith 51 14C (HGAAS metiaa) 0012 (0.,01)

{13 SMEWW 200 - Stoandand Afvifents fie (i Exrmeanion of Taseram W asiowancs 206 Sifhos J08
W Frinia o Soatiita s g i S D A Sovans’ Sanet' o e ke VI Froviiedia o Bipoeady ipravaost vuke s pice o pogli b, oodsalg s

#88 Prgy ivina vndevdem i idoliiefuamy) visly

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvitanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka. arsena, potrodnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE
sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("S], list SRI” br. 42/98 1 44/99 i "SI, glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3. stav 1. tacke 2§ 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u vzorku vode 2a picde koji imaju propisane maksimalno dopusiene
koncentracije/vrednosti/dozyoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (.SL List SRI™, br. 42/98 i 44/99 i .S1. glasnik RS" br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

tivuim) o jpitivinja b 02- 1 750054 1o don kit o ivprmvamju beod 02- § TAZS kol ebwhvats ve choments savodose o Obeasen QRUHDIMES, Levicktg o npidivaniu b (21748

weliwil e ko auded Obneae 0 FIL S0 6 veg chomsmie min L T _ _
Instiiug . javinie puraniie Vejvodine je wertifiiosan prems cobdevima stasbards SEPS D30 W01 | 14000, Kol aneliza irjeve o woplabonomtifomentan | siilemis odiiosg s wamo ne

Inpbtivant urorak. Livedta) o isphivamii ne sosc s ummndavath brasey 8 cohinl | 2 cohdwonpe lustiuts =3 favmr sdravlie Virhoaline
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Identifikacioni broj uzorka: (2-175/25

Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Danijela Lukid, dipl. hem.
Specijalista i1z Wksikolodke hemije

Sordoyt!

Odgovorni analitiCar

Neda MIW’E dipl. inZ. tehnol. - master ,
| Kraj izvelajio i

Feviedra) o wpibivanfa brod 0317429 e den Lrveisag o bspinivanjs beoj 02 17429 koj obsdrats sow clomests savesbone w Obhrascn Q3 LM 50, Trveitaj oy 11217424
w1 mimnt ko el Cfwngd Q2 HLO0LS | ave clernemie navodene 1 njcini, o o ) i S "
Enaniiuie o2 juviss adravie Vojvodine je scrthBrvin proma sshievims standands SEPS 190 W00 | 14001, Besubioh salica, v o usaghalomoatiAomeniari | mill s s se samms na
Inpivank isprik, Lavedta) o lspitivaris me e se prmmdavatt s w eckinl | e odobamis nstimtn e e ndeaiie Vv
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) IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-175/25/M o
Tohe i ifl

Institut i javno sdraviic Vopeoding

Centar zn higijenu i hurunu ckologiju

Oxlsek {hiwt zin sanitarnu hakieriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sid

e-mail: higijena @izjz orars

Identifikacioni broj uzorka: (2-175/25

Datum prijema uvzorka: (9.01.2025

Datum pocetka analize:  (0.01.2025 13:00 h

Datum zavrietka analize:  12.01.2025

Datum izdavanja lzvestaja o ispitivanju: 12.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunaluc" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Predikolska ustanova “VCIELKA” / Backi Maglic, Ive Lole Ribara 11. Backi Magli¢ (Kuhiny

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Back: Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza; Osnovni obim "A”

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen v ambaladi odabranoj | pripremiljena) prema uputstve Q3 BP.833 (u <kladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN 150 5667-3), M2521812019

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv porancirs M Clenak iy petinde f?:-a#m#??f Ciranicing vrednost
Ukupan broj koliformnih bakierija (37°C 2448h)  cfu/100ml  /P-2a1-m2.2.1 0 ()
Fekalne koliformne bakierne (44°C 24-48h) cfuf100ml fP-2al-m2.2.1 [} (0
Ukupan broj acrobnih mesofilnth bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-2al-m1.1 0 {10
Streplokoke fekalnog porekln (37°C 24-48h) clu/100ml £P-2ul-m3,1.2 0 (n
Proteus vrste (37°C 24-48h) clg/100ml  £P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostoudije (37°C 24-48h) clu/100ml PP-2al-m5.2.1 i {0
Pseudomonas aeruginosa (42 C 24-48h) ci/100ml  HP-2al-m6.2.1 i) (1]

Vrste utvedenih mikroorganizama:  Negativan naloz

LR T il T ST i i e i e ek npraimosis Priverdn pogivel Sovgeradd, 90

Odgovorni analitic: s Sef Odscka za sanitarnu bakt
Prof. dr Vera G .y Prof. dr Ve
Specijalista mikrgbfologiie sa parazitologijom. = "MLP. Specijalista mikrobiologije sa parazitgl

 Kraj uﬁ:ﬁn_n o ispitivaniju

L A oo bigrbtinass g oo D02 DTS o e it o bupitivme hene| 1121 728 Kanfl i Pmltte iy st claomemiy =wvnme 1 (Wi QO HLGHL S, Tl o bnplibwmmjin heve] 002 17828 o
el s ki wadvdi (Mirasds QU2 170000 500 | e wlemwile rurvikons o s
TiaMd iUl ae jirmes sbrek D Visfvoafioe & =Tifiih rcam prres cakisvrms standards MRS TWEDARR1L 0 RV o mwlials snalive wama o ssagdunendySommumtan i mbdjenja odmoss soosamn e
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ELeP PRILOG:
Ej IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-175/25/M i

Iostitat za juvno sdravijc Voivadine
Centar za higijenu 1+ humanu ekolegiju
Odsek Odsek za sanitirnn hakleriologijo
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higijenawizjzy .orers
Identifikacioni broj uzorka: 02-175/25
Datum prijema: 09.01.2025

Datum izdavanja Priloga:  12.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl list SRJ. broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, 1acka 1 1
Pravilnika o izmenamu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice 51 glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiticar Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Guy MLP;. Prof. dr Verg. G n
Specijalista mikrpBiologije sa parazitologijom po ! Specijalista mikrobiologije sa parazitolgzijom

4
Pirilong s Tevesai ju v bapdtivan jis be| 1201 TR bl et e eleinicndd muhvedenii o Ok QT LGS, Teaiu Rt o inpiticanin by 020 TRRE jeceiovi] amc sl sadei i

B2 L0 | ave ¢ lermenbe navedenie o milcimd,
02 g :
Trssinit e it e Visvosling o serilidm an prcm sadites fma stamdénda SEPS S0 900 | § 14000, Rernltati mnalbez, bfitve o g larienom o smenbats | ithpenjs odnose s s b

Ispativiens wewak, Levehties o paitivinju my stig s umtesbuv i ey wecting i ue orbobeerpe Institita 23 javoo adeadic Vajosding
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MISLIENJE St/
mkeno
0O ZDRAVSTVENOIJ ISPRAVNOSTI UZORKA Strimt;
VODE ZA PICE 11
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centir #a higijenu 1 humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad
c-mail; gijenaidizjzy.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (02-175/25
Datum uzorkovanja: 09.01.2025 Vreme uzorkovanja: 10:05 h
Datum izdavanja Misljenja: 13.01.2025
Vrsta: Voda za pide - nepredidéena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac
Obim mikrobioloZke analize:  Osnovni ohim "A”"
Obim fizicko-hemijske analize:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Predikolska ustanova "VCTELKA" / Backi Maglic
hr 3, Backi Petrovac Ive Lole Ribara 11
Muarodne revolucije br.5 Backi Magli¢

Backi Petrovac
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{£ukon o bezbednost hrane SL glasnik RS br, 41/089 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravaosti vode 2o pide, 5L list SR), broj 42/98 1 44/99 § S, glasnik RS br, 28/2019)

Na osnovu wivrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizickih 1 hemijskih parametara destavljeni uzorak vode
za pice jc ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, €14, stav 3 14, ¢l 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l
25, stav 2, stav 3. tacka 51 taka 6, ¢l. 26, stav 2. 1.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €l. 35, stav 1| Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/091 17/19: €. 3, stav |, tacka 2 1 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode 2a pice, S
list SRI br. 42/98 1 44/99 1 51. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije arsena, amonijaka, povecane potrodnje kalijum-permanganata i posledicno izmenjenih senzornih
osobina dostavljenog uzorka vode za pide.

Nu osnovu savremenih struénih saznanja utvrdena koncentracija arsena u dostavljenom uzorku vode za pice
predstavlja opasnost po zdravije ljudi.

Voda s¢ NE PREPORUCUIE #a upotrebu do primene kompletnog postupka preéiscavanja vode 1 obezbedivanja
sdravstvene ispravnosti vode za pice.

P :aﬁﬂ
—— [Ny g .
Sef Odséka za hym: ilékdﬁ&u; :?]
M.P. Prim. dr/Emil Zivadino®ic &2/
Lekar specijalista hiqﬁEﬁi medicinske ekp{ﬂﬁ‘
Kraj mikljenja . Hite
it e il evaciaka o BspitTvanjs b 02175728 kol obutwiti se cloments navedene u Obrasey QLEFITAECSI, vebta) o ivpiivimn ju brog 0207828 g celovil sam ahy sudedi

b QLHT RS | ave elemsente niviodabe o mje mi —— : N ) )
Irinkiiud Fa s el Vedvesdite e sctriTRnbun premas sehievinta atadands SRPS (SO WG] | 14000, Berultal] analien, Lenv o wsaglafenoslAoomenian b il jenjo odaoes se saino i
it k. Tevesla o ispilivattjo e sng se ammdaviti eavey u eelin | e odobreizje Instinga . javno sdvlie Yoiysbne
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Penyboanwa Cplinja
Ayronomua Hokpajuna Bojnompima

HHCTHTYT 3A JABHO 3/1PAB/BE BOJBO/IMHE

Dyrowka 121, 21000 Honp Can
Lewrpama: (021) 422-255; 4897-800
dupextop: (021) 6622-784; 4897-586
Daxe: (021) 6613-959
E-mail: izizvi@izizv.org.rs

WWW.IZ[IV. OIS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-176/25

OBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-176/25/U

- 1ZVESTA] O ISPITIVANJU BROJ 02-176/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-176/25M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-176/25/M

- MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mir hemijskih nauka Stanka Bobid
Sp:cijﬂliq toksikolotke hemije

LoE. ™ s
.1}._
P

I3 - =1

- gL
J aw

- o S
b o4

4 |

Trwdtiint Fa Javivo edruv e Vigviodine ke senifikos an pocists nabievists standunda SRS 150 W] | j400]
Reeulvath anlies, 12 jve o waaglalepeatl et | miffjen odness s same s apiivan waorsk. Brvclia) o bpsthani e s s amackivsn ey o celing | o odobreade Instituta 2
wavmi mdray e Yojvodine
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o IZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-176/25/U s

S, 1

Institut 2a javno 2dravlje Vojvodine

Centir za higijenu i humanu ekologiju

Oidsek 7a humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-176/25

Datum uzorkovanja; 09.01.2025

Vreme uzorkovanja: (09:50 h

Datum prijema uzorka u laboratorijus 09,01, 2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 13:30 h

Datum izdavanja [zveStajy o vzorkovanju; 10,01.2025

Naziv urorka: Voda «#u pice

Stepen pre¢idéenosti: "MALI VODOVODI”

Broj ekvivaleninih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Bafki Petrovac, Narodne revolucije br.3. Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravnasluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzerkovanja za dan 09/01/2025, Q2.HL40-06

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (cko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma br. |, Backi Maglic, Backi Maglic, Backi Magli¢

453621096000, 195307093000
Mesto uzorkovanja: Javna fesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

MikrobioloSka analiza (Osnovni obim "A™), M2S21812020

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7007943, HO3080064, HO2085953,
HO10972349

Identifikacija koriSéene metode; - ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skluadu sa:

L. SRPS EN 180 5667-1:2023

2. SRPS IS0 566752008

3, 8RPS ENISO 194582000 {en), tacke 1,2, 3,41, 4.2, 4.3, 441,442, 446,45, 5

4 SRPS EN IS0 5667-3:2024% ) . .

Postupak uzorkovanja vode za pide za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN SO 5667-1:20213

2. SRPS EN 1580 5667-3.2(124=

3. SRPS 150 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Nitar v prariumediil SM Chemaka meroge Linvrdleny vrednost
Temperatura vode °C SRP'S H.Z1,106:1970 100
Temperatura vazduha % Q3.XH 455 10.1
"Rezidualni hlor mg/l Q3. XH.442 {(1.00)

= Muhoddepvararens oo pvesdorin st aknediiovand
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura friZzidera pri transportu uzorka: 4 °C

* ) ! v
Odgovorni tehnidar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka za ht;'m_anu__ logiju
Bojan Milenkovski , M.P. Prim dr Emil Z
Lekar specijalista higijene 1 medicins
Kraj izvedtaja o workovanju

Leéwodtal i porkean i beod 02 P25 e dio Taveltnjo oospetvanii broj (2. 1760258 kit abubvata sve elemenie navedene o Qbroscn Q2 HLOS0-510, |evediag o bepilivangy boo] 121 TS e

celuvil sami ke satell Obrmeas 2 HEU0-50 [ sve olemieme mavodene b r.Fcrm_J ) o e -
asliblel #u ia».-:m ailravlje Vojvoding jo serilTkouan prema zableviin sandanda SRPS 150 9001 | 14000 Reaultatl anuliz, fejnve o usaglasenomtibimentar § miEljon o odnuse s samo

|apativcunt ek, Laveisi) fiivanra e sme se impndavel ey 8 eelin | e odobrenge Tnstiiea oa jovpo sdmvige Yojwadine :
|-|r|||'| e LA K, fAvVES Jllll\l"l'l HE TR LU LR Y Lt Gﬁpnmll Ql.hHrﬂ4u‘-51- Hu.dbi'u ‘l
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsck laboratorijskih sluZbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.nrg.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-176/25
Datum prijema uzorka: (9.01.2025
Datum p analize: (9.01.2025
Datum zavrSetka analize: 10.01.2025
Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 10.01.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Balki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Eko-fesma br. 1, Backi Magli¢, Backi Maglic, Batki Magli¢ (Javna esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-fesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj 1 pripremijenoj prema uputstvu Q3. HL453 (u skladu sa SRPS
EN [50 5667-3), HO7007943, HO3080064, HO2085955, HO1007239

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Naziv parametra M Oznaka meiode %‘I iy Norma
Prava boja mg Pt/ SRPS EN IS0 78K7:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
metisdi)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ { BEZ )
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 21308 (turbidimetrijska metoda) 0,42 (5)
pH . SRPS EN IS0 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 7.60 (6,8-85)
Potrodnja KMnO4 mg/! Q1HLIE (volumerrijska metoda) <l,0 (129
Ostatak isparni mg/l Q3.H1.494 (ralunska metoda) 49,0 )
Elektroprovodljivost na 20°C  ps/em SRPS EN 27888: 2000 (konduktometrijska metoda) 732 ( 2500 )
Amonijak mg/ Q3. HL551 (IC-CD metoda) 0,85 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l (3. HI.30% (spektrafotometrijska metada) <005 (1,0)##
Hloridi mg/l SRPS EN 15O 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 4.8 (250)
Nitriti ma/l 11) SMEWW 20th 4500-N02B (spektrofotometrijska =0,005 (0,03)
) metoda)

Miirat mg/l SRPS EN 180 10304-1:2009 (1C-CD metodu) <01 ( 50,0
Ukupno gvoZde mg/l SRPS EN IS0 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,006 (03)
Mangan mgl SRPS EN ISO 11885:2011 {ICP-OES metoda) <0,001 (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,004 (0,01)

1 £} SMEWW Nith - Stamdard Methods for e Evanminatnn of Water sod Wislewater 200y Bditron, [99
Y Premu smerticam Instiute 2o v edrvfe Sthoe D Milan Sovanovie’ Batut' o primend liste W.I' Pravilnika o higifenskoy igprnvmost voue s pice o poglody kone. reriduatang blors

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ" br, 42/98 i 44/99 | "5, glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, talke 2, 3, 41 5.

Sef Odscka laboratorijskih sluzbi

Danijela Lukié, dipl. hem.

Specijalista iz toksikoloske hemije
Kraj izvestaja o ispitivanju Lanet

Odgovorm analiti¢ar
mr hemijskih nanka Stanka Bobic M.P.
Specijalista toksikolotke hemije

frvestaj o inpitivanjy beog 02-17625H jo deo Tevedtajn o ispitivanju broj02-176/25 koji cbubvata e elemente navedens o Obeascu Q2 HILOM0-50. Levelia) o iypitivanju broj 03176725 je
cehavit samo ako sadrd Obrueac Q2 H1 04050 | sve gleminte navedene u kpema.

Institur za javeo adrvipe Vojvodine je scrlifikovan prema rahicvima standanda SRPS 150 9001 ) 14000, Rerulat analiza, iayve o usaglalenoatykomentan | matljenjs odnase se samo na
iupitivand uzerak. Lrved o tspitivanju ne sme sc ommodavatl truzey o celing | oz odobrenje Instituts @ jovoo sdravlje Vojvodine.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-176/25/M
i1

Institun za javao zdrviie Yojvodine

Centar 24 higijenu 1 humanu eXologiju

Oudsek Odsek za saniarmu hakteriologiju

Futedka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy . org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (12-176/25

Datum prijema uzorka: (8.0 2025

Datum poéetka analize: (9.01.2025 13:00h

Datum zavrietka analize: 13.0]1.2025

Datum izdavanja [zvedtaja o ispitivanju: 13.01.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac. Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma br. 1, Backi Maglic, Backi Magli¢. Badki Magli¢ (Javna Cesma)

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Balki Petrovac (cko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovol obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoi i pripremljenc prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN IS0 5667-3), M25215120210)

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE )

NEIV parariedr) N etk metock: ngﬁfsﬁf Ciranidfing vrednoss
Ukupan broj koliformnth bakiersju (37°C 24-48h) cl/100ml #P-2nl.m2.2.1 i (o
Fekalne kaliformne bakterije (44°C 24-48h) cu/100ml /P-2al-m2.2.1 ) ity
Ukupan broj serobnih mezofilnih bakterija (37°C 4800 cfu/lml /8-2al-ml.| 11 (1)
Streptokoke fekalnog perekla (37°C 24-48h) ofuf/100ml  #P-2al-m3.1.2 0 i
Proteus vrsie (37°C 24-48h) cfu/100ml  /P-2al-md.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujode klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  4P-2al-m5.2,1 i {1}
Pseudomonas aeruginosy (42°C 24-48h) clu/100ml UP-2al-mé.2. | i {0

WVrste uivrdenih nukroorganizama: Bucillus spp

FIBat bl e “Vekt wa pvie " S prchoadc s oynnvantie bipiieeske Spwnias ity Priveednd pocifed e, Jow)

Odgovorni analitiar - e el Sel Odseka za sanitarnu bakteri

Prof. dr Vera Gubm “gh Prof. dr V

Specijalistn mikrgbiblogije sa parazitologijom MP. 1 - Specijalista mikrobiologije sa par:
Kraj izvebtaja.o ispitivanju

Lrssesung o espiabvaneey o) TR TTRGEM e deo Bt o ispitsvare b B2-1TR25 Boji ohsibyola sve clemuhe sivedene o Cfbrases Q2UHTARESTE Trvait] o bsplinemjs boop 0017625 e
welintt wimy dbo s Obngeac QLHLOS-S Lo elomente nuvedione o njcmtia

[npstituit e fvins stmanthe Yaslyisbiow w0 surthl o prcena saltevin stamdandy SREPS SO QL E Lo]Resihuth wnalies. 1/gavc o usagbubenostiioomentin | i jonja odose sésamas
b ivatniy saeomak, LeveRLag v espritbcamp me wivfe s iinopisad beoey ieelinl | ooz odishoene lastinit e fuv e sl Visgyiding
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ﬂiﬂ IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-176/25/M i

Institutzea javno zdravljic Voiviedine
Cenliar 2a higijenu 1 humant chologij
Chisek Oudsek za sanitarnn hakteriologi
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: mgijenai@izjzy.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-176/25
Datum prijema: (9.01.2025

Datum rzdavanja Priloga:  13.01.2025
Naziy uzorka: Voda za pide
Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARATU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL list SR, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3. stav 1. acka 11
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S1. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analitigs
Prof. dr Vera
Specijalisia mi

i Sel Odseka za sanitarnu bakteriologiju
an MP Prof. dr Vera Gsman
shiologije sa parazitologijom Specijalista mikrobiologije sa pary ijorm

Pridug de dions Leveitugo o ivpitivan hrg (20 ] TRZS Rogi ot sve clemenie maveden o Ohrascw QRUHLISTS0, Trvciua) o ispuvasiu e 080T o oeiowinsimg akoosideit O
2008 | syl cleimoniy mavediny o njgm i B

fesbitet e vt edravlpe Vool lise ose b TR oo mi eahtevd i stalerdi SEPS 1500 Q0N | 140nb], Resabiel wraliza, b five o dahighibesost foomuitan § i jonjo odmoee sgsaim i
gL weak, Levitag o opithvarsme sie se unstweraviel gy uedding | ue odobnmpe Instituts e v abaviie Wopypdine,

Obpamau 02 XH.040-72- Hanukse 3



| MISLJENJE St
L i5E/ O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA i
4] VODE ZA PICE i1

Institit #a javoo adravlje Vojvodine
Centar za |J1igij=:nu i humunu ekologiju
Oisek 2a humanu ekologiju
Futedka 121, 21000 Novi Sad
c-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-176/25
Datum uzorkovanja: (9.01.2025 Vreme uzorkovanja: (09:50 h
Datum izdavanja Miljenja: 13.01.2025
Vrsta: Vida za pice - "MALI VODOVODI"
Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Badki Petrovac (cko-Cesme)
Obim mikrobiologke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizicko-hemijske analize:  Osnovni obim "A”" 4+ dodatni paramelri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac™ Badki Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Cesma br. 1, Backi Magli¢
br.5, Badtki Pelrovac Backi Magli¢
Narodne revolucije br.3 Backi Maglic
Backi Petrovac 453621096000, 195307093000

Mesto uzorkovanja:

{Javna fesma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zukon o begbednosti hrane S1 glasnik RS br, 4100 § 17/19;
Pravilnik o higijenskol ispravoosti vode za pide. SL list SR, broj 4288 1 44/99 ) 5. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvedenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, [izickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve &1.3, ¢1.4, stav 31 4, ¢L 12, stav 1, tacka 2, ¢1. 25,
stiav 2, stav 3, tadka S i tadka 6, €. 26, stav 2, tadka 1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €1, 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane. SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19: L. 3, stav 1, 1acka [, 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice. SL list SRJ br, 42/98 i 44/99 1 51, glasnik RS br. 28/2019 i savremena strudna saznanja, te s moZe koristitl za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrzavanje liéne 1 opdte higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII va?eceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strucnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno

zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovi¢ Batut”).
o
= £7% 20y
scr&bekamhm; 11 %
M.P. Prim.dr Emil Zivadipowid £

Lekar specijalista higipéne i rrmdi-::imi.&.é?,'jkglﬁﬂjgfii

Kraj miljenja

C
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Cibaie Q2 HLOM A | wwe elemenic arvedene u sjome . ) )
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