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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3339/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-3339/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3339/25/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3339/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3339/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENO]J ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima a SRPS ISO/IEC 17025

:‘nauka Stanka Bobié
~is't |

‘toksikolo$ke hemije

A

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari § miSljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
Jjavno zdravije Vojvodine.
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Institut ‘zawjévno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3339/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 08:25 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izve§taja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za piée’

Stepen preciséenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" BaZki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
*Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HL.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Osnovna Skola "Jan Cajak", Sladkoviteva 2, Backi Petrovac

45.3564676000, 19.5973049000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2512103103
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03083655, H02088901, HO1 100859

Identifikacija kori§¢ene metode: o )

Postupak uzorkovanja vode za pie za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.42,44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% - ’ .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv paramelra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode i °C . SRPS H.Z1.106:1970 ‘ v 247
Temperatura vazduha ) °C Q3.X1.455 223
- *Rezidualni hlor . mg/l Q3.X1.442 0.3

* Motodc/parametri oznaceni wverdicom nisu akreditovani .
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tempergtura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C
H } . V
tehniCar koji je izvrSio uzorkovanje Sef Odsekag: huu:{nu ekologij

M.P. Prim. Livadinovié'
Lekar specijalista higijene i )
Kraj izvestaja o uzorkovanju

IzveStaj o uzorkovanju broj 02-3339/25/U je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3339/25 koji obuhvala sve clemente navedenc u Obrascu Q2.HILO40-50. TzveStaj o ispitivanju broj 02-3339/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut 7a javio zdravljc Vojvodine je sertitikovan prema zahtevima standarda SRPS [SO 9001 i 14001, Rezultag analiza, izjave o usaglaScnosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzvcStaj o ispitivanju ne sme s¢ umnojavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasan Q2.X11.040-51- M3nare 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futo$ka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3339/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrSetka analize: 04.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 04.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Osnovna $kola "Jan Cajak”, Sladkoviteva 2, Backi Petrovac (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H03083655, H02088901, HO1100859

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Utvrdena

Naziv parametra M Oznaka metode o vrednost Norma ..
Prava boja mg P/t SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 16,8 (5)
» metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoda NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,88 (1)
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,31 (6,8-8,5) k
Potrosnja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 17 (12)
“Osvtatak 1spa_rn1 mg/l Q3.H1.494 (ralunska metoda) 733 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1095 (2500)
Amonijak mg/l Q3.H1.309 (spektrofotometrijska metoda) 8,7 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HL.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 ( 1,0 ) ##
Hioridi mg/l 11) SMEWW 20th 4500-Cl B (volumetrijska metoda) 98,5 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
Nitrati mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO3B (spektrofotometrijska 1,1 (50,0)
) metoda)
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,12 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,014 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primen liste VII Pravilnika o higijenskoj ispra vnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti: .

Utvrdene vrednosti amonijaka, potroinje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI list SRJ" br. 42/98 i 44/99 i "SI. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 144/99 1 ,,S1. glasnik RS“ br.28/19) ¢lan 3, stav 1, taCke 2, 3,41 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
P. Danijela Luki, dipl. hem.
' Specijalista iz toksikoloske hemije

™~/ P
A

Odgovorni analiticar
Neda Mladenovid, dipl. inZ. tehnol. - master

Kraji ja o ispitivanju

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3339/25/H je deo Izvcitaja o ispitivanju broj 02-3339/25 koji obithvita sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. IzveStaj o ispitivanju broj 02-3339/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pa3san Q2 .X1.040-62- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3339/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30 h

Datum zavrSetka analize: 06.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 06.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Baki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Qsnovna §kola "Jan Cajak”, SladkoviCeva 2, Backi Petrovac (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2512103103

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %@‘Zggﬁf Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 )
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m2.2.1 » 0 )
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  P-2al-ml.1 0 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) ~ cfu/100ml - 7P-2a1-m3.1.2 ‘ 0 O
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  2P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce kKlostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m5.2.1 0 ©0)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml P-2a1-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

DPublikacija "Voda za pice". Standardne metode za ispitivanje higijenske ispraviiosti, Privredni pregled Beograd, 1990

) Sef Odseka za sanifafny bakteriologiju
Dr Jelena Lekié . Prof. deVera Gusman
Specijalista thikrobiologije sa parazitologijom o : Specijalista mikrobjologije sa parazitologijom

/ Kraj izvetaja o ispitivanju e

| sy
Odgovornt analitiCar

§
¥

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3339/25/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3339/25 koji obuhvata sve clemente navedenc u Obrascu Q2.HL0O40-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-3339/25 je cclovit samo ako sadri Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglascnosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasair Q2 . X11.040-74- Wsname 5



Strana/

ukupno
PRILOG: s‘l}ylljzi.'
IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3339/25/M 1/1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3339/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga: 06.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolo$ke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 &lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analitiCar Sef Odseka za sanj rnu bakteriologiju
i Prof~dr-Vera Gusman

Specijalista mikrob/{ologije sa parazitologijom

F\/

obiologije sa parazitologijom

Prilog je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3339/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI1.040-50. Izve§taj o ispitivanju broj 02-3339/25 je celovit samo ako sadrzi
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasan Q2.X1.040-72- Vsname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (2-3339/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 08:25h
Datum izdavanja MiSljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - nepre¢iSena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Obim mikrobiolo$ke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Osnovna $kola "Jan Cajak"
br.5, Backi Petrovac Sladkoviceva 2
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 45.3564676000, 19.5973049000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve &L.3, &1.4, stav 3 i 4, ¢l 12, stav 1, tacka 2, &l. 25,
stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, €1. 26, stav 2, taka 11 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &L. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €. 3, stav 1, tacka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl
list SRJ br. 42/98 1 44/99, Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka i povecane potrosnje kalijum-permanganata, te posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena fizicka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potro§aca.

Preporuduje se pre€iScavanje, ¢iji sastavni deo jeste i dezinfekeija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

M.P. I :
Lekar specijalista higijeneA medicinske ckoldgije
Kraj misljenja / ’

Miljenje je deo lzveltaja o ispitivanju broj 02-3339/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izve¥taj o ispitivanju broj 02-3339/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HL040-50 1 sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izveslaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.XH1.040-88- Maname S
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PEIVHHETUTYT 3A JABHO 3PABJ/BE BOJBOJIVHE
, K(" ®yrowka 121, 21000 Hosu Can

Lerrrpana: (021) 422-255; 4897-800
IC o o  Iupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
/2.04 AN ®axc: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
WWW.1Z]ZV.0org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3340/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3340/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3340/25/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3340/25/M

- PRILOG 1ZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3340/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevim‘é ~‘s't;1jndarda RPS ISO/IEC 17025

)

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i midljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pasay Q2.XH1.040-50- Uspame 3



Strana/

- ukupno
IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-3340/25/U srans
1

Instltut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-3340/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 08:35 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izve§taja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice
Stepen preiscenosti: nepreciScéena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac
Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99
Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI.040-06
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): PredSkolska ustanova "VCIELKA" / Backi Petrovac, Jarmotna

bb, Backi Petrovac  45.3573589000, 19.5975801000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2512103108
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03083660, HO2088170, HO1100858

Identifikacija kori§¢ene metode:

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,44.1,44.2,44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024%

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra IM Oznaka metode Utvrdena vrednost

- Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 146
Temperatura vazduha °C Q3.X11.455 24.6
*Rezidualni hlor mg/l Q3.X1.442 03

* Mctode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tcmper?;ma frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

M.P. Prim. d: Em1 Ziyvadinovié
Lekar specijalista hxgljen 1cms’ke ekologue
Kraj izvestaja o uzorkovanju '

Sef Odseka z@um nw ekologuu’{ N

[zvestaj o uzorkovanju broj 02-3340/25/U je deo Lzvestaja o ispitivanju broj 02-3340/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Tavestaj o ispitivanju broj 02-3340725
Je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemenie navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezaltati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari | miSlicnja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispilivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje [nstituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasan Q2.X1.040-51- Usgame 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3340/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrSetka analize: 04.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 04.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Predikolska ustanova "VCIELKA" / Ba&ki Petrovac, Jarmo&na bb, Backi Petrovac (Kuhinja)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H03083660, H02088170, H01100858

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra IM Oznaka mefode %‘%ggf Norma

Prava boja mg Pt/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 17,2 (5)
metoda)

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)

Mutnoca NTU = 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,36 (1)

pH - © SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,26 (6,8-8,5)

Potrosnja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 17,4 (12)

Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (ratunska metoda) 727 (-)

Elektroprovodljivost na 20°C.  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1085 (2500)

Amonijak mg/l Q3.HI.309 (spektrofotometrijska metoda) 8.5 (0.,5)

Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0) ##

Hloridi mg/l 11) SMEWW 20th 4500-Cl B (volumetrijska metoda) 100,0 (250)

Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska 0,010 (0,03)
metoda)

Nitrati mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO3B (spektrofotometrijska 1,1 (50,0)
metoda)

Ukupno gvoZzde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,065 (03)

Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,013 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. 1998
## Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice v pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usagla$enosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, potro$nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 1 44/99 1 ,»ol. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
Danijela Lukic, dipl. hem.
Specijalista iz toksikoloske hemije

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3340/25/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3340/25 koji obuhvata sve clemente navedence u Obrascu Q2.HL.040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3340/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglafenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Odgovorni analitiCar
Neda Mlaiiffxovm, dipl. inZ. tehnol. - master

O6pasau Q2. XH.040-62- Usname 5
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Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3340/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30h

Datum zavrSetka analize: 06.04.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 06.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Predgkolska ustanova "VCIELKA" / Bagki Petrovac, JarmocCna bb, Backi Petrovac (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
ENISO 19458 1 SRPS EN ISO 5667-3), M2S12103108

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %‘ggggﬁ Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml « P-2al-m2.2.1 0 (0]
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml ' IP-2al-m2.2.1 0 0)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-2al-ml.1 0 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m3.1.2 0 ©)
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m5.2.1 0 )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml - P-2a1-m6.2.1 0 ©)
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacjja "Voda za pice", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravaosti, Privredni pregled Beograd, 1990

2

v o . ..
Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
f Prcfff»d})%ra Gusman

,‘VL“M'L,P, o Specijalista mikrobiologije a parazitologijom

ispitivanju N
o Y

Odgovorni analitiCar
Dr Jelgna Jekic
Specijalista i

rologije sa parazitologijom
Kr

zvestaja

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3340/25/M je dco Izvedtaja o ispitivanju broj 02-3340/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj
02-3340/25 je celovit samo ako sadr¥i Obrazac Q2.HIL040-50 i sve elemente navedene u njcmu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i migljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzov u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6paszan Q2 . X11.040-74- M3name 5



O 3.1
R ", Strana/
; ukupno

P RILOG strana:
IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3340/25/M 1/1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3340/25

Datum prijema: 03.04.2025
Datum izdavanja Priloga:  06.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S1. glasnik RS broj 28/2019.

Sef Odseka za sani rnu bakteriologiju
Pr@;%xw era Gusman

Specijalista mikrobiq%ogije sa parazitologijom
,{\_./

.

hvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3340/25 je celovit samo ako sadr¥i

Obrazac Q2.HI.040-50 i sve clementc navedene u njemu.
Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme sc umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Prilog je dco Izvestaja o ispitivanju broj 02-3340/25 koji obu

, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljcnja odnose se samo na

OGpasay Q2.XI.040-72- Usname 3
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VODE ZA PICE 1/1
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3340/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 08:35h
Datum izdavanja Misljenja: 09.04.2025
Vista: Voda za pice - nepreci§éena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Ba¢ki Petrovac
Obim mikrobiologke analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  PredSkolska ustanova "VCIELKA" / Ba&ki Petrovac
br.5, Backi Petrovac Jarmoc¢na bb
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 45.3573589000, 19.5975801000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3,¢14, stav 314, ¢l 12, stav 1, tacka 2, ¢l 25,
stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, tacka 1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &l. 3, stav 1, ta¢ka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI.
list SRJ br. 42/98 i 44/99, S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povedane
koncentracije amonijaka i povecane potrosnje kalijum-permanganata, te posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena fizic¢ka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrofaca.

Preporucuje se preci§cavanje, Ciji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

MP. Prim. dr Em I
Lekar specijalista higijene i medigj
Kraj mi§ljenja / :

Misljenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3340/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3340/25 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i mi3ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 XH.040-88- Uszame 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3341/25

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3341/25/U

-IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3341/25/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3341/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3341/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema Zahtqvi'rﬁné:s a SRPS ISO/IEC 17025

14001.

Institat za javno zdravlje Vojvoding je sertifikovan prema 2z ahtevima standarda SRPS ISO 9001 i
k. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za

Rezultati analiza, izjave o usaglaienosti/komentari i misljenja odnose se samo na ispitivani uzoral
javno zdravlje Vojvodine.

O6paszau Q2 .XHM.040-50- Usname 3
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Institut za ij‘a‘\vno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-3341/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 08:42 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciscenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Memo mesto): Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Backi Petrovac
45.3579351000, 19.5908264000

Mesto uzorkovanja: Javna ¢esma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2512103124

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H07008222, H03083651, H02088897,
HO1100964

Identifikacija kori§éene metode:

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO-5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1,44.2,4.4.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% - . _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fiziCko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra e M Oznaka metode o _ Utvrdena vrednost
Temperatura vode ¢ SRPS HZ1.106:1970 185
Temperatura vazduha _ ‘ °C Q3.XM.455 » 7.4

. *Rezidualni hlor mg/1 Q3.XI/1,442 B - v » 0.00

* Metodu/parametri oznaceni zverdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tempera‘ ujra friZzidera pri transportu uzorka: 4 °C

tehmcar koji je izvr§io uzorkovanje Sef Odseka z man%:w og

; ﬁvm M.P. Prim. dr Emil

7 Lekar specijalista hlggenewfﬁmske ‘ekologl‘]e”
/{ Kraj izvestaja o uzorkovanju 2
/

i

Izvedtaj o uzorkovanju broj 02-3341/25/U je deo lzveStaja o ispitivanju broj 02-3341/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. lzveitaj o ispitivaniju broj 02-3341/25
je celovit sumo ako sadrzi Obrazac Q2.HL.040-50 1 sve clemente navedenc u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sortifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezubtali analiza, izjave o usaglaenostikomentari 1 mistjenja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. lzvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pazau:Q2 X11.040-51- Uzname 5
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Inkstit‘uthza jagfno zdraVlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3341/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025
Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrietka analize:

07.04.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Eko-¢esma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Backi Petrovac (Javna Cesma)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.H1.453 (u skladu sa SRPS

Potrebna laboratorijska analiza:

EN ISO 5667-3), HO7008222, HO3083651, H02088897, H01100964

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

INazjv parametra M QOznaka metode %‘ggggf Norma
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
metoda)
| Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoc’a NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,80 (5)
pH »»»»»»» - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 7,71 (6,8-8,5)
Potrosnja KMnO4 mg/l Q3.HIL.316 (volumetrijska metoda) 272 (12)
Ostatak isparni mg/l _ Q3.HIL494 (raéunska metoda) 107,0 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  uS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 159,8 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL.351 (IC-CD metoda) 1,2 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0) ##
Hiloridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 13,6 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
. Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,005 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) <0,001 . (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,003 (0,01)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examina
## Prema smernicama Institula za javno zdravije Srbije

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

tion of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
‘Dr Milan Jovanovic Batut’ o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Utvrdena vrednost amonijaka u uzorku vode za pice NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("S. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "S. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacka 2.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,SL. list SRJ*, br. 42/98 1 44/99 1 ,,S1. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Odgovorni analiti¢ar

Neda Mlad/?faric’, dipl. inZ. tehnol. - master

H

Kraj izvestaja o ispitivanju

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

Danijela Lukic, dipl. hem.

Specijalista iz toksikoloske hemije

ML’Z\J wer

Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3341/25/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3341/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3341/25
je celovit samo ako sadrzi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pasan Q2 .X1.040-62- Msname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3341/25/M strana;
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3341/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30h

Datum zavrSetka analize: 06.04.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 06.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Eko-Eesma na pijaci, br. 1, Bagki Petrovac, , Backi Petrovac (Javna cesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac (eko-Eesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S12103124

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode ‘I/thetggggﬁ Grani¢na vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100m! P-2al-m2.2.1 0 ©)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml . /P-2al-m2.2.1 0 ©)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/Iml  ZP-2al-ml.1 4 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m3.1.2 0 Qo
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml JP-2al-m4.1 NEGATIVAN' (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml : P-2al-m5.2.1 0 )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml 7JP-2a1-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Bacillus spp
1)Publikacija "Voda za pice’, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990
Odgovomijanalitiéar » Sef Odseka za sanitarn bakteriologiju
e . Pro Vék\/era Gusman

N
/

Dr Jele ]f, i | TR
Specija‘@ﬁmﬁ logije sa parazitologijom - Mp : Specijalista mikrobiélogije sa parazitologijom
Krajizvestaja o ispitivanju

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3341/25/M je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-3341/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-3341/25 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu. .

Institut za javno zdravije Vojvodine je scrtifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi3ljcnja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvetaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .X11.040-74- Usname 5
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IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3341/25/M 1/1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: hlgljena@lzjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3341/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga:  06.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolo§ke parametre za dostavljeni uzorak vode za pi¢e ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorm analiticar - e : Sef Odseka za sanitagnu bakteriologiju

Dr Jeleng 1. &jklc / 0 MP ; Profidr Vera Gusman

Specmahs ‘mﬂéoblologue sa parazitologijom . o 7 Specijalista mikrobiok’ogue sa parazitologijom
/

Prilog je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3341/25 ko_;l obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveltaj o ispitivanju broj 02-3341/25 je celovit samo ako sadrzi
Obrazac Q2 HI.040-50 i sve elemente navedene u njem

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prcma zahtcvima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, i izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pasan Q2 . XM.040-72- Usname 3
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VODE ZA PICE /1
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3341/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 08:42 h
Datum izdavanja Miljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)
Obim mikrobioloske analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fiziko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):;

JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac
br.5, Backi Petrovac
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 45.3579351000, 19.5908264000
Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 1 SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizickih i hemijskih parametara uzorka vode za pice
dostavljeni uzorak je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ClL3,¢l.4,stav3i4, ¢l 12, stav 1,
taCka 2.1, €l. 25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, &l. 26, stav 2,t.112,stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 55, stav 1 Zakona o
bezbednosti hrane, S1. glasnik RS br. 41/091 17/19; &1. 3, stav 1, tacka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice, S. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i S. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struna saznanja, zbog nalaza
povecane koncentracije amonijaka u dostavljenom uzorku vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednosti ne predstavlja
opasnost po zdravlje ljudi, ali moZe usloviti primedbe potro§ada.

Preporucuje se primena odgovarajueg tehni¢ko-tehnoloskog postupka do postizanja zdravstvene ispravnosti vode
za pice.

M.P. Pri
Lekar specijalista higijene/i
Kraj migljenja

Misljenje je deo Izve3taja o ispitivanju broj 02-3341/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izve3taj o ispitivanju broj 02-3341/25 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi$ljenja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazan Q2.X1.040-88- Uznare S
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3348/25

OBUHVATA:

-1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3348/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3348/25/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3348/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3348/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevimasst = 1 SRPS ISO/IEC 17025
' ijskih mpuka Stanka Bobic
Specijalista ksikoloske hemije
o /,-\
!

{

Institut za javno zdravlje Vojvedine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.

Rezultati analiza, izjave o usaglaienosti/komentari i mifljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravtje Vojvodine.

O6pazany Q2.X11.040-50- Mzname 3
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Insfitut 7a j‘av}.lazdré;;lje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3348/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 11:12h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen prediséenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)

‘ Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HIL.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-&esma br. 1, Backi Magli¢, Backi Magli¢, Backi Magli¢
45.3629898000, 19.5317609000

Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2512103131

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A” +dodatni pokazatelji), HO7008214, HO3083636, HO02088898,
HO01100847

Identifikacija kori§c¢ene metode: ) ) .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiologku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN 1SO 5667-1:2023 :

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2,3,4.1,4.2,4.3.4.4.1, 442,446,45,51

4 SRPS ENISO 5667-3:2024% - _ .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomenpa: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametrd _ oM Oznaka metode - )  Utvrdena yrednost
Temperatura vode ' _°c - SRPS H.Z1.106:1970 _ R 143
Temperatura vazduha ~°C - Q3.XM.455 - 7.8
*Rezidualni hlor - mg/l | Q3XWN.442 o ) _ 0.00

* M«L’Indc/parzunufri oznaceni zvezdicom nist akreditovani )
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4°C

/i .
Odgovg/ { tehnicar koji je izvrsio uzorkovanje Sef Odsekazg humanu ckologiju .-
Predrag J’ ! ovié M.P. Prim-dc Em IMovié:'.

;’! / /k Lekar specijalista higijenej?ﬁdicinske ekologije
N Kraj izvestaja o uzorkovanju (
/

I/

lzvedtaj o uzorkovanju broj 02-3348/25/U je deo lzve¥taja o ispitivanju broj 02-3348/25 koji obuhvata sve clementc navedene u Obrascu Q2.HI040-50. 1zveitaj o ispitivanju broj 02-3348/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i mifljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestajo ispitivanju ne sme s¢ umnoyavati izuzev u eclini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodinc.

O6pasau Q2 .X1.040-51- Uznawe 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3348/25
Datum prijema uzorka: 03.04.2025
Datum podetka analize: 03.04.2025
Datum zavrietka analize: 07.04.2025
Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Balki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Eko-&esma br. 1, Backi Magli¢, Backi Magli¢, Backi Magli¢ (Javna Cesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H07008214, H03083636, H02088898, H01100847
Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parameira M Qznaka metode %‘ggggf Norma
Prava boja mg Pt/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
» metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON ) " SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
- Mutnoca NTU 115 SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,22 (5 )’
: pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 7,13 (6,8 - 8,5)
Potrodnja KMnO4 mg/i Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 1,4 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (racunska metoda) 484 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C _ pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 722 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 0,54 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l 3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 ( 1.0 ) #i#
Hloridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 7.1 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
~Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvoZde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,008 (0,3)
- Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) <0,001 (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,002 (0,01)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaler 20th Edition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovano vic’ Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispra vnosti vode za pice u pogledu kone. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ" br. 42/98 i 44/99 i "S1. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,415.

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
Danijela Luki¢, dipl. hem.
Specijalista iz tokksikolo§ke hemije

Odgovorni analiti¢ar
Neda Mladepgvid, dipl. inZ. tehnol. - master

i
o &
\\‘ﬁifdx/@i

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3348/25/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3348/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3348/25
je celovit samo ako sadri Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X11.040-62- W3name 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3348/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga:  07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiologke parametre za dostavljeni uzorak vode za pi¢e NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S. list SRJ, broj 42/98, 44/99 €lan 3, stav 1, tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vedem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h).

Odgovorni analiti¢ar , Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju

Prof. dr Vera G M.P. Prof. dr Vera G fan

Specijalista mik.r?b ologije sa parazitologijom ~ Specijalista mikrobiologije sa parazitelégijom
y e ‘&

Prilog je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-3348/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3348/25 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je scrtifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravljc Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-72- Msname 3



MISLJENJE Srans/
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA strans:
VODE ZA PICE 1/1
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3348/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 11:12h
Datum izdavanja MiSljenja: 09.04.2025
Virsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)
Obim mikrobioloske analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri -
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Cesma br. 1, Backi Magli¢
br.5, Backi Petrovac Backi Magli¢
Narodne revolucije br.5 Backi Magli¢
Backi Petrovac 45.3629898000, 19.5317609000

Mesto uzorkovanja:
(Javna ¢esma)

MISLIJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i S glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve na ¢1.3, &L.4, stav 314, &l. 12, stav 1, tatka 2.1,
&l. 25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, ¢l. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €l. 55, stav 1 Zakona o
bezbednosti hrane, S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €1. 3, stav 1, tacka 1 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice, SI. list SRJ br. 42/98 1 44/99, SL. glasnik RS br. 28/2019 i savremenih stru¢nih saznanja, zbog nalaza
povecanog ukupnog broja aerobnih mezofilnih mikroorganizama u dostavljenom uzorku vode za pice.

Utvrdena mikrobiologka odstupanja od propisanih vrednosti ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ve¢
ukazuju na odsustvo/nedovoljno efikasne procese dezinfekcije vode za pice i mogu usloviti primedbe potroSaca.
Preporuduje se primena odgovarajuceg tehni¢ko-tehnoloSkog postupka do postizanja zdravstvene ispravnosti vode
za pice.

‘ : Sef Odseka za h anu ekologiju
Doc. dr Nata ié M.P. Pf\im dr Emal Zivadinovic
Lekar specijalistavhigljene Lekar specijalista higijene’1 medicinskg Verkg_)l‘og‘i'jc

Kraj misljenja

Misljenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3348/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izve§taj o ispitivanju broj 02-3348/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HIL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mifljenja odnose se samo ne.
ispitivani uzorak. zvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasay Q2 .XI.040-88- Uaname S
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3347/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-3347/25/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3347/25/H

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3347/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3347/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

arda $RPS ISO/IEC 17025
ijskili nauka Stanka Bobic
{ foksikolo§ke hemije

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevjifa fa
e

|
=

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglafenosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju nc sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2 . X11.040-50- Vzname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3347/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 10:03 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciscenosti: nepreciséena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan-uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Predskolska ustanova "VCIELKA" / Backi Maglic, Ive Lole

Ribara 11, Backi Magli¢ 45.3615300000, 19.5307171000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:
MikrobioloSka analiza (Osnovni obim "A"), M2S12103115

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H07008218, H03083663, H02088873,
HO1100849

Identifikacija kori§éene metode: o ) _

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023 ‘

2. SRPS ISO 5667-3:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1,44.2,4.46,45,51

4. SRPS ENISO 5667-3:2024* =~ - ‘ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fiziCko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra M Oznaka metode ’ Utvrdena vrednost
Temperatura vode ~ °C SRPSHZIL106:1970 ‘ ‘ ; 17.7
Temperatura vazduha B °C Q3.XW1.455 242
*Rezidualni hlor “mg/l Q3.XH1.442 ‘ 0.3

* Metode/parametii oznaceni zvexdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Tempe}atura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgofarg{i tehnicar koji je izvrsio uzorkovanje Sef Odscka za anu gkolo ]u or
Predrag/Grkovié M.P. Prim. dr(Enjil ZMC ~
/’ / 4 Lekar specijalista higijene i m inské ekologije

£ Kraj izve§taja o uzorkovanju ' e

lzveltaf o uzorkovanju broj 02-3347/25/U je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3347/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HILO40-50. lzvestaj o ispitivanju broj 02-3347/25
je cclovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemenic navedenc u njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezultati analiza. izjave o usaglagenostikomentari | misljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. lzvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u cclini i uz odobrenje Instituta za Javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2 XM1.040-51- Usname S
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3347/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrSetka analize: 07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Predskolska ustanova "VCIELKA" / Batki Magli¢, Ive Lole Ribara 11, Backi Magli¢
(Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI1.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H07008218, HO3083663, H02088873, H01100849

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Naziv parametra IM Oznaka metode %‘ggggf Norma
Prava boja mg Pi/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 21,5 (35)

metoda)

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,69 (1)
pH ) - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,31 (6,8-85)
Potro§nja KMnO4 mg/l Q3.H1.316 (volumetrijska metoda) 23 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HI1.494 (racunska metoda) 836 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C. uS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1249 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL309 (spektrofotometrijska metoda) 7,1 { 0,5 )
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0)##

- Hloridi mg/l 11) SMEWW 20th 4500-Cl B (volumetrijska metoda) 109,8 (250)

. Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska 0,020 (0,03 )
‘ ; metoda) :

- Nitrati mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO3B (spektrofotometrijska 1,5 (50,0)

metoda)

Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,077 ‘ (0,3)
Mangan mg/l SRPS ENISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,004 (0,05 )
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,010 (0,01)

11) SMEWW 20th - S [amz"am' Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic’ Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu€ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, potro$nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ" br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ“, br. 42/98 1 44/99 1 ,,S1. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,4 i 5.

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3347/25/H je deo lzvestaja o ispitivanju broj 02-3347/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3347/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i migljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2.XM.040-62- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3347/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30h

Datum zavrSetka analize: (07.04.2025

Datum izdavanja IzvesStaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Predikolska ustanova "VCIELKA" / Batki Maglic, Ive Lole Ribara 11, Backi Magli¢ (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S12103115

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra ) JM Oznaka metode il/f[c‘ggggta Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  /P-2al-m2.2.1 12 ()
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml © P-2al-m2.2.1 1 )}
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  : ZP-2al-ml.1 40 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml * /P-2al-m3.1.2 0 O
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml : P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m5.2.1 0 )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m6.2.1 0 0)
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Bacillus spp, Klebsiella oxytoca (37°C), Klebsiella oxytoca (44°C), Pseudomonas spp

DPublikacija "Voda za pice’, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju

Odgovorni anajjti¢ai

Prof. dr Vera Guspan - Prof. dr Vefa Guysirian
Specijalista mikrgbiologije sa parazitologijom M.P. Specijalista mikrobiologije sa paraz-?to fjom
Kraj izvestaja o ispitivanju !

Y

Lzvedtaj o ispitivanju broj 02-3347/25/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3347/25 koji obuhvata sve clemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-3347/25 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je scrtifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pazan Q2 .XI1.040-74- Usnarme 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3347/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga:  07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolo§ke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 €lan 3, stav 1,tacka 11i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vecem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja koliformnih bakterija (37°C 24-48h), Fekalnih koliformnih bakterija
(44°C 24-48h), Ukupnog broja acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) i prisustva: Klebsiella oxytoca (37°C),
Klebsiella oxytoca (44°C).

Odgovorni analitigar o Sef Odscka za sanitarnu bakteriologiju

Prof. dr Vera an MP. - Prof. dr Vera Gusghan
Specijalista m r{\

obiologije sa parazitologijom ‘ . Specijalista mikrobiologije sa parazjtoldgs

|

Prilog je deo Izveltaja o ispitivanju broj 02-3347/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3347/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve clemente navedene u njcmu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enostifkomentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine. '

Obpasan Q2 .X11.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@jizjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3347/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 10:03 h
Datum izdavanja Misljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - nepre¢i§cena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Obim mikrobiologke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  PredSkolska ustanova "VCIELKA" / Bagki Magli¢
br.5, Bac¢ki Petrovac Ive Lole Ribara 11
Narodne revolucije br.5 Backi Magli¢
Backi Petrovac 45.3615300000, 19.5307171000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 31 4, ¢l. 12, stav 1, tacka 2.1, &l. 25, stav 2,
stav 3, tacka 5 i taka 6, &l. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti hrane, SI.
glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €1. 3, stav 1, tacka 1, 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list
SRJ br. 42/98 i 44/99 i SL. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecanog ukupnog
broja aerobnih mezofilnih i koliformnih mikroorganizama, prisustva termotolerantnih mikroorganizama (Klebsiella
oxytoca), pokazatelja fekalnog zagadenja, nalaza povecane koncentracije amonijaka, povecane potrosnje
kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

U odnosu na savremena stru¢na saznanja, povecan ukupan broj koliformnih mikroorganizama i prisustvo
termotolerantnih mikroorganizama u dostavljenom uzorku vode za pice predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.
Voda se NE PREPORUCUJE za upotrebu do primene kompletnog postupka sanacije vodnog objekta i
odgovarajuceg tehnickog / tehnoloskog postupka za obezbedivanje zdravstvene ispravnosti vode za pice.

Sef Odseka
M.P. Prim,
Lekar specijalista higijene/

uma; uékologij .
rﬁ}( ivadinovic

ediciniske ekologije

Kraj mi§ljenja

Misljenje je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3347/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-3347/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i mifljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini | uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3346/25

OBUHVATA:

_1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3346/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3346/25/H

- TZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3346/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3346/25/M

- MISLIJENIJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

B.FS ISO/IEC 17025
nauka Stanka Bobid

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaicnosti/komentari i misljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. [zvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravije Vojvodine.
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3346/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 09:40 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciScenosti: nepreCiScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnova:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.H1.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Izvoriste / Batki Magli¢, (posle hlorisanja), Backi Maglié

45.3618226000, 19.5297953000
Mesto uzorkovanja: Cesma u proizvodnom pogonu

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:

Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2S12103116

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A”" +dodatni pokazatelji), HO7008217, HO3083665, H02088894,
HO01100850

Identifikacija kori§¢ene metode: o ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiologku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023 .

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3 SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1,4.4.2, 44.6,45,51

4 SRPS EN ISO 5667-3:2024% - ‘ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametrad JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode : °oC SRPS H.Z1.106:1970 19.7
- Temperatura vazduha . °C .. Q3.XM.455 ... 160
- *Rezidualni hlor mg/l Q3.XWN.442 03

* Metode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani

Transport uzorka: FriZider u vozilu

Temperatiira frizidera pri transportu uzorka: 4 °C ,
Odgovo Sfil';éehniéar koji je izvr§io uzorkovanje Sef Odseka @m eko»lpg@jﬁ‘ .
(/‘y/xz ovié M.P. Prim. dr Emi %novw

Lekar specijalista higijene i dicins,kq',éko_lro”"igije
Kraj izvestaja o uzorkovanju e o

1zvestaj o uzorkovanju broj 02-3346/25/U jc deo Izveitaja o ispitivanju broj (12-3346/25 koji obuhvata sve clemente navedenc u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3346/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedenc u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaScnosti/komentari i miiljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestajo ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2 .XH.040-51- Uznare 5
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irlléti»tutnza javno zdrévlje Vdj{)odine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3346/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrietka analize: 07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: (07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Izvoriste / Backi Maglic, (posle hlorisanja), Backi Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" BaCki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HIL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H07008217, H03083665, H02088894, H01100850

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

_Naziv parametia........... . /. (S —— . Oznaka metode . . .,VUI%W glszf - ...INorma
- Prava boja mgPyl ~ SRPSENISO7887:2013C (spektrofotometrijska 27,1 (5)
Prag mirisa (na 23°C) TON | SRPSEN 1622:2008 (kvalitativna metodz) BEZ (BEZ)
‘Mutnoéa UNTU 1) SMEWW 20th 2130B (turbidimetijska metoda) 0,91 (1)
pH “ T SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijskametoda) | 819 (68-85)
Potro$nja KMnO4 . mgl _Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 30 (12)
Ostatakisparni  omgl  QHLE (raunska metoda) 90  (-)
_Elektroprovodljivost na 20°C__ pSjem  SRPSEN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1344 (2500)
Amonijak - mgl Q3.HI.309 (spektrofotometrijska metoda) 63 (05)
Slobodni rezidualni hlor ~ med Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) ' <0,05 (1,0)##
Hloridi C o omg i 11) SMEWW 20th 4500-C1 B (volumetrijska metoda) 1273 (250)
Nitriti ' " mgl 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska 0,013 1 (0,03)
v : metoda) i
Nitrati mgll 1) SMEWW 20th 4500-NO3B (spekirofotometrijska 1.9 (50,0)
R . . metoda) » «
: Ijkupnp gvozde - mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,13 - (0,3)
Mangan -~ SRPS EN SO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,003 (0,05)
- Arsen g 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,011 (0,01)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Waicr and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javao zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hiora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, arsena, potrosnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pic¢e NISU USAGLASENE
sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 215.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 i 44/99 1 ,,S1. glasnik RS* br.28/19) €lan 3, stav 1, tacke 2, 3,415.

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3346/25/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3346/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3346/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X11.040-62- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3346/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30 h

Datum zavrietka analize: (07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: Izvoriste / Batki Magli¢, (posle hlorisanja), Bagki Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2§12103116

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra - IM Oznaka metode %%ggzg Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m2.2.1 0 0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml : P-2al-m2.2.1 0 0)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  /P-2al-m].1 140 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml - JP-2al-m3.1.2 0 )
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7)P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml - JP-2al-m5.2.1 0 ©)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml ZP-2al-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Aeromonas spp, Bacillus spp, Pseudomonas spp

DPublikacija "Voda za pice". Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni analiti¢ ' . Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera an : Prof. dr Vera Gasman
Specijalista mikrgbiologije sa parazitologijom M.P. . - Specijalista mikrobiologije sa para?i? ogijom

Kraj izveStaja o ispitivaniju

Tzvcitaj o ispitivanju broj 02-3346/25/M je deo [zvestaja o ispitivanju broj 02-3346/25 koji obuhvata sve clemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj
(2-3346/25 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL.040-50 i sve clemente navedene 1 njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi¥ljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju nc sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6Gpasau Q2 . X1.040-74- Vsname 5



a0 3iLp,
W e, Strana/

PRILOG: o
[ZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3346/25/M in

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3346/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga:  07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za piée NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 €lan 3, stav 1, taCka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vecem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja acrobnih bakterija (37°C 48h).

Odgovorni analitiCar Sef Odscka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Gusman, M.P. Prof. dr Vgra GuSman
Specijalista mikrgbiglogije sa parazitologijom - Specijalista mikrobiologije sa p 7HQ

\1\,

)

Prilog jc deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3346/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3346/25 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL040-50 i sve clcmente navedene u njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i miljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izve$taj o ispitivanju ne sme s¢ umnoYavati jzuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravljc Vojvodine.

O6pasan Q2 .X1.040-72- Uzname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3346/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 09:40 h
Datum izdavanja MiSljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - neprec€iScena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Obim mikrobiolo§ke analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pide (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  IzvoriSte / Backi Magli¢
br.5, Backi Petrovac (posle hlorisanja)
Narodne revolucije br.5 Backi Magli¢
Backi Petrovac 45.3618226000, 19.5297953000

Mesto uzorkovanja:
(Cesma u proizvodnom pogonu)

MISLIJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SL. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolo§kih, fizi¢kih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 314, ¢l. 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l.
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, ¢l. 26, stav 2, t.1 12, stav 3, stav 6, taCka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €l. 3, stav 1, tacka 1, 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SL. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecanog
ukupnog broja acrobnih mezofilnih mikroorganizama , povecane koncentracije arsena, amonijaka, povecane
potro$nje kalijum-permanganata i posledino izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena koncentracija arsena u dostavljenom uzorku vode za pice
predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Voda se NE PREPORUCUJE za upotrebu do primene kompletnog postupka pregiséavanja vode i obezbedivanja
zdravstvene ispravnosti vode za pice.

M.P.
Lekar specijalista higijene 1
Kraj misljenja 4

Misljenje je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-3346/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3346/25 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS [SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazan Q2 ,XH.040-88- Usnaibe 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3345/25

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3345/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3345/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3345/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3345/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevir

>‘£toksikolo§kc hemije

_,,;
/,/

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 1 14004,
Rezultati analiza, izjave o usagla¥cnostikomentari i midljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
Jjavno zdravije Vojvodine.

O6paszar; Q2 . X1.040-50- Uzpame 3
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institut ‘zé‘ja.vno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3345/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 09:25 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja [zvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

Stepen preciSéenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
" Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI1.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma u Kulpinu, -, Kulpin 45.4010956000,

19.5891338000
Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2S512103112

FiziCko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H07008221, H03083670, H02088890,
HO01100862

Identifikacija koriS¢ene metode: o . )

Postupak uzorkovanja vode za pic¢e za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023 ;

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.42,4.4.6,4.5,5 i

4. SRPS ENISO 5667-3:2024* - . ‘

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost

 Temperatura vode , °C SRPS H.Z1.106:1970 - 17.9
Temperatura vazduha °C - Q3.XHM.455 1.5
*Rezidualni hlor mg/l ~ Q3XM442 _ ‘ 0.00

* Metode/parametri oznaceni pveadicom nisu akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tcmpefatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgov‘fom? tehnicCar koji je izvrSio uzorkovanje Sef Odseka um w{ggijﬁ :
Predrazg f}rt ovié M.P. Prim. 1/ Emi2/21 adinovié
/7 / /i Lekar specijalista higijene i médicinske ekologije

Kraj izveStaja o uzorkovanju

Izvestaj o uzorkovanju broj 02-3345/25/U je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3345/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. lzvestaj o ispitivanju broj 02-3345/25
je celovit samo ako sadrii Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedence u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvadine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenostifkomentari i misljenja odnosc s¢ samo na
ispitivani uzorak. [zveStaj o ispitivanju nc sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta 7a javio zdravije Vojvodine.

Obpasau Q2 XWU.040-51- Uzname 5
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ISOAEC 17025

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futo$ka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3345/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrSetka analize: 07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025
Naziv uzorka: ~Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Eko-&esma u Kulpinu, -, Kulpin (Javna éesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H07008221, H03083670, HO02088890, HO1100862

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Naziv parametra . JM QOznaka metode %‘%fggf Norma
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)

memda) § S

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda)  BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU  11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 039 (5)

pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 732  (6,8-8,)
Potrosnja KMnO4 ; mg/l ‘ Q3.HI1.316 (volumetrijska metoda) 1,9 » (12)
Ostatak isparni o _mg/l - Q3.HI.494 (ratunska metoda) 84,1 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 125,6 (2500)
Amonijak mg/l ~ Q3.HL551 (IC-CD metoda) 0,19 (1)
Slobodni rezidualni hior mg/l Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0 ) ##
Hioridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 11,6 ' (250)

- Nitriti - mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03 )

metoda)

- Nitrati . mgfl SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <01 (50,0)
Ukupno gvozde - mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,12 (03)
‘Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,001 (0,05)
Arsen mgl 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,004 (0,01)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdra vije Srbjje ‘Dr Milan Jovanovic Batur' o primeni liste VII Praviluika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu kone. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo Jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti: :

Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SI. list SRJ" br. 42/98 i 44/99 i "S1. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3, 4 i 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
Danijela Lukic, dipl. hem.
Specijalista iz toksikoloSke hemije

Odgovorni analiti¢ar

veStaja o ispitivanju S e
AATAANTA

[zvestaj o ispitivanju broj 02-3345/25/H je dco IzveStaja o ispitivanju broj 02-3345/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3345/25
Je celovit samo ako sadr?i Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla$enosti/komentari i mi$ljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasan Q2.XM.040-62- Usname 5
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ISOMEC 102

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3345/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30 h

Datum zavr§etka analize: (07.04.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Ba¢ki Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Eko-Eesma u Kulpiny, -, Kulpin (Javna ¢esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S12103112

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra ) IM ... Oznaka metode %%S?F‘ Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml - ZP-2a1-m2.2.1 0 o)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m2.2.1 0 0)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/Iml  2P-2al-m1.1 0 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m3.1.2 » o )
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) . cfu/100ml : 7P-2al-m5.2.1 0 (O
Pseudomonas acruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml - P-2a1-m6.2.1 0 ()
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni analiti¢ar, Sef Odseka za sanitarnu bakte logiju
Prof. dr Vera ; - ; Prof. usman
Specijalista mikrotiologije sa parazitologijom MP. | . Specijalista mikrobiologije sa argzitologijom

Kraj izvestaja o'ispiﬁvanju

Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3345/25/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3345/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-3345/25 je celovit samo ako sadri Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 § 14001. Rezultatj analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i misljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvetaj o ispitivanju ne sme sc wmnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodinc.

O6pasan Q2 . X11.040-74- Vsname S
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsck Odsek za sanitarnu bakteriologiju
FutoSka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3345/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga:  07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiologke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list SRJ, broj 42/98, 44/99 &lan 3, stav I,taCka 1i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analitj&ar, / ’ Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Gustyn MP. . Prof. dr Vera
Specijalista mikro \&oIOgije sa parazitologijom o - Specijalista mikrobiologije sa paraziti)

Prilog je deo lzve3taja o ispitivanju broj 02-3345/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3345/25 je celovit samo ako sadrzi
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i miSljenja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispilivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2.XI1.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (2-3345/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 09:25 h
Datum izdavanja Misljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Ba&ki Petrovac (eko-Cesme)
Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"
Obim fiziko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):

JKP "Komunalac" Ba&ki Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Sesma u Kulpinu

br.5, Backi Petrovac -

Narodne revolucije br.5 Kulpin

Backi Petrovac 45.4010956000, 19.5891338000
Mesto uzorkovanja:

(Javna Cesma)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SL. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3, ¢1.4, stav 31 4, &1, 12, stav 1, tacka 2, ¢l. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, tacka 112, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &l. 3, stav 1, tacka 1,2,3,415 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SI. list SRJ br. 42/98 1 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, te se moZe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje li¢ne i opste higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema strucnoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut").

Sef Odseka zafumafy ekologiju
M.P. Prim.\dr Emil/Zi%adinovi¢ |
Lekar specijalista higijene i médicinske ekologije
Kraj mi§ljenja a S

Misljenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3345/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-3345/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HIL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2. X11.040-88- Usname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3344/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3344/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3344/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3344/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3344/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

o
[T

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevirhg;s antdarda SRPS ISO/IEC 17025
S e j‘skihf@auka Stanka Bobi¢
Sp qlistai?y)ksikolﬁke hemije

s
f’f/\

/
R

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertilikovan prema zahtevima standarda SRPS 1ISO 9001 i 14001
Rezultali analiza, izjave o usagladenostikomentari i midljenja odnose sc samo na ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoizavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-50- NU3zname 3
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Institut za javno Zdravljé Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-3344/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 09:16 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preCiScenosti: nepreciScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovi;  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)

Dnevni plan uzorkovanja za dan' 03/04/2025, Q2.HI1.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za piée (Merno mesto): Osnovna §kola "Jan Amos Komenski", Margala Tita 102, Kulpin
45.4021388000, 19.5898364000

Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2S12103100
Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03083667, H02088869, H01100851

Identifikacija kori§¢ene metode:

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,43,4.4.1,4.4.2,44.6,4.5,51 ’
4. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode . °C . SRPSH.ZI.106:1970 N . 171
Temperatura vazduha °C Q3.XH.455 S 229
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XHM.442 - 0.00

* Mctode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZzidera pri transportu uzorka: 4 °C

Predrag (& %ovxc M.P. Prim. dr/Emll H0VIC
Lekar specijalista hlguene dicinske ekologue
Kraj izvestaja o uzorkovanju

Odgovqf aﬁ tehnicar koji je izvi§io uzorkovanje Sef Odseka umaW{%u

Izvestaj o uzorkovanju broj 02-3344/25/U je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3344/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. Izvetaj o ispitivanju broj 02-3344/25
je celovit samo ako sadr7i Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvoding je scrtifikovan prema zahtevima standarda SRPS 18O 9001 i 14001 Rezultati analiza, izjave o usagla¥enostikomentari i misljcnja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. Lzvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2.XH.040-51- Uspame 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3344/25/H

institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluZbi
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3344/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025
Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavr3etka analize:

04.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 04.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Strana/
ukupno
Strana:

/1

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Osnovna §kola "Jan Amos Komenski", Mariala Tita 102, Kulpin (Kuhinja)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bag¢ki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H03083667, H02088869, HO1100851

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Nazjv parametra M Qznaka metode ‘l/]rfew oSt Norma
Prava boja mg Pt/] SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 88 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,47 (1)
pH ) SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,18 (68-8,5)
Potr0§nja KMnO4 mg/l Q3.HI.316 (volumetrijska metoda) 92 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HL.494 (radunska metoda) 1366 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 2040 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HI.309 (spektrofotometrijska metoda) 3,6 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor meg/l Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0) ##
Hloridi mg/l 11) SMEWW 20th 4500-CI B (volumetrijska metoda) 2325 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
Nitrati mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO3B (spektrofotometrijska 49 (50,0)
metoda)
Ukupno gvoZde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,20 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,008 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th FEdition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o priment liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hiora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, potro§nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI list SRJ" br. 42/98 i 44/99 1 "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ“, br. 42/98 1 44/99 i , S1. glasnik RS br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Odgovorni analiti¢ar

Neda Mladenovid, dipl. inZ. tehnol. - master

i

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

Danijela Luki¢, dipl. hem.

™
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Specijalista iz toksikoloske hemije

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3344/25/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3344/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izve3taj o ispitivanju broj 02-3344/25
je celovit samo ako sadrzi Obrazac Q2.HL040-50 i sve clementc navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i

ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

14001. Rezuitati analiza, izjave o usagla$enosti/komentari i miljenja odnose se samo na

Obpasan Q2 .X1.040-62- Usname S
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3344/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30 h

Datum zavrSetka analize: 08.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 08.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Osnovna skola "Jan Amos Komenski", Marsala Tita 102, Kulpin (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S12103100

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %‘5;‘75?? Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100mi . JP-2a1-m2.2.1 14 0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100m!  P-2al-m2.2.1 12 [(©)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  JP-2al-m1.1 160 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m3.1.2 0 0
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  7)P-2al-m5.2.1 0 ) )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m6.2.1 0 (V)]
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Bacillus spp, Klebsiella pneumoniae (37°C), Klebsiella pneumoniae (44°C), Pseudomonas
Spp

DPublikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni analiti¢
Prof. dr Vera G
Specijalista mi

opiologije sa parazitologijom f MP. = Specijalista mikrobiologije sa
Kraj izvestaja o ispitivanju ‘

Izvestaj o ispitivanju broj 02-3344/25/M jc deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3344/25 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-3344/25 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i miljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvetaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasam Q2 X11.040-74- W3name 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3344/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga:  08.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 &lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vecem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja koliformnih bakterija (37°C 24-48h), Fekalnih koliformnih bakterija
(44°C 24-48h), Ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) i prisustva: Klebsiella pneumoniae (37°C),
Klebsiella pneumoniae (44°C).

Odgovorni analitiGar o , Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Gus / MP. Prof. dr VeraGsman
Specijalista mikrobiefogije sa parazitologijom 3 . -Specijalista mikrobiologije sa para7/§\ ogijom

i

Prilog je deo Tzvetaja o ispitivanju broj 02-3344/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-3344/25 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HL.040-50 i svc clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla$enosti/komentari i migljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz, odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-72- Hsnarse 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3344/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 09:16 h
Datum izdavanja MiSljenja: 09.04.2025
Vista: Voda za pice - nepreciScena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac
Obim mikrobiolo§ke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Ba¢ki Petrovac, Narodne revolucije  Osnovna $kola "Jan Amos Komenski"
br.5, Backi Petrovac Mar§ala Tita 102
Narodne revolucije br.5 Kulpin
Backi Petrovac 45.4021388000, 19.5898364000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/ 19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i S. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak je
ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, ¢4, stav 314, €. 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l 25, stav 2,
stav 3, taCka 5 i taka 6, €1. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &1. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti hrane, SI.
glasnik RS br. 41/091 17/19; &1. 3, stav 1, tacka 1, 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list
SRIJ br. 42/98 i 44/99 i S. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecanog ukupnog
broja aerobnih mezofilnih i koliformnih mikroorganizama, prisustva termotolerantnih mikroorganizama (Klebsiella
pneumoniae), pokazatelja fekalnog zagadenja, nalaza povecane koncentracije amonijaka, povecane potrosnje
kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

U odnosu na savremena stru¢na saznanja, povecéan ukupan broj koliformnih mikroorganizama i prisustvo
termotolerantnih mikroorganizama u dostavljenom uzorku vode za pice predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi.
Voda se NE PREPORUCUIE za upotrebu do primene kompletnog postupka sanacije vodnog objekta i
odgovarajuceg tehnickog / tehnologkog postupka za obezbedivanje zdravstvene ispravnosti vode za pice.

M.P.

Lekar specijalista higijene i
Kraj mi§ljenja

Migljenje je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3344/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3344/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

Obpasan Q2.XI1.040-88- Vsname S
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3343/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-3343/25/U

-IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3343/25/H

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3343/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3343/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOQJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zah@sﬁf@ ﬁs&@?@grda SRPS ISO/IEC 17025
T3 %@ijski 'nauka Stanka Bobic
specijalistajtoksikoloske hemije

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaienosti/komentari i miSljenja odnose sc samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 .X1.040-50- Wsnamwe 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3343/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 09:06 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciSéenosti: neprecicena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 831 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin

45.4010324000, 19.5782610000
Mesto uzorkovanja: Pogon

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2§12103127

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008205, H03083656, HO02088865,
H01100965

Identifikacija kori§¢ene metode: ] ) ] )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023 .

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% ~ . - , .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi€ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fiziko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost

- Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 ) o 17.5
Temperatura vazduha I . Q3.XMN.455 » v 150
*Rezidualni hlor . mg/l Q3.Xn.442 ‘ ) - 10

* Metode/parametst oznacens averdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tempe/x\atura frizidera pri transportu uzorka: 4°C

L

i tehni¢ar koji je izvr§io uzorkovanje Sef Odseka za h ma%

jorn wekologijn
ig Grkovic M.P. Prim.}ir mil

_ ivadinovié ©
Lekar specijalista higijene 1
Kraj izve$taja o uzorkovanju

Tzvestaj o wzorkovanju broj 02-3343/25/U je deo lzveltaja o ispitivanju broj 02-3343/25 koji obuhvata sve clemenie navedence u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvcitaj o ispitivanju broj 02-3343/25
je celovit samo ako sadr#i Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javao zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezuhtati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i misljenja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. [zvcitaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u cclini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2 .X1.040-51- M3zoame 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi
Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3343/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025
Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrSetka analize:

07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin (Pogon)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HL.453 (u skladu sa SRPS

Potrebna laboratorijska analiza:

EN ISO 5667-3), HO7008205, H03083656, H02088865, H01100965

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra IM Oznaka metode %‘%ggf Norma
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 93 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
- Mutnoda NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,66 (1)
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,25 (6,8-8,5)
Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HI.316 (volumetrijska metoda) 97 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (ratunska metoda) 1374 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 2050 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL309 (spektrofotometrijska metoda) 33 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0) ##
Hloridi » mg/l 11) SMEWW 20th 4500-C1 B (volumetrijska metoda) 2525 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska 0,085 (0,03)
metoda)
Nitrati mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO3B (spektrofotometrijska 52 (50,0)
metoda)
Ukupno gvoZzde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,17 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,008 (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,012 (0,01)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, arsena, hlorida, nitrita, potro§nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU
USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl.
glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopusStene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 1 44/99 i ,,S1. glasnik RS* br.28/19) €lan 3, stav 1, taCke 2, 3,41 5.

Izveitaj o ispitivanju broj 02-3343/25/H je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3343/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3343/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi3ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6paszau Q2.X1.040-62- Vzpame 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3343/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum podetka analize: 03.04.2025 13:30 h

Datum zavrSctka analize: (07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Badki Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin (Pogon)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2512103127

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %%ggf Graniéna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m2.2.1 0 )
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m2.2.1 0 ©)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/1ml 7)P-2a1-ml.1 1 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m3.1.2 0 ()]
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  JP-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  2P-2al-m5.2.1 0 0)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml  P-2a1-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Pseudomonas spp
1)Publikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispilivanje bl‘é’i/fns){e ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990
Odgovorni analjti¢ar ; Sef Odseka za sanitarnu bakteriol,cagiju
Prof. dr Vera Guspra Prof. dr Vefa\Q man
Specijalista mildio ologije sa parazitologijom MP. = Specijalista mikrobiologije sa parazitojogijom
\ Kraj izvestaja o ispitivanju %

Tzvestaj o ispitivanju broj 02-3343/25/M je deo Izvcitaja o ispitivanju broj 02-3343/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izve§taj o ispitivanju broj
02-3343/25 je celovit samo ako sadr7i Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedenc u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaScnosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 . X11.040-74- Wsname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (02-3343/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 09:06 h
Datum izdavanja MiSljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - nepreci§éena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Ba¢ki Petrovac
Obim mikrobioloske analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pide (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije ~ Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja)
br.5, Backi Petrovac Skolska bb
Narodne revolucije br.5 Kulpin
Backi Petrovac 45.4010324000, 19.5782610000
Mesto uzorkovanja:
(Pogon)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve CL.3,¢l4,stav 314, &l 12, stav 1, tacka 2.1, &L
25, stav 2, stav 3, taCka 5 i taka 6, &1. 26, stav 2, t.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; ¢1. 3, stav 1, tatka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI.
list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povedane
koncentracije arsena, nitrita, amonijaka, hlorida i povecane potro$nje kalijum-permanganata, te posledi¢no
izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena koncentracija arsena i nitrita u dostavljenom uzorku vode za pide
predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Voda se NE PREPORUCUIE za upotrebu do primene kompletnog postupka pre¢i§cavanja vode i obezbedivanja
zdravstvene ispravnosti vode za pice.

Sef OdsekaZa humdn

M.P. Prim.d Emil i

Kraj mi§ljenja

Misljenje je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-3343/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3343/25 je celovit samo ako sadr¥i
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasai Q2.XI.040-88- Uspame 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3342/25

OBUHVATA:

_1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-3342/25/U

-1ZVESTAIJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3342/25/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3342/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3342/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENO] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

'SRPS ISO/IEC 17025
ih nauka Stanka Bobi¢
toksikoloSke hemije

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevil

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema sahtevima standarda SRPS 18O 9001 1 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2 .XH1.040-50- Hspame 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3342/25

Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 08:51 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen pre&iscéenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI.040-06 |

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica JNA bb, Backi Petrovac
45.3657842000, 19.6005345000

Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznana identifikacija:

Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2S512103104

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008213, H03083647, HO2088876,
H01100966

Identifikacija kori§¢ene metode: o ]

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1, 2,3, 4.1, 42,43,44.1,442,44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% - . .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

_ Naziv parametra ] IM Oznaka metode Utvrdena vrednost
' Temperatura vode 77 °C T SRPSHZI.106:1970 159
‘Temperaturavazduha . °C | Q3XWASS. o 74
*Rezidualni hlor omgd . Q3XM442 oo 02

‘ ;Mciodu/pammctri omacent zvezdicom ists akreditovani
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tcmperaﬁura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C
Odgovor 1}15[ tehnilar koji je izvr§io uzorkovanje Sef Odsekaza huma Wiﬁ*
, E/k;ovic’ M.P. Primt.dr Emil Zivadirovié
Lekar specijalista higijene igfedicinske ekologije
/ f\i Kraj izvestaja o uzorkovanju

[zvedtaj o uzorkovanju broj 02-3342/25/U je deo lzveitaja o ispitivanju broj 02-3342/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. zvestaj o ispitivanju broj 02-3342/25
je celovit samo ako sadrzi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedenc u njemu,

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertitikovan prema zahievima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaSenostifkomentari i miSljenja odnosc s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ smnoyavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta 7a javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2.X1.040-51- Usnawe 5
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Institut‘ Zé javno Zdravljé Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3342/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrietka analize: 07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: ~Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Eko-Sesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica JNA bb, Backi Petrovac (Javna Cesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstva Q3.HIL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H07008213, HO3083647, H02088876, HO1100966

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE AN ALIZE
Naziv paramelra . — e Oznaka metode I . %@%3?? e YOI,
: Prava boja  mgPyl SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
’ o metoda) e B T
Pragmirisa (a23°C) | TON  SRPSENIGmans fealiweamed | BEZ (BEZ)
Mutnoca ~ NTU  11) SMEWW 20th 21308 (turbidimetrijska metoda) 037 (5)
T sweseusoomleeikmelamendy | 802 (68:85)
Potrosnja KMnO4  mgl  Q3HI3I6 (volumetrijka metody 51 (12)
Ostatak isparni  omgl QML (racunskameiody) 2573 ()
‘Elektroprovodljivost na 20°C _ pSfem  SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijsk metods) 384 (2500)
Amonijak  omegn  QHISIACCOmed L9 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) <005 (1,0) ##
Hondi | mgn  SRPSENISO10304-12009(CCDmetods) 31,2 (250)
Nt mgl 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spekirofotomeiijska <0005 (0,03)
: B metoda)
Nitrati 4 . mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
- Ukupno gvoidé\ . mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,004 (0,3)
Mangan mg/l  SRPSENISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,002 (0,05)
Arsen - mgh 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,002 (0,01) ‘

11) SMEWW 20th - Standard ‘Methods for the Examination of Watcr and Wastewater 20th Edition. 1998 .

¥ Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti: :

Utvrdena vrednost amonijaka u uzorku vode za pice NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SL. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 1 "Sl. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1,tacka 2.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i ,,S1. glasnik RS br.28/19) &lan 3, stav 1, tacke 2, 3,4 15.

Odgovorni analitiCar . Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
Neda Miadenoyic, dipl. inZ. tehnol. - master MP. Danijela Lukié, dipl. hem.
ﬁiﬂ;/}' o Specijalista iz toksikoloSke hemije

i Kraj izveStaja o ispitivanju

~~ ] o 17
«_/}/,x;;;*’i@rD{

Izveitaj o ispitivanju broj 02-3342/25/H je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3342/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Tzvestaj o ispitivanju broj 02-3342/25
je celovit samo ako sadrzi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedenc u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo-na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-62- Usnamwe 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsck Odsek za sanitarnu bakteriologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3342/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30h
Datum zavrietka analize: 06.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 06.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Eko-Sesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica INA bb, Ba&ki Petrovac (Javna esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S12103104

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

Naziv parametra B ‘ M Oznaka metode § vUr[eVdfgg?? Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  1)P-2al-m2.2.1 0 ()]
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  ZP-2al-m2.2.1 0 )}
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) ‘cfu/1ml I)P-2al-ml.1 0 10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h)  cfu/100ml - //P-2a1-m3.1.2 T ) S ()
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  /P-2al-m4.1 'NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude Klostridije (37°C 24-48h) - cfu/100m! /P-2al-m5.2.1 0 ; 0
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml * P-2al-m6.2.1 : 0: )]
Viste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacifa "Voda za pice", Standardne mictode za ispitivanje higijenske ispra vnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

i1

]
Odgovorni analitiar
Dr Jelgna W

Specij\l};fta mikrobiologije sa parazitologijom

Sef Odseka za sang{aﬁ‘nu bakteriologiju
D , Prof. deVera Gusman
S MLP.E Specijalista mikrobifologije sa parazitologijom
{zvestaja o ispitivanju E

Kr N
" Y

Izvcitaj o ispitivanju broj 02-3342/25/M je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-3342/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-3342/25 jc celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je serlifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .X1.040-74- Wsnamse 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3342/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga: 06.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Ske parametre za dostavljeni uzorak vode za piée ODGOVARAJU
SL. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
S broj 28/2019.

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolo
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik R

Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
1of, dr Vera Gusman

Specijalista mikrobjologije sa parazitologijom

j

Odgovofﬁli analitiCar
Dr Jel ikié
Speci@stal iktabiologije sa parazitologijom

Prilog je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3342/25 koji obuhvata sve elemenie navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-3342/25 je celovit samo ako sadrZi

Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Tnstitut za javno zdravljc Vojvodine jo sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miijenja 0dposc $€ samo na
ispitivani uzorak. lzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u cclini i uz odobrenje Instituta za javao zdravje Vojvodinc.

Ob6pa3zan Q2. X1.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3342/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 08:51h
Datum izdavanja Mi$ljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (¢ko-Cesme)
Obim mikrobiolo§ke analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Cesma br. 2, Backi Petrovac
br.5, Backi Petrovac Ulica JNA bb
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 45.3657842000, 19.6005345000

Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara uzorka vode za pice
dostavljeni uzorak je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 314, Cl. 12, stav 1,
tacka 2.1, &L. 25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, ¢l 26, stav 2, t.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o
bezbednosti hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; ¢1. 3, stav 1, tacka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice, SL. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza
povecane koncentracije amonijaka u dostavljenom uzorku vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednosti ne predstavlja
opasnost po zdravlje ljudi, ali moZe usloviti primedbe potrosaca.

Preporuduje se primena odgovarajuceg tehni¢ko-tehnoloskog postupka do postizanja zdravstvene ispravnosti vode
za pice.

Sef Odse
Lekar specijalista higijene i siédicinske ekologije -

Kraj mi§ljenja

Misljenje je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3342/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. IzveStaj o ispitivanju broj 02-3342/25 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i midljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2,XH1.040-88- Maname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3338/25

pauka Stanka Bobi¢
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Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i mi§ljenja odnose s samo na ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u cclini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pazan Q2.XW1.040-50- Mapame 3
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Institht za javno zdravlje Vojvodirie o
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (02-3338/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025

Vreme uzorkovanja: 08:15h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 03.04.2025
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice
Stepen preci§éenosti: nepreciScena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac
Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99
Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-214/4 od 14.02.2024 (77-1/24 od 14.02.2024 u arhivi korisnika)
’ Dnevni plan uzorkovanja za dan 03/04/2025, Q2.HI.040-06
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac

45.3542908000, 19.5986545000
Mesto uzorkovanja: Glavni Saht

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobioloka analiza (Osnovni obim "A"), M2S§12103097

Fizitko-hemijska analiza (Osnovni obim "A”" +dodatni pokazatelji), H07008210, H03083640, H020888385,
HO1100857

Identifikacija kori§cene metode: ) _

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiologku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3  SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2, 4.4.6,45,51

4 SRPS ENISO 5667-3:2024% - _ ,

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024*

3. SRPS ISO 3667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

~ Naziv parametra JM Oznaka metode _ _Utvrdena vrednost
Temperatura vode B - °C SRPS H.Z1.106:1970 / o 271

- Temperatura vazduha ; . °C Q3XNMASS , 7.1

*Rezidualni hlor

mg/l | Q3XM.442 o 04

* Mctode/parametri oznacent averdicom nisy akreditovani o
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Tempgratura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

[ 5 L
Odgovorni tehnicar koiji je izvr$io uzorkovanje Sef Odsekaza hurp\ellilzu/ekologiju :
Predrag Grkovic M.P. Prim. dr BrnitZivadinovic

/f i~ Lekar specijalista higijene kthedicinske ekologije:”:
7 ;

A Kraj izve$taja o uzorkovanju

lzvestaj o uzorkovanju broj 02-3338/25/U je deo Izveftaja o ispitivanju broj 02-3338/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2. HLO40-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3338/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je scrtilikovan prema sahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglafenostifkomentari i misljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. lzvcitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2 .X1.040-51- Uzname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-3338/25/H

iﬁstiﬁxt 7a jdvno zdravlje Vojvbdine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi
Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3338/25

Datum prijema uzorka: 03.04.2025
Datum pocetka analize: 03.04.2025

Datum zavrietka analize:

07.04.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 07.04.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Naro

Poreklo vode: JKP "Komunalac™ Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Strana/
ukupno
strana:

12

dne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni 3aht)

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H07008210, H03083640, H02088885, H01100857

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra M Oznaka metode %‘%fggf Norma
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 17.5 (5)
» ‘ metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
 Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,38 (1)
pH . SRPS EN ISO 10523:2016 (clektrohemijska metoda) 8,30 ‘( 6,8-85)
Potr0§nja KMnO4 mg/l Q3.H1.316 (volumetrijska metoda) 18 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.H1.494 (radunska metoda) ) 737 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C ~ pSjem SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1100 (2500)
Amonijak mg/] Q3.H1.309 (spektrofotometrijska metoda) 8.4 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HL.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 ( 1,0 ) ##
Hioridi mg/l 11) SMEWW 20th 4500-Cl B (volumetrijska metoda) 88,0 {250)
Nitriti ' mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
Nitrati mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO3B (spektrofotometrijska 1,1 (50,0)
‘‘‘‘‘ metoda)
Ukupno gvoZde mg/l SRPS ENISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,075 (0,3)
Mangan mg/! SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,007 (0,05)
- Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,006 (0,01)

) 1) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998

## Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovan

Primenjeno pravilo odluivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, potro§nje KMnO4 i prave boje u uzorku vo

ovic’ Batut’ o priment liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

de za pice NISU USAGLASENE sa

normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ " br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, taCke 21 5.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,SL. list SRI*, br. 42/98 1 44/99 1 ,.S. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,4 15.

Izve¥taj o ispitivanju broj 02-3338/25/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3338/25 koji obuhvata sve clemente navedenc u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3338/25
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne smc se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2.X1.040-62- Mzpame 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-3338/25
Datum prijema uzorka: 03.04.2025

Datum pocetka analize: 03.04.2025 13:30h
Datum zavrietka analize: 07.04.2025
Datum izdavanja Izve$taja o ispitivanju: 07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisr%i.k: JKP ”Korpunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni $aht)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2812103097

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
~ Naziv parametra _ JM Oznaka metode %@gg’s’? Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m2.2.1 0 )]
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml ZP-2al-m2.2.1 0 o)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  7P-2al-ml.1 10 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml /P-2al-m3.1.2 0 O ©
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m4.1 NEGATIVAN  (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  JP-2al-m5.2.1 0 0)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m6.2.1 0 ©)
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Aeromonas spp, Pseudomonas spp

1)Publikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1 990

Odgovorni analitiCar,
Prof. dr Vera G 1 :
Specijalista mikii)yélogije sa parazitologijom M.P:
5 Kraj izvestaja o ispitivanju

Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera'Gugfian
Specijalista mikrobiologije sa parazitolgei

i’

Tzvestaj o ispitivanju broj 02-3338/25/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3338/25 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. IzveStaj o ispitivanju broj
02-3338/25 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine jc sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme sc umnozavati izuzey u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .X11.040-74- Vispame 5
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IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-3338/25/M 1/1

MO 3lpy
K a,

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek Odsek za sanitarnu bakteriologiju
Futo$ka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3338/25
Datum prijema: 03.04.2025

Datum izdavanja Priloga: 07.04.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiticar.. 7 ; Sef Odseka za sanitarnu bakteriologiju
Prof. dr Vera Gusr MP.. . Prof. dr Ver?@gs an
Specijalista mikiopiologije sa parazitologijom .~ Specijalista mikrobiologije sa parazito gijom

§

Prilog je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-3338/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2 HL040-50. Tzvedtaj o ispitivanju broj 02-3338/25 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL040-50 i sve elementc navedenc u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne smc se umnoZavatl izuzev

standarda SRPS IS0 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave 0 usaglagenosti/komentari i misljenja odnose s¢ samo na
u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2.X1.040-72- Wsname 3



MISLJENJE Strana/
O ZDRAVSTVENOIJ ISPRAV:NOSTI UZORKA strana:
VODE ZA PICE S 17
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@jizjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-3338/25
Datum uzorkovanja: 03.04.2025 Vreme uzorkovanja: 08:15h
Datum izdavanja Mi§ljenja: 09.04.2025
Vrsta: Voda za pice - nepreci§cena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Obim mikrobiolo§ke analize: ~ Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Crpna stanica / Backi Petrovac
br.5, Backi Petrovac (posle hlorisanja)
Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 45.3542908000, 19.5986545000
Mesto uzorkovanja:
(Glavni $aht)

MISLJENIJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENQO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 314, ¢l. 12, stav 1, taCka 2, ¢l. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, tacka 11 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢1. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; ¢€L. 3, stav 1, tacka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL
list SRJ br. 42/98 i 44/99, S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka i povecane potro$nje kalijum-permanganata, te posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena fizi¢ka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potro3aca.

Preporucuje se pre¢i§cavanje, ¢iji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

M.P.

Kraj misljenja €

Migljenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-3338/25 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-3338/25 je celovit samo ako sadrzi
Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i mi$ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2 X1.040-88- Usnatwe 5



