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- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-12301/25/U

- [ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12301/25/H

- [ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12301/25/M

- PRILOG 1ZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ 02-12301/25/M

- MISLIENJE O ZDRAVSTVENOI ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE
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Koardinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevans standarda SRPS ISO/EC 17025
= = mr hemijskih niwka Stanka Bobic

'-. Specijalista igksikoloSke hemije
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izizv.org.ts

Identifikacioni broj wzorka: 02-12301/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: (8:30 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja Izveitaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

Stepen pre€iSdenosti: neprefiicena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKF "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.H1.040-06

Poreklo vode: JKP “"Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pife (Memo mesto): Crpna stanica [ Backi Petrovace, (posle hlorisanja), Balki Petrovac

45.3531000000, 19.5971075000)
Mesto uzorkovanja: Glavni Saht

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobiolofka analiza (Osnovni obim “A"), M2531410035

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008895, H03090300, HO2097033,
HO1111355

Identifikacija koriScene metode: o ) )

Postupak uzorkovanja vode za pi¢e za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN 180 5667-1:2023

2. SRPS 150 5667-5:2008 )

3. SRPS EN ISO 194582000 {i::n}. tacke 1.2, 3,4.1,42,43,44.1, 442, 446,45,51

4, SRPS EN ISO 5667-3:2024 , . ) _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN 150 5667-1:2023

2. SRPS EN ISD 5667-3:2004%

3. SRPS IS0 5667-5:2008

MNapomena: -

Rezultati fiziko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra IM  Cznaka metode Livrdena vrednost
Temperatura vode b5 | SRPS H.Z1.106:1970 233

- Temperatura vazduha i | Q3.XH.455 5.0
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 0.3

* Metode praranctr eenadond sveadicnm aie abmediiovan;
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehniar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odscka za h" am{ ekologiju
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr/Emil _f_:q,_vijdinﬁvif
Lekar specijalista higijene i mediemske ckologije

Py Kraj izvediaja o uzorkovanju ]

S \ J

Pevidta] o wenekevan b 02- 121025 je dew Levodtags o Bpitivanjo baj 0212301125 kof obubvats sve clemente rayedene u Obrascu Q2 HLI0-50, Lavicling o dspitivinju broj
U2 T35 o celovit smer ako svadrd Obrazac 02 HLO40-50) 1 sve clemenic savedene u gmu, -
Ittt #n oo sdrl e Vajvistin je sertifikovan prema cahtevima standarda SEPS ES09001 ) 14000 Reguhan anabiza, izjove o usaglatenostikomentin 1 meljenjs odnose se sams na
fapitivani usorsk. Trvelia o ispitivenju ne sme so amnobavst ey o eoling | ug odohneage bsituts es javno edravle Vopodine
Ofpasan 2 XW.040-51- Wiame §



4. Strai’

ey | IZVESTAI O ISPITIVANJU BROJ ahipno
B 'I'I' it i .-1:'" GZ‘IES{}]RS!’H ”:I

[nstitul za javno zdrvlje Vojvodine

Centar #a higijenu i humanu ckologiju

Odsck lnborutorijskih sluzhi

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaflizisy . org.rs

ldentifikacioni broj uzorka: 02-12301/23

Datum prijema uzorka: 14.11.2025 -4

Datum pocetka analize:  14.11.2025 +

Datum zavrietka analize: 24.11.2025

Datum izdavanja lzvedtaja 0 ispitivanju: 24,11.2025

Naziv uzorka:  Vuoda za pide

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5,

Lokacija vzorkovanja: Crpna stanica / Bagki Petrovac, (posle hlorisanja), Badki Petrovae (Glavai Saht)

Poreklo vode: JKP "Komunalac™ BuCki Petrovac

Polrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" 4 dodatni parametri

Stanje urorka pri prijemu: Uzorak dostavijen v ambalaZi odabrmnoj | pripremijenoj prema oputsive 3. HL453 (o skladu s SRPS
EMN 180) 5667-3), HUTHORESS, HOIWO3M, HO2097033, HOL111355

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Nty it EAL et et f .IJ;.I it Nari
Prava hoja mg Pyl SRPS EN 150 FRAT:200 3 ixpebirafinomerr fski 35.1 {5
mctindu
Prag mirisa (ma 23°C) TON SRPS EN 162322008 (kvalifativig motoda) BEZ { BEZ )
Mutnoéa NTL L1 ESMEWW 20th 21308 (harbriddinetrijika myetoda) 071 (1)
pH - SRPS EN IS0 10523:201 6 (elekirabemijsko metod 823 (68-85)
Potroinjs KMaOH4 ml QAHLAN ivesluemtri ki metiod) 3 (123
Ostatak isparni izl L HLASS (il snska metodiy 878 (=1
Elektroprovodijivast na 20°C  pSiom SRS BN ITERNI000 kombukometrjska metoda) 1LM0 2300
Anmnijuk mgA (33 HLA [spektrofitnmetn jska meroda) 5.0 {059
Slobodni rezidoalni hlor gl QR HLAN (spektrfinmet jska metods) <(),05 N EINE
Hlorudi mg 11} SMEWW 2irh 4500001 B (vilumetrijpke metods) 123.0 (250 )
Nitrita mgil 111 SMEWW 2tih S50 NO2B (spekinsfotomictrijska =010 { 0039
metnla)
Nitrat mgdl T11 SMEWW 20k $500-NOMH (spekinofotometrijic L5 (50,0)
et tumdal
Ukupno gvodde mg SRPS EN IS0 | 18KS:200 | (ICPCIES metboda) 014 {03}
Mangan gl SHES EN IS0 1 1ERS:200 | (1CP-OES metoda) 0011 i (.05
Arsen mgi 113 SMEWW 20tk 71 14C (HGAAS metntu) 0,020 (000

i SAETWW o o Siorsatundt B0 dhonds for st Enamimarion off Wrir sl Wasgewsiior 0 Gl 28
W P s s Dtk s bt vl S T Nlikan N sl el o et it VT Proecdlnala o duginoadey sypeavninni vesie s pace i pogfeue koo neagidunioog o

Primenjeno pravilo odlucivanju: Pravilo jednostavnog pribvatanja - podeljenog rizika.

legava o usaglaienosti:

Utvrdene vrednosti smonijaka. arsena, potrosnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE
sn normuma Pravilnika o higijenskoj ispravoosts vode za pice ("S1 list SRI” br, 42/98 { 44/949 i "S|, glasnik RS" br,
28/19) Elan 3, stav L 1adke 2§ 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice Koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (.51, list SRI*, br. 42/98 1 44/99 i _S1. glasnik RS br.28/19) Clan 3. stav 1, tacke 2. 3,41 5.

TR o npitivampa be] G2 250028 v oo Brvuiiada o bspraivaniu b 02| 2300725 ko obabvats sye dlement nevders: 1 Elbwsret o QQLHT M), Tiwediag on vl anjin b

O3 T80 25 e cvhon it sanm ako sadedi (ewea G2 MRS | sve Clomenie navidon § nemis,
Lnsdigd s juivews audras e Vi onling je soniiivan girorma ralbcysis: stamidanks SRS 150 5001 | 14000 Foesiliai snalica. iz jave o waglabemimtifannenian |oasiduri odnise s wam

bl wiriah, Leveita] o bt i oy sio s anetolavit Ly o ccliml @ weodobtende lnstisuts es poome adravje Yisjresbine
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Identifikacioni broj uzorka: 02-12301/25

Odgovarni analiticar Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
Neda Mladepevie, dipl. inZ. tchnol. - masier MF. .= _ Danijela Lukié, dipl. hem.
;f/ﬁ i Specijalists iz toksikolodke hemije

L
2 _[aaed

Kiruj igvedi

[}

Tewahta] v pritivars brog 212501 25H e deo Deveiaga o spibivinps by G2- 0230023 i pdmainvats ove ehement navedene o Obneecg Q2 HLO0, Leveida) o fapetivanza by
(22301729 o ccliowit wammn oy wad e (lwasue Q2 HIREES0 § vy elommin el vesdenie B nEmE

Tttt ea fvms adravbic Vapsoaling g artibaven peoma subdevima standands SRES S0 | 13000 Beaiiail stalii Lpavy o gaaglabe st huoismitan | misLons ixdisme s aamie ng
ispittvam Wit Ervedtagao spaivan g ee sme s dmossavath oy ol celin | e adoheen e [namuts e javao adovie Vopeodine
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Institul ca javoe sdravlje Vopeodine

Centir #0 higijenu @ humanu ckologiju

Odsek 2a sanitarnu mikrohiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higijenaizjzy orgrs

[dentifikacioni broj urxorka: 02-12301/25

Datum prijema vzorka; 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14112025 13:30h

Datum zavrietka analize:  17.11.2025

Datum izdavanja lzvestaja o ispitivanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5. Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija nzorkovanja:  Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni Saht)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratonijska analiza: Osnovnl obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Lzorak dostavljen v ambalaz odabranog 1 pripremiljena prema uputstva Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN SO 19458 1 SRPS EN [S0 5667-3). M2831410035

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Nazrv parimetny SN Clznaka meiode E;g Tmff‘ Ciramidna viednoss
Ukupan broj koliformnih bakierija (37°C 24-48h) cluf/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 (1)
Fekalne koliformne baktenje (44°C 24-48h) cf/100m!  /P-2al-m2.2.1 { (1))
Ukupan broj aerobnih megoliloih bakterju (37°C 48h) ofw/tml  P-2al-ml.] 4 10y
Streptokoke fekalnog porekda (37°C 24-48h) cfu/ltiml  #P-2al-mi.| .2 i ()
Proteus vrsie (37°C 24-48h) cfu/1iiml  #P-2al-m4. | NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  /P-2al-m5.2.1 il (i
Pseudomonas acruginosa (42"C 24-48h) el 100ml  7P-2al-m6.2.1 23 (0
Wrste utvrdenih mikroorganizama: Pseudomonis geruginosa
Ll i " Vinde w2 puce ", Standardae metide s igprbivange ilpigcmds Speavonsty, Preiveedns proglod Beograd Wik
Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologiju

Odgovornt analiti¢ar »
Prof. dr Vera Glﬁma
Specijalista mik

Prof. dr V::n_f-@ nan
Specijalista mikrobiologije sa parazitol
|

logije sa parazitologijom / ﬂ}lﬁ_ﬁ;:r N

/ Kra flﬁgwﬁn -~

| Vet
' .

3
] . %
o K(-,ﬁ%t
- ’t

Lewedia] o ispitivaniu briaf (2 T2 L2SM o o Leveblaga o dspitivanju e H2-T28000,2% keji obuhvats sve elemenic pavedene i Obrascd Q2 HLOS0-80. Lrvoiian o bspitivan u b

U2 12H1125 o delovit ssmo ko wadrzn Obracac Q2 HLOS S sve clemenic nivedens o nems
Trrnbitut wa fav e edravlie Virvosling fo sertilkovas proma sabieyvime standorda SRPS ISCOR00 @ 14001 Realtab afadee fnve o nhaplabenontileomenlan | imskpenps osdnose so samio ni

Fepritivami bk |,L-|_-j:u| v ispltivanju o sme se iAo favals gy o eeling i ud odobrenje Besiimute fa javmes admv e Winpvenline

Ciipazan Q2 XH.040-74- Migane 5
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Institut za javne zdravije Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek za saniturnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena @ izjzv. org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12301/25
Datum prijema: 14.11.2025

Datum zdavanja Priloga:  17.11.2025
Nagiv uzorka: Voda za pide

Napomena;

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAITU
normama Pravilnika o higijensko) ispravnosti vode za pice. SL list SR, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1. tacka 1 i
Pravilnika o iemenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S5 glasnik RS brog 28/2019 zbog nalaea u
vecem broju od dozvoljenog: Pseudomonas acruginosa (42°C 24-48h),

Odgovorni analiticar,
Prof. dr Vera Gusim;
Specijalista mi ologije sa parazitologijom

Prilise e Levelaja o tspitivanin b 02212300 28 ki obulyats sve glemente maveidine Ui QX HLURH S, Laveg ob bspntbvianju beeef D2 1230025 e ceboril simi ik saslrdy

CObergag (R HLDWO 500§ e elemmame navedene o njem, . ) o ) o
Institut #a fovoo sdnovie Vojwoding osermitihovin prems sl stundasda SRPS BSO0S000 3 140001, Reniliatanaliza. iejave o ueaglabenastihomentan i miklenjs idnose s camo na

ispitivani wporke Tevestg o dsphivvanio e s se impofavat sy o el be aslobrerje Trstitt e javie sdravie Vegvodine,

Obpazan Q2 XH.040-72- Maaame 1
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JABHO 3[PABIbE 0O ZDRAVSWENO_I ISPRAVNOS’I’I UZORKA strana:
BOIBOAKHE VODE ZA PICE i

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsck #a humanu ekologiju

Futofka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12301/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: (08:30 h
Datum izdavanja Misljenja: 25.11.2025

Vrsta: Voda za pice - neprecidéena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"

Obim fiziko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revelucije  Crpna stanica [ Backi Petrovac

br.5, Back: Petrovac (posle hlorisanja)

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac

Backi Petrovac 45.3531000000, 1953971075000

Mesto uzorkovanja:
{Glavni Saht)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

i{Zakcn o bezbednosu hrane S1. glasnik RS br. 41/091 17/19;
Pravilnik o higijensko] ispravnosti vode za pice, SL list SRJ, broj 42/98 1 44/991 S| glusnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednost ispitivanih mikrobioloskih, fiziCkih i hemijskih parametara. dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, 1.4, stav 31 4, L. 12, stav 1, 1acka 2.1, ¢l
25 stav 2, stav 3, tacka 5 itacka 6, ¢l. 26, stav 2, 1.1 12, stav 3, stav 6, tacka 1, €L 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane. SL. glasnik RS br. 41/09 i 17/19 i ¢l 3, stav 1, ta¢ka 1, 2 1 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SL. list SRJ br. 42/98 i 44/99 1 S1. glasnik RS br, 28/2019, zbog nalaza mikroorganizma Pseudomonas
aeruginosa, pokazatelja sekundarnog mikrobioloSkog zagadenja vodovodnog sistema, nalaza povecane
koncentracije amonijaka i arsena, povecane potroSnje kalijum-permanganata i posledino izmenjenih senzornih
osobina dostavljenog vrorka vode za pice.

U odnosu na savremena struéna saznanja, utvrdeno prisustvo mikroorganizma Pseudomonas aeruginosa predstavlja
opasnost po zdravlje osetljivog dela populacije (deca, trudnice, dojilje, stare i bolesne osobe). Takode, utvrdena
koncentracija arsena predstavlja opasnost po zdravije ljudi.

Voda se NE PREPORUCUIE za upotrebu dok se primenom odgovarajuceg tehnickog / ichnolofkog postupka ne
obezbedi zdravsivena ispravnost vode za pice.

Sef Odseka zalhumanu ekologiju
M.P. Pri 1‘&_ Emil Zivadinovic¢
Lekar specijalista higijened \E/ licinske ekologije

Kra) miljenja . ”

¥

Miljemje je deo Livieliaja i ispitivanju bea 02- 12301725 kol obubvata sve elemente navedenc u Gbrsey Q- HLUA- 31k Lavubia) o |spitivanji bmj (2 1230128 e celovit same ako salrd

CHsrapue 2 1150 sve clemenle navedene U Rjomu. ) ) - o
[ratiur 22 javne pdrvlie Vigvodine je sentifikovan premo eatiievima stamdarda SRPS 150 9001 1401, Reaaliati analiza, izpve o usaglaienostiKomentan | mifljenjo odoo se s e
jupitivani nzorak. Lrvefin] o ispilivan e vmae se maodsvati Eerev u celid itz odebrenje Invitda o myne slravie Vopodine

Odpazan O XH.040-88- Manawe 3



Pemyfomka Cpiuja
Avronomna [Tokpajuna Bojeommma
MHCTHTYT 34
IABHO 3[IPABIBE HHCTHTYT 3A JABHO 3PARBE BOJBOAWHE

O EO AR
dodaae il Qyrowka 121, 21000 Hosn Caa
Uenrpana: ((121) 422-155; 4897-800
Hupextop: (021) 6622-784; 4897-886
are: (021) 6H613-989
E-mail: izjizvi@izjzv.org.rs

WWW.IZ]Ev.0rg IS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12302/25

OBUHVATA:

-1ZVESTAT O UZORKOVANJIU BROJ 02-12302/25/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12302/25/H

- 1IZVESTAI O ISPITIVANIU BROJ 02-12302/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ (2-12302/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOI ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskily nauka Stanka Bobic
« = Specijalistd toksikoloske hemije

e’ M

Trstignil et vy sdeas e Yanpvosbhing e serifikowan prom salitevirs stasdanla SRPS 1500WX0 | 14001 )
Rapnital analiga sdjosie wsaglabenaoaturkomentan mid jeni edoose scsaima ai lspilivini ieirak Bervihting o nwpribivasn ju o sime s Abmmofas aln sl o velini | ug inbnbeenge Institsls 2

v elewy e Vigwodding

Oapaaan 02 XH,040-50- Hautamwe 3
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B0 Anmase| | IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROI hpmo

H..'ﬂh.l

Institut za lilvm zdravlje V-::jvodmf:

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjm'.urg.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12302/25

Datum uwzorkovanja: 14.11.2025

Vreme vzorkovanja: 08:40 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja lzveftaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen precifcenosti: neprecidcena hlorisana voda

Broj ekvivaleninih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 v arhivi korisnika)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Dom ucenika pri Gimnaziji "Jan Kolar”, XIV vojvod.udarne
slovacke brigade br 12, Backi Petrovac  45.3574109000,
19.5974808000

Mesto uzorkovanja: Trpezarija

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobiolofka analiza (Osnovni obim "A"). M2S11710260

FiziCko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO3089933, HO2097094, HO1111367

Identifikacija korifc¢ene metode: o . .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolofku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

% SRPS IS0 5667-5:2008

SRPS EN IS0 19458:2009 &m} tacke 1,2,3,4.1,4.2. 43,441,442 446.45,5 i
4. SRPS EN ISO 5667-3:2024 . N ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3;2024%

3. SRPS 150 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizi€ko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv parmmetrs M Ouniaka metode Elrvedena vrednost
Temperatura vode ~ °C  SRPSHZLI0A:1970 174
Temperatura vazduha °C Q3. XM 455 222
*Rezidualni hlor mgll | Q3.XH.442 0.3

* Mewodejarametry oemslenr pverdicoss mive abreditovand
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Y

Odgovorni tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odscka za hiymanu ekologiju
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr Emil Zivadinovié
o Lekar specijalista higijene 1tr&:drdm5kc ckologije

& 7 Kraj izvedtaja o uzorkovanju A

vl o werirvaniu Brof D2-1 225U jo deo Loveluja o idpitivasiu hmj (131202723 kojl ehahvata s lemaomic navedone o Obrascu Q2 HED0-80, Leveia] o ispitivan ju broj

(12 D228 o cwhorvil samis 2k saddeki Dbruae G HLOS0-50 ) see dlemsenie pavedenc o pemu.

Ervstitut s v sdbrav e Vojeosdine: e sertifikovan prema v ihlcvima sandanda SEPS B0 900 @ 19000, Rernliatl analiza, injave o usaglifcnostifomenlan |midlenis odnose se sanws na
ispitivam weorsk. lrveliaj o ispitivanie ne sme se ummidavati izszey o celing § oy odobrenje Indiuta a javoe sdovie Vopeodioe

e OGpazau Q2 XH.040-51- Mannme 5
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BOJIBOAWMHE s 02-12302/25/H | (1;‘{

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar 7a higijenu i humanu ekologiju

Oxdsck laboratorijskih sluzhi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena’@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12302/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025

Datum zavrietka analize: 17.11.2025

Datum izdavanja Izvedtaja o ispitivanju: 17.11.2025

Naziv uzorka:  Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Dom uéenika pri Gimnaziji "Jan Kolar", XIV vojvod.udame slovacke brigade br 12, Backi
Petrovac (Trpezarija)

Poreklo vode: JKP "Komunaluc” Baéki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovm obim "A”

Stanje weorka pri prijemu: Urorak dostavljen o ambalagi odabranoj i pripremijendo] prema uputstvu Q3. HE453 (o skladu sa SRPS

EN 150 5667-3), HOIOROU33, HO206T7004, HOL 111367
Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

MNadiv et S Chamaka metods Eri-ll\. mE.!{.':I Mo
Prava boja mg P/l SRPS EN IS0 T8KT:201 1C (spektroforometrijska 21,6 (5)
metinda)
Prag mirisa (na 23°C) ## TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativig metodu) BEZ ( BEZ )
Mutnoca NTU Ty SMEWW 20ih 21308 (rbidimerripska menoda) .79 (1)
pH - SRPS EN 180 105232006 (elekirohemijskn metida) 8.17 {68 -85)
P(ﬂruﬁﬂliu KEMnO4 ] Q3 HLAA (volumetrijska meloda) 15 (12
Ostatak isparni mg/| Q3 HLAM (racunaki metoda) 78y (=)
Elektroprovodljivost na 20°C  pSiem SEPS EN 27ENE200M (konduktometrijska metods) 1177 { 2500 )
ﬁmﬂnijﬂk g/l Q3 HLINY (spektrofitometrijska metods ) 8.3 (0,5
Slobodni rezidualni hlor mg/ Q3. HLI0S (spekrofotometnjska metodad (1,38 ( 1.0 ##
Hloridi mg/] 11 SMEWW 20ith 4500-C1 B (volumetn jska mefoda ) 1245 {250
Nitriti mg/ 11 SMEWW 200tk 4500-502B (spektrofutometrijska 0,010 { 003
el b
Nitrau mg TEPSMEWW 20th 4500-N038 (spektrodotometiijska 1.9 { 50,0
miefiskia }
Ukupno gvoZde mg/] SRIPS EN 1500 VIHES:201 1 (ICP-0ES. metoda ) 0,057 (0,39
Mangan mg/] SRPS EN 130 1IRES:200 1 (ICP-OES menodal 0,010 (0,05

20 SAEEWIW iR - Sharsdarg ATenbods St v ametdory of Wanler aind Woasiewater Y% Galibiog, o0
B8 Prena mcrtivanes festis 2o g sdvasiie Sehdie e Mian Sovanavie” Bane o primeed S VI Pravilmila o gk spnoainil voe s picke o poglod kone. ressduadnmgr Sifor

S FProgg mnirva odvodfen o deliordany voad,

Primenjeno pravilo odlu€ivanja: Pravilo jednostavoog prihvalanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, potroinje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pide NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "S1. glasnik RS" br.

28/19) ¢lan 3. stav 1, tactke 21 5.

Utvedene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosii vode za pice (.51 list SRI¥, br. 42/98 1 44/99 1 S]. glasnik RS™ br.28/19) Clan 3, stav 1. tacke 2, 3,41 5.

levaitin] o ispativan ju beog H2-1230325H e dens Levedtiiga o ispativienjis b 02-0 2302725 Kaj obuhvats sve elemente navedene o Obrsow Q2 HLOSOCS0, Trvedaa) o bapitivan fis brog
NX-12M0725 e celowl sarmo ako saded Obraeae (2 HLIME0 500 sve clemenbe navedense o njemie,
Frawlidut i j.wnu pd-ru\.'[}q YVojvodine jo seetplikovan prema rabtov i standardn SEPS IS0 U001 § 340000 . Fosoli mnaliza, wrpave o usaglaienosteomentan @ midlpn odmese sooaamo na
[pisivant weurak. Levestal o tpifvaniu e sme so umnokavab ey o celing §we odobrenpe Instituta a javoo sdrvje Vopadine.

Obpazan 0. XM.040-62- Hingme 3
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Identifikacioni broj uzorka: 02-12302/25

Odgovorni analiticar _ ye¥dseka laboratorijskih sluzhi
Neda Mladenoyic, dipl. inz. tehnol. - master : M.P. 4 Dapafela Lukic. dipl. hem.
Specijalisidl iz toksikolotke hemije

E.{Em i 0 Ispitivanju

b .' HE‘-_'I‘_:.- J

Lawudaaj o bapitivanju brof 021 230225 je dew Lavebt o bapitvnjo Seo 020 230328 kafi obubvists sve elemente mvedene o Crasow Q21103050 Levettad o spitivanio )

G2- 128023 e celovi same ake sadrd Otearae Q2 HLIS- 500 swe clomente navedent u njeme,

Ittt wa javme sbravtie Vojidine jo sertifikovan promo gahtevima standarda SREPS [SO 9001 § F4001. Rl aftalic, Frpavie o paaglnkenoalikomentart 1 migljenjn odnose S8 samo na
ispitivani wrorak. Levieklag o wpitivanju ne sme se gmnodavitl ey boeelin | ue odobrenge Institabs za javoo sdravlie Yopvisdine,

Obpazan 02 XH.040-62- Manane 5



= ' Srrirta

51T IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ s
N | 02-12302/25/M ;

[nstitut #a javnoo zl_llr.'w]jr.' Vopvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologijo

Odsck za sanitarmu mikrobiologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higijenaicizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12302/25

Datum prijema vzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025 13:30 h

Datum zavrietka analize: 16.11.2025

Datum izdavanja [zveStaja o ispitivanju: 16.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac”" Backi Petrovac. Narodne revolucije br.3. Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Dom uéenika pri Gimnariji "Jan Kolar”, X1V vojvod.udarne slovacke brigade br 12, Backi
Petrovac (Trpezarija)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A”

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen v ambalaZi odabrano i pripremljenod prema uputstvu Q3. BPES3 (0 skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN IS0 5667-3), M25117 10260

Mapomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE )

Naziv parametra M Okt melode {'I” I‘;':Tr"' Ciranilng viednost
Ukupun broj kolitormnih baklerija (3770 24-458h) cfu/100ml  P-2al-m2.2.1 l ()
Fekalne kaliformne bakterije (44°C 24-458h) cluf100ml PP-2al-m2.2.1 i )
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/1ml fp-2al-ml.1 0 (1)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cluf100ml  /P-2al-m3 1.2 i ()
Proteus vrsie (37°C 24-48h) ef/100ml LP-2a1-md. 1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukuuce klostridije (37°C 24-48h) clu/100ml  AP-2al-m5.2.1 0 )]
Pseudomaonas acruginosa (42°C 24-48h) cfu/108ml 7P-2al-mh.2.1 0 (4]
Vrste wivrdemhb mukroorgamzama: Negatuvan nalaz
PPk ™ Vo s e ", Shasidlandlne metolle 2o foitivinnie Sk igprvimons, Prrveeulind prevaniod Boognmd FH6T
Odgovorni analiticar 9 Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologiju

Prof. dr Vera Gusman
Specijalista Hﬂk{@lugﬂc sa parazitologijom

Feviestad o ipitivanin oo 001228 ju deo Lovebisjs odspitvani bo (£ 13225 Ll.l_i. obuhvaia wve elemente navedene o Obraso 2 HLB0-30, Teseftag o bspltiamiu hoo|
PR-TTAAAS fo celowit swmo dhko snfrd Dboeae QI HLOQ080 § sve dlemento navedene o mcmm

Irstital g faviee adrvipe Sopvesfine e sertilikovon promu deliievima standands SRPS TSORA00 1 1401 Rerullat annlbe, Legave o ioaglaiomodi&omenntar | migkonja odnose se saio ni
inpativan werak, BveAl] o aspitiyangs ne sme se dmnofavati ey woeling | g eslobren fe Distitit s e zdravle Vojvosling

Opecan OF XFLO4D-T4- Momnse 5
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IZVESTAIJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12302/25/M v
1/

Institur za yavoo zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsek 2a santtarnu mikrobiclogiju
Futeska 121, 210KI0 Novi Sad

¢-mail: higijenawizjzy.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12302/25
Datwm prijema; 14.11.2025

Datum izdavanja Priloga:  16.11.2023
Naziv urorka: Voda za pide

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za picc ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 51 list SR, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav |, tacka 1 1
Pravilnika o 12menama Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode za pide 510 glasnik RS broj 28/2019,

Odgovorn analitiCar Sef Odseka za sanitarnu mikrobiclogiju
Prot. dr Vera Gus Prof. dr Ve

Specijalista mikroBiologije sa parazitologijom Specijalista mikrobwologije sa parazifolggijom

Prlesg jic ders Fevedtaga o dnplisyar o 02-12302/25 ko abobvate ave clements savedene u Obrascu QIHL 30080, rvedea) o aspitivanpr broy 02 12028 jo cefeit samo aks waubrh

Obraesn 02 HEK-30 § ave elemonie navedooe w mcmu . )
laistiut #a v edravlje Vajvinding i sertifiheovan promsa sablevimn standards SRPS 15000000 | 14000 Re vl mnaliaw, ssjoave o vepglafinos) ot | midlignia odnose e samisna
ispritivad ok levedtu] o spitivinju e sme se umnofaval sty ueeling @ g odobsenje Institeia za javno o le Worpwoding

O6pazan 02, XA.040-72- Hanaie 3



MHCTHUTYT 3A MISLIJENJE Stani/
ABHO 31PABbE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | strune
SKNBLE VODE ZA PICE 1
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12302/25
Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 08:40h
Datum izdavanja Mifljenja: 24.11.2025
Vrsta; Voda za pice - neprefiscena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac
Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizifko-hemijske analize: Osnovni obim "A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac” Bafki Petrovac, Narodne revolucije  Dom ufenika pri Gimnaziji "Jan Kolar"
br.5, Ba¢ki Petrovac XIV vojvod.udarne slovaZke brigade br 12
Narodne revolucije br.3 Backi Petrovac
Batki Petrovac 45.3574109000, 19.5974808000
Mesto uzorkovanja:
{Trpezarija)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br, 41/09.1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 51 list SRI, broj 42/98 i 44/99 1 51, glasnik RS br, 25/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolofkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3, 1.4, stav 314, ¢1. 12, stav 1, tacka 2.1, €l
25, stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, CL. 26, stav 2, 1.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19 1 €L, 3, stav 1, taka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravoosti vode za pide,
SI. list SR br. 42/98 1 44/99 i S1. glasnik RS br. 28/2019 zbog nalaza povedane koncentracije amonijaka, povedane
potroinje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénih saznanja, utvrdena fizicka 1 hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrofaca.

PreporuCuje se prefiScavanie, Ciji sastavni deo jeste i kontrolisana dezinfekeija vode, ispiranje sistema i ponovno
utvrdivanje zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice na osnovu Sireg obima analize, koja bi obuhvatila i
utvrdivanje koncentracije dodainih pokazatelja (arsen).

M.P, Prim| dff Emil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene i medicinske ekologije
Kraj mifljenja )

Sef Odseka ﬁ‘ ; humanu ekologiju

y

Milienie je deo Levedtaja o {spitivanis hrof 021230225 keji obuhvats sve elements navedeie u Obrascu QLHLI40-50, Lrvelta o ispitivanju brof 0212 M02/25 je colovit samu aio sadedi

Obeazac QI H1040-50 1 sve clemonte navedene o njemu. 3 i
Inatitut #a favno sdravije Vopoodine je sertifikovan prema sahtevins stindarda SRPS 150 9001 § 14001, Rezuiad anolize, zave o usaglatencsikomentan | midljenga odnose 3o s s

ispitivani wparak, leveltaj o lapitivanju ne sme s ammadavati truzey o celin | we odebrenje Institwa 2 ame sdmvije Vojusdine

Ofpazan QO XH.040-88- Mazame 5



Penyiianka Cpiuja
) _ Ayronomua Toxpajuna Bojeoauna
[ HMHCTHTYT 3A
IABHO 3LAPABILE MHCTHTYT 3A JABHO 3JIPABBE BOJBOJAWHE
BOIBOAMHE

Pyrowea 121, 21000 Hony Can
Llentpana: (021) 422-255; 4897-800
Oupektap: (021) 6622-784: 4897-886

Pakc: (021) 6613-989
E-mail: izjzvi@izizv.org.rs
WWW. 22V org.rs

[ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12303/25

OBUHVATA:

-1ZVESTA] O UZORKOVANIU BROJ 02-12303/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ (12-12303/25/H

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12303/25/M

- PRILOG IZVESTAIJA O ISPITIVANIU BROJ 02-12303/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOQJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

e
e
<B Ba

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zah Eﬁflﬁﬁtﬁﬁ:da RPS [SO/IEC 17025
== mr hemijskilynauka Stanka Bobi¢
"o Specijalisfp toksikoloske hemije

Institut e gavno asbravd e Saspeodine s semdikovan promacaliey ma standando SRPS 150 ®x01 1 140601
Rewatllati analiva, wjuve o peaplusciatifkomentard « ikl o odoose se samo po spilivans weomic Tevelta) o bysithvanjo ne sme se umnoavidi i2aecy o celind | odobrenie Indituta @2
v edidee Vogvodine.

OBpazin 02 XH.040-50- Manare 3
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g*;ggggg i IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ oo
.I BOIBOMHE 02-12303/25/U "

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsck za humanu ekologiju

Futofka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12303/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 09:10 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja IzveStaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen predifcenosti: nepreciScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic (062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.H1.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Predikolska ustanova "VCIELKA” / Batki Petrovac, Jarmotna

bb, Backi Petrovac 45,3574 109000, 19.5974808000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobiolodka analiza (Osnovni obim "A"), M2531410032
Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO3089931, H02097025, HO1111347

Identifikacija korif¢ene metode: ;

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN 150 5667-1:2023

2. SRPS 150 5667-5:2008

3, SRPS EN ISO 19458:2009 (en), lacke 1,2,3,4.1,4.2,43,44.1,442, 446,45 5

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024* - ;

Postupak uzorkovanja vode za pice za fiziCko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN I50 5667-3:2024*

3. 5RPS IS0 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati [izi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametrs M Chanaka metods Lirvrdena viredinost
Temperatura vode °C | SRPS HZL.106:1970 17.3
Temperatura vazduha . °C Q3.XMA55 240
*Rezidualni hlor mg/l | Q3XM.442 0.4

& Mtodenarmmelry craaden svesdiesm pisi akbreditovan
Transport uzorka: FriZider u vozilu

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C
Odgovorni tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka z hu anu ckﬂ!ngiju
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr Emil Zivadinovi¢
) Lekar specijalista higijene i Iﬁ‘ditil:l':ﬂkﬂ ekologije
= Kraj izvestaja o uzarkovanju 1'\_{ |
-f_"i?d

AL (;_)

Levedaf o usirkovan fu g 021230325/ je don levedtaja o ispitivan ju b 02- 1230525 koji obubvata sve demente nuvedene o Obrasen Q2HLOS0-80, LoveStug o ispitivanju beoj
O2-E2RARS e celivyin sams abko ssbrd) Dbraeac Q2H OG-S0 ) sve olammic pavedent o ngmu
Institut 3= javne adravie Vowodine e seriifikovan prema zahiovima standords SRPS S0 9081 5 14660) . el analiza, iz jave o esagleionostfomentan | meljengs odiese se s ma
ipitivan] weosrak, DeveSeaj o pilivanju ne ame se amnodavali iooeey o celing i we odobrenje Brsditits wa oo adrovie Vioqodine,

O6pazan Q2 XH.040-51- Hanasme 5



FIATYT A & Strarnie’
eI, | % IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ ukapio
*,_‘il_'_ll'r:u-.‘, !:'II it I Jagcrariintis 02‘123[)3!25!1—1 | It,|".1l

Institul za javno zdravije Vojvodine

Centar #a higijenu 1 humanu ckologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv org.rs

Tdentifikacioni broj uzorka: 02-12303/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize:  14.11.2025

Datum zavrietka analize: 17.11.2025

Datum izdavanja levedtaja o ispitivanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovae, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovae, Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Predikolska ustanova "VCIELKA” / Backi Petrovac, Jarmoéna bb, Backi Petrovac (Kuhinja)

Pareklo vade: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Lzorak dostavljen v ambalazi odabranoj 1 priprembjenoy prema uputstvae Q3 HL453 (o sklado sa SRPS
EN IS0 5667-3), HO308G93 1, HO2097023, HO1111347

MNapomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
M parametra KA Clenmaka metode E:'i'l %f?l Norma
Prava hﬂl'r:i mg Pul SRPS EN SO TEET 01 3C {spekirolinometn=ka 32 {5
metioda)
Prag mirisa (na 23°C) &84 TON SRIPS EN 16222008 fkvalitstrvna metada) BEZ i BEZ )
Mulnoda NTL [ 1) SMEWW Zilth 21308 (tarbidimerrijska metsda) 042 (1)
pH 2 SRPS EN 1500 10523: 2016 (clektrohemijska metosda 817 (6O.8-8351)
l’UlrU.'_:'I{i;{ KEMnO4 mg/l OALHLA (volometrijska metisdn ) 24 (12)
Ostatak isparmi mgl 03 HEA94 (radunskin metoda) 8440 (=%
Elekiroprovodljivost na 2( O pSiem SEPS EN 278882000 (konduktometryska metodin 1254 { 25000 )
Amunijak | O3 HL 309 (spekrofotomenn jska metioda) 59 {(.5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3HLAOS (spektrafotometrjska mictida) (1,09 (1.0 ##
Hlondi mil 1) SMEWW 20th 4300-C1 B (volometnjska metoda 120.0 { 250) 1
Nitriti mg/l 113 SMEWW 2008 S50 NOZB (spekinofolimetrijsks 0,010 (003 )
L
Nitrali mg/l L1} SMEWW 20ih 4500-NO3B tspekinfonmitrjska 1.7 (30,0}
mketonda)
Ukupno gvozde mgli SRPS EN 150 1IENS;2011 (ICP-OES metoda) 0,056 (0.3)
Mangan ma/l SRPS EN 150 1 1K85: 2001 (ICP-DES metodu) 0L i 0,05 )

) SMEWW b - Stardur Mcthods for the Examnmatror of Werker e Woastewater 2eh Editinn, 1w
A4 e seerraicanra festina s g sdmndie Schije B Ao Soviercrine” Bates o peiaens fke VI Pl 0 flggicas®of fystavaestl vole s picke o peigdedo bome, feeidivalivog divew
W P mnerer owfedion o et viody

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

[zjava o usaglafcnosti; .

Utvrdene vrednosti amonijaka, potroinje KMnO4 1 prave boje u uzorku vode za pide NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ" br, 42/98 1 44/99 1 "SL. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, 1acke 2 15,

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopudtene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
wspravnosti vode za pice (.51 list SRI, br. 42/98 1 4?“24"51- glasnik RS™ br.28/19) ¢lan 3, stav 1, talke 2, 3,41 5,

Odgovorni analiticar ,."{91' Odscka laboratorijskih shuzbi
Neda Ml ovic, dipl. inZ. tehnol. - master * . MP D : jjela Lukic, dipl. hem.
'/}1 Specijalisid )z toksikoloske hemije

L i
Kraj fveitaja o ispitivanju
vt o Ispifisang brof U2 123M0325H g deo Bveliaja o Ispitivaniy broj 3. 1201325 0 chabvits sve clemente mavedene o Obeascs Q2HI {J:l S5 LeweRin o ispitivangu briog
AT 2525 i wodvil smmo akeo sadrd Cfrezac D2 HLDGL50 | sve clemende nivedene o e

Ittt e v adravlje Vojvodine je serifikovan proms sahlevin standosds SRPS 180 9000 § 14001, Rerdtatyannleea, wpve o esaglabenmaukomonien | mikenja odnose se samo na
fspitivani weorsk, Lrveita o fspiivanju e suse se amondavidi e o eeling i e adobrenje Tnstinudis 2 favos scdnulje Vojuosdine

Crrpitsant Q2 . XH.040-62- Hanawe 5
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Institut za javno sdravije Vojvodine

Centar #a higijenu i+ humanu ckologiju

Oilsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaiizjzv.org.rs

ldentifikacioni broj weorka: 02-12303/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum poéetka analize: 14.11.2025 13:30h

Datum zavrietka analize:  16.]1.2025 _

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju:  16.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3. Backi Petrovae, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Predikolska ustanova "VCIELKA” / Backi Petrovac, Jarmocna bb, Backi Petrovac (Kuhinja)

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanjc uzorka pri prijemu: Uzorak destovljen v ambalazi odibrano) 1 pripremljena] prema uputstva Q3 BPE53 (u skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN 180 53667-3), M253 1410032

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
NGV piranetsl M Cremaka metooe {-'I“. a_‘:.-’j? Cirsnicm vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) clu/100mE 1P-Zal-m2.2.1 il (4]
Fekalne koliformne bakierije (447C 24-48h) cly/100ml #P-Zal-m2.2.1 0 (L8]]
Ukupan broj acrobnih mezollnih baklerija (37°C 48h) cfuf/lml AP-2al-ml.1 i) {1
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-d5h) chu/100ml LP-2al-m3.1.2 il i
Proteus vrste (37°C 24-48h) cluf1im!  FP-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sullitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) efu/100ml  FP-2al-m5.2.1 1] )]
Pseudmmonas aeruginosa (42°C 24-48h) cl/100ml 7P-2al-m6.2.1 0 {0

Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

Lifaiddasg "Vinde s pice ", Standandoe miehade s Sspitivanpe bipsieiede spniveonts, Prvecdes peogied Boojrad, 19040

Odgovorni analiticar //f-:?,
Prof. dr Vera Gus 'y %
Mogije sa parazitologijom ME' 2 %
Kraj mc'{i pu’ﬁr _
.;-',-

ey -
'H\ dy o
“l-.__

Specijalista mik

lirviettag o psgribrvamjo brog (2= 2308250 je deo Lavebtaje o bpativan jo brog 031 230 28 i okt sve ebermenle novedin b Chesgs Q2HTOSESI Fevekea | o dapitivanjn bro|
02-12305,25 jo ovbosit s ako saalrdi Obraeac QD IS0 L o elemente navedene U njEmu,

Trastitiif #n jmvnis sbravlie Vigvodine fe sertififovan pecmu aaheevima standarda SRPS [SO Q00 § E400]. Resuhati wializa, irjave o oshglabenosiRomuntars § shaifljenia dnose sc samo na
faqitivin agsmak. Levelaj o vpitvanju me sme seoumnobuvall bagey el | odobrese st s jevan alra je Vogyvedim

OGpazau 02 XH.040-7T4- Mammwe 3
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IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12303/25/M  vrune
1/1

Institen #a javne sdravlje Vopvodine
Centar 2a higijenu 1 humanu ckologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaa@izjzy.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12303/25
Datum prijema: 14.11.20:25

Datum redavanja Priloga:  16.11.2025
Nuaziv uzorkay Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednost #a ispibviane mikrobiolodke parametre za dostavljeni weorak vode za pice ODGOVARATL
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL list SRJ. broj 42/98, 44/99 élan 3, stav |, tacka 1 i
Pravilmika o izmenama Pravilnika o higijensko] ispravnosti vode za pice 5L glasnik RS broj 28/2019.

Sel Odseka za sanitarnu mikrohiclogiju
Prof. dr Verd Gy
Specijalista mikrobiologije sa parazitplogijom

Chdgovorni analiticar
Prof. dr Vera Gus /
Specijalista mikrobjolbgije sa parazitologijom

Prleg so den Levedtaia o ispimvanp heop G2 1280325 Kog obsibvitn see chrmento movedene o Obruscn QLHE KRS, Levelta) o bepithvaniu bro] T2-T230825 je cebimit sumis abo saskrh

Olpuoe Q2 HLOSN-80 | wve elemenie navedene u micemn o ) ) _ o
Instilait s |uvme sdravlje Ve odin je senifikevan prima sahtévimu stncdants SRES 190 0001 1 14001 Rexoltal analizo, bouvie o wogladonosikomentar @ midlionjs odnesi o sdmi ni

Japitivani wiord, ToveMn] o ispaiivam i pe s se arnodaiat feweey o oeling i o odobrenie Institida za Javie adrvie Vijveoline

Obpazau O XI.040-72- Minamese 1



| MHCTUTYT 34 MISLJENJE o
IABHO BL}PﬂBm[ O ZDRAVSTVENOIJ ISPRAVNOSTI UZORKA b
| BOIBOAMHE VODE ZA PICE y
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12303/25
Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 09:10 h
Datum izdavanja MiSljenja: 24.11.2025
Vrsta: Voda za pice - nepreciscena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fiziCko-hemijske analize: Osnovni obim “A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto);
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Predskolska ustanova "VCTELKA" / Bagki Petrovac
br.3. Backi Petrovac Jarmoéna bb
Marodne revolucije br.5 Batki Petrovac
Baéki Petrovac 453574109000, 19.5974808000
Mesto uzorkovanja:
{Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{Zakon o bezbednosti hrane 51, glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, SL list SRI, broj 42/98 i 44/59 i S, glasnik RS br. 28/2019)

MNa osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
7a pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 314, €l. 12, stav 1, taCka 2.1, ¢L.
25, stav 2, stav 3, tafka 5 i tacka 6, €1, 26, stav 2, 1.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &L, 55, stav | Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19 i ¢l 3, stav 1, tacka 2 1 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SL. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 zbog nalaza povecane koncentracije amonijaka, povecane
potrodnje kalijum-permanganata 1 posledi€éno izmenjenih senzomih osobina dostavljenog uzorka vode za pide.

Na osnovu savremenih struCnih saznanja, utvrdena fizicka 1 hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrofaca.

Preporucuje se preciscavanje, Ciji sastavni deo jeste i kontrolisana dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno
utvrdivanje zdravstvenc ispravnosti uzorka vode za pice na osnovu Sircg obima analize, koja bi obuhvatila i
utvrdivanje koncentracije dodatnih pokazatelja (arsen).

Sef Odscka %ﬁmu ckologiju
M.P. Prim. dr Emil Zivadinovid
Lekar specijalista higijene i n’;.cdi;:inskc ekologije

Kraj misljenja /Y

\

fad

Miiljenfe je deo Trvebiaja o ispitivanjd bea) 012-12303/25 koji ohohvata sve clemente navedene u Dbrasia Q2 HL0eS0, Leveling o ispitivanji brag 621230325 je cebovil wamao sko sadrii

Cibrieac Q2. HE40-50 1 sve clemente navedens unjerma. ;
[nstitut 2 jnvno sdravie Vojvedine o sertifikovan prems gabievimg sandards SRPS [S0 59000 | 14000, Reubian analiza, szjave o usaglabenostifkomentan § madljengu odooae s samo o

Iapitivanl weorak. [rvefig o ispittvan ne sme se winnofavati irney ' celimi | uz odobrenje Instifuta ga javeo sdrvlje Vopvodine,

Ofpazaun Q1.XH.040-88- Haigane 5



Penydanka Cpouja
Avronomua TTokpajuna Bojeoawm
MHCTHTYT 3A
| JABHO 3[PABILE WHCTUTYT 3A JABHO 3IPABRE BOJBOIHHE
| BOIBOMHE

Qryrowwa 121, 21000 Houn Can
IenTpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupextop: (021) 6622-784; 4897-886
Dawc: (021) A613-989
E-mul: izjzvi@izizv.ore.rs
WWW 2 [N Org IS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12304/25

COBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-12304/25/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ (02-12304/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-12304/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ 02-12304/25/M

- MISLIENJE O ZDRAVSTVENQJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator 4 akreditaciju laboratorija prema Iﬂh};}ii_iﬁ'a,_slﬂndﬂrdu S ISO/IEC 17025

.o <amr hemijskili nauka Stanka Bobid
- ¥ ¥ Specijalisylytoksikoloske hemije
.

L T
W =
i 1':,-_' Fa——

Tlapgn”

Tvsbitait 2o v adravd g Vo vesline Je serblihovan prosnn sahtevima sandanda SRES 150 SO0 & 4K - )
ertiliats unaliza, g o usaglafenostlkomentan b midbpnis odnose sc i A spdavi uirak. Frvefia) o bspubivanju ne ane s arsneekav il by i celing 1 e odeheenje Institua
s ddravlas Vopvoding

Obpamu Q2 XH.040-50- Wanamwe 3
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| MHCTHTYT 3A & -
‘ T | % IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ v
BOIBO[IMHE psenemm 02-12304/25/U -

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futogka 121, 21000 Nowvi Sad

e-mail; higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12304/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 08:50 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja lzveitaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen precidéenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba(@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 v arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HIL.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Backi Petrovac

453571550000, 19.5949728000
Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2511710269

Fizitko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008896, HO3090282, HO2097105,
HO1111348

Identifikacija kori¢ene metode: o )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

L. SRP5 EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS 150 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1, 2,3,4.1.4.2.4.3,44.1,4.4.2. 44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% N ) _ ‘

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN 150 5667-3:2024*

3. SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na tercnu
Nuziv parametrs M Omaka metode Urvrdiena vrednost
Temperatura vode _ 2 | SRPS H.Z1.106:1970 22.0
Temperatura vazduha b & | Q3.XH.455 5.0
*Rezidualni hlor mg/l | Q3.XW.442 0.00

* Moindojurramctn edend avesdioom infae aknaiiovand
Transport uzorka: Frizider u vozilu ;
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C P

Odgovomi tehnifar koji je izvrSio uzorkovanje Sef Odscka za humanu ckologiju
Ljuban Gazepav M.P. Prim. fr Enjil Zivadinovi¢
Lekar specijalista higijene 1 medicinske ekologije

Kraj izvestaja o uzorkovanju

=7 (

e

vkt o wmckovan g beoj U2 L2028/ e don Bevedtaga o ispitivanju b (2 E230425 kojl obabvata sve clemente navedene o Obrascy Q2 HIOS0-50), Levefiag o isgativanju bioj
N2 12325 foe ekl samo ako sacded Obragac Q2HLURG-50 | ave clemenie navedene o njemu,
Enestitus za jovno mbravije Vopoodine je serilikovan prema zahievima stanclanda SEPS IS0 WEYL § | SI0H. Beealiat unaliea, rpve o esaglatenotykomentan ¢ midlpng adnos: se smo ae
inpiivani weorak, Leveftaj o ispitivanie e sme se emoodavali ey s ocling § vz odobrese Instiiste 2a javeo adeavlie Vojvodine,
Opatan Q2 XH.040-51- Hanawe 3
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Al % I1ZVESTAT O ISPITIVANIU BROJ B0
SOBOTAE | susonss 02-12304/25/H Wit

Institut za javne zdravlje Vopvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12304/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025

Datum zavrietka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 19.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovie, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Peirovac, , Backi Petrovac (Javna cesma)

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-esme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatmi paramein

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaf odabranoj 1 pripremljenoj prema uputstvi Q3. HL453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HOTONRESE, HOMWOZE2, HO2097 105, HO1111348

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
Newary parmmeln SN Ok metode % 4 st Nt
Prava boja mg Pyl SRPS EN 150 THRT:2013C (spekirofotometnjska <2 (§)
metida)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRES EN 1622:2008 (kvalitilive metodu) BEZ { BEZ )
Mutnoda NTLI 1L SMEWW 2iith 21308 {urbiidime e jski metodis) .51 (5)
PH i SRPS EN IS0 105235: 2006 (elekirohemipska menla) T.64 {6.E-85)
Fﬂll‘ﬂﬁl’ljﬂ EKMn(4d g/l QR HLEA dvalumete jski metodu) 2.0 (12)
Ostatak isparni gyl O HLAE Cradunska metod | 14037 (-
Eluktl‘t}pnw{‘.ld]jivusi na 20°C S/em SRPS EN 2TRER: 2000 (konduktnmetrsska menodi) 2110 ( 23000
Amonijak mil QIHLIA] (I0-CD metodi) 1.2 1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l O3 HEA08 (spekirofotomenrijska metoda ) <005 (1,0 ) ##
Hioridi mgl SRES EN IS0 10UM-1:2000 (IC-CL menwda) 19.4 (230)
Nitriti gl 113 SMEWW 20th 4300-NO2B (spektrofutametrijsia <(),005 { 0.03)
metodn)

MNilrau | SRPS EN [S0 10304 12000 { 1C-C1 metoda) =01 (50,0
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN 150 | IN§5:201 1 (ICP-OES metida) (L,013 {0,3)
Mangan my/] SRPS EN IS0 1IRES: 20 T (ICP-OES metoi:) {0,001 [0.03)
Arsen mel 1) SMEWW Jiith 3] 14C (HGAAS metoila) 0.002 i 0.01 )

FEp SRV 200 - Srwnctad Metbosy Ao she S uammnantiis of Waierand Wasgewater Nk Sbiinim, § 008
Wl e vaperrvan ity s i sl Setise T Mituy Jovarowis Sang o pringeid Ksve VIEPrvilnda o fgiaeshog ispraviestd vesle o pice o peacki brwe, nesttinadmg bl

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdena vrednost amonijaka u uzorku vode za pice NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice ("SL list SRI” br. 42/98 1 44/99 1 "SL. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3. stav 1. tacka 2.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u vzorku vode za pide koji imaju propisane maksimalno dopu$iene
koncentracije/vrednosti/dosvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

ispravnosti vode za pice (,S1. list SRI™, br. 42/98 1 44/09.1 581, glasnik RS" br.28/19) Clan 3, stav 1, 1alke 2, 3. 41 5,
* i
£
Odgovorni analiticar it R Wﬂeka labhoratorijskih sluzbi
Neda Mladgggvic, dipl. inZ. tchnol. - master MP. ' Danijgla Lukic, dipl. hem.
", N Specijalistasgoksikoloike hemije
' Kraj izvestija o ispitivanju

Lewifraj o twpinivamu b (2= L2305 i don LaveStaka o asjritivanis beee] Ti2- P28 Karjh obphvata swve dlemente navedent w Cbrhsen Q2 HT U580, LiveSiag o i pitivien ju b

U2 T2 HW2E i celoval weiee uboo soded Obwagsse Q2HLDER30 | sve elemenie nayedene i njem,

Instilnt wa gavos rdravije Vopvodine je serafikovan primil enhtivimo slandamdy SEPS IS0 Q001 | B0 . Resullad: mnalia 1ave o usagiatenoskomentar 1 midlenin odnose se samo na
ispitivanl wherak. Tavediag o tspativid i ne sme se umnodavat Lusev o celin | ue odobringe Institots @q javan stavlje Vojpvodine

Obpaan 02, XH.040-62- Hanare 5



SEra

[ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ ohapne
02-12304/25/M i

Rtatand 1/1

Institut za favno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ckologiju

Uidsek va sanitarnn mikrohiologu

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12304/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum poéetka analtze:  14.11.2025 13:30h

Datum zavrietka analize:  16.11,2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 16.11,2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovae, Narodne revolucije br.S, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Eko-Cesma na pijaci. br. 1, Backi Petrovac. . Backi Petrovac (Javna ¢esma)

Porcklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovoi obim "A”

Stanje vzorka pri prijemu: Ulzorak destavljen u ambala?i odabranoj i pripremljenoj prema uputstva Q3.BP 853 (u skladu sa SRPS
EN ISC 19458 1 SEPS EN 150 5667-3), M251 1710269

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE )

Ny parametra M Clemaka merode E;cl n.uf.?‘ Crrunidng veednoss
Ukupan broj koliformnih bakierija (37°C 24-48h) cfu/l00md 7P-2al-m2.2.1 0 (0
Fekalne koliformne bakierije (44°C 24-45h) clu/100ml {P-2a]-m2.2 1 0 (1
Ukupan broj agrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/iml P-2al-ml.1 0 (1
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) clu/100ml  #P-2al-m3.1.2 i im
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  4P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfg/100ml  1P-2al-mS5.2.1 i (o
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) eff/100ml  1P-2al-mé.2.1 i (1

Viste utvrdenth mikroorganizama: Nepativan nalaz

PrPuldedacdra ~Vinka da prov . St mctode sx sspitl v higiensbe igprmvivests Prievdns proghed Beograd, el

Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologij

Odgovorni analitica -
o3 Moy, Prof. dr Vera Gus

Prof. dr Vera Gus

Specijalista mi@ iologije sa parazitologijom 2 s, Specijalista mikrobiologije sa parazi
Krg) tzvesygd is;ﬁ_!ivamu
g T “.'
e

evehtaj o ispitivanu becg 21202506 jodeo Tovebtaga o pupritrvat i o UZ- 125025 kg obuhvata sve clomente payedene o {hraseo (32 FLLLMT 500, Lrvebtag o sspitivanju bog

U2 12303405 e celovit samin i asdes Obauoe QX HLELES0 E sve elemenic navedenc b nfeiml _ . ) o
[siatitul s jivme pdrnviie Yidvodine fe sertilikovan prone saldiyima sbambinly SRPS IS0 00§ 140K Besuliat analiza. iegave o waglociostBkodentan | inidljenja odnose s samo an

ispiticant ook, SEveRLT o pitivAm ne sme se amnogaval ey o celinn b uz asdobrenje Instiuta o faormr edraviie Vigyeoding

Ofpisn Q1 XI1.040-74- Hunane 5
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IZVESTAIJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12304/25/M  sena:
11

Imstatul #a javno sdravlje Vovodine
Centar #a higienu 1+ humanu ekalogiju
Odsck #a sanitarno mikrobiologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenawizjzv.org.rs
Tdentifikacioni broj vzorka: (02-12304/25
Datum prijema; 14.11.2025

Datum izdavanja Priloga:  16.11.2025
Naziv uzorka: Vodu za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice. 81 List SRI, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 11
Pravilnika o tzmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode za pice 51 glasnik RS broj 28/2019.

Specijalista mikrobiofpgije sa parazitologijom Specijalista mikrobiologije sa parazitol

Odgovorni analiticar Sef Odseka za sanitarnu mikrobi logij
Prof. dr Vera Gus P Prof. dr Vera
gijom

Prifing jo diso Bivestai o spinvanu brog (02 12504728 koji obuhvai sve clemente anvedene d Obwsca G2HT040-50, Tevedta) o spitbvan o bn) 02, 122025 e colowil samo akeo sadrd
Obpweiae QI HLOAA L sve clemente navedone unjemi, ) ) i

Instibut 7t javnin ackravh e Yoguodine jo sertifikovan prema dahtevima standarda SRPS ESCYHNIE ) 14460, Resulia whaliie, trjave o usuglafenoulifomenturt TndTeng odoosd S0 sanio
paritivanti wavmak. Tevetlaj o iepitivangy nesme s dnusobavith iragey o eelin | ne odobreje bisthat e javon gdraelje Vijvodine.

Obpazan Q2 XI.040-72- Haname 3



‘ UHCTUTYT 34 MISLJENJE ﬁf;;':;

’;EEO 3APABRE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA strana:
| BOIBOAMHE VODE ZA PICE 1

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena/@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12304/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 08:50 h

Datum izdavanja Migljenja: 24.11.2025

Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-cesme)

Obim mikrobioloike analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizitko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):

JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Cesma na pijaci, br, 1, BaZki Petrovac
br.5, Backi Petrovac

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac

Backi Petrovac 45.3571550000, 19.5949728000
Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41091 17/19;
Pravilnik o higijensko) ispravnosti vode za pice, S list SR, broj 42/98 1 44/99 i 81, glasnik RS br. 282019

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢l4, stav 314, &L 12, stav 1, tacka 2.1, €1
25, stav 2, stav 3, taCka 51 tacka 6, €. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 55, stav | Zakona o bezbednost
hrane, Sl glasnik RS br. 41/09 i 17/19 i &1, 3, stav 1, tacka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, 81,
list SRJ br. 42/98 i 44/99 i S1. glasnik RS br, 28/2019 zbog nalaza povecane koncentracije amonijaka.

Na osnovu savremenih struénih saznanja, utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednost ne predstavija
opasnost po zdravlje ljudi, ali moZe usloviti primedbe potroSaa.

Preporuduje se obezbedenje zdravstveno ispravne vode za pice primenom odgovarajuceg tehnickog / tehnoloskog
postupka.

Sef Odseka 7 Iﬁ:anu ekologiju
M.P. Prim. dr Emil Zivadinovi¢
Lekar specijalista higijene i medipinske ekologije
Kraj mifljenja Wl
|

Miiljenje 3¢ dea Lrvedtaja o dspitivanju broj 0212304725 koji obuhvata sve elemenie novedenc u Obrasen Q2 HLOL50, Tovelia) o ispativaniu brag 02-123M/25 jecelovis samo akn sadrli

Obrazas (2 HLM0-50 | swe elemenie navedens u ngem, —
Institut #a favao edravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahievima standands SRPS 150 9001 § 14001 Resublal snalloa. ejave o usagladenastifomentar | mifljenja odnoes se samo o4

ispitivani ueorak, lrvebta) o ispitivanju ne sme s ommedavat ey i celin | uz odebrenje Instit 2a jgmo zdmvije Vopodine

OGpazau 02, XH.040-88- Hamawe 5



Penyfiamna Cpbuja
- Ayronomia TMokpajuna Bojeouna
MHCTHTYT 354
IABHO 3[1PAB/BE HHCTHTYT 3A JABHO 3/IPAB/BE BOJBOJIWHE
BOIBOLAHE

Dyrowea 121, 21000 Hoan Can
Uerrpana; (U21) 422-255; 4897-800
Hynpekrop: (021) 6622-784; 4897-886
Pake: (G21) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

WWW.IZ|2V.0rg.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12305/25

OBUHVATA:

-1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-12305/25/U

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12305/25/H

- 1ZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ (02-12305/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ (2-12305/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahteviptd standarda SRPS ISO/IEC 17025
& mr hemijskilf nauka Stanka Bobid
2% Specijalistg/toksikolotke hemije

ﬁ g
v A 3
¢ W
.‘,uan .
e TN T

Instbiat va javne wdovl e Vopondme jesertilikovan peerma sahuey ima stundands SRPS 150 9007 § 14001

Rt analiza, iajnve o usaglabonitibincitar | miafljcan ocdnose 3 same na tsptivin woonk, Levebin) o ispltivanis e sme se mnofavat (anes u celini | nhibrenpe Instituia e
vy adravlie Vivinling

Obpaaaun Q2 . XH.040-50- Hagame 3



MHCTUTYT 3A & | Speny

IABHO SIPABRSE | % IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ s
BOIBOMMHE i P | 02-12305/25/U in

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ckologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futofka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-12305/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 09:00 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja Izveitaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen precidcenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Balki Petrovac

Kontakt korisnika; pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2. HL040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Bafki Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode ¢a picde (Merno mesto): Eko-Cesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica JNA bb, Balki Petrovac

45.3658971000, 19.6006962000

Mesto uzorkovanja: Javna esma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznalna identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2511710241

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008891, HO3090275, H02097037,

HO1111364

Identifikacija kori§cene metode: o ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolofku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS 150 5667-5:2008 .

3. SRPS EN IS0 19458:2009 (en), tacke 1,2, 3, 4.1, 4.2,4.3, 441,442, 4.4.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024* _ N , _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN [50 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024%

3. SRPS 150 5667-5:2008

MNapomcna: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv parnmetra JM _ Oenaka metode Litvrdena viredpost
Temperatura vode ) % | SRPS HZL106:1970 0.0
Temperatura vazduha by & - Q3.XH.455 5.1
*Rezidualni hlor mg/l Q3. XH.442 0.4

* Motodeiarmets senadon svvadioons sie akrodiievand
Transport uzorka: Frizider u vozilu .
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C »

Odgovorni tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka za humanu ckologiju
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr Emil Zivadinovic
_: Lekar specijalista higijene i icinske ekologije
=S Kraj izvesiaja o uzorkovanju
" |r
Jevebiaj o ueorkovanjo broj 02123652500 je doo leveliai o ispitivangl heoj (2- 1200525 bt osbaibyvata wvie clomenic mavedens o Obroscy (2. HLOGRS0 Feveiaj o bpitivang broj

O2-12M15/25 ke oolovid samn ako sadrfn Obrieac Q2 HLOS0-50 | sve clemente navoslens o njems
Institul #a gvno sdeavdie Vopvding & sertifikovan proma sahicyima sandardn SRPS 150 S0 5 14000, Reaullan '.|1'u|u.a._ v o asag baienost i feomentan | midlenja odmoess scsarmo mu
fpativani weorsk. Bevefun] o ispitivanju ne sme se amnedavati eweey o ccling | g odebrenje Db s javoo glavlc Vojodine

Ofipasan Q2.XH.040-51- Hanane §



194 10 AHCTIATYVT 34 E\:j Strumiy!
A rsastie | 2 IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ i
BOIBOMHE B 02*123':]5!25{]}1 . ”1

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek laboratorijskih sluzhi

Fulofka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenali@izjzy.orgrs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12305/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize:  14.11.20025

Datum zavrSetka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja lzveftaja o ispitivanju: 19.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Eko-gesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica JNA bb, Backi Petrovac (Javna fesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametn

Stanje uzorka pri prijemu; Uzorak dostavijen v ambalazi odabranaog i pripremljeno) prema uputstve (3, HL453 (o skladu sa SRPS
EN 150 5667-3), HOTOO08891, HOA0LO02TS, HO209T7037, 101111364

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
MNaztv parametrn FLY Cenaka e f r?l‘}ff.‘;‘?;* Norma
Prava hoja mg Pyl SEPS EN IS0 T8 T:2003C (spekinolmomenrijska <3 (3]
mekoda)
Prag murisa (na 23°C) ##% TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativin mctoda) BEZ { BEZ )
Mutnoca NTU | 11 SMEWW 20th 21308 (uebidimetejska metisda) 0.23 (5%
pH B SRPS EN IS0 10523:20016 tolekirahemipska metnda) 7,94 (B8-K5)
Potrosnja KMnO4 el Q3 HLIE (volumetnjska metisda) 2.8 (12}
Ostatak isparni mp| (23 HLA9 rucunska metula) 41007 (-
E]ak[mprnvndlj ivost na 20°C W5/em SHPS EN 2788%: 2008 (kendukiomctripska metoda) 13 { 2500
Amonijak iyl D3LHLIS (IC-CD metoda) 4.3 (1)
Slobodni rezidualni hlor m| 03 HL30K (speltrofotometeiibi metida) 0.3 ( 1.0 ##
Hloridi mg/l SRPS EN IS0 HOS04- 12009 (JC-C1 metoda) 67,7 { 2501 )
Nitrit ! 113 SMEWW 20t 4500-NO2E (xpektrofotumetnjska (1.013 (0,03
merghi )

Nitrati mp/l SRPS EN 1SO 10304- 12009 (IC-CD meda) <(),1 (30.0)
Ukupno gvoide mg/! SRPS EN IS0 1 1885:2011 (ICP-OES metida) 0.004 (0,3)
Mangan /| SRPS EN 150 18852011 (CT-0ES meroda) {1001 (0.05)
Arsen ml LT3 SMEWW 20th 31 14C (HOAAS metodi | 0.002 (0,01

FI) SMEWW 2080 - Spnctared Motheds et Exanination of Waiterand Wostowalcr 2th Blition, 1998
Y Prema ssermicams Seviione wx g safraviie Seive 1 Milun Sovamovae” Bt o prrmcnd B VI Praedbaiba o Sigircaskng isreavinoats vl so pice ai pregrlectn Keiae, resrdueloog bl

sl Frzye mririva padreelon o dledsfatratng vod
Primenjeno pravilo odlu€ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdena vrednost amonijaka u uzorku vode za pice NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pide ("SL1 list SRI” br. 42/98 1 44/99 1 "S1. glasnik R5" br. 28/19) ¢lan 3. stav 1, 1acka 2.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice kop imaju propisang maksimalno dopudiens
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnost: vode za pide (W51 hist SRI, br. 42/98 1 44/99 1 51, glasnik RS br.28/19) ¢lan 3, stav 1. tacke 2. 3,41 5,

Odgovorni analiti¢ar Odscka lahoratorijskih sluzbi
Neda Mladenoyid, dipl. inZ. tehnol. - master M.P., y Danijeld Lukic, dipl. hem.
{Yf-rf Specijalista b sikolofke hemije

Kraj izvedtaja o ispitivanjo

wf

Levean] o ispistvangs b 02 1ZMIS28H jo den LeveSuga o dspiivangy broj (2120828 kof phildrvata ave elemente ravedene' o Ohbrscu QECHEEE SO Tevestag o dspitivanfad booj

N2 1250525 ¢ celovit samn ako sadcd Ohnuae Q2 HLOS0-50 1 ave clemenle ravedens o npeme

Instinit gz jave adrovize Yogwesline € serti fkovan prema sehievima standarda 53PS SO 00E 0 B400T. Beauhan analiza, iegave o usaghienostikomentan 1 migljenja oslnose sespme na
iuitivani ok Leviaing o aspitivanio ne sme e utidkaviti noansey u oehing § o odobrenje Institat e jasme adrindje Vopeooding

O6paaan G2 XH1.040-62- Haname 3
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. IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ koo
iy 02-12305/25/M M

Institut #a gavno 2deavlje Yopvodine

Centar #a higijenu i humanu ckologiju

Onlsek 2a sanitarmnu mikrobiclogi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena'@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12305/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025 13:30 h

Datum zavrietka analize: 16.11.2025

Datum izdavanja Ievestaga o ispitivanju: 16.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Ba¢ki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: FEko-Gesma br. 2. Bucki Petrovac, Ulica INA bb. Bagki Petrovac (Javna ¢esma)

Porcklo vode: JKFP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pnpremljeno) prema uputsivu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
ENISO 19458 | SRPS EN 150 5667-3), M2S511710241

MNapomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE .

Ntziv parimednit I Clmik metinde E;J oor CRramidna viednoss
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/1t0ml  #P-2al-m2.2.1 0 i
Fekulne koliformne hakterije (44°C 24-48h) cfu/I00ml  7P-2a)-m2.2.1 0 [{4]]
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  /P-2al-ml.| il (1
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) clu/100m] JP-2a1-m3.1.2 0 (0
Protens vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  #P-2al-md. | NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  #P-2a1-m5.2.1 0 i
Psendomenas aeruginesa (42°C 24-48h) clu/100ml  P-2al-ma.2.1 0 ()
Vrste utvrdenih mikroorgamzama: Negativan nalaz
iPubidctnn *Vida 2 puce - Stendandie meiode s ignivane higlieavke ispraenonts Povredns pregled Beoprad, [oo
Odgovorni analiticar Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof, dr Vera 1an e fapia, Frof. dr Ve an

1 .' - - - & ia - -a
biologije sa parazitologijom Pt i Specijalista mikrobiologije sa parazitolggijom

Specijalista mij J 3
Kraj izvehi ?{} Ay

fevedna) o spitivang by 212308256 o den Tevediaja o ispliivanj oo (12 R RFRSS Rasji cobshvista s elemente navedene o Cibepseu G2 FILULSO LeveRlag o depitivan ju iy

[ 12 B528 e celuit samn Ak sadrdi (b Q2 HLMIS0 § e elemente navedene o wjomi, _ o ) o

Tevstituat 2m fnviso edravlie Vojeoding je sertilovom prema salioy im siundands SEPS ESOO00 T 14001 Reaultatl anafien, Beave o asaglafomonti/Eimentan | mislionju odnose se summ
ipitivani weork. [eveRli] o Mpiivanju te it se umnefavid iy o celinl bus osdubivae Dnatibuta o fabends sdravdp Yojved ine

Ofpazan 02 XI.040-74- Wanaee 3
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Institut #a javno sdravlje Vojvodine

Centar 4 higijenu @ humanu ckolagiju
Oddsek za sanitarnu mikrobiologijy
Futodka 121, 210060 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy.org.rs
Identifikacioni broj uzorka:  02-12305/25
Datum prijema: 14.11.2025

Datum iedavanja Priloga; 16,1 1.2025
Nuziv uzorka: Voda za pade

Napotnena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode za pde. SL list SR, broj 42/98. 44/99 ¢lan 3. stav 1, taéka | i
Pravilnika o 1zmenama Praviinika o higijenskoj ispravnosti vode za pice 51, glasnik RS brog 28/2019.

Qdgovorni analincar "?,,i\“ Sefl Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gus R s

Prof. dr Ve
Specijalista mikrobiglopije sa parazitologijom pecijalista mikrobiclogije sa parazgo

e
]
L]
L]

wdl

e,

Priloe jie ety Tevelaga o wpitivang beoj U2-1230525 koj ahighvats sve elemenie navedeno u Chraseu C2UHE D30, Frveiog o spitivan pabeog B2 1230525 e cebovat samao ok sadek
Uirmse O HELDMCSD | eve elemonic navedene u ijemu,

Irratitul e jusis adreviie Yojvodine f serifikovan proma salieyima standands SRPS IS0 K00 § 14001, Rerutat analin ijave o weaplabetontbleoimentarl L mistenjs odnose s samo o
it weoral, fevieRta o npitivanju ne sme se amnofavad gagey o celing g cdobreje Institota za gymocedrindie Yorvesdine

Ofpiaai 02 XH.040-T2- Hogawe 3



MHCTHUTYT 3A hﬂgLIENJE f;fn a
ABHO 31PABTLEl O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | ‘e
BOIBOAVHE VODE ZA PICE T
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijenar@dizjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12305/25
Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 09:00 h
Datum izdavanja Misljenja: 24.11.2025
Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"
Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (cko-Cesme)
Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fiziko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Mermno mesto):
JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Zesma br. 2, Backi Petrovac
br.5, Backi Petrovac Ulica JNA bb
Narodne revolucije br.5 Bac¢ki Petrovac
Backi Petrovac 45.3658971000, 196006962000
Mesto uzorkovanja:

{Javna Cesma)

MISLJENIJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{Zakon o bezbednosti hrane S glasnik RS br, 41/091 17/19;
Pravilmk o higyenskoy ispravoosti vode za pice, SL hist SR, broj 42/98 1 44/99 1 51, glasmk RS br, 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih 1 hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3, €14, stav 31 4, €1, 12, stav 1, tacka 2.1, €l.
25, stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, €1, 26, stav 2, 1.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢1. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SL glasnik RS br. 41/09i 17/19 i L 3, stav 1, tacka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl.
list SRJ br. 42/98 i 44/99 i S1. glasnik RS br. 28/2019 zbog nalaza povedane koncentracije amonijaka.
Na osnovu savremenih struénih saznanja, utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednosti ne predstavlja
opasnost po zdravlje ljudi, ali moZe usloviti primedbe potrofada.
Preporuduje se obezbedenje zdravstveno ispravne vode za pice primenom odgovarajuceg tehnickog / tehnolofkog
postupka.

|

Sef Odscka fa Wumany ckologiju
M.P. Prim, dr Emil Zivadinovi¢

Lekar specijalista higijene i medicinske ekologije

Kraj mifljenja , (

Mililferije ke deo 1zveltsis o ispitivanju beaj 02-12305/25 koji obubivata sve elomente navedene u Obrascw Q2 H1LOMLSL, Brvedta) o ispitivange brog 02- 12305025 je celovit samo ako sadrdl

Ohrrae 02 HL040:50 | eve elemente navedene o njemal ) ) .
u“::t;:"‘,ﬂ“m rduru:.- l":'::rjrl:n.'illf_fl‘- sertifikovan prema gahtevima standarda SRPS 150 9001 § 14001, Resulutd analize, juve o usaglafenostikomentan | mifljonjn odnose se samo nn

ispitivani arorak. Trvedta | o lphtivaniu ne sme se ammodavati jzuzey u celini | oz odobeenje Instituta 2a javon adrvije Vojvadite.

Obpasan Q2 XH.040-88- Hanamwe 5
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onoMua lorpaj Bojsoauna
MHCTHUTYT 3A i e

IABHO 30PABILE HHCTHUTYT 3A JABHO 3/1PAR/LE BOJBOJIWHE
; BOIBOOMHE

Pvrowka 121, 21000 Hosn Can
Lenrpana: (021) 422-255; 4897-800
Mupexrop: (021) 6622-T84: 4807-886

Prawc: (021) 6613-989
E-mail; zizvidizjzy org.rs

WW WL IZ N Org TS

IZVESTAIJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12306/25

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ (2-12306/25/U

- IZVESTAI O ISPITIVANJU BROJ 02-12306/25/H

- TZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ (2-12306/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12306/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima .i:isfmi_grd_a PS ISO/IEC 17025
Cmr hémijskib nauka Stanka Bobié
P ‘.gpﬁamjaﬁg oksikoloSke hemije

S 1 P

iy s
e W = e

Inshitut ca pvon zdrmyle Yopvodmic = serlikovan prema sahtevima standurida SRPS ISO RN 1ddEn]
Rmeuliuti analipi v o usaglubeastikomentan i mizleinps odmee se wnm nnispitbvan] weorak, Tevelug o Bpalivan ju me anc e omaoZavati iomeey u celini §ue odobren e Inatbiutn e
o vl Vopeosline

Ofpazay Q2. XH.040-50- Hanawe 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12306/25

Datum uzorkovanja: 14,11.2025

Vreme uzorkovanja: (09:20 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja lzveStaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciicenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ekvivaleninih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika; pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HLO40-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Balki Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin

454009841000, 195781173000

Mesto uzorkovanja: Pogon

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:

MikrobioloSka analiza (Osnovni obim "A"), M2532010001

Fizifko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008888, HO3090302, HO2097049,

HO1111336

Identifikacija koriS¢ene metode: o ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolo$ku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2, SRPS IS0 5667-5:2008 .

3. SRPS EN IS0 19458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1, 442,446, 45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024% _ -~ _ 1

Postupak uzorkovanja vode za pice za fiziCko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024%

3. SRPS 150 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Nidziv parsrnetrs M Chemaka metode Ltvrdena vrednost
Temperatura vode AC SRS HZI106:1970 20.2
Temperatura vazduha °C 0 Q3.XHA55 18.4
*Rezidualni hior mg/l Q3.XH.442 0.5

® Mo ichharmnetry osmadem sveadivom ar sbreditovan
Transport uzorka: FniZzider u vozilu

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C A
Odgovorni tehnicar koji je izvidio uzorkovanje Sef Odscka za Humanu ekologiju
Ljuban Gazcpov M.P. Prim. dr Emi _Z:iv_adju'uvic'
Lekar specijalista higijene i mr.dkﬁi ‘ckologije
T Kraj izvesiaja o uzorkovanju ( .

lrvhiaj o weorkovanju broj 02123047250 je de Leveitaja o lapitivang o (21 23628 Ko ji shubvala sve chementc pavedene o Obeasou Q2 HE0-50. Levedta) o mpstivang b
-1 HAS i colonil sarmn whio sadrF Ohreac Q2 HLAS0-81 | sve clemenie navedene s fpemi.
Tstitt o favm seravije Yajvoding j sertiffkivan proma sahicyima siindarda SRPS 1509001 § 14001, Rezabiath snalizs, irjave o wsaglalenetifomenti | misleng adnose s sama na
bsrtivitni waorak, Jevisia] o ispetivani ne sme s umnofavidi izaeey o ccling | we odebeene Institata s javne sdravle Vojvodine

Oapasau Q2. X1.040-51- Hinawe §
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BOIBOLMHE — 02-12306/25/H | P-

Institut za javno zdravije Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsck laboratorijskih sluzbi

Futofka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena(@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12306/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025

Datum zavrictka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 19.11.2025

Naziv nzorka: Voda za pice

Korisnik: JEKP "Komunalac”" Backi Petrovac, Narodoe revolueije br.5. Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin (Pogon)

Poreklo vode: JEP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A” + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj 1 pripremljeno) prema uputstvi Q3. HL453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HOTOOBRES, HOMGO302, HO2WTO4Y, HO1111336

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
MNorerv paramelrd SN Cheraka metode {#r 1.*-'.;1 Norri
Prava boja myg Pyl SRPS EN IS0 78871201 3C {spekimotitomerijska il (3
metokin)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRES EN 16222008 (kvalnarivin mersda) BEZ { BEZ )
Mutnoda NTU L1y SMEWW 20k 21308 (rurbidismerrijaha metoda) (.66 (1)
[}H - SRPS EMN 180 105232016 (elekirohemijska melnda) 8.25 { 6,8 - 8.5)
Potrosnja KMnO4 g/l Q3 HLAH (volumetrijska metda) 82 (129
Ostatak isparni mg/l Q3 HL494 (rdunska metoda) 1360 (-}
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/tem SRPS EN 278882009 (konduktonetel sk métida) 2030 { 2500 )
ﬁm@ni_iﬂk i Q3 HL30Y sspelarafotometrrjske metda) i6 (L3
Slobodnt rezidualni hlor g (3. HI,308 (spekirafotometrijska melod) <(),05 ( 1.0 #4
Hloridi gl {13 SMEWW Jikh 4500.C1 B (volumserrifsha mietoda) 2788 {250 )
Nitriti mg) 113 SMEWW 20th 4500-N02H (spekimafmometripska <(),005 (0,03)
metodiay
Nitrati rrtg.."l 1T SMEWW 20k 450K)-NO3B (spekiralidometniska 4.4 i SO,00)
mietindi)
Ukupno gvoide ma/! SRPS EN [SO 11885:201] (ICP-OES metoda) 0,15 (03)
Mangan mgl SRPS EN IS0 | 1885:2011 (ICF-OES metida) 0,010 (5 )
Arsen g/l 11} SMEWW 20th 31 14C (HGAAS mensda 0,016 (001)

) SMEWW Nk - Stamdurdt Motbieh K the Eximination of Water iand Wasiowaler 2060 Edition, 1998
Wi i Amiritcannd dastita 2d o dduesdie Siidic e Ml devaneisd Batat’ o peimend Sl VI Pravilaia v igdfendog opravnontd Vool s e o pogfed Bome. residualings kv

Primenjeno pravilo odluéivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usagladenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, arsena, hlorida, potrodnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU
USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI, list SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "S].
glasnik RS" br. 28/19) Elan 3, stav 1, 1acke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koneentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijensko)
ispravnosti vode za pice (.SL list SRJ, br. 42/98 i 44/99 1 ,S1. glasnik RS br.28/19) Clan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Levichta] o bspitivamits he (12-1 2251 e oo LesiBiaga o Japitivanjii bro) 001230623 Kji obohvats we clonenie nuvedene o Obrasen Q2 HE030 LeveRag o inpitivanju bei|

02 12306,25 e celovil sammes abr saslezt Ot 2 HLU-30 ¢ wve elemonte navedene o fene

Erstitit 2 avens rdrivihe Vijvadine jo sietifkovan prema dalicvima stondanda SRPS 150 9001 § 14000, Reeulue analiza, wive o ssagladenostikomenta | mitljenjs odnse se s o1
gty anl armak, LevieSta) o spitivanie ne ame s wmnokivids ey o eefing § s odobrene Inatituia o javoo adeavljc Vigvodine

Oopau 02 XMH.040-62- Hanawe 5
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Identifikacioni broj uzorka: (02-12306/25

Odgovorni analiticar Se seka laboratorijskih sluzbi
Neda Lﬁymmiﬁ' dipl. inZ. tehnol. - master M.P. tiela Lukid, dipl. hem.

Specijalita ip toksikoloSke hemije

Kruj 1zvedtag o ispitivanjo

Levedta o dspitivange brog 02 F23062 531 e dews BovcRiafa o bspitivane broj 52-1 230625 koji obuhyats sve elemente pavedone o Cneen Q2 HLOGLSD, Brvebta) o spitivani broj
U2-12306/25 Jo celovil same ako sadrd Ohrazae Q2 HLELSY | sve clemente navedene b njemi

Tttt i gavno odrviie Vopeodine jeosertilikovan promi nhicvama standards SRPS PS5O 9O000 § TN, Beulis annbio, fgave o inaglafenongblomentan | andljen i odnose s saibo oo
u.|'|i'|.|'|.-;u1| usrak. levohtag o n|'|i:'r'u|||u Hic s se b rkavods iradey i dehing §owe oxdiobren fe Fosgitak s Jwvmi .r,;jrq\-Fj: Wigwesdins

Oty 02 XH.040-62- Woanasse 3
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x IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
gl 02-12306/25/M n.'.:a':'.l..

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar #a higijenu 1 humanu ckologiju

Odsek za sanitarny mikrobiolegiju

Futoska 120, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenawizjzyv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12306/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.20025 13:300h

Datum zavrietka analize:  16.11.2025

Datum izdavanja Levedtaja o ispitivanju; 16,11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5. Balki Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja). Skolska bb, Kulpin (Pogon)

Porcklo vode: JKP "Komunalac" Back Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim A"

Stanje uzorka pri prijemu: Usorak dostavijen u ambalazi odabranog @ popremljens] prema uputsiva (J3.BP.E53 (0 skladu sa SRPS
EN IS0} 19455 1 SRPS EN 180 5667-3), M2532010001

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Nuaiv pardiefm M Chenaka metode Eé{.{; onl Granicna vrodnost
Ukupan brog koliformnih bakteriju (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2ul-m2.2.1 ] i
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) clu/100ml  #P-2al-m2.2.1 ] i
Ukupan brojacrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) ¢fu/lml  /P-2al-ml.1 ] (1
Streplokoke fekalnog porekla (37°C 24-458h) cluf100ml MP-2al-m3.1.2 1] (i
Prateus vrste (37°C 24-48h) eluf100ml 2P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostrdije (37°C 24-48h) cf/100ml PP-2al-mS:2.1 0 {0
Pseundomonas geruginosa (42°C 24-48h) e/ 100ml AP-2al-mH.2.1 0 {0y
Wrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz
FiPabdibaciin ~ Vs g puce ", Stanchardoe maotisde g osrivange b eroske oxpvavmests, Privicain progiod Boograd, 1990
we i r!'-‘l,a.
Odgovorni analiticar o '“*-: Sel Odseka za sanitarnu mikrobiologiju

Prof. dr Vera Gus LA '? Prof. dr Verg Gyerhan
Specijalista mi ologije sa parazitologijom 3 2 Specijalista mikrobiologije sa parazitolbgijom
R -q%ﬁgq,ﬁ"iaplmnnju

4""!
.

vkt 4 {agilivangu brog (2= 12 306758 e don TaveStdin o japitivanu broj (2 T230RZA Ko obabvars sve clomente nuvedone u Dbrasen Q2 HTAGR0 Tvela) o spitivanu bro)

OZ-1206/Z3 je cebivit samso ako side) Obroeac Q2 HEDRS0 see elemente navedeno o oo,
[ristibot o javna sdravhe Vipsdme joserifikivan prema sadisevims standania SRPS 150 00§ 14004 Rerultati analies, b jivee o usnglafenost/Romentor § misijenje odnose s¢sams i

fapHivani weoral. Lvedtaj o tapitivam o ne sme se ummadavat ey i eeling § o odobrenie Institata m juvno sdeavlje Vopoding.

OGpanin 02 XHL040-74- Hame 5
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il {J - IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12306/25/M s
I 1/

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar #a higijenu i humanu ckologiju
Odsek za sanitamo mikrobiologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzy.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12306/25
Datum prijema: 14112025

Datwm 1zdavanja Priloga:  16.11.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list SRJ, broj 42/98, 44/90 ¢lan 3. stav 1. talka 1§
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode za pice S glasmik RS broj 28/2019.

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Ve
Specijalista mikrobiologije sa paraz Z1jom

Odgovornt analitiCar
Prol. dr Vera Gus
Specijalista mikrobiolbgije sa parazitologijom

Prileg fe den Liveltags o aspitivangi broj 02-1 225 Kivji obuhvits sve elemenle pvedene o Cibrascu (2 HLOS-50, Lrvedtag o pspitivana brog B2 L2300 e celovhl samo sk spdri

Uhbaaz 2 LIRS0 | v elemente mavidune b njema ) . )
I||.:i:.ufl.-.?iuvm- aileavlje Vojroding jescriifikdvan prema rabievimo siandands SRES 15090001 | 14008, Re gt analise, bjove o L iR stiomentart | il jenju cudnose se simo ao

inpltiv ani Leorak, Lvetta) o ispidvaniu ne sme e unswdavati sy u celing | ug odobrenie Inslitnla e jpvao syl e Vopvodin,

Oiipazau Q2 XH.040-72- M inne 3



AHCTTYT 3A MISLIJENJE S
ABHO 30PAB/LE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | e
SAIBRRARE VODE ZA PICE 1
Institut za javno zdravije Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12306/25
Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 09:20 h
Datum izdavanja Misljenja: 24.11.2025
Vrsta: Voda za pice - nepre€iscena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac
Obim mikrobiolo3ke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizifko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja)
br.5, Backi Petrovac Skolska bb
Narodne revolucije br.5 Kulpin
Baéki Petrovac 45 4009841000, 19.5781173000
Mesto uzorkovanja:
(Pogon)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41091 17/1%;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, 51 list SRJ, broj 42/98 1 44/99 1 Sl, glasmk RS br, 28/2019)

MNa osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolodkih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
2a pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3, ¢1.4, stav 31 4, €. 12, stav 1, tacka 2.1, €l
25, stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, €1. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, 1. 55, stav 1 Zakona o hezbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/09 1 17/19 i€l 3, stav 1, tacka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice.
SI. list SRI br. 42/98 i 44/99 i SL. glasnik RS br. 28/2019 zbog nalaza povecane koncentracije amonijaka, arsena i
hlorida, povecane potroinje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzomih osobina dostavljenog uzorka
vode za pice.

Ma osnovu savremenih struénih saznanja, utvrdena koncentracija arsena predstavlja opasnost po zdravlje Ljudi.
Voda se NE PREPORUCUIJE za upotrebu dok se primenom odgovarajudeg tehnickog / tehnologkog postupka ne
obezbedi zdravstvena ispravnost vode za pide.

Sef Odseka i/a manu ekologiju
M.P. Prim. |dr Emil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene i medicinske ekologije

Kraj misljenja \ I
i

0

Mifljcrje je deo bevcitaja o lpitivanji broj 02-1 230625 keji obuhvata sve clemente navedeno u Obrascy (2. HLOH-50, Tevakiag o pepitivanja ooy 02-12306/25 je celovit san ako sadrki

Obrazue O3 HLO40-50 7 sve clemente navedene u njemnu. ) o _
[astifut u?jn-.-m sdruvlje Vojeadine je sertifikovan prema gakievlma standanda SRS 150 9001 | 14001, Reaullati sualiza, lzjave o uaagladenasilsomentarn i mifljenjs odnose s samo na

inpuitivani usrsk, LeveElaj o pitivanju ne sme s umnakavati irusey u celin | we odobrenje Instituta 2 javea zdravije Vojvedine,

O6paian QI XH.040-88- Hanane 5



Penyomea Cpiwja
[ Avronomid TTokpajana Bojsoauma
HMHCTHTYT 3A

| TABHO 3[PABIBE MHCTHUTYT 3A JABHO 31PABBE BOJBOIWHE

| BOIBOMAHE
ARYREAR L Dyrowka 121, 21000 Hosw Can
Uenrpaaa: (021) 422-255; 4897-800
Jupexrtap: (021) 6622-784; 4897-886
iPaxe: ((021) 6613-959
E-maul; izjzv@izjzv.orgrs

WWW,IZJEV.OTZ.TS

IZVESTAIJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12307/25

OBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANJIU BROJ 02-12307/25/U

- IZVESTA) O ISPITIVANIU BROJ 02-12307/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-12307/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ (2-12307/25/M

- MISLIENJE O ZDRAVSTVENO] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zﬂtueﬁ?ﬁﬁ_ﬁlﬁhﬂm{h SRPS ISO/IEC 17025
#e mr hemijskilh nauka Stanka Bobid
© % Specijalis ﬁ}ksikulngke hemije

o
“ 14

Instinul e v aleiv e Vopesling e senbfikovay prem sabievima shashanla SRPS TS0 900 § 14060]
Ropuillati analien, iwjave ou .M|_|.|=..;||l:.|.|_.t||n'._-n|_.u| ] ienin odnvee s samo no ispalaanm wrorik Tevedtngo rembivir| e e s simmedi vl gy wocelimd e IHL'P“I'E!'I-K Enslitirla i
jovms ddravlse Wipwoding

OGpazau 02 . XH.040-50- Hunane 3
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HHCTHTYT 3A

el IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ an
BOIBOJIMHE pmen 02-12307/25/U "

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena(@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12307/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 09:30 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja IzveStaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciidenosti: neprediidena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Balki Petrovac

Kontakt korisnika; pravna.sluzbat@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pide (Merno mesto): Osnovna $kola "Jan Amos Komenski”, MarSala Tita 102, Kulpin

45.4021119000, 195899900000

Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznacna identifikacija:
Mikrobiolofka analiza (Osnovm obim "A"), M2532010017
Fizitko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03090279, H02097092, HO1111375

Identifikacija korif¢ene metode: g s - -

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS IS0 5667-5:2008 :

3. SRPS EN IS0 19458:2004 &enj. ke 1,2,3,4.1,4.2, 43,441,442 4464551

4. SRPS EN IS0 5667-3:2024* ’ s , ,

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizifko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN I50 5667-1:2023

2, SRPS EN I50 5667-3:2024*

3. SRPS SO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Auziv parumetra JM  Oenuka metode Lirvrdens vrednost
Temperatura vode e | SRPS HZ1.106:1970 19.6
‘Temperatura vazduha °C - Q3.XH.455 21.0
*Rezidualni hlor mg/l | Q3.XH.442 <0).1

* Moo parmmetsy oo aviezdiom ovse aknodin nans
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C |

Odgovorni tehniar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odscka za/humjanu th'llﬁgij'l.l
[__'iuban GH.?.E{H}\' M.P. Prim. dr E lZwadmmuf
_ Lekar specijalista higijene 1 medicinske ekologije

e a,/ Kraj izvediaja o uzorkovanju

d - 1
. [

Lvictia o Heinekuyanju bpof 021207725 je doo Leveltaa o ipiivangu beo] 02-1237/25 koji obuhyata sve demente navedene w Cbraseu Q2 HEMES0. TeveRtag o nmuvan i brog
{2-12417/25 e eclovil samo ako sadrdi Ohratac L HIOS0-51 b wyve elomeme mavedens u nEema o
Intitul 2 o mravdje Vojvodiee e seriifikovan prema galicy fma standarda SRPS 150 900 § 1400 Reuliati analiza, izjave v usaglafeoustiomenin § mBtgmi cdnuse se sume na
LY. ok ; R R [ i Al L e Vispeoding
inpitivani weorsk. Tavedtn ) o pitivanjo pe sme s gmnofavan iy i ecling § e odobeenje inituta g o adravie Vv

Ofpazan Q2. XW.040-51- Manamwe 3



FIATYT 24 St
IABHO J1PABTH ¢ IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ o
BOIBI 1:". THE Jismanimus {}2‘ 1 23 D?ﬂﬁm ”.].

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Cenlar za higijenu 1 humanu ckologiju

Odsck laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

[dentifikacioni broj uzorka: 02-12307/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025

Datum zavrietka analize: 17.11.2025

Datum izdavanja lzveStaja o ispitivanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5. Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Ospovna $kola "Jan Amos Komenski', MarSala Tita 102, Kulpin (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzerak dostavljen o ambaladi odabrano] 1 pripremljeno) prema uputstve Q3. HL433 (o skludu sa SRPS
EN IS0 5667-3), HOA00027%, HO2067092, HOL111375

MNapomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMISKE ANALIZE

Lirvrelena

Naziv parameint I Clanakar metodke vrelnost Norm
Prava boja mg Pl SRES EN S0 78RT:2013C (spekirofutomseteijsky 100 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 16222008 (kvalitutivra metisda) BEZ { BEZ)
Mutnoda NTL 11 SMEWW 20th 21308 (tarbidimetrijska meloda) 48 (1
pH SRPS EN 150 10U523: 2006 etekirohemijska metondi) 8.15 (6,8-8.5)
Potrodnja KMnO4 mg] Q3 ML3TE (vilumictrijsks metoda) 1013 (12}
Ostatak isparni me/l Q0 HLA9S (radunshin melodi) 1374 i3
Elektroprovodljivost na 20°C  pSiem SRPS EN 278EH: 2004 (kondukometripskn metodu) 2050 (2500}
Amonijak mgl Q3HLAW (spekirofotometriishn metodu) 3.6 (0.5
Slobodni rezidualni hlor mg/l (03, HLAOE (spektrofotometeijaki metodi <105 (L0 ##
Hioridi mg/l F1) SMEWW 20tk 4500-C1 B (volismetrijskn metida) 2843 { 2500
Nitriti mg./| 115 SMEWW 2inh 4500-NO2ZB (spektrolotometrijska <[} 005 ({0033
micfodda)
MNitrat g 113 SMEWW 2tk 4300-NO3H [spekinlotometnjska | { 50,0
metinkiny
Ukupno gvoide my| SRPS EN IS0 1EES:2001 (CP-0ES metida) (3,20 (L3)
Mangan mg/l SRES EN IS0 | 18552001 (ICP-0ES metoda) (010 {005

Tho SAMEW 20k - Spndand Methods. fov the Svanrination of Waeer ang Wasicwater 20tk Buitron, 998
Bt Fhpurer wmonnioams fdiks s fevene duenfie Sebiie O Malan Sovanovi” Baie o primeny Bvie VI Pravifmka ocfe gersfed sspmavadstt vl sa et o oo o, eendastaog Sl

Primenjeno pravilo odluivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, hlonda, potroSnje KMnO4 1 prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE

sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "S]. glasnik RS" br.

28/19) &lan 3. stav 1, tatke 21 5,

Utvrdene vrednost ostalih ispitanih parametara u vzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

ispravnosti vode za pice (.51 list SRJ", br. 42/98 1 44/99 1 Sl glasnik R5" br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tafke 2. 3,41 5.

Sel Odseka laboratorijskih sluzbi
Danijdla Lukic, dipl, hem.

sikoloSke hemije

Odgovorni analitcar
Neda Mladr:17 vii, dipl. inz. tehnol. - master M.P.

agss nE - = AT o .
Krij igvestaja orspitivanju
[ 5 &
g EE, '!'-‘f"'1
' i \._/II
- \
Trvetiaj o i'!“'i”‘*-"i“ b (2= L3072 58 fe dert Teveklags o 1M|1I!i~'-uliu e 112 [2R07/25 Kovji obuhvate sve climente navedome o Obraseu (2 HERHI 50 Levedtag o bpativasiju brog
U212 307025 e celarvil sames abo-sidei Olsarse Q2 HEHE R | sve elemenls nevedens g njemie. ] :
Eruntatud s jaenicr eidravdje Vikvoding jiserifikovan premu sabievima standands SRPS IS0 00001 ) VK8, Resubtat mnaliza, iejave o dsaglieaostieomention | milljumga odmne s s fa
spbtivani wsmak, Levitlaj o bpitivanid ne sme se ammakavas) bagey o cclind | e adobresje Distitat 2o jpvna sy e Vijvodine,

Obpazan 02 . X1.040-62- Hanarme 5
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& IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ ki
KAy el 02-12307/25/M L

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar 7 higijenu | humanu ekologiju

Odsek za sanitarmu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

¢-mail: higijenaw izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-12307/25

Datum prijema uzorka: [4.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025 13:30h

Datum zavrsetka analize:  [7.11.2025

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revoluciie

Lokacija uzorkovanja: Osnovna Skola "Jan Amos Komenski”, MarSala Tita 102, Kulpm {Kuhinja) -

Porcklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovm obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen v ambalazi odabrano] i pripremljenoj prema uputsivo Q3.BP.833 (u skladu sa SRPS
EN ISt) 19458 | SRPS EN ISO-5667-3), M2532010017

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Ny parametra I Chemaka metooe 'Er‘?%f}' Crrsirniciing vieednost
Ukupan broj kolifirmnih bakteriju (37°C 24-48h) cluf100ml  £P-2al-m2.2.1 0 {m
Fekalne koliformne bakiterije (44°C 24-48h) e/ 100ml  P-2al-m2.2.1 { (M
Ukupan broj aerobnibh mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfw/lml #P-2al-ml. 1 40 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cluf100ml  1P-2al-m3,1.2 U {0
Proteus vrste (37°C 24-48h) cluf100ml  FP-2al-md 1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostidie (37°C 24-48h) cfu/100ml - #P-2a1-m5.2.1 [}] ()]
Peeudomonas acrugimosa (427C 24-48h) cfu/100ml FP-2al-m6,2.1 i (i

Yrste utvrdenih mikroorganizama: Pseudomonas spp

DaPehyfikacipn *Vowda s e " Stmdendine sacteosle o dgeainvaie Sgeapenke sgavtronts, Friveeid pecedod Boowesd, flal

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Ve :
Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Odgovorni analiid
Prof, dr Veri Gus
Specijalista m?(rl

Tevedu v ispitivimju b 0212307248 je deo Lavedtugu o dvpitivan ju brog 021200728 kg obabvain sve clemenic ruvedonie o Chrasen Q2 HLURGSE Lockta) o ispativangu brog

(- FTAN2N je celoval wiatw ako sodril Obroear, QLHLDH0S0 §sve clemente navedens u mjomus

sttt e et adravife Vidvosline ge sertifikovan peenm cahtevims stardardy SEPS IS0 O00L @ 14001, Repobati analiza, ijave o osagtabenostiomentan | mmiljunia adnose se i ma
ispitivani weomk; TiveRbo o iypitivanjs ne sine se ummadav i Bsey o celing i e odohrenie Tnstinate e javnn oy jo Yojvodine,

OGpaaan Q02 XI11.040-74- Hanasse 5
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Institut za javno sdravlje Vojvodine
Centar za higijenu | humanu ekologiju
Oxdsek za sunitarnu mikrobiologiju
Futofka 121, 21000 Novi Sid

e-mail: higijenail izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12307/25
Datum prijema: 14.11.2025

Datum izdavanja Priloga: 17112023
Naziv vezorka: Yoda sa pice

Mapomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolofke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijensko) ispravnosti vode za pice, SI. list SR, broj 42/98. 44/99 ¢lan 3. stav 1, tacka | i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide Sl. glasnik RS broj 28/2019 #bog nalaza u
vecem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h).

Sef Odscka za sanitamu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gusman
Specijalista mikrobiologije sa paragitobogijom

Odgovorm analiti¢ar
Prof. dr Vera Gusma
Specijalista mikrohi

\

gije sa parazitologijom { Y

e

¢

Prilisg jie e Levehtaja o ispitivan e 02 12307258 koji obubvou sve slemenle mrvedene u Obrascy QX HIG0-30, Levedtay o spntivaja beog (2- T230728 e celoviv sums ako ssdek

Oitrajsc Q2 HLOGO0-30 | wvr elepemic navedone  npermi
[rstitut #= avan sedray le YVojvoding e serifiovan prenss zabizyima stendants SRES 150060000 14000 Realeati analizw, bejave s peaplabesstifomentan | misiengs odnise se samo na

inpitivani weorak. beveita) oospiiivan e ve s e umaodavatl izweey  eelin iy edobrenje Insditsts 2 javno adoy e Wwodine
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| MHCTHUTYT 3A MISLIENJE g
ABHO 3/1PABIbE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | sine:
| BOIBOAMHE VODE ZA PICE 11
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena/@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12307/25
Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 09:30 h
Datum izdavanja MiSljenja: 24.11.2025
Vrsta: Voda za pice - nepreiscena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac™” Ba&ki Petrovac
Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizifko-hemijske analize: Osnovni obim "A"
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Osnovna Zkola "Jan Amos Komenski"
br.5, Backi Petrovac Margala Tita 102
Narodne revolucije br.5 Kulpin
Backi Petrovac 454021119000, 19.5889900000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

iZakon o bezbednost hrane S1. glasnik RS br. 41091 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, 5L list SRJ, broj 42/98 1 44/99 1 51, glasnik RS br, 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fiziCkih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
ra pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve £1.3, ¢L.4, stav 314, ¢1. 12, stav 1, tacka 2.1, éL
25, stav 2, stav 3, tafka 5 i tacka 6, €1. 26, stav 2, t.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, €l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, S1. glasnik RS br. 41/09i 17/19 i €L. 3, stav 1, tacka 1, 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, 51 list SRT br. 42/98 1 44/99 1 51, glasnik RS br. 28/2019, zbog nalaza povecanog ukupnog broja acrobnih
mezofilnih mikroorganizama, nalaza povecane koncentracije amonijaka, povecane potrosnje kalijum-permanganata
i poslediéno izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénih saznanja, utvrdena mikrobiolo3ka, fizifka i hemijska odstupanja od propisanih
vrednosti ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca. Utvrdena
mikrobiolofka odstupanja ukazuju na nedovoljno efikasne procese dezinfekcije vode za pice.

Preporucuje se prefiScavanje, £iji sastavni deo jeste 1 kontrolisana dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno
utvrdivanje zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice na osnovu Sireg obima analize, koja bi obuhvatila i
utvrdivanje koncentracije dodatnih pokazatelja (arsen).

L
f

\
Sef Ddscka-ﬂm‘{humanu ckologiju
M.P. Prim.\dr|Emil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene i medicinske ekologije
Kray misljenja '.I

'._|

Millienje je deo Lveltajn o ispitivaniu broj 02-12307/25 koji obuhvata sve clements novedens u Chraacd Q2 HLO0-50, lavedtag o wsgitivanju broj 02-12307/25 je celovit sama ako eadrfd

1 HIO0-50 4 sve clemende navedens u njemi, o
ﬁﬂ:;ﬁ:{:mu m;n;‘::;::w; ::.r'niﬁtm'arl prema sahtevima standarda SRPS 150 9000 | 14001, Rezultsti wnaliza, iwjave o usapiafenostlomentan i mifignja ednoks e camo na

ispitivani neorak, [evefiaj o lspitivanji ne sme 4o ueanoRavati inezev u celin § 1z odobrenje Instituta za javna alravlje Vopyodine,
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Pyrowxa 124, 21000 Hosn Can
Uenrpama: (021) 422-255; 4897-800
dupextop: (021) 6622-784; 4897-886

Qake: (021) 6613-959
E-monil; izgjzvi@izjzy.org.rs

WWWLIZJZV.OrE.Ts

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12308/25

OBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-12308/25/U

- IZVESTAI O ISPITIVANIU BROJ (2-12308/25/H

- IZVESTAI O ISPITIVANIU BROJ 02-12308/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ ()2-12308/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator 24 akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SHPS ISO/AEC 17025
mr hemijskih pauka Stanka Bobid
- Specijalista fgksikologke hemije

{

Imatitiites wener silpavl e Yigeoadme jaer ki preime rahlovima atmmdarda SEPS 150 GH1] o [SikH
Risruliati anubea, wajuve o v lakenivdKormientac 1 mikljenin oednosg se i na pativins daonk. Lavelu o dspitivanio ne sme s¢ imime iyl iy o colin | we odnhrenie Tnatiiuls
JHvs eddeav e Vipvodine
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B 3nPARRE| B IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ ke

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-12308/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: (9:45 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum 1zdavanja lzvestaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen prediséenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Bacfki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzbat@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnova:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HL.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Mermno mesto): Eko-Cesma u Kulpinu, -, Kulpin  45.4006091000,

19.5891 169000
Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaCna identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2532010002

FiziCko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HOT008892, HO3090294, HO2097111.
HO1111168

Identifikacija korif¢ene metode: ) ) ) .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolodku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS 180 5667-5:2008 _

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), taltke 1,2,3,4.1,42,43, 441,442 446,45, 51

4 SRPS EN ISO 5667-3:2024* . _ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN 150 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024*

3. SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv peramelra IM Crenaka metode Ulrvrdena vrednost
Temperatura vode i, 5 SRPS HZE106:1970 19.0
Temperatura vazduha 28 0Q3.XH.455 6.1
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XM.442 0.00

L M‘ﬁ.qk:/}l.mmﬂrfrm’:ﬂf sveulionum pivi abnodfiovam’
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka z.aﬁxu A i:imlpgi_!u
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr Emil Zivadinovi¢
— Lekar specijalista higijene imf[ﬁi{c ke ckologije

=, Kraj izvedtaja o uzorkovanju

bz (

echlag o meorkivinjis hrog 2- 1 2028 s deu Loveduifn o bypitivanje b 02-124M25 koji obuhivats sve clemonie navedene o Qb Q2 HL080-50, LevieEtaj o iapitivanj bmj
DF-1230R:25 ¢ colowit sams ako sadrdi Obrmrse QLHLIMO-50 1 v clemianie ﬂulr-.-d-'nt: u pEm. . . .

Intitiot 2 fuvon sdravlje Vojvodine o sertillkovan promacafievime vandanla SRPS 150 901§ 14001 Rezuliati analya, wgave o wagldenostifomentan i mishenj wlines se sami na
pspativani uporak, faveitn) o spitivan i o sme se ummfavat beescy o oelini o odobren e Toestitila va javno sdrav e Vojoosdine
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjev.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12308/25
Datum prijema uzorka: 14112025
Datum pocetka analize: 14.11.2025
Datum zavrietka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja IzveStaja o lspl.lwanju' 19,11.2025
Naziv uzorka: Voda za pi¢
Korisnik: JTKP "Komunalac” Buﬁki Petrovace, Narodne revolucije br.5, Balki Petrovac. Narodne revolucije br.3,

Lokacija uzorkovanja: Eko-cesma u Kulpinu, -, Kulpin (Javna Cesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (cko-Cesme)

Potrcbna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A” + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambala®i odabranoj i pripremljeno) prema uputsiva Q3. HLA53 (u skladu sa SRPS
EN IS0) 5667-3), HOTODEES2, HO30S90294, HO2O87 111, HOT111168

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
Moz v pirirmetn SN Cramaki oo ! L (.l{.'l."l Nowrm
Prava boja mg il SRPS EN 150 THE7:2013C (ypektrofotometeijska <2 (5)
mictosda)
ng mirisa (nu 23°C) TON SRPS EN 1622: 2008 {kvalitutivna metoda) BEZ { BEZ )
Mulnoca NTL 117 SMEWW 20th 21308 (uchidimetrijska menisla) 1w (5]
pH . SRPS BN IS0 1ST3:2016 (elektrohemiike metds) 7.35 ({6885
PI'III'U;I’I_j'.I KMn(d mgy (3 HLA A (volumeirjska metoda) 3.0 (121
Ostatak isparni mg/] Q3 HLS9S fracunska mietsda) 7949 { =%
Elektroprovodljivost nu 20°C  pSpem SRPS EN 2T8ES: 2004 (konduktometrijski metda 1193 { 2300 )
Amonijak mg/] (5 HLES | (1C-0D metoda) 13,53 Gl
Slobodm rezidualnt hlor mg/] O3 HLI0K {spektrofitomenrijska melipda) <03 (1.0 ##
Hlorids mg/l SRPS EN IS0 103(4-1:2000 (10-C1 atetieda) 16.7 { 250)
Nitriti mg/l 11 SMEWW 20ih 450-NO2H (spektroforometrijska (1005 (0,03)
mietudi

Nitrati mg/l SRIS EN 1500 10304-1; 2000 (1C-CL3 metida) <l { 50.0)
Ukupno gvoZde meg/| SRPS EN 1SO 11885:201 | (ICP-OES metida) 0.22 (03)
Mangan m/| SRPS EN IS0 11883:201 1 (ICP-OES metod) (Ll ( 0,03 )
Arsen g/l 117 SMEWW 20th 31 14C (HGAAS metada) (004 (0,01 )

F) SMEWI Xl - Sraarclored Maotiods for the Exsemmatioer of Wter amd Wasiewarer Jeh Edlition, 998 . )
BN Frorie socricante Sanieny sy Goveo edreelie Sobiie T Mo Sevamon'c” Savies’ o peiseens fate VI Pravilonkn o Bigienakor Bspraennssy vinle za pice o poigledn bore meedivafmoe iloes

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog pribvatanja - podeljenog rizika,

lzjava o usaglascnosii;

Utvrdene vrednost ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene Koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijensko
ispravaosti vode za pice ("S1. hst SRI" br. 42/98 1 44/99 1 "S1. glasnik RS" br. 28/19) €lan 3, stav 1. tacke 2,3, 41 5.

It
Odgovorni analiticar ,_‘.b e SETOudseka Iaboratorijskih sluzbi
Neda Mladw ¢, dipl. inZ. tchnol. - master v r.hL‘F,, Danij¢la Lukic, dipl. hem.
- Specijalista pfigksikoloske hemije
Kraj izx%&hjig{\'ispili\'unju
-
Fevasita) o isphtivanpi oo 02 120025 je deo Tevedtin o ispitivanin broj (2-1 2WR2ET koji obubivate sve elemenie navedene o Obrascn Q25080 Bavedzin oosprncangl )

P2 230828 foe evlowld s akies sasdrfi Obruzoc Q2 HLBSU-50 1 sve clomenle ruvedene o ngcmi. o )
fmstital 23 jnvme adervhe Yopodine j senifkovan proma mahleving sondunds SRPS ISO000 | 14000, Reoltuni anadiza, fove o isaglsiommsiUhomentan b miflenf idnose se saomu oo
ispitivani warak. Tavelzug oaspiivanin ne sme sc wmnogayall ey o coling s ue onberene Institsts 2a gavio adravlie Vojeodiog
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Institut za javno zdravije Vovodine

Centar ¢a higijenu 1 humanu ckologiju

Ohlsek 2a sanitaonu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaaizjzy org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12308/25

Datum prijema urorka: 14.11.2025

Datum podetka analize: 14.11.2025 13300 h

Datum zavrietka analize:  16.11.2025

Datum izdavanja Tevediaja o ispitivanju: 16.11.2025

Naziv uzorka: Voula za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3. Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Eko-cesma u Kulpinu. -, Kulpin (Javna éesma)

Porcklo vode: JKP "Komunalac™ Back: Petrovac (eko-Cesme)

Potrcbna laboratorijska analiza:  Osnovm obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu; Uzorak dostavljen u ambalazi odabrancg | pripremljenc prema uputstva Q3. BP.853 (0 skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN IS0 5667-3), M2S32010002

MNapomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE .

Naziv parametry SN Chrriaki el LE,-fL-IIJ r;ﬁ#i Crranniii vrednosy
Ukupan broj keliformnib bakterija (37°C 24-48h) cfu/1hml  7P-2al-m2.2.1 8] (i
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) ciu/100ml 7P-2al-m2.2.1 [ (0
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/Iml  7P-2al-ml.] 4] (10
Streptokoke fekalnog porekia (37°C 24-48h) clu/l00ml 7P-2al-m3.1.2 i i
Proteus viste (377C 24-48h) ciw/100ml FP-2al-md.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfuioredukujuce klostndije (37°C 24-48h) cluf100ml  /P-2al-m5.2.1 { ()
Pscudomonas acrugimosa (42°C 24-48h) cfu/100ml /P-2al-mb.2.1 il i

Vrste urvrdenth mukroorgamizama; Negativan nalaz

HPehbikaciin "V ste pice ™, Standandie mmefoe sx Spitivanie gtk speaviosts, Priveednd proglod Beograd {9950

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologi
Prof, dr VergQ
Specijalista mikrobiologije sa parazi Hjom

Odgovorni analitiCar
Prof. dr Vera Gubpu
Specijalista mikrpbiplogije sa parazitologijom

Liveig o Lapitivanjis hrog 0221 280028 o deo TeveRingn o optivangu hrod (2 | 230628 Kogi obubviti sve clemenie navedene o Obrascy Q2 HETHO50 Trvefa o ivpitivenju oy

(21228 jo wcknvil samo ako sadrkl Obrgae Q2 HLOHLS) | sve clemente navedene o fjeint,
Imstitunl za v sdmvijo ¥ojveding je sertitikovan prema sahicving standords SRPS LS00 5 14001 Reeultaih anabiza, wiaye 0 asaglolenosiEoment | mibljenfa odaose se sumo na
ispitivani srorak. LeceRlay o spitivanju oe sme woamoaduiith ey o ocling § e odibnmje Instiuza ea oo byl Vopvindiie.
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Institut 2y javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsck za sanitarny mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higijenaizjey org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12308/25
Datwmn prijema; 14.11.2025

Datum izdavanja Priloga:  16,11.2025
Naziv uzorka: Voda s pide

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pide ODGOVARAIU
normama Pravilnika o igijenskoj ispravnost vode za pice, 81 list SRI, broj 42/0%, 44/99 Elan 3, stav |, 1acka 11
Pravilnika o 1zmenama Pravilnika o higijenskop ispravoost vode za pice 51 glasmuk RS broj 2872019,

2, Sel Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Ve Gosman

Specijalista mikrobiologije sa parazitplogijom

Odgovorni analiticar
Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikrobiglogije sa parazitologijom

T
-

&

Prifog godeo bevedtag oospitsvanu hiog G2+ 1230425 kaji shohvity sve cloncebe nuvedene o Chrasca Q2HTOAS Lrvistta] o dspitvangi broj 0212 WIS e celowit same aka sadrii

Uhrcac QL. HLOAISN | sve olemente mavedone u njenii o
Jrtstud s jawvnn sdravilie Vopvoding je sertifikovan proma sabiovima standands SRPS TS0 9001 | B0, Reealiunt analica, igive o wsaglatensstiiomentar | mislienjo odaose se siwmo

isgitiviuni wrorak, leveRtaj o apitivaniu ne s s umnogasl fewey o oeting e odobringe Ihatiduba 2a juvee abrevlje Yopadine

Oapaaan Q2 X.040-72- Maname 3
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BOIBOANHE VODE ZA PICE 11

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ckologiju
Odsck za humanu ckologiju

Futeska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12308/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 09:45 h
Datum izdavanja Misljenja: 24.11.2025

Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni abim "A"

Obim fiziCko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-Sesma u Kulpinu
br.5, Bacfki Petrovac -

Narodne revolucije br.5 Kulpin
Backi Petrovac 45.4006091000, 19.5891169000

Mesto uzorkovanja:
{Javna éesma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane 51, glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl list SRI, broj 42/98 i 44/991 5. glasnik RS br, 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fiziékih i hemijskih parametara, dostavljeni vzorak vode
za pife je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve €13, ¢L4, stav 3 1 4, €1, 12, stav 1, tacka 2, €l. 25,
stav 2, stav 3, tafka 5 i tacka 6, €1, 26, stav 2. taCka | 1 2, stav 3, stav 6, taCka 1, ¢1. 55, stav 1 Zakona o bezbednost
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; £1. 3, stav 1, tafka 1, 2, 3, 4 1 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, 51 list SRJ br. 42/98 i 44/99 i S1. glasnik RS br. 28/2019 1 savremcna struéna saznanja, le sc moZe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje li¢ne i opste higijenc.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema struénoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut").

'| |
$ef Odseka za/humanu ekologiju
M.P. Prim. ];_rnil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene i mqgléinske ekologije

Kraj misljenja |

Midlenje je deo tzvediajn o inpitivanju booj 02:1230825 koji ohahvaw sve clemente navedene u Obrascy Q2 HLIKO-5(0. Brveltaj o ispitivanju broj 12-1230%25 je cebovil mamo ako cakrk
) 3 HLO40-50 | pve elemente navedene b ojermu.

Imur;:rﬁ?jn a0 edfravlje Yojvoding je scriifikovan premil cahicvimd standards SRPS 150 9001 i 14001, Rerulu “.“I’f"
ispitivani aeorsk, Lrveliaj o {spitivanju oe sme so umaofavati izwrey u celing i iz odobnmje Instilulu 2a javnn pdraslje Vinjviodine.

itjave o asaglalenosti%omenian L miklpnjs odnose so samk na

Ofpazay 02, XI.040-88- Hanmes 5



Penyb.auka Cpluja
TR | Ty A Ayronomua [okpajuna Bojsoawna
IABHO 3 PABRILE HHCTUTYT 3A JABHO 3PABBE BOJBO/IHMHE
BOIBOOKHE
| [

Dyrowka 121, 21000 Hosn Can
Uerrpana: (621) 422-2535; 4897-800
dupekrop: (U21) 6622-784; 4897-886
Daxc: (021) 6613-989
E-mail: izjevi@izizy.org.rs
WWWL LIV OTETS

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12309/25

OBUHVATA:

-1ZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ 02-12309/25/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12309/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ (2-12309/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ 02-12309/25/M

- MISLIENJE O ZDRAVSTVENO] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahlevima standarda § ' S ISO/IEC 17025
mr hemijskih pauka Stanka Bobid
- Specijalista loksikolodke hemije

Ervntatinn s puviso pdrayie Nopvaodime pesoriligevan (e cofilevimn sladints SRDS [0 9000] § 14400]
Bl mnalio, wpve o usigbofinumiometan o oanbba i mbtase g0 samo e ispisivan woorak, Tevoliag e bmbiva s me sme s omnedacati ooy o celim i we cdobrenje Tnstiint 2a
gy e kvl e Viopvisling

OGpasai Q. XH.040-50- Manare 3



| UHCTHTYT 3A (7 Stransy/

ABHO AnpcE | IZVESTAJ O UZORKOVANIU BROJ e
BOIBOMMHE | s 02-12309/25/U0 in

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ckologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12309/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 10:00 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja lzveStaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen pre€iScenosti: nepreciscena hlorsana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HI.040-06

Porcklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): IzvoriSte / Backi Magli€, (posle hlorisanja), Backi Maghc¢
45.3612878000, 19.5294795000

Mesto uzorkovanja: Cesma u proizvodnom pogonu

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:

Mikrobinlogka analiza (Osnovni obim "A"), M2532010010

Fizitko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji}, HO7T008883, HO3090280, HO2097100,
HO1111373

Identifikacija korif¢ene metode: L } )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolodku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS 1SO 5667-5:2008 .

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (cn), tacke 1,2, 3.4.1,4.2,4.3,44.1,4.4.2, 44.6,45.5 i

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024* : B 1 _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2, SRPS EN ISO 5667-3:2024%

3. SRPS 150 5667-5:2008

Napomena: -

Rezuliati fiziko-hemijske analize odredeni na terenu
Nuziv parametri IM  Oznka mctodk: Llrvrdena viednost
Temperatura vode ? SRPS HZ1.106:1970 194
Temperatura vazduha C Q3.XH.455 20.0
*Rezidualni hlor mgl | Q3XH.442 =0.5

& Mt et il evisslivom mive e —
Transport uzorka: Frizider u vozilu
Temperatura [riZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehni¢ar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka 7a hur anu ekulngij"si
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr Emjl Zivadinovic,
Lekar specijalista higijene 1 mgdicinske ekologije

— Kraj izvestaja o uzorkovanju

vkt o weorkovan jis brog (2-1240250 e dos Bevetlap o spitivanjo Fape 1021 2 30GS Ko cibuhyts sve clhemente pavedenss o Obeascy Q2 HLO40-580, Lveftaj o ispitvanju by

(12, LTARNES e celivit samn aho sudrfi Obra Q2HLM0-50 | sve clemente navedens u e, ; : :

Irnstitud 2 javen sedrndie Vujvoding e scriRkevan preemas sahicvima sindanda SRPS 1509001 § 19001, Reaultan analiza, v o osaglatonostiKeemntan @ aodlen i odnose s smi
Ftiviis daork, Tevebia | o spitivanin e sme se amaokvat urey u celin §we odobeon e nstinea s o sdravie Vopeoding,

- OGpazay Q2. XH.040-51- Hanawe 5



Fitnimy

P
‘.::j_ IZVESTAI O ISPITIVANJU BROJ ukpno

Lifrir i

Bl | HCTHTYT 3A
[AFHD ‘\",-' IPABIE

BOIBOLMHE s 02-12309/25/H i
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsck laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12309/25
Datum prijema veorka: 14.11.2025
Datum pocetka analize: 14.11.2025
Datum zavrietka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja lzveStaja o ispitivanju: 19.11.2023

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Tzvoriste / Backi Maglic, (posle hlorisanja), Backi Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostivijen v ambala®i odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HEL453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 3667-3), HOTOUBERE3, HOI0OO2R0, HO2007 100, HO1111373

MNapomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE

Nt parimetrit Wi Chenukar metode :#ﬂaﬁr Moy

Prava boja mg Pyl SRPS EN 150 T8RT:2013C (spekirofitumetrijka 254 (:3)
mikisda)

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:300% (kvalitutivia metoda) BEZ { BEZ)

Mutnodca NTU 1) SMEWW 2ith 21308 (turbidimetrijska metwda) 1.5 (1)

pH SRPS EN 180 105232016 (elekirohemipskn metoda) 8.10 (6.8-8.5)

Potrodnja KMnO4 i/} Q3 HLIE (vulumetrijska metoda) 24 {127}

Ostatak iﬁ['l-{l.l'l'ii me/l 03 HL44YS (refunska metoda) 916 (-}

Elektroprovodljivost na 20°C  pSjum SRES EN 27HE8:2009 (konduktometrijska metidi) 1367 { 2500)

Amonijak med (3. HL30Y (spekirofotometrijska meioda) .0 (0.5)

Slobodni rezidualm hlor mg/l LAHL30 tspektrofotometriyska metoda) <{1L03 {10

Hloridi mig/ 111 SMEWW 201k 4500-C1 B {vlumeteijska metida) 136.2 {250)

MNitriti g/l P13 SMEWW 2Uth 4500 NCO2R (spekinfotometrijsku 0,007 (003
mietoddi)

Nitrati mg/l 113 SMEWW 20ith 4500-NO3B (spekimilotometrijki 1.5 ( 50.0)
metinkis)

Ukupno gvozde mg/| SHPS EN IS0 11885201 | {ICP-DES metodi) .21 (0,3

Mangan mg/| SEPS EN ISO 11885:201 | (ICP-DES metoda) 0,006 (0.05)

Arsen mg!| [1) SMEWW 200ih 31140 (HOAAS metoda) 0,011 (0,01}

I SAEEWW - Snancbind Moedbody S the SEvannination o Waicr amd Wastewator 200 Ediieon, ooy ) ) )
#8 Prema smermicams Instilula 2 oo selpiviie Sedyge T AMilin Sovapovic Bate o premmend ade VI Proevdlnika o birimnsdior fipraieacsd) vesle 20 pice b poygtledy Rrm, resndusinoe Ak

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog nzika.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, arsena, mutnoce, potrodnje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU
USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (S list SRJ" br. 42/98 1 44/99 1 "S1.
glasnik R5” br. 28/19) ¢lan 3. stav 1. talke 21 3,

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara v uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene Koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (.51 list SRI7, br. 42/98 144/99 1 .51, glasnik RS™ br.28/19) €lan 3, stav 1, tatke 2,3, 41 5.

Jvieinag o upitivanga T 12-123REAH judoo Tavektaga o ppinvanyu b 02 120802 kop obubvata sve clemente navedens w Obrasci Q20 80, Lokt o bipativaniu breg

(4221 2325 e celovit awm wko sadrd Obvadas Q2 HL-30 | sy elemene navedene o npmu. _

Institut 2 v adravtje YVojvoding j scriifikovan promn dshievime stondards SRPS IS0-9001 3 14001, Resoltt] anafion, begave o iaglasenostifomentan § midlena odrose se samea na
npitiviend ueornk. Bovedta] o ispilivanje nesme se unaodovil bazey weeling | oz osdirhreitje Insfilu e pvuc adrvie Vojvedine,

Obprazan G2 X1.040-62- Hazawee 5



< Sirainy
UW00dhe W [ZVESTAJOISPITIVANIUBROT i

ROIBOLMHI e 02-12309/25/H 3%

1

Tdentifikacioni broj uzorka: (2-12309/25

Odgovorni analitidar SefOdscka laboratorijskih slu#bi

Neda Mladenovid, dipl. inZ. tehnol. - master MP, Danijgla Lukic, dipl. hem.
jali floksikoloske hemije

Kruj izvestaja o ispitivanju

>

Levesnj i dspitivargu brog (02 2GS e den fovebtafo o fepitivanju beoj 02-E23808002% kg obishyvats sve clomente ravedens v Obraser Q2HLOCS, Trveia o ispitivangy broj

D21 23S je celovil sarme ake sodrdi Cleaoc Q2 HLOSR | sve elinente nuvedent u njomu

Izt javno adravije Voovidine jeswertilikovan proma eahievima stamdamdn SRPS FSO 9001 | 144001 Bepulteti analiza, tave o isaginienostikomentin 1miljenn sdnose se smds na
dspitivasnio seosak, Levesta) o iepitvin o nie sme s gmmnodivin oeey o celing i oe odobrense Tnstilat wa javnn sdoavje Vojvodine,

Obpazan G2, XIL,040-62- Matame 5
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1l o [ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ s
';4.':_ = ;{ d i i s D2“123[}9125M ».rf.;.la.]a.

Enstitut 2 javno gdravlje Vojvodine

Centar 2a higijenu 1 humanu ckologiju

(ddsek za samitarno mikrobiologiju

Fuloska 121, 21000 Novi Sad

e-mail; higijenaaizjzy org.rs

Tdentifikacioni broj uzorka: 02-12300/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize:  14.11.2025 13:30h

Datum zavrietka analize: 16,11.2025

Datum izdavanja Izvedtaja o ispitivanju: 16.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.3, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: [zvoriste / Backi Maglic, (posle hlorisanja), Backi Magli¢ {Cesma u proizvodnom pogonu)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A7

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostayljen u ambalazi odabrano] 1 pripremdjenn] prema uputstva Q3. BP.ES3 (o skladu so SRPS
EN IS0 19435 1 SRPS EN 150 5667-3), M2832010010

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE .

Maziv parametr I Cleanka metode E}rz? N Crramicna vrednosy
Ukupan broj kolitormnih bakterija (37°C 24-48h) clu/T00ml  7P-2al-m2.2.1 (8] (m
Fekalne koliformne bakterie (44°C 24-48h) clufItml  /P-2al-m2.2.1 i (0
Ukupan broj acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/tml  /P-2al-ml.1 0 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) clu/100ml /P-2ul-mi.1.2 il (n
Proteus vrsie (37°C 24-48h) cfu/100ml AP-2al-md.| NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) clu/100ml P-2al-m3.2.1 ] (i
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) clu/100mi - 1P-2al-mb.2.1 0 ()
Vrste utvrdemh mikroorganizama: Negativan nalaz
ik Vit g e Stamdbing mciods e iynitiviie Sgdfemide ipravmoath, Privivdis proglod Seograd TR0
Odgovorni analitiCar Sef Odscka za sanitarnu mikr 1

; Prol. dr Ve an

Prof_ dr Vera
Specijalista mikrohiologije sa parazitologijo

fiwsrblag o bpritivaniis b 02-1330R/25/M je dieis Lovedtafa oo bspetivanu bru O2- 12309725 ki aikihvits wve clemente movedene u Obeascn (R HLIMERS0, Trvedtug o taptivanju b
(123005 e cclovinsamo ok sasdri Chrazae G HLIS0-S0 1 sy clemente navedund 4 temi,

Irstitud 2a pavnes adraviie Vigvoding josesifikovan proma sihievims stapdandn SRPSISCYHNI 1 1L Reaaltat anabiza. lriave owstgtludenosibkomentan | makljenja odinmse s s0mio m
Exptbvanl wetrk Lived) o '.,.|'||:||.am1| e sme s& eyt Taaeey i eelin | e odobreaie Instiuta da o sdraviie Yojvadine

Opazai 2 XM.040-74- Hanane 5
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%F' " IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12309/25/M s
i | 11

Institut za javno adravlje Vojvodine
Centar za lngijenu i humanu ckologiju
Oxdsck za sanitarno mikrobiologiju
Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaia@iziav.org.rs
Identifikacioni broj urorka: 02-12309/25
Datum prijema: 14.11.2025

Datum tadavanja Priloga;  16.11.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena;

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiolodke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S0, glasnik RS broj 28/2019,

Odgovorni analigar Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gu Prof. dr VeraeGus
Specijalista mik:bb' logije sa parazitologijom Specijalista mikrobiologije sa parazilologijom

Friteng: fe gt LeviAtaga o fspitbvamiu beod G2 12360025 koji ohalbivats sve elements nay cdune u Chrascn Q2 HLO080, Deveaiag o spitivanju beog 02-123002% e celinit somes akio sadrkl

Oilsruitac QF HI 050 b sveclememe navedene w njomal
Lnatiiait a juvan sdeavlje Yaojvoudine o sentifikovan prema sahigyim standurda SRPS I50 0000 | 1401, Reewliat analea, goave o wsaglabonmankomenian @ ouiienja-odngse we aaimn na

Ppritin nmh udnrk. LeveRta) o bapitisnmu ne sme e unmodsvali sy o celin o andvdhrrn e Institude ra juno adr e Vojvodine

Ofpasau O XI1.040-72- Wagaue 3



MHCTHUTYT 3A MISLIENJE f:;ﬁ
‘ IABHO 30PABILE] O ZDRAVSTVENOJ] ISPRAVNOSTI UZORKA strani;
BOIBOOMHE VODE ZA PI(fE 1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za l{igijcnu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12309/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 10:00 h
Datum izdavanja MiSljenja: 24.11.2025

Wrsta: Voda za pice - nepredifcena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizifko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pide (Merno mesto):
JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  IzvoriSte / Backi Maglic
br.5, Balki Petrovac (posle hlorisanja)
Narodne revolucije br.5 Backi Maglic
Badcki Petrovac 45.3612878000, 19.5294795000
Mesto uzorkovanja:

(Cesma u proizvodnom pogonu)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41,081 17/19;
Praviluik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl list SRJ. broj 42/98 i 44/99 i 51, glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanith mikrobioloSkih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3, €14, stav 31 4, €. 12, stav 1, tacka 2.1, €L
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, €L 26, stav 2, .1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, CL. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/091 17/19 i 1. 3, stav 1, taéka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide,
S1. list SRJ br, 42/98 1 44/99 i 51. glasnik RS br. 28/2019 zbog nalaza povecane koncentracije amonijaka i arsena,
povecdane potroénje kalijum-permanganata i posleditno izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za
ice.
&a osnovu savremenih strucnih saznanja, utvrdena koncentracija arsena predstavija opasnost po zdravije ljudi.
Voda se NE PREPORUCUIJE za upotrebu dok se primenom odgovarajuceg tehni¢kog / tehnoloskog postupka ne
obezbedi zdravstvena ispravnost vode za pice.

. ¥
Sef Odscka ?ﬂMan'u ekologiju

M.P. Prim. dr Emil Zivadinovid
Lekar specijalista higijene | medicinske ckologije
Kraj midljenja LY ."’:.

\

\

MiZljenje je dea Levebtajs o ispitivanju beaj (2-12309/28 kojl obubvat sve ebemente navedens o Obmsca Q2 HTO40-50, Tvelia] o ispitivanjis brog 012-12309/25 je celovit wamo ako watich

(4050 | 1 ko navedene U njmu ) ) )
mﬁﬂigﬁgﬂr a.in1-l_r::~*‘:':::vj:1“mc: e r::n.iﬁimun p?:rm; rahicvima standardn SRPS 150 W001 i 14001, Repuliati analiza, irjave o usaglifeanstifeomentar 1 midienja dnonse se simo na

fapitivani umrak, Trveita) o ispitivanju ne sme s omooXavitl ey o celim 1wz odebrenje Instituta ra javno sdravlje Vojvodine
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| BOIBOMHE

Cyvrowka 121, 21000 Horr Caa
Uerrrpama: (021) 422-255 4897-800
Hupektop: (021) 6622-784; 4897-886
Maxc: (021) 6613-989
E-tmail: izjzv@izjgv.orgrs
WWW.ZV.OrR.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12310/25

OBUHVATA:

- 1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-12310/25/U

- 1ZVESTAI] O ISPITIVANIU BROJ (02-12310/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-12310/25/M

- PRILOG [ZVESTAJA O ISPITIVANIU BROJ 02-12310/25/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENQJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
. “mrhemijskih pauka Stanka Bobic
Specijalista toksikolodke hemije

i -
IL,_.. ?’_
.

Inslibnt 2 javno st ie Vojvodine e semilikovan proma suhteyima slambanda SRES 150 W80 § 1400]
Herullat analigi, i yave v ||mgl.1.i|:||=.nl|."l.'|lnu|1l.:n s miElenia odnmse se samio naispeivan uromk beveli] o ;\-[\ili?u”u ne eme ¢ pmneravill weeey o celing | o onbiobren e Instituia ra
vy pdroviae "n."|1;|-.|1.l||1|.'

O6pazal O2.XH.040-50- Hanase 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-12310/25

Datum vzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 1(:30h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja [zveStaja o uzorkovanju: 17.11,2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preciSéenosti: nepreciScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzbai@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 (152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 14/11/2025, Q2.HL.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac™ Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Predikolska ustanova "VCIELKA" / Backi Magli€, Ive Lole

Ribara 11, Backi Magli¢ 45.2484536000, 19.8179638000
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:

Mikrobiolodka analiza (Osnovni obim "A"), M2831410027

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO7008828, HO3090284, HO2096706,
HO1111343

Identifikacija koriS¢ene metode: e n :

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolofku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008 _

3. SEPS EN [50 194582008 i;’:nl. acke 1,2,3,4.1,4.2, 43,441,442, 446,45.51i

4. SRPS EN IS0 5667-3:2024* . = 1 ,

Postupak uzorkovanja vode za pide za fizifko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN 150 5667-3:2024*

3, SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na tereno
Naziv parametri M Crenaka metode Lirvrdena vrednost
Temperatura vode e SRPS H.Z1.106:1970 216
Temperatura vazduha “C | Q3.XH.455 24.1
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 >0.5

* Merdeiparannen opmadond svesdicom mrse akredioveny
Transport uzorka: FriZzider u vozilu

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C /

Odgovorni tehnicar koji je izviiio uzorkovanje Sef Odscka za humhnu ekologiju
Ljuban Gazepov M.P. Prim. dr Emi 'Zivadinm:irf
3 Lekar specijalista higijene 1 medicinske ckologije
f Kraj izveStaja 0 uzorkovanju
7o) k
L__ -

o =

Lewasfia or wasrkomvn i brog 02-1231025/L e de LeveRtags o spiivan b 102 E 231025 kaji ohubvats svie clemuoiie navedens u Obpuscn O HLIG0-50, LeveRaj o pitivanju b
(212125 je celovit samo abo sodrdi Obnose Q2 HLM0-50 5 sve clemente navedene o apcmmu. . ) S
Instinat 7 v eedravle Vojvodine 5 serilkovan prems zahievima siandarda SRPS 150 9001 § 14001, Revuliali analis, izjave o usigliferstifomentid § mitlgng odnose se samo na
Tritbviand uaorak, Trvella] o ispilivaniu ne sme s amnolaval iosey o colini e odobeen je Institae @ javio admaslje Vojsdine
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsck laboratorijskih slu#hi :

Futodka 121, 21000 Novi Sad ’

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj nzorka: 02-12310/25

Datum prijema uzorka: 14.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025

Datum zavrictka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 1%.1 1.2025

Naziv uzorka: ~Voda za pice

Korisnik: JKP "I{u:}-mnainc" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.S,

Lokacija uzorkovanja: Predékolska ustanova "VCIELKA" / Backi Maglic. lve Lole Ribara 11, Backi Maghc
{Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: ~ Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen v ambalazi odabranoj i pripreniljenaj prema uputstva Q3. HL453 (u skladu sa SRPS
EN 150 3667-3), HOTO0R428, HO3090284, HO2006706, HOL111343

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
NGV peennmieTi SM Chenaky metode !{"'I st Nt
Prava boja mg Pyl SRPS EN IS0 7887:2013C (spektrolutometrijska 332 (5)
metola)
Prag mirisa (na 237C) #4#4# TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativia metoda) BEZ [ BEZ )
Mulnoda NTU 11y SMEWW 20th 21308 (urbsdimerrijaka metoda) 1,44 (1)
PH . SEPS BN 150 105232016 (elekorohemijska metoda) 8.27 (68-85)
Potroinja KMnO4 g Q3 HL A6 volumetrijska metodad 25 (12
Ostatak isparni mg/l Q8 HL454 (radunska metodn) 925 (-)
E'ick'[mpﬁ.wL:dijiwrsl nma 20°C  pS/om SRPS EN 2T8RE: 2000 (konduktome e sk me i) 1 380 { 2500 )
An]uniju_k mg] O HL 30 {spekiralmometr jska metoda) 63 (05}
Slobodni rezidualni hlor mg/l 3. HLI0OE tspekirofolomelrjska moetodi 011 [ l,ﬂ ) HH
Hlordi mg/| 111 SMEWW 20tk 4500-C1 B (volumetrjska metodia) 132.1 (250
Mitriti mg/l 1) SMEWW 2iith 4500-NO2E (spektrototume rijsdks 0,361 {003
meloci)
Nitrati ] TEPSMEWW 200th 4500-NOIB (spekindotometr <k 2.1 ( 30,0
metisdi)
Ukupno gvoide mgs) SRPS EN 180 118852011 (ICP-OES metoda) 0,004 (03}
Mangan me/] SRPS EN 1SO 11885:2011 (ICP-OES metodu) 0,006 (0,05)
Arsen mg/l 111 SMEWW 2iith 3114C (HGAAS metida) 0.012 i 0,01 )

1 SAE VT e« Spagi! Mt fow e Exasniaiior of Watar amd Wastewiaier Jih falion, 1448
B P sancrmrieama St g e ondnevine Setiis T A o aevac Sase o peimeni Il VIT Pravitndbia o figdwaskeyf sy sy Ve g e o pogledis nee. resdialogg Mhore

Wi Prag v oddredear o deh e vl

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usagladenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaki. arseny, nitrita, potrofnje KMnO4 1 prave hoje u uzorku vode za pice NISU
USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice (“S. list SRI” br. 42/98 i1 44/99 1 Sl
glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3. stav 1, lacke 211 5,

Utvidene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisance maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. hist SRI™. br. 42/98 i 44/99 i ,.S1. glasnik RS" br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3.4 1.5

Lavieht) v Ispitivami birog 02-5 2310 2SI e e LeweRtnin o opilivinju by UZ-TIRTH2S Joaji nhufrvats e clemdnte mavedene o Ohrsct Q2 HLESRS, Tavedt] o ispitivanju broy

TE2 [2R1NDS o vt sam ki sadrli O (03 H1EST | ave elements navedone i Em.

Prestitust 2 javmas edravije Vojvodine o sertifikivvan prema cahtevima standanda SRPY 150 G001 § 14001 Reraliab anofive. tejave o saglatenostkmentan § i fifm g el el sk sl A
Lspativam weorik. Leweatit] o ispitivianiu pe wme s wimedavutl veey 1 cebing b odohnenje st e s adravie Vojvmbing

Obpaian 02 XH.040-62- Hmawe 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ wkigpo

1o 4 20 HHCECTHTYT 34

ABHC 3APARI G sLrttie:
BB 1l ;:.lI[I-;III':1.:;I,I'1I.E 02'123 10;25!1{ ll'l:

Tdentifikacioni broj vzorka: 02-12310/25

Sel Odseka laboratorijskih sluzbi

Danijela Lukid, dipl. hem.

Ty : Specijalista iz toksikoloSke hemije
Kraj #7veitaga o 1spitivanju —Luigte

Oxdgovorni analiticar
Neda Mladegovid, dipl. inZ. tehnol. - master
1}

Lewedbt o inpigtvamju b (22123 00025H pe deo LrveRtagn o apitisaniu o 92 1281 0/2% kojfi obigvate eee elemuente savedens o Ghmsen QZHLOSO-5), LeveRlg o hpitivanju o)
(2-T2VIES okl samo ke sadrdn Obewrag QZHLOE S0 0 wve obemenie noycdemne o njemu,

It e juven ey e Vojvoding i sertifilovan proma cabtovima dandends SRS TSOO001§ 14000 Reaniiat anuliza, irjve o osglofenmtKoementon T mitlesia odnose se dams na
Ispitaviant urorak Baviizal o sphiiame e sme se umnoZavall dnceey o eelin 1z odobronfe lnstitls 2 e sdrvlie Vapodine,

Obpazan 02 XH.040-62- Maname 3
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ ko
bt 02-12310/25/M ff::] :

Institut za javno zdravlje Vopvodine

Centar za higrjenu 1 humanu ekologiju

Ordsek za sanitwrnu mikrobiologiju

Futodka 121, 2100 Novi Sad

e-mail: higijenai@izjzy.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12310/25

Datum prijema vzorka; 14.11.2025

Datum podetka analize; 14112025 13:30h

Datum zavrietka analize: 16.11.2025

Datum izdavanja IzvesStaja o ispitivanju; 16.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pide

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:  Predikolska ustanova "VCTELKA" / Backi Maglic, Ive Lole Ribara 11, Backi Magli¢ (Kuhinja

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Ulzorak dostavljen v ambalazi odabranoj i pripremljenog prema uputsivae Q3.BP.853 (o skladu sa SRPS
EN IS0 19458 1 SRPS EN 150 5667-3). M283 1410027

MNapomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE .

Nazrv parnmetsi IM Chanaki metod E’Jn. osi Giranicng veednost
Ukupan broj koliformmb bakierija (37°C 24-45h) ciuf1tkml /P-Ial-m2.2.1 ¥ (i
Fekalne koliformine bakierije (44°C 24-48h) cfu/100ml  4P-2al-m2.2.| 8] {t]]
Ukupan broj aerobnih mezofilmuh bakterips (37°C 48h) cfu/tml P-2al-ml.| i (10
Streptokoke fekalnog porckla (37°C 24-48h) el 100ml  7P-2al-m3.1.2 i (o
Proteus vrste (37°C 24-45h) cfu/100m]  ZP-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulferedukujuée klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m5.2.1 0 Lt
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) clu/100ml  /P-2ul-m6.2,1 i i
Vrste pivrdenh mikroorganizama: Negativan nalaz
PP~ Vo sa ey ) Staodaiin s 0 g vase fugiiomadkie dipemennaly, Provredie progfiad Beograd, [0
Odgovorni analitid: e Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gruspalin R Prof. dr V h‘(';g;ﬁan
Specijalista miRropiologije sa parazitologijom fﬁhﬂ; “ ¢ Specijalista mikrobiologije sa parazitalogijom

Kraj :"intnE}pi@fmju /
il 30

l#wuina n inpitivanu b - T2AN2SM e dew Devedtaga o ispilivani b 212310028 Kofi obulwats sveelemimie navedene w Obruscor Q7 LIS, Levoitag o apiteyan)u b

B VENNES m celovil sarmeo aber sudrd O Q2 FLISEH sve clemenite navedene U pieaty . .

Tttt javm adeavlie Vojvodine je serifikovan proma eabiomu vandunds SRPS 1509800 1 14000, Rerultall analiza, bejave o isaglafermdifonetiad @ mislenja adnose se samn na
Fpitiv i wrordk, ToveRtag o« baitivanju be v s amoeEayali ey o culing o odebrene Instituns s gaaseadndie Vojosbhoe

Opasal 2 XH.040-74- Howe 3
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1ZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12310/25/M s
11

Institug za javoo sdravlje Vojpeodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsck za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena/a@ izjzv.org.rs
Tdentifikacioni broj uzorka: 02-12310/25
Datum prijema; 14,1 1.2025

Datum izdavanja Priloga:  16.11.2025
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomen;

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloike parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAIJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S1. list SRJ, broj 42/98, 44/99 Clan 3, stav 1. talka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pide S1. glasnik RS broj 28/2014,

Odgovornt analiticar,
Prof. dr Vera Gusmg

Prifon g devs Levebtaga o ppstivangs hroj O2-TZV10128 kofi abilivit see elemente navedene o Obrase Q2 HIR0-50, |zvedta) o aspitivatiu b 001231028 e celovit samo akie wdrbi

Obrupe Q2 HM0-50 5 sve clemenic navedens o njemy, ) 3
Institue £a juve adravlje Wojeoding je sertifikivan prema eahsevima siandanta SRPS 150 9001 | 19001, Regultid analig, spiuve o dsagladenosi/komentan 1 miflemga idnose se same ia

Fspitivani urorak. leveile) o fepstivinu b sme s ammarkasath 2asc u celing i ur inbobronpe Institita wa juvoo adrevije Viopdosdine

Ofpazan 02 X1L.040-72- Hanaee 3



MHCTHUTYT 3A MISLJENJE e
IABHO 30PABLE| O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | v
SRIBCRNHE VODE ZA PICE 11
Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ckologiju
Odsek za humanu ekologiju
Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-12310/25
Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 10:30 h
Datum izdavanja MiSljenja: 24.11.2025
Vrsta: Yoda za pice - neprecifcena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac
Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizitko-hemijske analize: Osnovm obim "A” + dodatni parametri
Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Predikolska ustanova "VCIELKA" / Backi Maglic
br.5, Backi Petrovac Ive Lole Ribara 11
Narodne revolucije br.5 Backi Maglic
Backi Petrovac 45.2484536000, 19.8179638000
Mesto uzorkovanja:
{Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

{Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, SL list SRI, broj 42/98 1 44/99 i 5. glasnik RS br. 28/2019)

MNa osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolodkih, fizi€kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, €1.4, stav 31 4, 1. 12, stav 1, tacka 2.1, &1,
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, 1. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav |1 Zakona o bezbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/091 17/19 i ¢l. 3, stav 1, tatka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice.
S1, list SRJ br. 42/98 i 44/99 i S1. glasnik RS br. 28/2019 zbog nalaza povecane koncentracije amonijaka, arsena i
nitrita, povecane potrodnje kalijum-permanganata i posledino izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka
vode za pice.
Na osnovu savremenih struénih saznanja, utvrdene koncentracije arsena i nitrita predstavljaju opasnost po zdravlje
ljudi.
Voda se NE PREPORUCUIJE za upotrebu dok se primenom odgovarajucdeg tehniCkog / tehnoloSkog postupka ne
obezbedi zdravstvena ispravnost vode za pice.

Ty

Sef Odscka/za humanu ckologiju
M.P. Prim. dr[Emil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene i@echinskc ekologije

Kraj migljenja N,

{

Mitljenc je doo lzvedtaja o ispitivanjs hroj 02-12310725 koji obubyata sve elemente navedene u Obrascy QLHLOMI-50, lzveRta) o ispitivanju broj D2-1TILNZS e celovit samo ako sadrki

s (32 HLO4-50 § sve clemente navedene o njemu e i .
Eilu:ﬁﬂitw; sdravlje Vojvodine v sertifikovan proo fabicvima standarda SRPS (50 9001 | 1400, Rerultati anatiza, trjave o weaglebenostkomenan | mikljenjn odocss se samo ia

ispitivani wporakl. [evedtaj o spitivanjo ne sme se umnndail Zuzey u celinh 2 odobronie Inatitisle £s joveo edravije Yovodine.
Ofpazau Q2. XH.040-88- Hainame 5
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MHCTIATYT 3A & O o
IABHO 3[1PARIGE HHCTUTYT 3A JABHO 3/IPAR/BE BOJBO/IHMHE
BOIBOIMHE

Dyromka 121, 21000 Hose Can
Llenrpama: (021) 422-255; 4897-800
Hdupextop: (021) 6622-784; 4897-886
Pake: (021) 6613-959
E-maul: izjzvi@izizv org.rs

WWW.iZj#v.ore.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-12311/25

OBUHVATA:
- [ZVESTAI O UZORKOVANJU BROJ 02-12311/25/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-12311/25/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-12311/25/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-12311/25/M

- MISLIENIE O ZDRAVSTVENO] ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima s{an&a.‘rda SRPS ISO/IEC 17025
mr hemijskihjfauka Stanka Bobic

{ Specijalistajjoksikoloike hemije

-
y T

5

& !i;‘!i-* oY

Iastitug va vy edravipe Vopodane p serifikovan proma eahieving sansdanls SEPS (SO 9001 | 14001
Reeulunti unalizn, ispave o usaghisenostlkomentan | midlenjs odnese s aome e ispisvand voorak. Levebia) o ispilvinin oo sms sy aimnoe2avall ey o celini § uz exlohen e lnstlinta sy
pmvmin ke fe Vispvoding.

Ofpaiay 02 XH.040-50- Mampime 3



| MHCTUTYT 3A ¥ & | ]
ABHO 3pasiee | &, | 1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ ki

NLrUrn
n

| BOIBOAMHE P 02-12311/25/U

T wirwtunaiy)
noa v |

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-12311/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025

Vreme uzorkovanja: 10:15h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.11.2025

Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 14:00 h

Datum izdavanja lzveStaja o uzorkovanju: 17.11.2025

Maziv uzorka: Voda za pice

Stepen precifcenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzbai@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovic 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor broj 01-435/6 od 21.03.2025 {152/25 od 26.03.2025 u arhivi korisnika)
Dnevni plan uzorkovanija za dan 14/11/2025, Q2 _H1L040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Cesma br. 1, Batki Magli¢, Backi Maglié, Backi Maglié

453614817000, 195306563000
Mesto uzorkovanja: Javna fesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznaéna identifikacija:

Mikrobiolotka analiza (Osnovni obim "A™), M2531410036

Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HOTO08887, HO3089935, HO2096723,
HO1111177

Identifikacija korif¢enc metode: ) )

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN 150 5667-1:2023

2. SRPS 150 5667-5:2008

3. SRPS EN IS0 19458:2009 (en). tacke 1.2,3,4.1, 42,43, 441,442, 446,45, 51

4. SRPS EN ISQ 5667-3:2024* _ i, 1 ;

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN 50 5667-3:2024*

3, SRPS IS0 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv purmetra ) IM Oiznaka metode Litvrderr viednost
Temperatura vode i | SRPS HZ1.106:1970 15.7
Temperatura vazduha °C Q3.XH 455 8.1
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 0.00

= Mook famrairein oennend rveadionm i akreditean
Transport uzorka: FriZider u vozilu
Temperatura friZzidera pri transportu uzorka: 4 °C =

Odgovomi tehnicar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odseka za humanu ekologiju

Ljuban Gazepov M.P. Prim. d il Ziv adinovi¢

Lekar specijalista higijene | medicipske ekologije
o fh

el - Kraj izvedtaja o uzorkovanju ; ’,.7
AL ,
/-

Fevedtag i weorkovan heof U123 125 je doo Levebtai o wptivaag bmj 02-1251 1725 krji awbaibvata svw elememie pavedene o heesen Q2 HEDMLS L Livelta o [spitivanfo bmj

(2-1220 125 jo cclovit samn sko sadrfi Obreae Q2 HI0M050 1 ave clomenta navedens u nxma.

Tnstiul 2a pvons bl Vopvodine f sertilikovan prema zahieyine stmdanbs SEPS [S009EH § 1000 Resadtat analisa, izjave o isgldeoosiBomentur i mislonjo odisse s same e

Tapitivani wiorak, Lrvetiag o ispitivaniu no sme s omtedavati ey o eeling | uz odebrenje Inaitatn 2 javie sdas e Vopodine. N
Copasan Q2 XH.040-51- Magame 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar 24 higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaia@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12311/25

Datum prijema uzorka; 14.11,2023

Datum pocetka analize: 14.11.2025

Datum zavrietka analize: 19.11.2025

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 19.11.2025

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac” BaCki Petrovac, Narodne revolucije br 5, Backi Petrovac. Narodne revolucije br.5.

Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma br. 1, Backi Maglic, Backi Maglic, Backi Magli¢ (Javoa Cesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:  Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambala®i odabraneg i priprembjenaj prema uputstve Q3. HLA53 (0 skladu sa SRPS
EN TS50 53667-3), HOTOODEERT, HORRSIS, HO20M6723, HO1111177

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE

Nl v para e M Chemafss metonde ff{r:: n‘f'.:ff f Niverrt
Prava boja mg Pul SRIPS EN 150 TEET-200 30 (spekirolotometrijsha <2 (5)

metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 16222008 (kvalitativia metoda) BEZ { BEZ )
Mulnoda MNTL 11 SMEWW 200th 21308 (terbicdumetrgska metosda) (16 (5]
pH . SRPS EN IS0 105232006 (ehektrohemiiska metoda) 7,22 { ﬁ,ﬂ “B.5)
Potrognja KMnO4 mg/] DA HLAIA (volumetrijska metoda) 5.6 (12)
Ostatak isparni gl 3 HL494 frulunska matoda) 0 (=]
Elektroprovodljivost na 20°C  pSem SRPS EN 27888: 2009 (konduktometriiska metodn) 804 i 2500 )
Amonijak mg/] O3 HLSST (10-CD metoda) (63 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l D3 HLAE (spektnofimometrijsky metodu) <005 (L0 )y #
Hloridi mgl SRPS EN 150 10304 1:2008 (1C-CD metoda) 10,6 ( 250
Nitrit mg/| 1) SMEWW 2ih 4500-NO2E (spektnotitimetrjska <1005 ( 0,03
metodia)

Nitrati me/l SRPS EN IS0 10304- 1:2008 (101 metodi) <01 (50,0
Ukupno gvoide miy SRPS EN 150 11885:2011 (CP-0FS menda) (LOLS (L3
Mangan mg/l SRPS EN IS | FRRS:201 1 (ICP-OES meloda) =0,001 { 0,05 )
Arsen g/l 11) SMEWW 20th 31 14C (HOAAS metula) <{),0012 (001

1) SMEWW F6p - Stanclarc Methods for the Erasrinabon of Weater and Wisdiwater 200 Ediio, TOU8 - .
i Prema smermcama (mods e gevaee 2l Setges O Ml dovamovad Barat o prramscad Svte VIT Pravdinika o bgeiemsion sypmeemostt mide s pece @ poghdis Rooe, reendanitog e

Primenjeno pravilo odludivanja: Pravilo jednostavnog prilvatanja - podeljenog rizika.

Lzjava o vsaglaSenosti

Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (“SL. list SRI” br. 42/98 i 44/99 i "SL-glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3., stav 1, tadke 2, 3.4 i 5,

Odgovorni analitiCar

A_E:f Odsckafluboratoriskih slukbi
Neda Mliidcv);.w;xf. dipl. in7. 1¢hnol. - master M.P. ¢

Danjjela Lukic, dipl. hem.

Specijalist ksikolodke hemije

Kraj izvestaja o ispitivanju

Eevieima] o inpitivanii bop 00 T3 125 je doo levebtaga o spitivimju beog 021230124 kojh obubvats wee clemente anvedene o Ohowsos Q2 HLS Lovoian| o bspitivangn broj
(221350 028 fo colouht samis akoy wodedl Obrageas Q3 LIRS0 sve elomente savedione u mjerini

Insibinit 2a fevin adeavTje Yeovodine je seriifikovan promn cablevima stondands SRPS 150 0001 § 10, Reeoliath analiza, i o g lafenontyRemmenlan @ auibeonja oo s s B
ipitivant weork, Tevedta| o bpitivin ju ne sme so amnidaysi iaes o cefini §ne odobeetjo Inshiets fagvies idesvlje Yojvoding

Oopazan 02 XH.040-62- Vanakwee 3



Institut 7a javae edravlje YVopvodine

Centar za higijenu i humanu ckologiju

Odsek za samitarnu mikrobiologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijenaitizjey.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12311/25
Datum prijema urorka; [4.11.2025

Datum pocetka analize: 14.11.2025 13:30h
Datum zavrictka analize:  16.11.2025
Datum izdavanja lzveftaja o ispitivanju:
Naziv uzorka: Voda za picde

16.11.2025

an IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ
02-12311/25/M

St
LR
VRS

i

Korisnik: JKP "Komunalac” Bagki Petrovae, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija vzorkovanja:
Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovie (cko-Cesme
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A”

)

Eko-Cesma br, 1. Backi Maghc, Backi Maglic, Backi Maglic (Javna Cesma)

Stanje uzorka pri prijemu; Uzorak dostavljen u ambala?i odabranoj i pripremiljeno) prema aputstva Q3. BP.853 (v skladu so SRPS

ENISC 19458 i SRPS EN 150 5667-3),
Napomena:

M253 1410036

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

Litvrdend

N v prararietri S Rtk mctod Vredfiont Erramnte'n Viesdost
Ukupan broj kaliformnib bakterija (37°C 24-48h) clu/100ml 1P-2al-m2.2 | 1] (0
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) clfu/l0ml AP-2al-m2.2.1 (8] ]
Ukupan broj aerobnih mezofiluh bakterija (37°C 48h) cfu/lml  P-2al-ml.1 i i1
Sireptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m3.1.2 0 (4]
Proteus vrste (37°C 24-48h) clu/100ml  7P-2al-md.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/I00ml FP-2al-m5.2.1 0 it
Pscudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cluf100m] /P-2al-mb.2.1 i {1}

Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

TiPbiikareipe ™ Viodla oo pece ', Stamdurdine factesdc s ageirvaips Sgdomsie ispravimmas, Provescnd poogled Boograd, W80

Sef Odscka za sanitarnu mikrobiologiju
s Prof. dr Vera
Aot TP, Specijalista mikrobiologije sa parazit

&lﬁﬂmb ispitivanju / J

Odgovorni anafibCar,
Prof. dr Vera
Specijalista mi

opiologije sa parazitologijom

Lirvedta) o Dapitivinju Brog 020231 128% je deo Leveliaja o ispitivan ju brag 1121 U125 koji obulvala sve elemente mvveden o Obresen Q7 HEOL0-50, Leweita) o ispitivangi b

2123 125 e cebowit siistae akor saddeli Obritae Q2. FLIGLL 1| swe clemente navedene o mcHml.
Frostinid-za gavao sdravipe Vopeodese e sertilibovan prema 2ahtevima wlapibardn SEPS 1200000 | 18000, Rewlun | analigi. lejave o bsaglatendsabhomamten | onSlenga odnese se sami i

inpridtiving miorak, Levetla) o pittvaniu ne sme s umnodoviti ey o celini i uy odobrenp Insnina sa javno sdoode Vojoomlne

OGpawan Q2 XH.040-74- Haname 3
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Institut za javno sdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 210 Novi Sl

e-mail: higijenaizjzy org.rs
ldentifikacioni broj uzorka: 02-12311/25
Datum prijenia: 14.11.2025

Datum izdavanja Priloga:  16.11.2025
Maziv uzorka: Vada za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrohiolodke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAIU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL list SRJ. broj 42/98. 44/99 ¢lan 3, stav 1. tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl glasnik RS broj 28/2019,

Odgovorni analitiCar Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gysmi M.P. Prof. dr VeraCruspi:
Specijalista mi plogije sa parazitologijom Specijalista mikrobiologije sa parazi jonm

Pribog i deo Tevettafa o bitivien ju beof UZ-1231172% kafi obuhivale sve elemenie nayedene u Obrasen Q2. HT 0050 Leveting o pprtivinmgu breog 02 1231125 je celipwin sume ako suded)
ER ) :
Obrazee 2 HLIHG-A § sve elemente savedens i njem, ) -
Tatitun e daviar sidruvife Vopvodine o sertiljiavan premi zahicrmma stambands, SEPS DSOS Rerubinn analica, ejave o usaplnfenost)Ranmentan | mikljenji eelnese s sopo o
ispitivani werak. Leveilad o epitivaniu ne sme s nmnodavat ey u coling i oz cdibrenie Instiut za javag sdravije Vopvodine

Obopazan QL XIL040-72- Hanamwe 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futodka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-12311/25

Datum uzorkovanja: 14.11.2025 Vreme uzorkovanja: 10:15h
Datum izdavanja Mifljenja: 24.11.2025

Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"

Poreklo vode: JKP "Komunalac” Backi Petrovac (cko-Gesme)

Obim mikrobiolofke analize: ~ Osnovni obim "A"

Obim fiziCko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
TKP "Komunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-esma br. 1, Batki Magli¢
br.5, Batki Petrovac Backi Maglic
Narodne revolucije br.5 Backi Maglic¢
Backi Petrovac 435.3614817000, 19.5306563000
Mesto uzorkovanja:

{Javna ¢esma)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S glasnik RS br, 41091 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, S list SRJ, broj 42/98 i 44/991 51 glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fiziCkih 1 hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, €1.4, stav 31 4, Cl. 12, stav 1, tacka 2, ¢1. 25,
stav 2, slav 3, tacka 5 1 tacka 6, €. 26, stav 2, taka 1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &1, 35, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; €L 3, stav 1, tacka 1. 2, 3, 41 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SI. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i 51. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, te s¢ mofe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZzavanje licne i opite higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZedeg Pravilnika o higijenskoj ispravnost vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema struénoj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut”).

A

Sef Odseka za himanu ekologiju
M.P. Pring. dr Emil Zivadinovic
Lekar specijalista higijene il mediginske eknlagi}j}g

Kraj mifljenja

Milljenje je deo brveltaj o ispitivanju broj (1212311728 kofs ubulivata sve elemente navedene o Obrescu Q2 HLMO-8), [veltaj o bspitivanu broj 02-1231 125 e celovit samb ako audeH

Obea HT 050 § ave clemente aavedens o njems, )
Inmtﬁfx?ﬁwuu rdnul)::'vz;:odam_ir seriifikivvan prema rahicvima standarda SRPS 150 9001 1 14001 Rerultati analiza, irjave o usaglabenoiukomentan | miljenin odnose s sami na

sspitivant unsrak . Levedts) o ispitivanju ne sne so umpolavati zuzey  celini i uz odobronje Instinna z javne adrvije Vojvodine.

O6pazan 0 XH.040-88- Wanawe 5



