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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7782/26

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7782/26/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7782/26/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-7782/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7782/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan Jgvanovic, dipl. inZ. tehnol. - master
Specijalista toksikoloske hemije

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i misljenja odnose sc samo na ispitivani uzorak. IzveStaj o ispilivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
Javno zdravlje Vojvodine.

O6pazan Q2.XH.040-50- Manare 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7782/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 08:15 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preci§cenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za piée (Merno mesto): Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac

0.0000000000, 0.0000000000
Mesto uzorkovanja: Glavni Saht

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznac¢na identifikacija:
Mikrobiolodka analiza (Osnovni obim "A"), M2531307038
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H07009502, H03099851, H02106059,

HO1122609

Identifikacija koriS¢ene metode: _

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1, 2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,44.2,44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024 o g . _

Postupak uzorkovanja vode za piée za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv parametra IM Oznaka melcde Utvrdena vrednost
- Temperatura vode °C SRPS HZ1.106:1970 23.1
_ Temperatura vazduha °C Q3.XH.455 32.2 ]
- *Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 04

* Metode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: Rucni friZzider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Sef Odseka za humanu ekologiju

Prim| ¢ Emiw?bvié
iptedicinske ekdlogije

Lekar specijalista higijen
zorkovanju

Odgovorni tehni€ar koji je izvr§io uzorkovanje
Marko Davidovic¢

Izvestaj o uzorkovanju broj 02-7782/26/U je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7782/26 koji obulvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HLO040-50. lzvestaj o ispitivanju broj 02-7782/26
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i miSljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. lzveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine. _
O6pasan Q2.XU.040-51- Usnare 5
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Institut za javno zdravljé ‘Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7782/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum podetka analize: 07.08.2026

Datum zavretka analize: 11.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 11.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" BaZki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni Saht)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka priprijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstva Q3.HIL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H07009502, H03099851, H02106059, H01122609

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra L IM Qznaka metode . lvjrgggggig Norma .
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 16,8 (5)

v N metOda) N . .

Prag mirisa (na 23°C) TON  SRPSEN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ  (BEZ)
Mutnoca N NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,66 (1)

?' pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 823 (6,8-8)5)
Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) - 19  (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (ratunska metoda) 827 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1234 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) _ 8.0 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l ~ Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05  (1,0)##

Hloridi » mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 103,3 (250)
Nitriti mgfl 1) SMEWW 20th 4500-NO2B (spekirofotometrijska ~ <0,003 (0,03)

. vsom v . - . metOda) e —

’Nitra\ti‘ ‘ B mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 ( 50,0 )
Ukupno gvozde me/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,071 (03)
Mangan ‘mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0008  (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,008 (0,01)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaler 20th Edition. 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Mijan Jovanovic Batut' o primeni liste VI Pravilnika o higijenskoj ispraviosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hiora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

[zvestaj o ispitivanju broj 02-7782/26/H je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7782/26 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7782/26
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ijenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pazail Q2.X1.040-62- Vsnawe 5
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A IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ wkupno
02-7782/26/M ‘i

1SOAEC 17025
zdravlje Vojvodine

nu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7782/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:
Datum zavrSetka analize:

07.08.2026 12:00 h
10.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 10.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:

Crpna stanica / Backi Petrovac, (posle hlorisanja), Backi Petrovac (Glavni Saht)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj 1 pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2531307038

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode !l/{'g/[ ng’;"’ Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m2.2.1 0 (V)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m2.2.1 0 ()]
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-2al-ml.1 8 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml - P-2al-m3.1.2 0 (0)
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m4.1 NEGATIVAN: (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml - JP-2al-m5.2.1 0 )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m6.2.1 18 ()
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Aeromonas spp, Pseudomonas aeruginosa

1)Publikacija "Voda za pi

Odgovorni analitiCar
Prof. dr Vera Gusmai
Specijalista mikrobi

1zvestaj o ispitivanju broj
02-7782/26 je celovit sam

ce", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Sef Odseka za sanitarnu mikrobioje,
Lo Prof. dr Vera §lus
~* % Specijalista mikrobiologije sa par o

l MP :;.‘.:.g
Kraj izvedtaja o ispitivanju.

ogjje sa parazitologijom

02-7782/26/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7782/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
0 ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS I1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i misljenja odnose s¢ samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj

o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasam Q2 .X11.040-74- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7782/26
Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja Priloga:  10.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vedem broju od dozvoljenog: Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h).

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiolo gfj
Prof. dr Vera Ggsyt
Specijalista mikrobiologije sa parazitolpgfjom

Odgovorni analitiCar
Prof. dr Vera Gusman /, -,
Specijalista mikrobjol&gije sa parazitologijom'.: "+,

Prilog je deo IzvesStaja o ispitivanju broj 02-7782/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. IzveStaj o ispitivanju broj 02-7782/26 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS IS0 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaicnosti/komentari i misljenja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. Izve$taj o ispitivanju nc sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javoo zdravije Vojvodine.

O6pazan Q2.X11.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-7782/26
Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Datum izdavanja MiSljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - nepreci$cena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bac¢ki Petrovac
Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizicko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik:
JKP "Komunalac' Backi Petrovac, Narodne revolucije
br.5, Backi Petrovac

Vreme uzorkovanja: 08:15h

Lokacija uzorkovanja vode za piée (Merno mesto):

Crpna stanica / Backi Petrovac
(posle hlorisanja)

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 0.0000000000, 0.0000000000
Mesto uzorkovanja:
(Glavni Saht)
MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;

Pravilnik ¢ higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolo§kih, fizickih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, &1.4, stav 314, &l. 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l.
25, stav 2, stav 3, taCka 5 i taka 6, ¢l. 26, stav 2, t.1 1 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢1. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €l. 3, stav 1, tacka 1, 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SI. list SRJ br. 42/98 1 44/99, Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog prisustva
mikroorganizma Pseudomonas aeruginosa, pokazatelja sekundarnog mikrobioloskog zagadenja vodovodnog
sistema, najcesce krajnje tacke ispred korisnika, nalaza povecane koncentracije amonijaka, povecane potrosnje
kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

U odnosu na savremena stru¢na saznanja, prisustvo mikroorganizma Pseudomonas aeruginosa u dostavljenom
uzorku vode za pice predstavija opasnost po zdravlje osetljivog dela populacije (deca, trudnice, dojilje, stara i
obolela lica).

Voda se NE PREPORUCUIJE za upotrebu do primene kompletnog postupka sanacije vodnog objekta, kao i
odgovarajuceg tehnickog / tehnolo§kog postupka za obezbedivanje zdravstvene ispravnosti vode za pice.

Sef Odsekaya hu anu ekologiju
Pfim/ dr Emil Zi¥adinovi¢
Lekar specijalista higijeneA medicinske ekologije

Prof.
Lekar spe

T

agic

ispitivanju broj 02-7782/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7782/26 je celovit samo ako sadrZi
elemente navedene u njemu.

Midljenje je deo Izveitaja o
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve

Institut za javno zdravlje Vi
ispitivani uzorak. Izvestaj o

jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 ,X1.040-88- Usname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7783/26

OBUHVATA:

-IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7783/26/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7783/26/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7783/26/M

- PRILOG 1ZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7783/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan Jgyanovic, dipl. inZ. tehnol. - master
\ spe\cijansta toksikoloske hemije

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i milienja odnose s¢ samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se ummojavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
juvno zdravije Vojvodine.

O6pazay Q2.X1.040-50- Uspame 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7783/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 08:30 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen preci¥éenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnova:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za piée (Merno mesto): Dom u¢enika pri Gimnaziji "Jan Kolar", XIV vojvod.udarne
slovacke brigade br 12, Backi Petrovac  0.0000000000,
0.0000000000

Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznac¢na identifikacija:
Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2S31307022
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H03099835, H02106057, HO1122591

Identifikacija kori§¢ene metode: _

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.42,44.6,45,51

4. SRPS ENISO 5667-3:2024 - ‘ .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

~ Naziv parametra JM Oznaka metode Ulvrdena vrednost

- Temperatura vode °C | SRPSH.Z1.106:1970 25.1 |

- Temperatura vazduha °C Q3.X11.455 259

- *Rezidualni hlor mg/l Q3.X11.442 0.5 |
* Metode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani

Transport uzorka: Rucni friZider

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehni€ar koji je izvrSio uzorkovanje Sef Odseka zg%m nu ckologiju

Marko Davidovic¢ M.P. Prim. dr Emil ¥ivadinovi¢

Lekar specijalista higijene i/ dicinske &Kol gije
Kraj izvestaja o uzorkovanju

j 02-7783/26/U je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7783/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7783/26

[zvciiaj o uzorkovanju brt
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

je celovit samo ako sadrZ

Institut za javno zdravlje
ispitivani uzorak. IzveStaj

ojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose s¢ samo na
0 ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pasan Q2.X1.040-51- Msname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7783/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026
Datum pocetka analize: 07.08.2026
Datum zavrSetka analize: 08.08.2026

Datum izdavanja Izve$taja o ispitivanju: 08.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Dom udenika pri Gimnaziji "Jan Kolar", XIV vojvod.udarne slovacke brigade br 12, Backi

Petrovac (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H03099835, H02106057, H01122591

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
_ Naziv parametra M Oznaka metode Vedhost Norma
Prava boja mg Py/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 17,0 (5)
metoda) :
Prag mirisa (na 23°C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,44 (1)
pH R SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,15: (6,8-8,5)
Potrosnja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 21 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HIL.494 (ratunska metoda) 771 (-)
' Elektroprovodljivost na 20°C,  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1151 (2500)
" Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 8,6 (0,5)
' Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) 0,16 (1,0)##
Hloridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 109,2 (250 )
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
! metoda) 8 :
' Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvoZde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,074 (03)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,008 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smericama Instituta za javno zdravije Srbije Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

### Prag mirisa odreden u

Primenjeno prav

dehlorisanoj vodi.

ilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usagla$enosti: 5
Utvrdene vrednosti amonijaka, potro§nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pi¢e NISU USAGLASENE sa

normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("Sl. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.
Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vr
ispravnosti vode

-dnosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
za pice (,,SL list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i ,,S1. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tatke 2, 3,41 5.

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7783/26/H je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7783/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. [zvestaj o ispitivanju broj 02-7783/26

je celovit samo ako sadr#i Obrazac Q2.HI.040-50 i sve clemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Viojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS SO 9001 i 14001. Rezuitati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i misljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj

ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u cefini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

Ob6pazan Q2,XI1.040-62- Uzname 5




Institut za javno
Centar za higijen
Odsek za sanitar
Futoska 121, 21
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7783/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:
Datum zavrsetka analize:

Strana/
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R | 02-7783/26/M i

1SO/EC 17025

zdravlje Vojvodine

11 1 humanu ekologiju
nu mikrobiologiju

00 Novi Sad

07.08.2026 12:00 h
09.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:

Dom u¢enika pri Gimnaziji "Jan Kolar", XIV vojvod.udarne slovacke brigade br 12, Backi
Petrovac (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstva Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2531307022

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM QOznaka metode %Vr Sé’f Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 )
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml | VP-2al-m2.2.1 0 0
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-2al-ml.1 0 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 7JP-2a1-m3.1.2 0 )
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml : /P-2al-m5.2.1 0 (0)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml P-2a1-m6.2.1 0 ()
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pic

Odgovorni anali
Prof. dr Vera Gu

Specijalista mikr

e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Sef Odseka za sanitarnu mikrgbiologiju
Prof. dr Wefa Gusman
Specijalista mikrobiologije sa pat itologijom

ticar

sma
'orl%[ gije sa parazitologijom

Kraj izves

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7783/26/M je deo Izvestaja o xspm\ anju broj 02-7783/26 koy obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. IzveStaj o ispitivanju broj
02-7783/26 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HI1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Viojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljcnja odnosc se samo na
ispitivani uzorak. Izve$taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pazan Q2 . X11.040-74- Usname 5
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Institut za javno

zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za sanitar
Futoska 121, 21

)

nu mikrobiologiju

00 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7783/26
Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja
Naziv uzorka: V

Napomena:

Utvrdene vredno

Priloga:  09.08.2026
oda za pice

KOMENTAR

sti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU

normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 €lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiti¢

Prof. dr Vera 23
Specijalista m

Prilog je deo Izve§taja o isp
QObrazac Q2.HL.040-501 svi
Institut za javno zdravlje Vi
ispitivani uzorak. Izvc§taj

obrologije sa parazitologijom

itivanju broj 02-7783/26 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izve§taj o ispitivanju broj 02-7783/26 je celovit samo ako sadrZi

¢ elemente navedene u njemu.
ojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasai Q2.X1A.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7783/26
Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Datum izdavanja Mi§ljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - nepre€i§cena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"
Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik:

JKP "Komunalac
br.5, Backi Petroy

Vreme uzorkovanja: 08:30 h

Lokacija uzorkovanja vode za piée (Merno mesto):
Dom uéenika pri Gimnaziji "Jan Kolar"
X1V vojvod.udarne slovacke brigade br 12

" Backi Petrovac, Narodne revolucije
yac

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac
Backi Petrovac 0.0000000000, 0.0000000000
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)
MISLJENIJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/091 17/19;

Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 31 4, ¢l. 12, stav 1, tacka 2, &l. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, taCka 11 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €l. 3, stav 1, ta¢ka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI.
list SRJ br. 42/98 i 44/99, S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka, povecane potro§nje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena fizicka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne

snost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca.

eCiScavanje, ¢iji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
vnosti uzorka vode za pice.

predstavljaju opa;
Preporucuje se pr
zdravstvene ispra

Sef Ods;
Brim.

Lekar specijalista higij

Misljenje je deo Izvedtaja o
Obrazac Q2.HIL.040-50 i sv
Institut za javno zdravlje V.
ispitivani uzorak. Izveditaj o

ispitivanju broj 02-7783/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7783/26 je celovit samo ako sadrZi

elemente navedene u njemu. o . o
jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose sc samo na

ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazan Q2 XH.040-88- Waname 5
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CTHTYT 3A

ABHO SHPABIBE

YBOAMHE

Peny6mka Cponja
Aytonomua Ilokpajuna Bojsomuma

WHCTUTYT 3A JABHO 3JPABJBE BOJBOJIUHE

®yromrka 121, 21000 Hosu Can
LenTtpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
Pakc: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
WWW.1Z]Zv.0rg.rs

OBUHVATA:

- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7784/26/U
- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7784/26/H
- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7784/26/M

IVHAJIHO TIPENVIERE
KOMYHAJAL

Spoi R@\\\‘\&%

%\\RQ% 20 3@ o0,

BEAUKNK METPOBAL

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7784/26

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7784/26/M
O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

- MISLJENJE

Institut za javno zdravlje
Rezultati analiza, izjave

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025

Milan Jeyanovié; dipl. inZ. tehnol. - master
ecijalista toksikoloske hemije

Vojvodine je seriifikovan prema zahtevima standarda SRPS [SO 9001 i 14001,
) usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. IzveStaj o ispilivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 .X1.040-50- Vzname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7784/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 08:30 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice
Stepen pre&i¥éenosti: neprediséena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac
Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99
Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi 1ZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac
Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): PredSkolska ustanova “VCIELKA" / Bagki Petrovac, Jarmo¢na
bb, Backi Petrovac

Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednoznat¢na identifikacija:

Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A™), M2S31307042
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H01122613, H02106053, HO03099820

Identifikacija kori§¢ene metode: o

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISQ 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1,4.4.2,4.4.6,4.5,5 i

4. SRPS ENISO 5667-3:2024 3 _ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 229
Temperatura vazduha °C 0Q3.X1.455 24.1

. *Rezidualni hlor mg/l 03.X1.442 0.1

* Metode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: Rucni frizider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehniéar koji je izvriio uzorkovanje Sef Odsekfa 2a humanu ekologiju
Marko Davidovié M.P. Prim:. dr Emi] Zivadinovic
Lekar specijalista higijene i medicinyke ekologije

zorkovanju

Izvestaj o uzorkovanju broj 02-7784/26/U je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7784/26 koji obuhvatu sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Jzvestaj o ispitivanju broj 02-7784/26

je celovit samo ako sadr#i Obrazac Q2.HL.040-50 i sve clemente navedene U njemu.
Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i misljenja odnose sc samo na

ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzcv u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pazau Q2.X1.040-51- Msname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7784/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026

Datum zavr$ctka analize: 08.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 08.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Predskolska ustanova "VCIELKA" / Ba¢ki Petrovac, Jarmo&na bb, Bagki Petrovac (Kuhinja)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H01122613, H02106053, H03099820

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIISKE ANALIZE
. Naziv parametra M Oznaka metode ‘Lq/{ew Sﬁv’? Norma ;

Prava boja mg Pt/ SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska | 16,7 (5):
,,,,,,,, metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ) |
3 Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,44 (1)
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,141 (6,8-85)
“Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 22 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HI1.494 (radunska metoda) 790 (-)
_Elektroprovodljivost na 20°C;  pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1179 (2500)
Amonij mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 8,0 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0)##
Hloridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 110,0 (250)
- Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska 0,007 (0,03)
. metoda)
Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,030 (03)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,008 (0,05)
11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998

## Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora
Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usagla$enosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglasenosti: 5
Utvrdene vrednosti amonijaka, potro§nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pi¢e NISU USAGLASENE sa

normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SI list SRJ" br. 42/98 1 44/99 1 "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 1 44/99 1 ,,S1. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,4 1 3.

Odgovorni analiti¢ Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
mr hemijskih nauka Stanka Bobi¢ Danijela Luki¢, dipl. hem.
Specijalista toksikolg;§§ke hemije Specijalista iz tokiioloﬂ(e hemije
| N
%) i, (8 [

M.P.
i%‘% Kraj izvestaja o ispitivanju
Izvesitaj o ispitivanju broj 02-7784/26/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7784/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7784/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi¥ljeaja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2.X1.040-62- Msnane 5
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Institut za javno
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni b

zdravlje Vojvodine

roj uzorka: 02-7784/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:
Datum zavrSetka analize:

07.08.2026 12:00 h
09.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Ba¢ki Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Predskolska ustanova "VCIELKA" / Ba&ki Petrovac, Jarmo&na bb, Backi Petrovac (Kuhinja)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laborat

orijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstva Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2531307042

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Nazjv parametra JM Oznaka metode %VI 8.’;’;" Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  ZP-2al-m2.2.1 0 o)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 0)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-2al-ml.1 0 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml ZP-2al-m3.1.2 0 o)
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m5.2.1 0 ()]
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml : LP-2al-m6.2.1 0 (D)
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pi

Odgovorni anali
Prof. dr Vera Gu
Specijalista mik

Izvestaj o ispitivanju broj
(2-7784/26 je cclovit sam
Institut za javno zdravlje V
ispitivani uzorak. Izvestaj

‘e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikrobiologije sa parazitolbgi'

\

ti¢ar
1SIm
robi je sa parazitologijom

3

M.P.
Kraj izvestaja o ispitivanju

2-7784/26/M je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7784/26 koji obuhvata sve elementc navedenc u Obrascu Q2.HL.040-50. Izve§taj o ispitivanju broj

ako sadrzi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

ojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 .X1.040-74- Yzname 5
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Institut za javno

zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7784/26

Datum prijema:

07.08.2026

Datum izdavanja Priloga: 09.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

Utvrdene vredno

KOMENTAR"

Sti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU

normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i

Pravilnika o izme

Odgovorni analiti¢ar Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju

Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikr

man

obiol

fje sa parazitologijom Specijalista mikrobiologije sa parazito}

nama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Prof. dr Vera Gusnra

Prilog je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7784/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7784/26 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HLO40-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Voj
ispitivani uzorak. Izve§taj o

vodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i midljenja odnose se samo na
spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6paszan Q2 .X1.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-7784/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 08:30 h

Datum izdavanja MiSljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - nepreci§éena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bac¢ki Petrovac

Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pide (Merno mesto):

JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Predskolska ustanova "VCIELKA" / Backi Petrovac

br.5, Backi Petrovac Jarmocna bb

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac

Backi Petrovac
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, €1.4, stav 3 i 4, &1. 12, stav 1, tagka 2, &l. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, tacka 1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, & 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €1. 3, stav 1, tatka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL
list SRJ br. 42/98 1 44/99, Sl. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka, povecane potrosnje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena fizi¢ka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potroaca.

Preporucuje se preciscavanje, Ciji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

Dragié | M.P. rim/) dr Enhil Zivadinovic
higijene .- ; Lekar specijalista higijeng / medicinske ekologije

\/ Kraj midljénja

Prof. df N ta

Misljenje je deo Izveitaja olispitivanju broj 02-7784/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7784/26 je celovit samo ako sadrZi

Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu. ) o ) o
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. [zvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasan Q2 . XI1.040-88- Manarse 5
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Ilenrpana: (021) 422-255; 4897-800
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®daxkc: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
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0% 2046 ron
IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-7785/26

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7785/26/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7785/26/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7785/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7785/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. [zveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavali izuzev u celini i vz odobrenje Instituta za
Javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2.X1.040-50- Uzname 3
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3A NCIKTUBAE
ISOAEC 17025

Institut za javno

Centar za higijer
Odsek za human

Futoska 121, 21

zdravlje Vojvodine
1u i humanu ekologiju
i ekologiju

D00 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7785/26
Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 08:50 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h

Datum izdavanj

Naziv uzorka: V

Stepen precisce

Broj ekvivalent:

Korisnik: JKP "

Kontakt korisnil

Uzorkovanje na

Poreklo vode: ]
Lokacija uzorka

Mesto uzorkova

Potrebna labora
Mikrobioloska a
Fizi¢ko-hemijsk
H07009506

a IzveStaja o uzorkovanju: 09.08.2026

oda za pice

nosti: "MALI VODOVODI"

nih stanovnika: -

Komunalac" Batki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

ka: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

osnovu: Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

KP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

vanja vode za pi¢e (Merno mesto): Eko-Eesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Backi Petrovac

0.0000000000, 0.6000000000

nja: Javna ¢esma
torijska analiza i jednozna¢na identifikacija:

naliza (Osnovni obim "A"), M2S30807110
a analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H01122587, H02106077, HO3099827,

Identifikacija kori§éene metode:

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPSENISO 1

9458:2009 (en), tatke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.42,44.6,45,51

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024 7 3
Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 231
Temperatura vazduha °C Q3.X11.455 332
*Rezidualni hlor mg/1 Q3.X1.442 0.00 |
* Mctode/parametri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: Ru¢ni friZider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C
Odgovorni tehni€ar koji je izvrsio uzorkovanje Sef Odseka Zahumant\ekologiju
Marko Davidovi¢ M.P. Prim, dr| Emil Zﬂi\r{x&@yié
Lekar specijalista higijene } icinske ekologije
zorkovanju
/
Izveitaj o uzorkovanju broj 02-7785/26/U je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7785/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7785/26

je celovit samo ako sadrZi

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifil

ispitivani uzorak. Izvestaj

Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu.
kovan prema zahtevima standarda SRPS IS0 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglafenosti/komentari i mi§ljenja odnose sc samo na

o ispilivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.
O6pazan Q2.X1.040-51- Hzname 5
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ISOAES, 17025

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsck laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7785/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:
Datum zavrSetka analize:

07.08.2026
11.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 11.08.2026

Naziv vzorka:

Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Backi Petrovac (Javna &esma)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza:

Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

Napomena:

ENISO 5667-3), H01122587, H02106077, H03099827, H07009506

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra JM Oznaka metode i %‘ggggfi Norma
Prava boja mg Pt/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
metoda) )
- Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 15 ‘ (5)
: pH - SRPS_»EiN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 7,37 (6,8-85)
Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.H1.316 (volumetrijska metoda) 2,9 (12)
; Ostatak isparni  mg/l Q3.H1.494 (raunska metoda) 156,8 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 234 (2500)
Amonijak ; mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 2.4 (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HI308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0) ##
Hloridi - mg/l SRPS EN 1SO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 25,3 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
] metoda) B
Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvoZde  mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,003 (0,3)
‘ Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,001 (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) 0,003 (0,01)

11) SME WW 20th - Standard Methods for the EdelﬁHIle of Water and Wastewater 20th Edition. 1998
tituta za javao zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni Jiste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice v pogledu konc. rezidualnog hlora

#% Prema smernicama In.

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglaSenosti:
st amonijaka u uzorku vode za pice NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj

za pice ("SL list SRJ" br. 42/98 1 44/99 1 "SI. glasnik RS" br. 28/19) €lan 3, stav 1, tacka 2.

sti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

za pice (,,S1. list SRJ, br. 42/98 1 44/99 1 ,,S1. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Utvrdena vredno
ispravnosti vode
Utvrdene vredno

ispravnosti vode

Odgovorni analitiCar

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

Maja Cirkovic Danijela Luki€, dipl. hem.
Master pemic el Specijalista iz toksikoloske hemije
Kraj izvestaja o ispitivanju LA

Izvestaj o ispilivanju broj

2-7785/26/H je deo Tzvestaja o ispitivanju broj 02-7785/26 koji obuhvata sve elementc navedene u Obrascu Q2.HLO040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7785/26
je cclovit samo ako sadrzi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 1 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaienosti/komentari i miljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasan Q2.XM1.040-62- Usname S
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Institut za javno
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsck za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: (02-7785/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:

Datum zavrsetka
Datum izdavanja

zdravlje Vojvodine

Strana/

e | IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ vkpno
ﬁ{}éﬂégj ?4;? o NAVI?E)[_IPlATUPHJ-'\ ! 02_7785/26/M ' 1/1

3A NCTIUTHBARE |
L |

07.08.2026 12:00 h

analize: 09.08.2026
Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: Eko-&esma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac, , Batki Petrovac (Javna &esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavijen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S30807110

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %V[ ggf Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml 2P-2al-m2.2.1 0 (V)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m2.2.1 0 )
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) icfu/lml  )P-2al-ml.1 0 ¢10)]
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml - P-2al-m3.1.2 0 )
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2a1-m5.2.1 0 ©)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100m!  P-2al-m6.2.1 0 ()
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pic

Odgovorni anali
Prof. dr Vera Gu
Specijalista mikr

Izvedtaj o ispitivanju broj O
02-7785/26 je celovit samo
Institut za javno zdravlje Vi
ispitivani uzorak. Izveitaj

ticar

‘", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravaosti, Privredni pregled Beograd, 1990

obio gije sa parazitologijom

Kraj izyeltaja ¢ ist

2-7785/26/M jc deo Lzvestaja o ispitivanju broj 02-7785/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. IzveStaj o ispitivanju broj

ako sadrzi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

ojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljcnja odnose se samo na
ispitivanju nc smc sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 . X1.040-74- Msname 5
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Institut za javno

dravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za sanitarn

u mikrobiologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (2-7785/26

Datum prijema:
Datum izdavanja
Naziv uzorka: V

Napomena:

Utvrdene vrednos
normama Praviln
Pravilnika o izme

Odgovorni analitiar
Prof. dr Vera Gusman

Specijalista mikre

Prilog je deo IzveStaja o ispi
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve
Institut za javno zdravlje Voj
ispitivani uzorak. Izvestaj o i

07.08.2026

Priloga:  09.08.2026

oda za pice

KOMENTAR

ti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za piée ODGOVARAJU
ik
nama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

a o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Veraffusman
Specijalista mikrobiologije sa parazjtologijom

biolpgife sa parazitologijom

vanju broj 02-7785/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7785/26 je celovit samo ako sadr¥i
elemenic navedene u njemu.

odine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i miljenja odnose se samo na
spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pasan Q2 ,X1.040-72- Wsname 3
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Institut za javno z

dravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu

ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@

Identifikacioni broj uzorka:
Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Datum izdavanja

Vrsta: Voda za pice -

Poreklo vode: JK

Obim mikrobioloske analize:
Obim fizi¢ko-hemijske analize:

Korisnik:

JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije

izjzv.org.rs

02-7785/26
Vreme uzorkovanja: 08:50 h
Misljenja: 12.08.2026
"MALI VODOVODI"
P "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)
Osnovni obim "A"
Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
Eko-Cesma na pijaci, br. 1, Backi Petrovac

br.5, Backi Petrovac

Narodne revoluci;
Backi Petrovac

MISLJE

Pravilnik o

Backi Petrovac
0.0000000000, 0.0000000000
Mesto uzorkovanja:

(Javna Cesma)

e br.5

NJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRI, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi€kih i hemijskih parametara uzorka vode za pice
‘dostavljeni uzorak je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 31 4, ¢l. 12, stav 1,
tacka 2.1, €l. 25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, €1. 26, stav 2, t.1i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 55, stav 1 Zakona o
bezbednosti hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €1. 3, stav 1, ta¢ka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice, Sl. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza
povecane koncentracije amonijaka u dostavljenom uzorku vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednosti ne predstavlja
opasnost po zdravlje ljudi, ali moZe usloviti primedbe potro$aca.

Preporucuje se preCiScavanje vode, €iji sastavni deo jeste i dezinfekcija, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje

zdravstvene ispra

Prof. dr Néta

Misljenje je deo Izvestaja o
Obrazac Q2.HL040-501 sve
Institut za javno zdravlje Vo
ispitivani uzorak. Izvedtaj o

ragic

vnosti uzorka vode za pice.

Sef Odseka za humanu ologiju
Prim, dr Emil Zivadigovié”
igijene Lekar specijalista higijene { medicinske ekologije

ispitivanju broj 02-7785/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. [zveitaj o ispitivanju broj 02-7785/26 je celovit samo ako sadrZi

clemente navedene u njemu. ] o ] o
jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .XH1.040-88- HManatse 5
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BHO 3OPABIBE UHCTUTYT 3A JABHO 3JPAB/BE BOJBOIUHE

BOIBOOMHE

Peny6mxa Cpouja

Aytonomna ITokpajuna Bojsoanaa

®Oyrouxa 121, 21000 Hosu Can
Hentpana: (021) 422-255; 4897-800
Hupekrop: (021) 6622-784; 4897-886

®daxc: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
WWW.1ZJZV.0Tg.Is

OBUHVATA:

-IZVESTAJ
-1ZVESTAJ
-1ZVESTAJ
-PRILOG 1Z
- MISLJENJE

Institut za javno zdravlj
Rezultati analiza, izjave
Javno zdravlje Vojvodin

\

JABHO KOMVYHAJH

IZVESTAJ O ISPITIVANIU BROJ 02-7786/26

O UZORKOVANIJU BROJ 02-7786/26/U
O ISPITIVANJU BROJ 02-7786/26/H
O ISPITIVANJU BROJ 02-7786/26/M

VESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7786/26/M

3 0 ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025

Vojvodine je scriifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001,

Milan Jgyanovic, dipl. i
Specijalista t

ehnol. - master

kologke hemije

o usaglafenosti/komentari i migljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
c.

O6pazsan Q2.X1.040-50- HUspare 3
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Institut za javno

Centar za higije

Odsek za humar

Futoska 121, 21
e-mail: higijena
Identifikacioni
Datum uzorkov:
Vreme uzorkov
Datum prijema
Vreme prijema

zdravlje Vojvodine

nu i humanu ekologiju

1 ekologiju

000 Novi Sad

@izjzv.org.rs

broj uzorka: 02-7786/26

anja: 07.08.2026

anja: 09:00 h

uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
uzorka u laboratoriju: 12:30h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen precisce
Broj ekvivalent:
Korisnik: JKP'

nosti: "MALI VODOVODI"
nih stanovnika: -
Komunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:

Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)
Lokacija uzorkovanja vode za piée (Merno mesto): Eko-esma br. 2, Backi Petrovac, Ulica INA bb, Backi Petrovac

0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja: Javna ¢esma

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2S31307030
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H01122102, H02106051, H03099819,

HO07009510

Identifikacija k
Postupak uzork
1. SRPS EN ISO
2. SRPS ISO 566
3.SRPSENISO
4. SRPS EN ISO
Postupak uzork
1. SRPS EN ISO
2. SRPS EN ISO

ori§éene metode:

svanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:
5667-1:2023

7-5:2008

19458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1,442,44.6,45,51
5667-3:2024 o 3 . ‘

svanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
5667-1:2023

5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv paramelra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 26.1
Temperatura vazduha °C 0Q3.XW1.455 332
*Rezidualni hlor mg/l Q3.X1.442 0.00
* Metode/parametri oznadeni zvezdicom nisu akreditovani

Transport uzorka: Rucni friZider

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehni€ar koji je izvrSio uzorkovanje . -~ Sef Odseka za humanu ekologiju

Marko Davidovié T MP Prim: Emﬂw

Izvestaj o uzorkovanju by
je celovit samo ako sadrZ
Institut za javno zdravije
ispitivani uzorak. Izvesta

Lekar specijalista higijene ' dicinske ekologije

1ja'0 uzorkovanju

i Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedene u njemu.
Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 18O 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na

j o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.
O6pasau Q2. XH.040-51- Wspamwe 5

0j 02-7786/26/U je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7786/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7786/26
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7786/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026

Datum zavrSetka analize: 11.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 11.08. 2026

Naziv uzorka: Voda za plce

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica JNA bb, Backi Petrovac (Javna ¢esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H01122102, H02106051, H03099819, HO7009510

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE
Naziv paramelra oIM Oznaka metode %@gggf Norma
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometn}ska <2 (5)

; metoda)
Prag'r‘nir'isa (na 23°C) ##H# TON _ SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 1,3 (,5, )
pH - - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 7,54 ( 6,8 — 8,5)
Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 2,8 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HIL.494 (ratunska metoda) » 146,7 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C.  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 219 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 4 2,6 (D)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) 0,11 (1,0) ##
Hloridi ' mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 24,0 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
) ) metoda) ]

Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) <0,003 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) <0,001 (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) <0,002 (0,01)
11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Fxanination of Waler and Wastewater 20th Edition, 1998

## Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbife Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskof ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora
### Prag mirisa odreden uldehlorisanof vody.

Primenjeno pravilo odlucivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
1zjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglasenosti:

Utvrdena vredno
ispravnosti vode
Utvrdene vredno

st amonijaka u uzorku vode za pi¢e NIJE USAGLASENA sa normom Pravilnika o higijenskoj
za pice ("SI list SRJ" br. 42/98 1 44/99 1 "SI. glasnik RS" br. 28/19) €lan 3, stav 1, tacka 2.

sti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

ispravnosti vode

Odgovorni analitiar

Maja Cirkovi
Master hemid

Izvestaj o is&li]\'anju broj O

je celovit samo ako sadrzi
Institut za javno zdravlje Vi
ispitivani uzorak. Izvestaj o

za pice (,,S1. list SRJ“, br. 42/98 1_44/99 1,S1. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi
Danijela Lukid, dipl. hem.
B Specijalista iz tok51koloske hemije
Kraj izvestaja o ispitivanju L har)
2-7786/26/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7786/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7786/26
brazac Q2.HL.0O40-50 i sve clemente navedene u njemu.

jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla3enosti/komentari i mi§ljcnja odnosc se samo na
ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

- MP,

Ot6pasan Q2.X11.040-62- Usname 5
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BOBOMVHE | o 02-7786/26/M i

Institut za javno

ISOAEC 17025

zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 210

00 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7786/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:

Datum zavrSetka
Datum izdavanja

07.08.2026 12:00h

analize: 09.08.2026
Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja:

Eko-Cesma br. 2, Backi Petrovac, Ulica JNA bb, Backi Petrovac (Javna Cesma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)
Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri p

rijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S31307030

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %VI‘ S?ﬁ Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml | P-2al-m2.2.1 0 ©
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml : P-2al-m2.2.1 0 )
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) icfu/Ilml  : ZJP-2al-ml.1 0 10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml ' 7P-2al-m3.1.2 0 0)
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml DP-2al-m4.1 NEGATIVAN: (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml : P-2al-m5.2.1 0 )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml : JP-2al-m6.2.1 0 O
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pic

Odgovorni analii

Prof. dr Ver
Specijalista

Izvestaj o ispitivanju broj €
02-7786/26 je celovit samo
Institut za javno zdravlje Vi
ispitivani uzorak. Izve§taj

robiologije sa parazitologijom

¢", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiolo -}
; Prof. dr Vera Gusft
Specijalista mikrobiologije sa parazit dlogij

. MP. %
Kraj izveStaja o i

2-7786/26/M je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-7786/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveitaj o ispitivanju broj

ako sadrZi Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i miSljenja odnosc se samo na
ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6paszan Q2 .X1.040-74- NUspame 5
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Institut za javno

Centar za higijen
Odsek za sanitarr
Futoska 121, 210
e-mail: higijena@

Identifikacioni b

Daturm prijema:

Datum i1zdavanja
Naziv uzorka: V

Napomena:

Utvrdene vrednos

normama Praviln

Pravilnika o izme

Odgovorni analiti¢
Prof. dr Vera Gus

Specijalista mikr

Prilog je deo Izvestaja o ispi
Obrazac Q2.HL.0O40-50 1 sve

Institut za javno zdravlje Voj

ispitivani uzorak. IzveStaj o

zdravlje Vojvodine

u i humanu ekologiju

hu mikrobiologiju

00 Novi Sad
Dizjzv.org.rs

roj uzorka: 02-7786/26
07.08.2026

Priloga: 09.08.2026
oda za pice

KOMENTAR

ti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
ika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
nama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

ivanju broj 02-7786/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7786/26 je celovit samo ako sadrZi
clemente navedene u njemu.

vodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS I1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla$cnosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasan Q2 X1.040-72- Uzname 3




CTUTYT 3A - MISLJENIJE | - Strama)

ukupno

HO3APAB/LEl O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | suana:
BOAMHE | VODE ZA PICE . 1”1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-7786/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 09:00 h
Datum izdavanja Mi§ljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Gesme)

Obim mikrobiolo§ke analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije Eko-&esma br. 2, Backi Petrovac

br.5, Backi Petrovac Ulica JNA bb

Narodne revolucije br.5 Backi Petrovac

Backi Petrovac 0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLIENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, SI list SRJ, broj 42/98 i 44/99 1 SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara uzorka vode za pice
dostavljeni uzorak je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve CL3,¢l4,stav 31 4,¢l 12, stav 1,
tacka 2.1, ¢l. 25, stav 2, stav 3, tatka 5 i taka 6, &l. 26, stav 2, t.1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o
bezbednosti hrane, S1. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &l. 3, stav 1, tatka 2 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode
za pice, S. list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza
povecane koncentracije amonijaka u dostavljenom uzorku vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdeno hemijsko odstupanje od propisanih vrednosti ne predstavlja
opasnost po zdravlje ljudi, ali moZe usloviti primedbe potrosaca.

Preporucuje se primena odgovarajuceg tehni¢ko-tehnoloskog postupka do postizanja zdravstvene ispravnosti vode
zZa pice.

,, , Sef Odseka zzgnzﬁnvu ekologiju
Prof. dr Natasa ié M.P. Prim. dr Emjl Zivadinovi¢

Lekar specijalistal higijene i Lekar specijalista higijene i medjcinske ekotogije
- Kraj mi§ljenja

Miljenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7786/26 kaji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. [zveitaj o ispitivanju broj 02-7786/26 je celovit samo ako sadri

Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu. i ) o ) N
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pasan Q2.X11.040-88- Ianame 5
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Ayronomua IToxpajuna Bojsonuna

AORABIRE HUHCTUTYT 3A JABHO 3JPAB/LE BOJBOJIMHE

%
Yy

NBOARE
Oyromxka 121, 21000 Hosu Can
Hentpana: (021) 422-255; 4897-800
Jupekrop: (021) 6622-784; 4897-886
®axc: (021) 6613-989
E-mail; izjzv@izjzv.org.rs
WWW.1ZjZv.org.rs

NOS 20 36 ron

BAUKYK NETPOBAUY

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7787/26

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-7787/26/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7787/26/H

- IZVESTAJ O ISPITTVANJU BROJ 02-7787/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7787/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan Jgvanovié, dipl.inZ. tehnol. - master
Specijalista toksikoloske hemije

Institut 7 javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i mi§ljenja odnosc se samo na ispitivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
Javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.XW1.040-50- Usznarse 3
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HMHCTUTYT 3A | ukupno
JABHO 30PABSBE | 2% IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ | .
SO]BO,&MHE NAGOPATOPHIA 02'7787/26/U ; 111

3A UCUTUBAHE
1SO/IEC 17025

Institut za javno

zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za human

u ckologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7787/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 09:20 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: (07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30h

Datum izdavanja Izve$taja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: V

oda za pice

Stepen preciSéenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac
Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na

Poreklo vode: J
Lokacija uzorko

osnovu: Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)

Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

KP "Komunalac" Backi Petrovac
vanja vode za pie (Merno mesto): Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin

0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja: Pogon

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2S31307034

Fizicko-hemijska
HO07009514

Identifikacija ko
Postupak uzorko
1.SRPSENISO 5
2. SRPS ISO 5667
3.SRPSENISO 1
4. SRPS ENISO 5
Postupak uzorko
1.SRPSENISOS5
2. SRPS ENISO 5

analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H01122566, H02106055, H03099816,

riS¢ene metode: o ) )
vanja vode za pie za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:
667-1:2023

5:2008

0458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,44.1,44.2,44.6,45,51
667-3:2024 y o N ) .

vanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
667-1:2023

667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fiziCko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 19.8
Temperatura vazduha °C 03.XM.455 24.2
*Rezidualni hlor mg/l Q3.XH.442 0.6

* Metode/parametri oznac

Transport uzorka

eni zvezdicom nisu akreditovani

: Ru¢ni frizider

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehni¢
Marko Davidovié

Izvestaj o uzorkovanju broj
je celovit samo ako sadrzi C
Institut za javno zdravlje V
ispitivani uzorak. Izvestaj o

ar koji je izvr$io uzorkovanje

Sef Odseka za humanu ekologiju
Pri Emill%'maﬂiﬁevfé’

Lekar specijalista higijene i ¥izedicinske ekologije
orkovanju )

KrajizveStaja

02-7787/26/U je deo lzvetaja o ispilivanju broj 02-7787/26 koji obuhvata sve elemente navedene v Obrascu Q2.HI.040-50. [zvestaj o ispitivanju broj 02-7787/26

)brazac Q2.HI1.040-50 i sve clemente navedene u njemu.
jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i miljenja odnose se samo na

ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pazawu Q2.X1.040-51- Uznamne 5
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Institut za javno

Odsek laboratorijskih sluzbi

CTHATYT 3A
HO 3[IPABIBE

IBOAMHE

NABOPATOPHIA |
3 UCTUHTHBARE |
i

15046 17025

zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7787/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026
Datum zavrSetka analize:
Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 11.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin (Pogon)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

11.08.2026

J

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ

02-7787/26/H

Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Strana/
ukupno
strana:

1/2

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HL.453 (u skladu sa SRPS

Napomena:

EN ISO 5667-3), H01122566, H02106055, H03099816, H07009514

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
#4 Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pra vilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

### Prag mirisa odreden u dehlorisanoj vodi.

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usagladenosti se odnosi na parametre odredenc akreditovanim metodama.

Naziv parametra - IM Oznaka metode . %'[ew ggfq . Norma
- Prava boja mg Pi/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 97 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) ### TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
‘ Mutnoc’a NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,49 ( 1)
‘ pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,15 ( 6,8 -8,5)
bPotkroénja KMDO4 mg/l Q3.HI.316 (volumetrijska metoda) 99 (12 )
- Ostatak isparni mg/l 3.HL494 (racunska metoda) 1353 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C ~ uS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 2020 (2500)
Amonijak _ mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 6,5 ) (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l 3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) 0,26 (1,0) ##
Hioridi mg/l SRPS EN SO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 318,0 (250) ’
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spekirofotometrijska 0,030 (0.03)
: metoda)
Nitrati me/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 - (50,0)
Ukupno gvozde mg/l SRPS EN 1SO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,083 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,005 (0,05)
Arsen mg/l SRPS EN ISO 17294-2:2023 SRPS EN ISO 0,021 (0,01)
15587-2:2009 (ICP-MS metoda)

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7787/26/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7787/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. LzveStaj o ispitivanju broj 02-7787/26
je celovit samo ako sadrzi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravijc Vojvodine.

Ob6pasan Q2 .X11.040-62- WMzname 5
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e IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ ‘;[/;511‘7730
e | 02-7787/26/M i

ISOAEC 17025 !

Institut za javno
Centar za higijen

zdravlje Vojvodine
u i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 210

00 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni b
Datum prijema u

Datum pocetka analize:
Datum zavrSetka analize:

roj uzorka: 02-7787/26
zorka: 07.08.2026

07.08.2026 12:00h
09.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: Crpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja), Skolska bb, Kulpin (Pogon)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2531307034
Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode ;I/]f{ew S?f Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 (®)]
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  ZP-2al-m2.2.1 0 ©)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  7P-2al-ml.1 0 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml - 7P-2a1-m3.1.2 0 ()]
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7)P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m5.2.1 0 (V)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m6.2.1 0 (0]
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

2)Publikacija "Voda za pice”, Standardne melode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni anali
Prof. dr Vera Gu
Specijalista mike

ticar

obiolggije sa parazitologijom

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7787/26/M je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7787/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj

02-7787/26 je celovit samo,
Institut za javno zdravlje V
ispitivani uzorak. IzveStaj o

ako sadr?i Obrazac Q2.HI1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

ojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na

ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

Obpasan Q2 .X1.040-74- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7787/26
Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja Priloga:  09.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98, 44/99 €lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiti¢ : IR Sef Odseka za sanitarnu m1kr0b1olog1]u

Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikrobiglogije sa parazitologijom

Prilog je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7787/26 koji obuhvata sve elemente navedene 1t Obrascu Q2.HL040-50. JzveStaj o ispitivanju broj 02-7787/26 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 1 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglalenosti/komentari 1 miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6paszan Q2.X11.040-72- Usname 3




| AHCTUTYT 3A | ~ MISLJENIE priv
JABHO 30PAB/BE, O ZDRAVSTVENOJ ISPRA\{N OSTI UZORKA strana:
BOIBOAMHE | VODE ZA PICE 1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu

ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka:
Datum uzorkovanja: 07.08.2026

02-7787/26
Vreme uzorkovanja: 09:20 h

Datum izdavanja MiSljenja: 12.08.2026
Vrsta: Voda za pice - nepreci§cena hlorisana voda
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Obim mikrobioloSke analize:
Obim fizi¢ko-hemijske analize:

Korisnik:
JKP "Komunalac"
br.5, Bagki Petrov

Narodne revolucije br.5

Backi Petrovac

MISLIJE]

Pravilnik o

Na osnovu utvrde

Osnovni obim "A"
Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
grpna stanica / Kulpin (posle hlorisanja)

Skolska bb

Kulpin

0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja:

(Pogon)

Backi Petrovac, Narodne revolucije
ac

NJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
higijenskoj ispravnosti vode za pide, SL list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019)

nih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode

za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve €1.3,¢1.4,stav 3i 4, €l. 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, ¢1. 26, stav 2,t.11i2,stav 3, stav 6, tatka 1, €. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &1. 3, stav 1, tadka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI.
list SRJ br. 42/98 1 44/99 i S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena strucna saznanja, zbog nalaza povedane
koncentracije arsena, amonijaka, hlorida, povecane potrosnje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih

senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena koncentracija arsena u dostavljenom uzorku vode za pice

predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Voda se NE PREPORUCUJE za upotrebu do primene kompletnog postupka preciScavanja vode i obezbedivanja

zdravstvene ispravnosti vode za pice.

Misljenje je deo Izvestaja o isp
Obrazac Q2.HIL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

' Kraj migljenja

Sef Odseka %af umany ekologiju
Prim, ivadi
Lekar specijalista higijene i

M.P.

itivanju broj 02-7787/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7787/26 je celovit samo ako sadr¥i

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i mi§ijenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. [zvestaj o isp

itivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasau Q2 .XI1.040-88- Usnarse 5



Peny6smka Cpouja
Aytonomua IToxpajuna Bojsoanna
AHCTUTYT 3A
BHO 30FPABIBE WHCTUTYT 3A JABHO 31PAB/HE BOJBOJVHE
OV LALAL
OBoLniHE ®Oyromxa 121, 21000 Hosu Caz
Uentpamna: (021) 422-255; 4897-800
Hupextop: (021) 6622-784; 4897-886

®daxc: (021) 6613-989

E-mail: izjzv@izjzv.org.rs

WWW.1ZJZV.0rg.Is

OBUHVATA:

-1ZVESTAJ
-IZVESTAJ
-IZVESTAJ

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7788/26

O UZORKOVANJU BROJ 02-7788/26/U
O ISPITIVANJU BROJ 02-7788/26/H
O ISPITIVANJU BROIJ 02-7788/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJIU BROJ 02-7788/26/M
- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Institut za javno zdravlj
Rezultati analiza, izjave
Javno zdravlje Vojvodin

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan JeVanovic, dipl. inZ. tehnol. - master
ecijalista toksikoloske hemije

> Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001,
o usaglagenosti/komentari i miljcnja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
C.

O6pasan; Q2.XWM.040-50- Mzpame 3
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HMHCTHUTYT 3A ukupno
IABHO 30PABIE | % IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ s o
BC jBOﬁ,MHE NABOPATOPHIA 02"7788/26/U i 171

{ 3A UCANTUBARE H
ISOAEC 17025 1

zdravlje Vojvodine
nu i humanu ekologiju
u ekologiju

000 Novi Sad

Institut za javno
Centar za higije
Odsek za human
Futoska 121, 21
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: (02-7788/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 09:55 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h

Datum izdavanja Izve$taja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice
Stepen pre€iScenosti: nepreci§éena hlorisana voda
Broj ekvivalentnih stanovnika: -
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac
Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99
Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi 1ZJZV)
: : Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac
Lokacija uzorkovanja vode za pie (Merno mesto): Osnovna kola "Jan Amos Komenski", Marsala Tita 102, Kulpin
Mesto uzorkovanja: Kuhinja

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna&na identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2S31307033
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO1122567, H02106049, H03099831

Identifikacija kori§c¢ene metode: .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiologku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3. SRPS ENISO 19458:2009 (en), tatke 1, 2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,4.4.2,44.6,45,5 i

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024 | o 3 _ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost

¢ Temperatura vode °C | SRPS H.Z1.106:1970 231
Temperatura vazduha °C 0Q3.XM.455 28.4

| *Rezidualni hlor . mg/l Q3.XH.442 0.1
* Metode/paramelri oznaceni zvezdicom nisu akreditovani

Transport uzorka: Ruéni friZider

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnicar koji je izvr$io uzorkovanje Sef Odseka ‘£a humany ekologiju

Marko Davidovi¢ M.P. Primi, de Emil Zhi\\aﬂ@ié

Lekar specijalista higijene i {nedicinske ekologije

:-Kraj izvestaja o uzorkovanju

~0

Izvestaj o uzorkovanju broj 0
jc celovit samo ako sadrzi OF
Institut za javno zdravlje Vo
ispitivani uzorak. Izvcstaj o i

2-7788/26/U je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7788/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7788/26

brazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu.

odine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
pitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine. ) i
O6pazan Q2.X1.040-51- Maname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7788/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026
Datum pocetka analize: 07.08.2026
Datum zavrSetka analize: 08.08.2026
Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju:
Naziv uzorka: Voda za pide

08.08.2026

Korisnik: JKP "Komunalac" Bac¢ki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: Osnovna $kola "Jan Amos Komenski", Margala Tita 102, Kulpin (Kuhinja)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

Napomena:

ENISO 5667-3), H01122567, H02106049, H03099831

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

_.Naziv parametra JM Qznaka metode VUr{ew ggf Norma .
' Prava boja mg Pt/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 97 (5)
metoda)
| Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
| Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,79 (1)
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 814 (6,8-8,5)
. Potrodnja KMnO4 mg/l Q3.HI.316 (volumetrijska metoda) 105 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HIL.494 (ratunska metoda) 1360 (-) ’
- Elektroprovodljivost na 20°C pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 2030 (2500)
Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 5,3 (0,5)
. Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (L0)##
" Hloridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 317,5 (250)
- Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)
metoda)
' Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
;"Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,21 (03) 1
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,010 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VI Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlué¢ivanja: Pravilo Jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglaSenosti:

Utvrdene vrednosti amonijaka, hlorida, potroinje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE
sa normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ" br. 42/98144/99 1 "SI. glasnik RS" br.

28/19) ¢lan 3, stav 1, tatke 211 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,SL list SRJ“, br. 42/98 i 44/99 i »Sl. glasnik RS* br.28/19) &lan 3, stav 1, tacke 2,3,415.

Odgovorni analiti¢ar
mr hemijskih nauka Stanka Bobic¢
Specijalista toksij%logke hemije

>

" MP.

Kraj izve§tajé,‘0;{spitivanju

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

Danijela Lukid, dipl. hem.

Specijalista iz toksikoloske hemije

Q ’:,é{)@c??

Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7788/26/H je deo Izvedtajao ispitivanju broj 02-7788/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-7788/26
Je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izj

ispitivani uzorak. Izve3taj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

ave o usaglaSenosti/komentari i miljenja odnose se samo na

O6pasan Q2.X11.040-62- Usname 5
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Institut za javno Zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu

1 humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7788/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize:
Datum zavrSetka analize:

07.08.2026 12:00 h
10.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 10.08.2026

Naziv uzorka: V

da za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Bagki Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: - Osnovna $kola "Jan Amos Komenski", Marsala Tita 102, Kulpin (Kuhinja)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Bagki Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"
Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
ENISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2531307033

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

Naziy parametra IM Oznaka metode %‘ggggﬁ Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2a1-m2.2.1 0 0)
Fekalne koliformme bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m2.2.1 0 )
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  JP-2al-m1.1 180 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml ZP-2al-m3.1.2 0 (V)
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml  )P-2al-m4.1 NEGATIVAN  (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2a1-m5.2.1 0 ()
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Bacillus spp, Pseudomonas spp

"

1)Publikacija "Voda za pice

Odgovorni analit
Prof. dr Vera Gug
Specijalista mikr

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7788/26/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7788/26 ko

02-7788/26 jc celovit samo ak
Institut za javno zdravlje Voj
ispitivani uzorak. IzveStaj o i

‘ -;f ologije sa parazitologijom

Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

MP.
Kraj izvestaja o ispitivanju

ji obuhvata sve clemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
o sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedenc u njemu.
odine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na

pitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6paszau Q2 .X1.040-74- Mzname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7788/26
Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja Priloga:  10.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pide

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za piée NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vecem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja acrobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h).

Odgovorni analiti¢ar A
Prof. dr Vera Gug T
Specijalista mikrabiglogije sa parazitologijom

Prilog je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7788/26 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7788/26 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i migl jenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini j uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pazan Q2,XI1.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7788/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 09:55 h

Datum izdavanja Migljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - nepre¢i§céena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):

JKP "Komunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije  Osnovna Skola "Jan Amos Komenski"

br.5, Backi Petrovac Marsala Tita 102

Narodne revolucije br.5 Kulpin

Backi Petrovac
Mesto uzorkovanja:
(Kuhinja)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98 i 44/99i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 31 4, &l. 12, stav 1, tacka 2.1, &l
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, &l. 26, stav 2,t.1i2,stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &L. 3, stav 1, tadka 1,215 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SL list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremenih strucna saznanja, zbog nalaza povecanog
ukupnog broja acrobnih mezofilnih mikroorganizama, nalaza povecane koncentracije amonijaka, hlorida, povecane
potro$nje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdeno mikrobiolosko, fizi¢ko i hemijsko odstupanje od propisanih
vrednosti u dostavljenom uzorku vode za pice ukazuje na nedovoljno efikasne procese dezinfekcije i pretiscavanja
vode za pice, koji ne ispoljavaju §tetan uticaj na zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca.

Preporucuje se pre¢i§cavanje vode za pice, Ciji sastavni deo jeste i dezinfekcija, ispiranje sistema i ponovno
utvrdivanje zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

Sef Odseka)za humanu ekologiju
Ptiny.-dr Emil Ziyadinovi

Misljenje je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7788/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7788/26 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu, ] o

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati a:galiza: izja.ve o usaglaSenosti/komentari i mi¥ljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. [zveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
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