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- MISLJENJE

Institut za javno zdravije

) ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan .@yanovic’, dipl. in%: tehnol. - master
ijalista toksikoloske hemije

Y

ojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001.

Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i miljenja odnose s¢ samo na ispitivani uzorak. [zvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za

javno zdravlje Vojvodine

O6pasau Q2.X1.040-50- Usnawse 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7789/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 09:45 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen prediSéenosti: nepre¢iScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovié¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
‘ Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto): Mlin "DEM", Nusiceva 18, Kulpin

Mesto uzorkovanja: Sanitarni Cvor

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:
Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2531307046
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), HO1 122562, H02106054, HO3099855

Identifikacija kori§¢ene metode: o .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3" SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1,2, 3,4.1,4.2,4.3,4.4.1, 442,44.6,45,51

4 SRPS ENISO 5667-3:2024 o - . ,

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN ISO 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
- Temperatura vode °C | SRPS H.Z1.106:1970 | 228
. Temperatura vazduha °C L Q3.X1.455 26.4
*Rezidualni hlor mg/l | Q3.XM.442 0.00

* Metode/parametri oznaleni zvezdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: Ru¢ni friZider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehni&ar koji je izvrsio uzorkovanje Sef Odsekaga humaj ) ekologiju
Marko Davidovi¢ MP. Prir%Emil %/movic’
Lekar specijalista higijeneGnedicinske ekologije

ovanju

Izvedtaj o uzorkovanju broj 02-7789/26/U je deo [zvedtaja o ispitivanju broj 02-7789/26 koji obuhvata svc clemente navedenc u Obrascu Q2.HL040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7789/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedenc u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prcma zahtevima standarda SRPS 1SO Y001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj c ispitivanju ne sme se¢ umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pasan Q2 .X1.040-51- Usnane 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsek laboratorijskih sluZbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7789/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026
Datum podetka analize: 07.08.2026

Datum zavrietka analize:

08.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 08.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Mlin "DEM", Nusiceva 18, Kulpin (Sanitarni &vor)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HIL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H01122562, H02106054, H03099855

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

: Naziv parametra JM Oznaka metode VUr%W ggf Norma

- Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 98 (5)

metoda)

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)

1 Mutnoéa NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,76 (1)

pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,12 (68-8)5)

Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 117 (12)

- Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (ratunska metoda) 1347 (-)

Elektroprovodljivost na 20°C| _pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 2010 (2500)

_ Amonijak mg/l ~ Q3.HL551 (IC-CD metoda) 57 (05)

' Slobodni rezidualni hlor mg/l (3.HL308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (10)##

Hloridi mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 3115 (250)

Nitriti mgll | 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)

L metoda)

- Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)

Ukupno gvozde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,11 (0,3)

Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,009 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard
## Prema smernicama Instity

Primenjeno pravil
Izjava o usaglaSen:
Izjava o usaglaSen
Utvrdene vrednost
sa normama Pravil
28/19) ¢lan 3, stav
Utvrdene vrednost

Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998

Ita za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovano vic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora
» odluéivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

osti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

osti:

i amonijaka, hlorida, potro§nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pi
nika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL. list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "SlL. glasnik RS" br.

¢e NISU USAGLASENE

1,tacke 2135.

i ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

ispravnosti vode z

Odgovorni analitiC
mr hemijskih nauk;
Specijalista toksik

Izvestaj o ispitivanju broj 02-
je celovit samo ako sadrZi Ob

Institut za javno zdravlje Voj
ispitivani uzorak. Izvestaj o i

a pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 144/99 1

9) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluZzbi
Danijela Lukid, dipl. hem.
Specijalista iz toksikoloSke hemije

L At

,,S1. glasnik RS* br.28/1

bitivanju

Kraj i?§c§té'a

7789/26/H je deo Izve¥taja o ispitivanju broj 02-7789/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7789/26

razac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.
vodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i miiljenja odnose se samo na

spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .XU.040-62- Uzname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7789/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum podetka analize: 07.08.2026 12:00 h
Datum zavrSetka analize: 10.08.2026
Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 10.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ

Strana/
ukupno
strana:

1/1

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkovanja: Mlin "DEM", Nugideva 18, Kulpin (Sanitarni ¢vor)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.B
| EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S31307046

P.853 (u skladu sa SRPS

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %anggf Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m2.2.1 0 0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 )
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/ 1ml /P-2al-ml.1 150 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml ' ZP-2a1-m3.1.2 0 O
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7/P-2al-m4.1 NEGATIVAN: (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m5.2.1 0 ()]
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml 7/P-2al-m6b.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Bacillus spp, Pseudomonas spp
I)Publlkacija "Voda za pice’, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd. 1990
Odgovorni analiti¢ Sef Odseka za sanitarnu mikrobiglogiju

& Prof. dr sman

Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikr

Tzvestaj o ispitivanju broj O

gije sa parazitologijom P
Kraj izvestaja o'ispitivanju |

02-7789/26 jc celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene U njemu.

Institut za javno zdravlje V
ispitivani uzorak. lzvedtaj o

ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini iuz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

tSpecijalista mikrobiologije sa pardzifplogijom

2-7789/26/M je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-7789/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL0O40-50. Izvestaj o ispitivanju broj

jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Reznltati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na

O6pasai Q2 . X11.040-74- Vzname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7789/26
Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja Priloga: 10.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobiologke parametre za dostavljeni uzorak vode za pi¢e NE ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, taCka 1 i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019 zbog nalaza u
vedem broju od dozvoljenog: Ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h).

Odgovorni analiti¢ar v N Sef Odseka za sanitarnu m&obf ologiju
Prof. dr Vera Gusman_ [ ) AP, O Prof. dr Vegd Gusman
Specijalista mikro aioli 5, Specijalista mikrobiologije sa paazitologijom

° sa parazitologijom

i

Prilog je deo Izve§taja o ispitivanju broj 02-7789/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7789/26 je celovit samo ako sadrzi
Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je scrtifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaicnosti/komentari i misljenja odnosc se samo na
ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenjc Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 .X11.040-72- Msname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu 1 humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7789/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 09:45h

Datum izdavanja Mi$ljenja: 12.08.2026

Vista: Voda za pice - nepreciscena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Obim mikrobioloske analize: ~ Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):

JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Mlin "DEM"

br.5, Backi Petrovac NuSiceva 18

Narodne revolucije br.5 Kulpin

Backi Petrovac
Mesto uzorkovanja:
(Sanitarni ¢vor)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, Sl list SRJ, broj 42/98 i 44/99i SL glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizickih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢l.4, stav 314, ¢l. 12, stav 1, tacka 2.1, ¢l
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, ¢l. 26, stav 2, t.11 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢€l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; 1. 3, stav 1, tatka 1, 2i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice,
SL list SRT br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremenih stru¢na saznanja, zbog nalaza povecanog
ukupnog broja aerobnih mezofilnih mikroorganizama, nalaza povecane koncentracije amonijaka, hlorida, povecane
potroinje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdeno mikrobiolosko, fizi¢ko i hemijsko odstupanje od propisanih
vrednosti u dostavljenom uzorku vode za pice ukazuje na nedovoljno efikasne procese dezinfekcije i preci§cavanja
vode za pice, koji ne ispoljavaju §tetan uticaj na zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potroSaca.

Preporuuje se preciSéavanje vode za pice, €iji sastavni deo jeste i dezinfekcija, ispiranje sistema i ponovno
utvrdivanje zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

a hunjanu ekologiju
Emiil Zivadinovi¢
iiske ekologije

Prof. dr IXafasa
Lekar specijalj

ragic )
igijene e

Migljenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7789/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7789/26 je celovit samo ako sadrZi

Obrazac Q2.HLO40-50 i sve elemente navedene u njemu. . ) ] o ) o
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. [zvetaj o spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasan Q2.X11.040-88- Msname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7790/26

OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7790/26/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7790/26/H

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7790/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7790/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025

MilanJ6bvanovié, dipl. inZ. tehnol. - master
cijalista toksikoloske hemije
)

Institut za javno zdravlje Vojvodine je scrtifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001.
Rezuftati analiza, izjave o usaglafenosti/komentari i miljenja odnose s¢ samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavali izuzev u celini i uz odobrenje Instituta 7a
juvno zdravlje Vojvoding.

O6pasau Q2. X1.040-50- Wsnarse 3




HMHCTUTYT 3A
JABHO 3[PAB/bE
BOIBOAMHE

PP

ATC
01-931

i
|

TABOPATOPHIA |1
3A MCUTUBABE i
150/IEC 17025 1

IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ ko
02-7790/26/U |

s
i Strana/ |
1

strana:

11

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7790/26

Datumn uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 09:35 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice
Stepen prediséenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

osnovu: Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Eko-Eesma u Kulpinu, -, Kulpin

Uzorkovanje na

Mesto uzorkovanja: Javna esma

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:
Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A'), M2831307001

Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim

HO07009494

Identifikacija kori§¢ene metode:

Postupak uzorkovanja vode za

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023
2. SRPS 15O 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke

4. SRPS EN ISO 5667-3:2024

Postupak uzorkovanja vode za pice z

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023
2. SRPS EN ISO 5667-3:2024
3. SRPS ISO 5667-5:2008

1,2,3,4.1,4.2,43,44.1,442,44.6,45,51

"A" +dodatni pokazatelji), H01122588, H02106073, H03099824,

piée za mikrobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

a fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:

Napomena: -

Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

_ Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
' Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 229
. Temperatura vaz duha °C Q3.X1.455 28.1

- *Rezidualni hlor mg/l Q3.X1.442 0.00

* Metode/paramelri oznaceni zvezdicom nisu akredito vani

Transport uzorka: Rucni friZider

Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehnidar koji je izvisio uzorkovanje

Marko Davidovic

Tzveitaj o uzorkovanju broj 02-7790/26/U je deo Tzvestaja o ispitivanju broj 02-7
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene U njemu.
Institut za javno zdravljc Yojvodine je scrtifikovan prema z:
ispitivani uzorak. lzveStaj ispitivanju ne sme sc umnoZaval

ahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i
i izuzev u cclini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

e Lekar specijalista higijene 4
Kraj izvestaja o,uzorkovanju

Sef Odsekaza humaiu ekologiju
Print. df Emil Zivadinovic
edicinske ekologije

790/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7790/26

14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na

O6pasau Q2 .X11.040-51- Msname 5
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Institut za javno z
Centar za higijenu
Odsek laboratorijs

ISOAEC 17025 i

ravljc Vojvodine
i humanu ekologiju
kih sluZbi

Futogka 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni br
Datum prijema uz

Datum pocetka analize:
Datum zavrietka analize:

Datum izdavanja
Naziv uzorka:

Lokacija uzorkov
Poreklo vode: JK
Potrebna laborato
Stanje uzorka pri pr

Napomena:
REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra... JM QOznaka metode %‘ggggf Norma. . .
Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
N - . . metoda)

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoéa ) NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,59 (5)
pH _ SRPSENISO 10523:2016 (elekirohemijska metoda) 737  (6,8-85)
Potro§nja KMnO4 . mg/l Q3.HL316 (volumetrijska metoda) a6 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (radunska metoda) 1722 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C.  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 257 (2500)
Amonijak mg/l _ Q3.HLS51 (IC-CD metoda) 0.31 (1)
SlobOdln rezidua Ini hlor mg/l Q3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) <005 (1,0) ##
Hloridi\ mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 33,5 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spekirofotometrijska <0,005 (0,03)

o metoda) ‘

Nitr;i;i - mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukuli\ngigvb'zae mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metodz) 0,067 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,005 (0,05)
Arsen mg/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) <0,002 . (0,01)

oj uzorka: 02-7790/26

orka: 07.08.2026

07.08.2026
11.08.2026

Izvestaja o ispitivanju: 11.08.2026

Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac,

anja: Eko-Cesma u Kulpinu, -, Kulpin (Javna Cesma)
P "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)
rijska analiza: ~Osnovni obim "A" + dodatni parametri

EN ISO 5667-3), H01122588, H02106073, H03099824, H07009494

Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

ijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20tk Edition, 1998
## Prema smernicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jo vanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usaglaenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglasenosti:
Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vre
ispravnosti vode

Odgovorni analiti¢ar

Izvedtaj o ispitivanju broj

dnosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

za pice ("SL. list SRI" br. 42/98 1 44/99 i "S1. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3, 415.

Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

Danijela Luki¢, dipl. hem.

Specijalista iz toksyolo§ke hemije
D

b4

Kraj izvestaja o ispitivanju Vs

2-7790/26/H je deo Izveltaja o ispitivanju broj 02-7790/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HLO040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7790/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve clemente navedenc u njemu.
Institut za javno zdravije Vojvodine je-sertifikovan prema sahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari | miSijenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2.X1.040-62- Wsname 5
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1SOAEC 17025

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu

i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 2100

0 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7790/26

Datum prijema uz
Datum pocetka an:
Datum zavretka a
Datum izdavanja I

orka: 07.08.2026

alize: 07.08.2026 12:00h
nalize: 09.08.2026

zvestaja o ispitivanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice
Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije

Lokacija uzorkova

inja: Eko-esma u Kulpinu, -, Kulpin (Javna esma)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Cesme)

Potrebna laborator

rijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2531307001
Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %@;‘fg’s’ﬁ Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100mi 7P-2al-m2.2.1 0 ()
Fekalne koliformne bakierije (44°C 24-48h) cfu/100ml : UP-2al-m2.2.1 0 )
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  P-2al-ml.1 0 (10)
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml | /P-2al-m3.1.2 0 ()
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m4.1 NEGATIVAN': (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m5.2.1 0 Q)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml - P-2al-m6.2.1 0 (D)
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pice

Odgovorni analit
Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikr

1

Izvedtaj o ispitivanju broj O
02-7790/26 jc celovit samo
Institut za javro zdravlje Voj
ispitivani uzorak. Izvestaj o i

v
s

2.
ako sadrzi Obrazac Q2.HI1.040-50 i sve clemente naved:

Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

¢

Sef Odseka za sanitarnu mikrobio

Prof. dr VeraGt
gije sa parazitologijom : Specijalista mikrobiologije sa pargzitoJogijom
Kraj izvestaj o ispitivanju /

’

7790/26/M je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-7790/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izve§taj o ispitivanju broj

ene u njemu.

vodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla¥enosti/komentari i misljenja odnose se samo na
spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6paszau Q2 .X1.040-74- Vsname 5
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34 PRILOG
wt IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7790/26/M

Institut za javno z
Centar za higijenu

iravlje Vojvodine
i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7790/26
Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja Priloga:

Naziv uzorka: Vo
Napomena:

Utvrdene vrednost

normama Pravilnik
Pravilnika o izmen

Odgovorni analitic
Prof. dr Vera Guss

Specijalista mikro

Prilog je deo IzveStaja o ispit

Obrazac Q2.HI1.040-50 i sve

Institut za javno zdravlje Voj

ispitivani uzorak. Izvestaj o i

09.08.2026
da za pice

KOMENTAR

1 za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
ca 0 higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tatka 1 1
)ama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

ar Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologij
na; Prof. dr Vera G ’

biglogije sa parazitologijom

vanju broj 02-7790/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Tzvesta] o ispitivanju broj 02-7790/26 je cclovit samo ako sadrZi

lemente navedene u njemu.
odine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
pitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Ob6pasau Q2 .XI1.040-72- Usname 3
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JABHO 3[1PAB/bE| O ZDRAVSTVEN 0oJ ISPRAV’NOSTI UZORKA; strana:
BOIBOAVHE | ~ VODEZAPICE i

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7790/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 09:35h
Datum izdavanja MiSljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac (eko-Eesme)

Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: ‘ Lokacija uzorkovanja vode za pide (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Eko-esma u Kulpinu
br.5, Bac¢ki Petrovac -
Narodne revolucije br.5 Kulpin
Backi Petrovac
Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 1 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pide, S list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve &1.3, €14, stav 3 1 4, ¢l. 12, stav 1, tacka 2, &l. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢l. 26, stav 2, tacka 1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &l. 3, stav 1, tacka 1, 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SL. list SRJ br. 42/98 1 44/99 i S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, te se moZe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje li¢ne i opste higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema stru¢noj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut").

v Sef Odsek zp humynu ekologiju
- MP. Prin}. dr Emil ¥%ivadiqovié
' Lekar specijalista higijene i/medicinske ekologije

Kraj mifljenja

Mitljenje je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7790/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-7790/26 je celovit samo ako sadr¥i

Obrazac Q2.HL040-50 1 sve elemente navedene u njemu. ) L ) o
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati anallza: izjave o usagla¥enosti/komentari i mifljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2.X1.040-88- Hsname 5
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Ayronomua IMoxpajuna Bojsoauna
CTATYT 3A

” i IABHO 30PARIBE HWHCTUTYT 3A JABHO 31PABJBE BOJBOJIHUHE
| BOIBOOMHE
SOIBOAMHE ®yromka 121, 21000 Hosu Can
Llenrpana: (021) 422-255; 4897-800
Jupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
®axc: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
WWW.I1Z]ZV.0rg.Is
39.0%. 2038 ron
EAUKY NETPOBALL
IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7792/26
OBUHVATA:
- IZVESTAJ O UZORKOVANIJU BROJ 02-7792/26/U
-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7792/26/H
- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7792/26/M
- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7792/26/M
- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Institut za javno zdravije
Rezultati analiza, izjave
javno zdravlje Vojvodine.

Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda 8
» usagla¥enosti/komentari i miSljenja odnosc se samo na ispitivani uzorak. IzveStaj o ispitivanju ne sme se umnoZavali izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan Joyanovic, dipl. inZ. tehnol. - master
ecijalista toksikoloSke hemije

RPS ISO 9001 i 14001.

O6pasau; Q2 . X11.040-50- Manarse 3
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IABHO 30PABBE | 2% IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ P
BOIBOAMHE ncommon 02-7792/26/U ”n

Institut za javno z
Centar za higijenu
Odsek za humanu
Futoska 121, 2100
e-mail: higijena@

Identifikacioni bri

dravije Vojvodine

i humanu ekologiju
ekologiju

0 Novi Sad
1ZjZV.0rg.rs

oj uzorka: 02-7792/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovan
Datum prijema uz
Vreme prijema uz

Datum izdavanja

Naziv uzorka: Vo
Stepen preciscéenc
Broj ekvivalentnil
Korisnik: JKP "K

Kontakt korisnik

ja: 10:30h

orka u laboratoriju: 07.08.2026

orka u laboratoriju: 12:30 h

Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

da za pice

sti: nepreciséena hlorisana voda

h stanovnika: -

omunalac" Bagki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

a

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)

Poreklo vode: JK

Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06
P "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): Izvorite / Backi Magli€, (posle hlorisanja), Backi Magli¢

0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja: Cesma u proizvodnom pogonu

Potrebna laborato
Mikrobioloska an

Fizi¢ko-hemijska
HO7009498

Identifikacija kori§¢ene metode:
Postupak uzorkovanja vode za pice za mi

rijska analiza i jednozna¢na identifikacija:

aliza (Osnovni obim "A"), M2831307018
analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), HO1122617, H02106063, H03099847,

-, .

krobiolofku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-
3’ SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tacke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4
4. SRPS EN ISO 5667-3:2024 »

Postupak uzorkovanja vode za pice za

5:2008

fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023
2. SRPS EN ISO 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
- Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 21.4
Temperatura vazduha °C 0Q3.X1.455 28.6
' *Rezidualni hlos mg/l Q3.X1.442 04

* Metode/paramelri oznac

Transport uzorka
Temperatura friZ

Odgovorni tehni¢
Marko Davidovid

[zvestaj o uzorkovanju bro
je celovit samo ako sadrZi
Institut za javno zdravlje V
ispitivani uzorak. Izvestaj

Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

o ispilivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev u cc

eni zvezdicom nisu akreditovani
: Rudni frizider
idera pri transportu uzorka: 4 °C

ar koji je izvrSio uzorkovanje Sef Odseka 74 umanyWﬁ'
Prim. il Ziyadingric

Lekar specijalista higijene/f miedicinske ekologije

1 02-7792/26/U je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7792/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL.040-50. Izvcitaj o ispitivanju broj 02-7792/26

darda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na

ojvodine je sertifikovan prema zahtevima stan
lini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pazan Q2. X1.040-51- Wspame 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7792/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026

Datum zavrietka analize: 11.08.2026

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 11.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: Izvoriste / Backi Magli¢, (posle hlorisanja), Backi Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj 1 pripremljenoj prema uputstvu Q3.HI.453 (u skladu sa SRPS
EN IS0 5667-3), H01122617, H02106063, H03099847, HO7009498

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra . IM Oznaka metode %‘gggﬁf Norma
- Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 40,5 (5)
: ‘ 3 : » metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
; Mutnoc’a 1N v NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,65 (1)
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) ‘ 8,20 (6,8-8,5)
Potro$nja KMnO4 } mgl Q3.HL316 (volumetrijska metoda) 43 (12)
Ostatak isparni “mg/l Q3.H1.494 (ratunska metoda) 1032 (-)
- Elektroprovodljivost na 20°C  uS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1540 (2500)
- Amonijak mg/l Q3.HI.551 (IC-CD metoda) 5,2 (0,5)
- Slobodni rezidualni hlor mg/l  Q3HL308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0)##
Hloridi ‘ mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 1837 (250)
- Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spekirofotometrijska - <0,005 (0,03)
. 3 ‘ metoda)

Nitrati mg/} SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvozde ” ‘mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,094 (0,3)
‘Mangan ‘ mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,006 (0,05)
Arsen N me/l 11) SMEWW 20th 3114C (HGAAS metoda) ' 0,015 (0,01)

1) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition. 1998
#% Prema smemicama Institula za javno zdravije Srbjje 'Dr Milan Jovanovie Batul' o primeni liste VII Pra vilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7792/26/H je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7792/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-7792/26
je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglafenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

Obpasan Q2.XU1.040-62- Uszpamwe 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7792/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum podetka analize: 07.08.2026 12:00 h

Datum zavrSetka analize: 09.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: Izvoriste / Backi Magli¢, (posle hlorisanja), Backi Magli¢ (Cesma u proizvodnom pogonu)
Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S31307018
Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %‘Zﬁ‘fﬁ?f Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml | 7P-2al-m2.2.1 0 (0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 )
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml )P-2al-ml.1 0 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2a1-m3.1.2 0 (0)]
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2a1-m4.1 NEGATIVAN  (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml Z)P-2al-m5.2.1 0 )
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml . P-2al-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

DPublikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni analitiC
Prof. dr Vera Gusiyz
Specijalista mikrok

Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7792/26/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7792/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.H1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-7792/26 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HIL040-50 i sve clemente navedenc u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnosc se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .X11.040-74- V3name 5
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Institut za javno z
Centar za higijenu
Odsek za sanitarnt
Futoska 121, 2100
e-mail: higijena@
Identifikacioni br

dravlje Vojvodine

i humanu ekologiju
1 mikrobiologiju

0 Novi Sad
iZjZv.org.rs

Datum prijema: 07.08.2026

Datum izdavanja Priloga:

Naziv uzorka: Vo
Napomena:

da za pice

oj uzorka: 02-7792/26
09.08.2026

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i

Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analitiCar .

Prof. dr Vera Gusing L

Specijalista mikro

i

Q
a

Prilog je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7792/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI040-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7792/26 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagla§enosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnozavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu 1 humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7792/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 10:30 h
Datum izdavanja Mi$ljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - nepreci§cena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Ba¢ki Petrovac

Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi€ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  Izvoriste / Bagki Maglié

br.5, Backi Petrovac (posle hlorisanja)

Narodne revolucije br.5 Backi Magli¢

Backi Petrovac 0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja:
(Cesma u proizvodnom pogonu)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENO]J ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiologkih, fizi¢kih i hemijskih parametara dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, &1.4, stav 31 4, &l. 12, stav 1, tacka 2.1, &l.
25, stav 2, stav 3, tacka 5 i taka 6, ¢l. 26, stav 2, t.11 2, stav 3, stav 6, tacka 1, &l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SL. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; €l. 3, stav 1, tacka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S1.
list SRJ br. 42/98 144/99 i SL. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije arsena, amonijaka, povecane potro$nje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih
osobina dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénih saznanja utvrdena koncentracija arsena u dostavljenom uzorku vode za pice
predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Voda se NE PREPORUCUIJE za upotrebu do primene kompletnog postupka preci§¢avanja vode i obezbedivanja
zdravstvene ispravnosti vode za pice.

Prof. dr N4tasaDragic - MP. Prim/dr Emil ZiYadinovic
Lekar specijaljsta higijene . Lekar specijalista higijene 1(mc icinske eKologij

\_/' * Kraj midljenja

Misljenje je deo Izvesitaja o ispitivanju broj 02-7792/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izveitaj o ispitivanju broj 02-7792/26 je celovit samo ako sadrZi

Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu. ) o 5 ) o
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mifljenja odnose s¢ samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazan Q2 . X11.040-88- Usnarme 5
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®yromka 121, 21000 Hosu Can
Lenrpana: (021) 422-255; 4897-800
Tupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
®axce: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
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OBUHVATA:
- 1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7793/26/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7793/26/H

O ISPITIVANJU BROJ 02-7793/26/M

'ESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7793/26/M

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

-IZVESTAJ

- PRILOG IZV
- MISLJENJE

IABHO KOMY

—_ IM.0% 20 80 oo

SAUKLY METorDA
BAMKNK METROBAL

IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7793/26

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025

Mila® Jovanovi¢

R

. inZ. tehnol. - master
ksikoloSke hemije

Institut za javno zdravljé Vojvodine je scrtifikovan prema sahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001,

Rezultati analiza, izjave

javno zdravije Vojvodine.

o usagladenosti/komentari § misljenja odnose se samo na ispi

tivani uzorak. Izvedtaj o ispitivanju ne sme se umnoZavali izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za

O6pasau Q2.X1.040-50- Msnarse 3
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dravlje Vojvodine

Institut za javno z
1 i humanu ekologiju

Centar za higijenu
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni bxfoj uzorka: 02-7793/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 10:50 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h

Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Vo

Stepen predi¥éenosti: nepre¢iScena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99
Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" BaCki Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto): DOM ZDRAVLIA, -, Backi Magli¢

Mesto uzorkovanja: PrevijaliSte

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:

Mikrobiologka analiza (Osnovni obim "A"), M2831307045
Fizicko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H01122586, H02106090, H03099848
Identifikacija kori§¢ene metode: _

Postupak uzorkovanja vode za pice za mi
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

da za pice

krobiolosku analizu sproveden je u skladu sa:

2. SRPS ISO 5667
3.SRPSENISO 1

4, SRPS ENISO 5

Postupak uzorko

5:2008
9458:2009 (en), tacke 1, 2, 3,

667-3:2024 » o . ) )
vanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:

4.1,42,4.3,44.1,44.2,44.6,45,51

667-1:2023
667-3:2024

1.SRPS ENISO 5
2.SRPSENISO S

3. SRPS ISO 5667-5:2008
Napomena: -
Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu

Naziv parametra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
- Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 229
- Temperatura vazduha °C Q3.XH.4355 226
- *Rezidualni hlor mg/l Q3.X1.442 0.00

* Metode/parametri oznaceni zvézdicom nisu akreditovani
Transport uzorka: Ru¢ni friZider
Temperatura frizidera pri transportu uzorka: 4 °C
umanu ekologiju
mil Yiyadinovié
icinske ekologije

Sef Odseka z
Prim.
Lekar specijalista higijene {
Kraj izve§taja‘o-uzorkovanju

Odgovorni tehni¢ar koji je izvisio uzorkovanje

Marko Davidovi

§ 02-7793/26/U je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7793/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.H1L.040-50. Izvestaj o ispilivanju broj 02-7793/26

Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedenc u njemu. ) - )
darda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mislje

lini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pasan Q2.X1.040-51- Usname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluZbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@jizjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7793/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026

Datum zavrietka analize: 08.08.2026

Datum izdavanja [zveStaja o ispitivanju: 08.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,

Lokacija uzorkovanja: DOM ZDRAVLIJA, -, Batki Magli¢ (Previjaliste)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HIL.453 (u skladu sa SRPS

EN ISO 5667-3), H01122586, H02106090, H03099343

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

_Naziv parametra M Qznaka metode %‘&fgggf Norma

- Prava boja mg P/l SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 33,3 (5)

metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,48 (1)
pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,13 (6,8-85)
Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.H1.316 (volumetrijska metoda) 36 (12)

- Ostatak isparni mg/l Q3.H1.494 (raunska metoda) 966 (-)

Elektroprovodljivost na 20°C|  pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1442 (2500)

- Amonijak mg/l Q3.HL551 (IC-CD metoda) 5,6 (0,5)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1L0)##
Hloridi mg/l SRPS EN 1SO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 161,4 (250) |
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska 0,010 (0,03)

metoda)

Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)

- Ukupno gvoZde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,082 (0,3)
Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,006 (0,05) '
11) SMEWW 20th - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998

## Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbije ‘Dr Milan Jovanovic Batut'o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglaSenosti: .

Utvrdene vrednosti amonijaka, potro$nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("S1. list SRJ" br. 42/98 i 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.
28/19) ¢lan 3, stav 1, tatke 21 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj
ispravnosti vode za pice (,,SL. list SRJ, br. 42/98 i 44/99 i ,,SL. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tatke 2, 3,41 5.

Odgovorni anglitiCar Sef Odseka laboratorijskih sluZbi

mr hemijskih nauka Stanka Bobi¢ Danijela Lukid, dipl. hem.

Specijalista tqksikoloske hemije Specijalista iz toksikoloske hemije
O o ispitivanju ) s

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7793/26/H je deo Izveitaja o ispitivanju broj 02-7793/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7793/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglagenosti/komentari i mi3ljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Kraj

O6pasan Q2.X1.040-62- Usname 5
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Institut za javno z
Centar za higijenu
QOdsek za sanitarnt
Futoska 121, 2100
e-mail: higijena@
Identifikacioni br¢
Datum prijema uz
Datum pocetka an
Datum zavrsetka :
Datum izdavanja
Naziv uzorka: Vo
Korisnik: JKP "K
Lokacija uzorkov
Poreklo vode: JK
Potrebna laborato
Stanje uzorka pri pr

e | M IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ ukupno
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DIBOIMHE pisonons | 02-7793/26/M 0
dravlje Vojvodine

i humanu ekologiju

1 mikrobiologiju

0 Novi Sad

izjzv.org.rs

oj uzorka: 02-7793/26

orka: 07.08.2026

alize: 07.08.2026 12:00 h

analize: (09.08.2026

[zveStaja o ispitivanju: 09.08.2026

da za pice

omunalac” Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
anja: DOM ZDRAVLIA, -, Backi Magli¢ (PrevijaliSte)
P "Komunalac" Backi Petrovac

rijska analiza: Osnovni obim "A"

ijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS

EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2831307045

Napomena:

REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE

 Nazjv parametra JM Oznaka metode %‘%3?? Granicna vrednost
Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml : /P-2al-m2.2.1 0 ©)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m2.2.1 0 O
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/1ml )P-2al-m1.1 0 (10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml 7P-2al-m3.1.2 0 0
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml - P-2al-m4.1 NEGATIVAN ' (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m5.2.1 0 (©)
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m6.2.1 0 o)
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pice

Odgovorni analit
Prof. dr Vera Gus

Specijalista mikrobiold gije sa parazitologijom

Tzveitaj o ispitivanju broj O
02-7793/26 jc celovit samo
Institut za javno zdravlje Vi
ispitivani uzorak. Izvestaj o

iCar

" Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

X Prof. dr Vera GGust: :
Specijalista mikrobiologije sa parazitologi

p

man

D-7793/26/M jc deo Izvcitaja o ispitivanju broj 02-7793/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izve§taj o ispitivanju broj
ako sadr¥i Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

jvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Obpasan Q2 .X1.040-74- Msnamwe 5
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JABHO 30PABTBE IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7793/26/M  strans:
BOIBOLUHE N
Institut za‘javno z 1raV1je Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7793/26
Datum prijema: 07.08.2026
Datum izdavanja Priloga: 09.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice
Napomena:
KOMENTAR

Utvrdene vrednosti
normama Pravilnik
Pravilnika o izmen:

Odgovorni analiti¢
Prof. dr Vera Gusm
Specijalista mikro?

Prilog je deo Izvestaja o ispitivar
Obrazac Q2.HL040-50 1 sve ele
Institut za javno zdravlje Vojvo
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispi

ar

10}ogije sa parazitologijom

za ispitivane mikrobioloSke parametre za dostavljeni uzorak vode za pi¢e ODGOVARAJU

a o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 i
ama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice S glasnik RS broj 28/2019.

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiologiju
Prof. dr Ver} Mman
gijom

3

nju broj 02-7793/26 koji obuhvata sve elemente navedenc u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7793/26 jc celovit samo ako sadrZi
mente navedenc u njemu.

inc je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analizz, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na
ivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasail Q2. X1.040-72- Wsname 3
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JABHO 3[PAB/bEl O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA strana:
| BOIBOOMHE VODE ZA PICE 1/1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad
e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7793/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 10:50 h
Datum izdavanja Migljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - nepreci§éena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Obim mikrobiolofke analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije DOM ZDRAVLJA :

br.5, Backi Petrovac -

Narodne revolucije br.5 Backi Magli¢

Backi Petrovac

Mesto uzorkovanja:
(Previjaliste)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/ 19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98 i 44/991i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve CL.3,¢l.4,stav 314, ¢l 12, stav 1, tacka 2, ¢1. 25,
stav 2, stav 3, tacka 5 i tacka 6, ¢1. 26, stav 2, tatka 1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 53, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 1 17/19; &l. 3, stav 1, tacka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI.
list SRJ br. 42/98 i 44/99, S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka, povecane potro$nje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih stru¢nih saznanja utvrdena fizi¢ka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca.

Preporucuje se preciScavanje, ¢iji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

Iy

Sef Odsgka za hymanu ekologiju
i¢ | , P. (Prim. dr W
igijene .~ S % Lekar specijalista higijéne i medicinske e ije
/ "% Ktaj milljenja

Misljenje je deo 1zvedtaja o ispitivanju broj 02-7793/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7793/26 je celovit samo ako sadri
Obrazac Q2.HI.040-50 i sve ¢lemente navedene u njemu, ) o . o

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i misljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izve3taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-88- Usnarse S
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IlenTpana: (021) 422-255; 4897-800
Tupexrop: (021) 6622-784; 4897-886
Paxc: (021) 6613-989
E-mail: izjzv@izjzv.org.rs
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7794/26

OBUHVATA:
- 1IZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7794/26/U

- IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7794/26/H

-IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7794/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7794/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan Je¥anovi¢, dipl. inZ. tehnol. - master
ijalista toksikoloske hemije

Q :

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema 7 ahtevima standarda SRPS I1SO 9001 i 14001,
Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi$ljenja odnose se samo na ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme s¢ umnoZavati izuzev v cclini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.XM1.040-50- Msnare 3
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[nstitut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7794/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 11:00 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30 h
Datum izdavanja Izve§taja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen pretiSéenosti: nepreciscena hlorisana voda

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac

Kontakt korisnika: pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs / Goran Marjanovi¢ 062 881 60 99

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HIL.040-06

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Mermo mesto): MESNA ZAJEDNICA, Backi Maglic, Backi Maglic¢

0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja: Sanitarni Cvor

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:
Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2S31307017
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A"), H01122600, H02106067, HO3099843

Identifikacija kori§¢ene metode: '

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobiologku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS ISO 5667-5:2008

3" SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tatke 1, 2,3, 4.1,4.2,4.3,4.4.1, 4.4.2,44.6,45,51

4. SRPS ENISO 5667-3:2024 - _ _

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizicko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN IS0 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -

Rezultati fizi¢ko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv paramelra M Oznaka metode Utvrdena vrednost
Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 24.9
Temperatura vazduha °C Q3.X1.455 28.1

- *Rezidualni hlor mg/l Q3.X11.442 0.00

* Metode/parametri oznageni zvezdicom nisu akreditovani ‘
Transport uzorka: Rucni friZider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehniar koji je izvisio uzorkovanje . Sef Odsekaza humahu ekologiju
Marko Davidovi¢ 7 . MP. Prig. %Emil%x dinovi¢
/ B Lekar specijalista higijene4 icinske ekologije

Kraj izvetaja o:uzorkovanju

Izvesiaj o uzorkovanju bre j£02-7794/26/U je deo Izvedtaja o ispitivanju broj 02-7794/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7794/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HIL.040-50 i sve clemente navedene u njemu. ) o
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i miSljenja odnose s¢ samo na

ispitivani uzorak. Izveslaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pasan, Q2.X11.040-51- Waname 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorijskih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7794/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026

Datum zavrSetka analize: 08.08.2026

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 08.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Baki Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5,
Lokacija uzorkovanja: MESNA ZAJEDNICA, Backi Magli¢, Batki Magli¢ (Sanitarni ¢vor)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.H1.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H01122600, H02106067, H03099843

Napomena:

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra M Oznaka metode %‘ggggf Norma

- Prava boja mg Pt/1 SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska 36,2 (5)

metoda)

Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ (BEZ)
Mutnoca NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,48 (1)

' pH - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 8,15 (6,8-8)5)
Potros$nja KMnO4 mg/l Q3.H1.316 (volumetrijska metoda) 38 (12)
Ostatak isparni mg/l Q3.H1L.494 (radunska metoda) 969 (-)

Elektroprovodljivost na 20°C|  pS/cm SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 1446 (2500) |

- Amonijak mg/l Q3.H1.551 (IC-CD metoda) 6,0 (0,5)

Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.H1.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 ( 1,0 ) #H

- Hloridi mg/l SRPS EN IS0 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 156,5 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spektrofotometrijska <0,005 (0,03)

metoda) i
Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 (50,0)
Ukupno gvoZde mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,077 (03)
 Mangan mg/l SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda) 0,006 (0,05)

11) SMEWW 20th - Standard Methods for the ‘Examination of Water and Wastewater 20th Edition, 1998
#4 Prema smemicama Instituta za javno zdravije Srbjje ‘Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu kone. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.

Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglaSenosti: 5

Utvrdene vrednosti amonijaka, potro$nje KMnO4 i prave boje u uzorku vode za pice NISU USAGLASENE sa

normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice ("SL list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl. glasnik RS" br.

28/19) &lan 3, stav 1, tacke 211 5.

Utvrdene vrednosti ostalih ispitanih parametara u uzorku vode za pice koji imaju propisane maksimalno dopustene

koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

ispravnosti vode za pice (,,S1. list SRJ*, br. 42/98 1 44/99 i ,SL. glasnik RS* br.28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2,3, 41 5.

S Sef Odseka laboratorijskih sluzbi

Danijela Lukid, dipl. hem.

Specijalista iz toksikoloSke hemije

O i’

Odgovorni anglitiCar

4

mr hemijskih nauka Stanka Bobi¢

|

Specijalista to} sikolofke hemije
il
i

T
50
Y

Kraj izvestaja o ispitivanju

Izvesdtaj o ispitivanju broj 02-7794/26/H je deo Izvestaja o ispi

tivanju broj 02-7794/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HIL.040-50. [zvestaj o ispitivanju broj 02-7794/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve elemente navedenc u njemu.

Tnstitut za javno zdravlje Vajvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda

ispitivani uzorak. Izveitaj o

SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi3ljenja odnose se samo na
spitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2.X11.040-62- Uzpamwe 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futogka 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7794/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum pocetka analize: 07.08.2026 12:00 h
Datum zavrSetka analize: (09.08.2026

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 09.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Narodne revolucije
Lokacija uzorkovanja: MESNA ZAJEDNICA, Backi Maglic, Backi Magli¢ (Sanitarni ¢vor)

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstva Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S31307017

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra M Oznaka metode %’e‘” S?f" Granicna vrednost

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml - P-2al-m2.2.1 0 (0
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m2.2.1 0 0)
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/1ml )P-2al-ml.1 0 10
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml - /P-2a1-m3.1.2 0 )
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml /P-2al-m4.1 NEGATIVAN (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujude Klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  P-2al-m5.2.1 0 (V)]
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m6.2.1 0 ()]
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1jPublikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Odgovorni analitiCar
Prof. dr Vera Gusman
Specijalista mikrobiolggije sa parazitologijom

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7794/26/M je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7794/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI1.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-7794(26 jc celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u pjemu.
Tnstitut za javno zdravije Viojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaienosti/komentari i misljenja odnose sc samo na

ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umno¥avati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasau Q2 X11.040-74- Vzmame 5
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Institut za javno z

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za sanitarn

dravlje Véjvodine
u mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@
Identifikacioni br
Datum prijema: ()

Datum 1zdavanja Priloga:

izjzv.org.rs

7.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

oj uzorka: 02-7794/26
09.08.2026

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, S. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1,tacka l1i
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice SI. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analiti¢

Prof. dr Vera Gus
Specijalista mikrc

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiolo '

Prilog je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7794/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7794/26 jc celovit samo ako sadrZi

Obrazac Q2.HL040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i misljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izvedtaj o

ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i vz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

O6paszan Q2,X11.040-72- Usname 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7794/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 11:00 h

Datum izdavanja Misljenja: 12.08.2026

Vista: Voda za pice - nepre€iScena hlorisana voda

Poreklo vode: JKP "Komunalac" Backi Petrovac

Obim mikrobioloske analize: ~ Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A"

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pice (Merno mesto):

JKP "Komunalac" Backi Petrovac, Narodne revolucije  MESNA ZAJEDNICA

br.5, Backi Petrovac Backi Maglic¢

Narodne revolucije br.5 Backi Maglic¢

Backi Petrovac 0.0000000000, 0.0000000000

Mesto uzorkovanja:
(Sanitarni ¢vor)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRIJ, broj 42/98 i 44/99 i Sl. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobiolo3kih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO NEISPRAVAN u odnosu na zahteve &1.3, &l.4, stav 3 i 4, &l. 12, stav 1, tacka 2, ¢l. 25,
stav 2, stav 3, tatka 51 tacka 6, &l. 26, stav 2, tacka 1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢L. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, SI. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; &1. 3, stav 1, tadka 2 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SL
list SRJ br. 42/98 i 44/99, S1. glasnik RS br. 28/2019 i savremena struéna saznanja, zbog nalaza povecane
koncentracije amonijaka, povecane potro3nje kalijum-permanganata i posledi¢no izmenjenih senzornih osobina
dostavljenog uzorka vode za pice.

Na osnovu savremenih struénih saznanja utvrdena fizi¢ka i hemijska odstupanja od propisanih vrednosti ne’
predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi, ali mogu usloviti primedbe potrosaca.

Preporucuje se preciscavanje, Ciji sastavni deo jeste i dezinfekcija vode, ispiranje sistema i ponovno utvrdivanje
zdravstvene ispravnosti uzorka vode za pice.

Sef Odseka za hymanu ekologiju

il z{v;l?n%/
cinske €kologije

Prof. dr;N afi Dragié

Prim. d
Lekar specijaligta higijene Lekar specijalista higijene i g:,

Misljenje je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7794/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7794/26 je celovit samo ako sadrZi

Obrazac Q2.HL.040-50 i sve clemente navedene u njemu. . i L ; ) N
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglaSenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 .XH.040-88- Msname 5
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7795/26

OBUHVATA:

-1ZVESTAJ O UZORKOVANJU BROJ 02-7795/26/U

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7795/26/H

-1ZVESTAJ O ISPITIVANJU BROJ 02-7795/26/M

- PRILOG IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7795/26/M

- MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

Koordinator za akreditaciju laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025
Milan J ZQ/anovié, dipl. inZ. tehnol. - master
~ sijalista toksikoloSke hemije

Institut za javno zdravije Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001.
Rezultati analiza, izjave o usaglaienosti/komentari i miSljenja odnose s¢ samo na ispitivani uzorak. Izve¥taj o ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za
javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2. XU.040-50- Usnare 3
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7795/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026

Vreme uzorkovanja: 10:40 h

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 07.08.2026
Vreme prijema uzorka u laboratoriju: 12:30h
Datum izdavanja Izvestaja o uzorkovanju: 09.08.2026

Naziv uzorka: Voda za pice

Stepen pregi¥éenosti: "MALI VODOVODI"

Broj ekvivalentnih stanovnika: -

Korisnik: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac

Kontakt korisnika: 062 881 60 99 Goran Marjanovi¢ / pravna.sluzba@jkpkomunalac.co.rs

Uzorkovanje na osnovu:  Ugovor br. 215/26 od 29.04.2026 (01-747/5 od 04.05.2026 u arhivi IZJZV)
Dnevni plan uzorkovanja za dan 07/08/2026, Q2.HI1.040-06

Poreklo vode: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Memo mesto): Eko-Cesma br. 1, Backi Magli¢, Backi Magli¢, Backi Maglic

0.0000000000, 0.0000000000
Mesto uzorkovanja: Javna Cesma

Potrebna laboratorijska analiza i jednozna¢na identifikacija:

Mikrobioloska analiza (Osnovni obim "A"), M2531307037
Fizi¢ko-hemijska analiza (Osnovni obim "A" +dodatni pokazatelji), H01122579, H02106086, H03099839,

HO7009518

Identifikacija kori§c¢ene metode: o .

Postupak uzorkovanja vode za pice za mikrobioloSku analizu sproveden je u skladu sa:

1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS 18O 5667-5:2008

3. SRPS EN ISO 19458:2009 (en), tagke 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4.1,44.2, 4.4.6,4.5,51

4. SRPS ENISO 5667-3:2024 . 3 . .

Postupak uzorkovanja vode za pice za fizi¢ko-hemijsku analizu sproveden je u skladu sa:
1. SRPS EN ISO 5667-1:2023

2. SRPS EN IS0 5667-3:2024

3. SRPS ISO 5667-5:2008

Napomena: -
Rezultati fizicko-hemijske analize odredeni na terenu
Naziv paramelra JM Oznaka metode Utvrdena vrednost
- Temperatura vode °C SRPS H.Z1.106:1970 239 |
' Temperatura vazduha °C Q3.X1.455 28.1
| *Rezidualni hlor mg/l Q3.X11.442 0.00 ;

* Mctode/paramelri oznaceni zvezdicom nisu akredito vanf
Transport uzorka: Rucni friZider
Temperatura friZidera pri transportu uzorka: 4 °C

Odgovorni tehni&ar koji je izvrsio uzorkovanje Sef Odseka~za humanu ekologiju

Marko Davidovic Pr% . dr EmitZixadinovié
Lekar specijalista higijeng.inedicinske ekologije

kovanju

Tzvedtaj o uzorkovanju broj 02-7795/26/U je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7795/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7795/26

je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.H1.040-50 i sve clemente navedene u njemu. o
Institut za javno zdravlje Vojvodinc je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001, Rezultati analiza, izjave o usaglaenosti/komentari i miljenja odnose s¢ samo na

ispitivani uzorak. fzvestajo ispitivanju ne sme sc umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
O6pasan Q2.X11.040-51- Msname 5
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02-7795/26/H

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek laboratorij

skih sluzbi

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7795/26
Datum prijema uzorka: 07.08.2026
Datum pocetka analize: 07.08.2026

Datum zavrSetka

analize: 11.08.2026

Datum izdavanja IzveStaja o ispitivanju: 11.08.2026

Naziv uzorka:

Voda za pice

Strana/
ukupno
strana:

11

Korisnik: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Backi Petrovac
Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma br. 1, Batki Magli¢, Backi Magli¢, Backi Magli¢ (Javna ¢esma)
Poreklo vode: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza:

Stanje uzorka pri p

Napomena:

Osnovni obim "A" + dodatni parametri

rijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.HIL.453 (u skladu sa SRPS
EN ISO 5667-3), H01122579, H02106086, H03099839, H07009518

REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKE ANALIZE

Naziv parametra IM Qznaka metode %ggggia Norma. . .
Prava boja mg Pyl SRPS EN ISO 7887:2013C (spektrofotometrijska <2 (5)
metoda)
Prag mirisa (na 23°C) TON SRPS EN 1622:2008 (kvalitativna metoda) BEZ ( BEZ )
Mutnocﬁa NTU 11) SMEWW 20th 2130B (turbidimetrijska metoda) 0,28 (5)
'HpH } _ - SRPS EN ISO 10523:2016 (elektrohemijska metoda) 730  (6,8-8,5)
'Potro$nja KMnO4 mg/l Q3.HI.316 (volumetrijska metoda) 32 ( 12)
Ostatak isparni mg/l Q3.HL494 (radunska metoda) 85.5 (-)
Elektroprovodljivost na 20°C  pS/em SRPS EN 27888:2009 (konduktometrijska metoda) 127,6 (2500)
Amonijak mg/l Q3.H1.551 (IC-CD metoda) 0,88 » (1)
Slobodni rezidualni hlor mg/l Q3.HI.308 (spektrofotometrijska metoda) <0,05 (1,0)##
Hloridi k me/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) 17.5 (250)
Nitriti mg/l 11) SMEWW 20th 4500-NO2B (spekt}ofmomem jska <0,005 ( '0,03 )
O S metoda) \
Nitrati mg/l SRPS EN ISO 10304-1:2009 (IC-CD metoda) <0,1 ) (50,0)
Ukupno gvozde mg/) SRPS EN ISO 11885:2011 (ICP-OES metoda)‘\ 0,011 (0,3)
Mangaﬁﬁ', o mg/l © SRPS EN ISO 11885:2011 (ICPQOES metoda) <0,001 (0,05)
‘Arsen r;1g/1 SRPS EN ISO 17294-2:2023 SRPS EN ISO <0,002 ( 0,0i )N
15587-2:2009 (ICP-MS metoda)

11) SME WW 20th - Standard Methods for the EX;JI)HIJ;JZIO)J of Water and Wzslé walcr 20th Edition, 1998
## Prema smemnicama Instituta za javno zdravije Srbjje Dr Milan Jovanovic Batut' o primeni liste VII Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu konc. rezidualnog hlora

Primenjeno pravilo odlu¢ivanja: Pravilo jednostavnog prihvatanja - podeljenog rizika.
Izjava o usaglaSenosti se odnosi na parametre odredene akreditovanim metodama.

Izjava o usaglaSe

nosti:

Utvrdene vrednosti ispitanih parametara u uzorku vode za pice koje imaju propisane maksimalno dopustene
koncentracije/vrednosti/dozvoljene koncentracije su USAGLASENE sa normama Pravilnika o higijenskoj

ispravnosti vode

Odgovorni analit
Maja Cirkoi¢
Master hemifar

iCar

za pice ("SI list SRJ" br. 42/98 1 44/99 i "Sl. glasnik RS" br. 28/19) ¢lan 3, stav 1, tacke 2, 3,41 5.

Sef Odseka laboratorijskih sluZbi
Danijela Lukid, dipl. hem.

Specijalista iz toksikoloske hemije

\Q w’&/@’ ’

Tzvestaj o ispitivanju broj (2-7795/26/H je deo lzveitaja o ispitivanju broj 02-7795/26 koji obuhvata sve clemente navedene u Obrascu Q2.HLO40-50. Izvedtaj o ispitivanju broj 02-7795/26
je celovit samo ako sadri Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu.
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglasenosti/komentari i mi§ljenja odnose sc samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini iuz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pazau Q2 X1.040-62- MUzpame 5
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Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

Odsek za sanitarnu mikrobiologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7795/26

Datum prijema uzorka: 07.08.2026

Datum poéetka analize: 07.08.2026 12:00 h

Datum zavrSetka analize: 09.08.2026

Datum izdavanja Izvestaja o ispitivanju: 09.08.2026 -
Naziv uzorka: Voda za pice

Korisnik: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac, Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac, Backi Petrovac

Lokacija uzorkovanja: Eko-Cesma br. 1, Backi Magli¢, Backi Magli¢, Backi Magli¢ (Javna ¢esma)

Poreklo vode: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac

Potrebna laboratorijska analiza: Osnovni obim "A"

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak dostavljen u ambalaZi odabranoj i pripremljenoj prema uputstvu Q3.BP.853 (u skladu sa SRPS
EN ISO 19458 i SRPS EN ISO 5667-3), M2S31307037

Napomena:
REZULTATI MIKROBIOLOSKE ANALIZE VODE ZA PICE
Naziv parametra JM Oznaka metode %V[ng?f Granicna vrednost.

Ukupan broj koliformnih bakterija (37°C 24-48h) cfu/100ml « JP-2al-m2.2.1 0 0)
Fekalne koliformne bakterije (44°C 24-48h) cfu/100ml : JP-2al-m2.2.1 0 ()]
Ukupan broj aerobnih mezofilnih bakterija (37°C 48h) cfu/lml  ZP-2al-ml.1 0 )]
Streptokoke fekalnog porekla (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m3.1.2 0 ()]
Proteus vrste (37°C 24-48h) cfu/100ml P-2al-m4.1 NEGATIVAN ! (NEGATIVAN)
Sulfitoredukujuce klostridije (37°C 24-48h) cfu/100ml  7P-2al-m5.2.1 0 ()
Pseudomonas aeruginosa (42°C 24-48h) cfu/100ml | /P-2a1-m6.2.1 0 )
Vrste utvrdenih mikroorganizama: Negativan nalaz

1)Publikacija "Voda za pice", Standardne metode za ispilivanje higijenske ispravnosti, Privredni pregled Beograd, 1990

Sef Odseka za sanitarnu mikrobiotogiju
Prof. dr Vera @u$man

Odgovormi analitiCar
Prof. dr Vera Gusman
Specijalista mikrobiolg

B sa parazitologijom

Izvestaj o ispitivanju broj 02-7795/26/M jc deo Tzvedtaja o ispitivanju broj 02-7795/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HL040-50. Izvestaj o ispitivanju broj
02-7795/26 je celovit samo ako sadrZi Obrazac Q2.HL.040-50 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravljc Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS 1SO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i miSljenja odnose se samo na
ispitivani uzorak. Izvestaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2 . X1.040-74- Usnawe 5



MHCTUTYT 3A PRILOG Styana/

ukupno

IABHO 3§?§f;&‘”ﬁz§§5 IZVESTAJA O ISPITIVANJU BROJ 02-7795/26/M  srana:
BOIBOLIUHE 0

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za sanitarnu mikrobiologiju
Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs
Identifikacioni broj uzorka: 02-7795/26
Datum prijema: 07.08.2026 -

Datum izdavanja Priloga: 09.08.2026
Naziv uzorka: Voda za pice

Napomena:

KOMENTAR

Utvrdene vrednosti za ispitivane mikrobioloske parametre za dostavljeni uzorak vode za pice ODGOVARAJU
normama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice, SI. list SRJ, broj 42/98, 44/99 ¢lan 3, stav 1, tacka 1 1
Pravilnika o izmenama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice Sl. glasnik RS broj 28/2019.

Odgovorni analitiCar
Prof. dr Vera Gusman /)
Specijalista mikrobiologyje sa parazitologijom

Prilog je deo IzveStaja o ispitivanju broj 02-7795/26 koji obuhvata sve elcmente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7795/26 je celovit samo ako sadrZi
Obrazac Q2.HL040-30 i sve elemente navedene u njemu.

Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usagladenosti/komentari i mifljenja odnose s¢ samo na
ispitivani uzorak. Izveitaj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravije Vojvodine.

Ob6pazan Q2.X1.040-72- Mzname 3



MHCTUTYT 3A | MISLJENJE ~ Strana/

ukupno

JABHO 30PAB/bEl O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA | strana:
BOIBOANHE | ~ VODE ZA PICE 1

Institut za javno zdravlje Vojvodine
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Odsek za humanu ekologiju

Futoska 121, 21000 Novi Sad

e-mail: higijena@izjzv.org.rs

Identifikacioni broj uzorka: 02-7795/26

Datum uzorkovanja: 07.08.2026 Vreme uzorkovanja: 10:40 h
Datum izdavanja MiSljenja: 12.08.2026

Vrsta: Voda za pice - "MALI VODOVODI"

Poreklo vode: JKP KOMUNALAC Backi Petrovac

Obim mikrobioloske analize:  Osnovni obim "A"

Obim fizi¢ko-hemijske analize: Osnovni obim "A" + dodatni parametri

Korisnik: Lokacija uzorkovanja vode za pi¢e (Merno mesto):
JKP KOMUNALAC Backi Petrovac Eko-Cesma br. 1, Backi Magli¢

Narodne revolucije br.5, Backi Petrovac Backi Maglic¢

Backi Petrovac Backi Maglic¢

0.0000000000, 0.0000000000
Mesto uzorkovanja:
(Javna Cesma)

MISLJENJE O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI UZORKA VODE ZA PICE

(Zakon o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19;
Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pice, Sl. list SRJ, broj 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019)

Na osnovu utvrdenih vrednosti ispitivanih mikrobioloskih, fizi¢kih i hemijskih parametara, dostavljeni uzorak vode
za pice je ZDRAVSTVENO ISPRAVAN u odnosu na zahteve ¢1.3, ¢1.4, stav 3 1 4, €l. 12, stav 1, tacka 2, &l. 25,
stav 2, stav 3, taCka 5 i tacka 6, €1. 26, stav 2, tacka 1 i 2, stav 3, stav 6, tacka 1, ¢l. 55, stav 1 Zakona o bezbednosti
hrane, Sl. glasnik RS br. 41/09 i 17/19; ¢l. 3, stav 1, tatka 1, 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za
pice, SL list SRJ br. 42/98 i 44/99 i SI. glasnik RS br. 28/2019 i savremena stru¢na saznanja, te se moZe koristiti za
pice, kuvanje, pripremu hrane, odrZavanje li¢ne i opste higijene.

Napomena: Primenjuje se lista VII vaZeceg Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za pice u pogledu
koncentracije rezidualnog hlora prema stru¢noj proceni lekara specijaliste higijene (preporuke Instituta za javno
zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovicé Batut").

Sef Odseka #a humanu ekologiju
M.P. Prjri/ dr Emil Zivadinovic
- - Lekar specijalista higijefieA medici ekologije
Kraj misljenja

7
Profidr Nata§a Dragic
Lekar spécijalista higijene

Misijenje je deo Izvestaja o ispitivanju broj 02-7795/26 koji obuhvata sve elemente navedene u Obrascu Q2.HI.040-50. Izvestaj o ispitivanju broj 02-7795/26 je celovit samo ako sadrZzi

Obrazac Q2.HI.040-50 i sve elemente navedene u njemu. . o . o
Institut za javno zdravlje Vojvodine je sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001 i 14001. Rezultati analiza, izjave o usaglafenosti/komentari i mi§ljenja odnose se samo na

ispitivani uzorak. Izve§taj o ispitivanju ne sme se umnoZavati izuzev u celini i uz odobrenje Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

O6pasan Q2.X1.040-88- Msname S




